vour complimentary |PROCESOS DE MICROBIOLOGIA SANITARIA Y QUIMICA SANITARIA DE AGUAS
“ use period has ended. ( )
Thank you for using =
t Complete PDF Complete. |INFORME DE ANALISIS MICROBIOLOGICO, FISICO Y QUIMICO DE AGUAS E AG-EP
Click Here to upgrade O DE PRESTACION DE SERVICIOS 030-13 EMAPAG-EP - INSPI 2013 e 12
Unlimited Pages an Guayaquil, 23 de Octubre del 2013

Fecha de recepcidon de muestras: 16-10-2013

Fecha de analisis de muestras 16-10-2013

# 1. Sra: Maryuri Gbmez. # 2. Sr: Alberto Guerron Aran.
Coop. San Nicolas Mz. # 470 Solar 18. " ]Coop. 5 de Diciembre. Mz. # 653 Solar 2 A.
Acometida Hora: 09:45 | |Acometida Hora: 10:10
PARAMETROS ANALIZADOS PARAMETROS ANALIZADOS
Microbiolégicos Fisicos y Quimicos Microbioldgicos Fisicos y Quimicos
AH. | cT. C.F. |Turbiedad| Olor/ | cLR A.H. | CT. C.F. |Turbiedad| Olor/ | CLR
UFC/ml | NMmP/100mI | NMP/100ml NTU Sabor mg/| UFC/ml | NMmP/100mI | NMP/100ml NTU Sabor mg/|
<1 <1.1 <1.1 1,16 N.O. 0,8 <1 <1.1 <1.1 2,17 N.O. 1,3
|# 3. Sr: Rafael Lépez Mera. # 4. Sra: Gladys Quinteros.
Coop. 5 de Diciembre Mz # 675 Solar 10 B. Cdla. Las Orquideas. Mz. # 1074  Solar 16.
Acometida Hora: 10:25 Acometida Hora: 10:35
PARAMETROS ANALIZADOS PARAMETROS ANALIZADOS
Microbioldégicos Fisicos y Quimicos Microbiolégicos Fisicos y Quimicos
A.H.| CT. C.F. |Turbiedad| Olor/ | CLR A.H.| CT. C.F. |Turbiedad| Olor/ | cLR
UFC/ml | NMmP/100ml | NMP/100ml NTU Sabor mg/| UFC/ml | NMP/100mI | NMP/100ml NTU Sabor mg/|
<1 <11 <11 1,12 N.O. 1,2 <1 <11 <11 1,35 N.O. 0,3
#5. PARQUE DE LA CDLA LAS ORQUIDEAS. # 6. Sra: Rosa Ronquillo Castro .
Ubicado E/ Mz. # 1057 Y Mz. # 1058. Cdla. Las Orquideas. Mz. # 43 Solar # 33.
Acometida Hora: 10:55 Acometida Hora: 11:10
PARAMETROS ANALIZADOS : PARAMETROS ANALIZADOS

Microbiolégicos Fisicos y Quimicos Microbioldgicos Fisicos y Quimicos
‘/j 4 A.H C.T. C.F. |Turbiedad| Olor/ CLR "l A.H. C.T. C.F. |Turbiedad| Olor/ CLR
UFC/ml | NMmP/100mI | NMP/100ml NTU Sabor mg/| " urc/mi | ~Nwmp/100mI | NMP/100MI NTU Sabor mg/|
62 <11 <11 2,22 N.O. 0,3 <1 <11 <11 1,19 N.O. 0,4
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# 7.Sr: Manuel Murillo Vergara.

\|# 8. ASADERO SABOR EXQUISITO.

Cdla. Las Orquideas. Mz. # 54 Solar # 37. Cdla. Las Orquideas. Mz. #57 Solares#1, 2,y 3.
Hora: 11:20 Acometida Hora:11:30
PARAMETROS ANALIZADOS PARAMETROS ANALIZADOS
Microbioldégicos Fisicos y Quimicos Microbioldégicos Fisicos y Quimicos
A.H.| cCT. C.F. |Turbiedad| Olor/ | CLR A.H. | CT. C.F. |Turbiedad| Olor/ | cLR
UFC/ml | NMP/100ml | NMP/100ml NTU Sabor mg/l UFC/ml | NMP/100ml | NMP/100ml NTU Sabor mg/I
<1 <11 <11 1,17 N.O. 0,5 38 <11 <11 1,15 N.O. 0,6
# 9.Sra: Dolores Carriel Gomez. OBSERVACIONES: Se observé presencia de UFC de Aerobios Heterotréficos en las
Cdla. Las Orquideas. Mz. # 1012 Solar # 4. muestras #5vy # 8.
Acometida. Hora: 11:40 METODO: Standard Methods for the examination of water & wastewater
o PARAMETROS ANALIZADOS 22NP Edition 2012.
c Microbiolégicos Fisicos y Quimicos Métodos Microbiolégicos: 9215 HETEROTROPHIC PLATE COUNT / 9221. MULTIPLE-TUBE
Fata no dispanible - FERMENTATION TECHNIQUE FOR MEMBERS OF THE COLIFORM GROUP.
A-H. | CT. C.F. |Turbiedad| Olor/ | cIR Métodos Fisico-Quimicos: 2130 B TURBIDITY-Nephelometric Method / 4500-Cl G. DPD-
UFC/ml | NwP/00m! | nmp/icoml |  NTU | Sabor | me/! Colorimetric Method OLOR Y SABOR: N.O. (No objetable)
<1 <11 <11 1,03 N.O. 0,4 TURBIEDAD: Limite Maximo Permisible: 5 NTU / Cloro Libre Residual: 0,3 - 1,5 mg/L
Analistas: QSA: Q.F. Maria Dolores Molina Llanos MS: Q.F. M. Landazuri / Q.F. W. Rios

CONCLUSION: Los resultados obtenidos en los andlisis Microbiolégicos y Fisicos-Quimicos correspondientes a las muestras # 1, #2, #3,#4, #5,#6,#7, #8y#9 SI CUMPLEN con la Norma
Técnica Ecuatoriana NTE INEN 1 108:2011 CUARTA REVISION. AGUA POTABLE. REQUISITOS., y se refieren exclusivamente a las muestras analizadas.

Dra. Q.F. Margarita Ordofiez Cardenas.
Responsable de Area (E) - MICROBIOLOGIA SANITARIA

Q.F Giomara Quizhpe Monar
Responsable de Area (E) - QUIMICA SANITARIA DE AGUAS

A. H. = Aerobios Heterotrdficos; C. T. = Coliformes Totales; C. F. = Coliformes Fecales; CLR= Cloro Libre Residual. N.O. = No Objetable

Av. Julian Coronel 905 entre Esmeraldas y José Mascote

Ministerio

Sﬁ | de Salud Publica

Casilla 3961
Teléfonos: 593-04 -2 283002 / 2 281045/ 2 291019 - 2 282281


http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22

