
A. H.         
UFC / ml

C. T.      
NMP/ 100 ml

C. F.         
NMP / 100 ml

Turbiedad CLR A. H.         
UFC / ml

C. T.      
NMP/ 100 ml

C. F.         
NMP / 100 ml

Turbiedad CLR

< 1 < 1.1 < 1.1 0,751 0.7 < 1 < 1.1 < 1.1 0,776 0.8
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Olor y sabor

N.ON.O
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Fecha de recepción de muestras: 6-08-2013 Fecha de análisis de muestras: 6-08-2013
Guayaquil, 19 de Agosto del 2013.
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Microbiológicos
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Microbiológicos

# 1. Sra. Lidia Lucas Marcillo.                                                Guasmo 
Sur                                                                                             
Coop. Pablo Neruda         MZ # 4012    Solar # 10                                                                                       
ACOMETIDA                      Parroquia Ximena.       09:25

# 2.  Sr. Tomás Cabrera.                                                
Guasmo Sur                                                                     
Coop. Miramar.           Mz. # 4118   Solar # 1                                                                
ACOMETIDA                  Parroquia Ximena.       09:35

PARÁMETROS ANALIZADOS
Físicos y Químicos

PARÁMETROS ANALIZADOS

Olor y sabor

# 4.  Sr. Enrique Chere Macías.                                                
Guasmo Sur.                                                                                      

Físicos y Químicos

# 3.  Área de Salud N° 1 Guayaquil "Pablo Neruda" .                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Guasmo  Sur                                                                  

A. H.         
UFC / ml

C. T.      
NMP/ 100 ml

C. F.      
NMP / 100 ml

Turbiedad CLR A. H.         
UFC / ml

C. T.      
NMP/ 100 ml

C. F.         
NMP / 100 ml Turbiedad CLR

< 1 < 1.1 < 1.1 0,634 0.7 < 1 < 1.1 < 1.1 0,748 0.6

A. H.         
UFC / ml

C. T.      
NMP/ 100 ml

C. F.         
NMP / 100 ml

Turbiedad CLR A. H.         
UFC / ml

C. T.      
NMP/ 100 ml

C. F.       
NMP / 100 ml

Turbiedad CLR

< 1 < 1.1 < 1.1 0,897 1.3 40 < 1.1 < 1.1 0,666 1.0

Físicos y Químicos

Físicos y Químicos Microbiológicos

# 6. Sra.Elizabeth Sancho.                                                
Guasmo Sur.                                                                                      
Coop. Molina de Franc    Mz. # 3746   Solar # 14                               
ACOMETIDA            Parroquia Ximena.       10:40 

xxx
Foto no disponible

Guasmo Sur.                                                                                      
Coop. Pablo Neruda     Mz. # 4015   Solar #  13                               
ACOMETIDA            Parroquia Ximena.       10:10 

PARÁMETROS ANALIZADOS
Físicos y Químicos

PARÁMETROS ANALIZADOS

Olor y sabor Olor y sabor

Olor y saborOlor y sabor

Físicos y Químicos
PARÁMETROS ANALIZADOS

Microbiológicos

Microbiológicos Microbiológicos

N.ON.O

N.ON.O

# 5.  Sra. Clara Castro Castro.                                                
Guasmo Sur.                                                                                      
Coop. Unión Progreso     Mz. # 3771   Solar #  13                               
ACOMETIDA            Parroquia Ximena.       10:25 

xxx
Foto no disponible

xxx
Foto no disponible

xxx
Foto no disponible

Guasmo  Sur                                                                  
Coop. Pablo Neruda         MZ # 4014    Solar # 1                                   
ACOMETIDA            Parroquia Ximena.          09:55 

PARÁMETROS ANALIZADOS
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A. H.         
UFC / ml

C. T.      
NMP/ 100 ml

C. F.         
NMP / 100 ml

Turbiedad CLR A. H.         
UFC / ml

C. T.      
NMP/ 100 ml

C. F.        
NMP / 100 ml

Turbiedad CLR

< 1 < 1.1 < 1.1 0,498 1.1 35 < 1.1 < 1.1 0,825 0.9
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Físicos y Químicos

# 7.    Sr. Colón Triviño.                                                
Guasmo Sur.                                                                                      
Coop. Molina de Franc    Mz. # 14   Solar # 12 A                               
ACOMETIDA            Parroquia Ximena.       11:00 

# 8.  Sr. José Torres.                                                Guasmo 
Sur.                                                                                      
Coop. Proletarios sin Tierra.    Mz. # 14   Solar # 23                               
ACOMETIDA            Parroquia Ximena.       11:10 

PARÁMETROS ANALIZADOS PARÁMETROS ANALIZADOS
Microbiológicos Microbiológicos

N.O N.O

# 9.  Sra. Merida Zuñiga.                                                
Guasmo Sur.                                                                                      
Coop. Proletarios sin Tierra.    Mz. # 15   Solar # 25                               

Olor y sabor Olor y sabor

Físicos y Químicos
xxx

Foto no disponible

Observaciones: Se observó presencia de UFC de Aerobios Heterotróficos en la
muestra # 6 y # 8.
Conclusiones: Los resultados obtenidos en el Análisis Microbiológico y Físico y

A. H.         
UFC / ml

C. T.      
NMP/ 100 ml

C. F.         
NMP / 100 ml

Turbiedad CLR

< 1 < 1.1 < 1.1 0,724 1.0

A. H. = Aerobios Heterotróficos;  C. T. = Coliformes Totales; C. F. = Coliformes Fecales; CLR= Cloro Libre Residual;  N.O. = No Objetable.

Microbiológicos

N.O

xxx
Foto no disponible Físicos y Químicos

Coop. Proletarios sin Tierra.    Mz. # 15   Solar # 25                               
ACOMETIDA            Parroquia Ximena.       11:35  

Olor y sabor

PARÁMETROS ANALIZADOS

Q.F Geomara Quizhpe Monar
LÍDER DEL SUBPROCESO (E) - QUÍMICA SANITARIA DE AGUAS

Dra. Luisa Ponguillo Medina
LÍDER DEL SUBPROCESO - MICROBIOLOGÍA SANITARIA

Conclusiones: Los resultados obtenidos en el Análisis Microbiológico y Físico y
Químico correspondientes a las muestras analizadas #1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 SI
CUMPLEN CON LA NORMA TECNICA ECUATORIANA NTE INEN 1108:2011
CUARTA REVISION AGUA POTABLE . Requisitos, y se refieren exclusivamente a
las muestras analizadas.

Método: Standard Methods for the examination of water & wastewater 22 ND
Edition 2012

Analistas: MS: CRM / MLP . QSA: MM
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