LABORATORIO PROTAL-ESPOL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 018/2016

Codigo de muestra

FECHA Y HORA

Espol.RAP.0156-018/2016

07/1ULIO/2016 10H40

COOP. GALLEGOS LARA MZ: 1079 SL: 5 - SRA. JUANA MAGALLANEZ

TOMA DE MUESTRA 07/07/2016 Pag 1/5

Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU HSfem °C NMP/100m| NMP/100m| UFC/ml
ME o 0eD 1100iR SENSORIAL SM 4500 K+l 5M 9221 ABC SM 9271 ABCE SMB215A
0,4 0,41 148,1 No objetable | No objetable | 7,16 _ 26,7 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1
Seguin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
Observaciones:
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0157-018/2016 07/JULIO/2016 10H55
COOP. GALLEGOS LARA MZ: T69 SL: 28 - SRA. EDITH QUINONEZ
Resultados
Cloro libre residual  Turbledad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
g/l NTU HSfem e NMP/100m| NMP/100ml UFC/ml
METOO0 COLRIMETRICO DPD | TURBHOMANT 11001 SENSORIAL 5M 4500 HeB SM 221 ABC SM 8221 ABLE SME2154
1,0 0,29 146,9 No objetable | No objetable | 7,18 _ 27,2 <1,1 <1,1 <1,0
0,302 1,5 5 No objetabl No objetabl <1,1

Seglin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

R e

Dra. Gloria Bajafia Jurado
Directora General y Gerente Técnico

ACREDITACION N OAE LE IC 05-003



LABORATORIO PROTAL-ESPOL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 018/2016 TOMA DE MUESTRA 07/07/2016 Pag 2/5

Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0158-018/2016 07/JULIO/2016 _ 11H10

COOP. EL CONDOR MZ: M SL: 09 - FAMILIA: AVELINO MENA

Resultados
Cloro libre residual Turbledad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
me/fl NTU us/em o NMP/100m| NMP/100mi UFC/ml
METODO COLRIMETRCO DPD | TURBIGUANT 11001R SENSORIAL SMA500 HeB S8 5221 ABC 5M49221 ABCE sMI2154
0,6 0,56 150,6 No objetable | No objetable | 7,12 | 27,4 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a 1,5 5 No objetable No objetable <1,1

Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadaoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0159-018/2016 07/JULIO/2016 11H25

COOP. GALLEGOS LARA MZ: C18 - SOLAR: 13 - FAMILIA: DE LA TORRES QUIROZ

Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Clor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU HSfem or NMP/100ml NMP/100m| UFC/ml
METODE COLMIMETRICO DPD | TURBICIUANT 1100 SENSORIAL M 4500 He B SM 221 ABC 5M9221 ABCE SM92154
1,1 0,48 151,2 No objetable | No objetable | 7,09 _ 27,2 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1

Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Awr -
Dra. Gloria Bajafia Jurado Ing. Maria Terega Amador M.
Directora General y Gerente Técnico Gerente dé Calidad ACREDITACION N° OAE LE IC05-003




LABORATORIO PROTAL-ESPOL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 018/2016

TOMA DE MUESTRA 07/07/2016 Pag 3/5

Codigo de muestra

FECHA Y HORA

Espol

.RAP.0160-018/2016

07/JULIO/2016

11H40

COOP. FRANCISCO JACOME MZ: 340 SL: 05 - SRA, IRMA PENAFIEL

Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pPH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU psfem aC NMP/100mi NMP/100m| UFC/mi
METODE COURIMETRICODPD | TURBKILANT 11001 SENSORIAL SM 4500 HeB SM 8221 ABE SM5221 ABCE SME2154
1.2 0,36 151,1 No objetable | No objetable | 6,85 _ 26,9 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1
Segtn Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
Observaciones:
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
«1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0161-018/2016 07/JULIO/2016 _ 11H55
COOP. FRANCISCO JACOME MZ: 294 SL: 10 - SRA. NORMA VERA
Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Clor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU usfem °C NMP/100ml NMP/100ml UFC/ml
METONO COLRIMETAICD DPD TURBIAANT 11001R SENSORIAL SM 4500 HeB SM E271 ABC SM 5221 ABCE SMS215A
11 0,36 151,6 No objetable | No objetable | 6,75 H 27,5 <1,1 <1,1 <10
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1
Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

/

Dra. ajana Jurado
Directora General y Gerente Técnico

s

AN v
I ..r\m\_m:mw eresa Amador M.

ACREDITACION N°® OAE LE IC 05-003



LABORATORIO PROTAL-ESPOL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 018/2016

TOMA DE MUESTRA 07/07/2016 Pag 4/5

Codigo de muestra FECHA Y HORA
Mmﬂo_.wbﬂ.cummuoawxnoum 07/JULIO/2016 _ 12H10
COOP. FRANCISCO JACOME MZ: 311 SL: 02 - FAMILIA: GUEVARA PLAZA .
Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor PH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU HSfem aC NMP/100ml NMP/100ml UFC/mi
METOOO COLRIMETRICODPD | TURBIQUANT 11006 SENSORIAL SM 4500 HeB sM5221 ABC SM 5221 ABCE sMaz15A
11 0,54 146,2 No objetable | No objetable | 6,92 _ 27,2 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a15 5 No objetable No objetable <1,1
Seglin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
Observaciones:
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aercbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA'Y HORA
mmua_.zhv.onmw-cu.wxnonm 07/1ULI0/2016 12H25

COOP. FRANCISCO JACOME MZ: 294 SL: 7-1 - FAMILIA: SUAREZ CEVALLOS

Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU psfem o NMP/100m| NMP/100m] UFC/ml
WETONO COURMETRICO DPD | TURBICUANT 11001R SENSORIAL SM 4500 HeB SM 9221 ABC 5M 3271 A8CE Me2154
0,9 0,40 150,2 No objetable | No objetable | 7,03 _ 27,0 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a15 5 No objetable No objetable <1,1

Seglin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Dra. ajafia Jurado
Directora General y Gerente Técnico

Gerente de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003



LABORATORIO PROTAL-ESPOL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 018/2016

TOMA DE MUESTRA 07/07/2016 Pag 5/5

Codigo de muestra

FECHA Y HORA

Espol.RAP.0164-018/2016

07/JULIO/2016

12H40

COOP. FRANCISCO JACOME MZ: 270 SL: 13 - FAMILIA: ESPINOZA RUIZ

Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
me/fl NTU usfem o NMP/100m| NMP/100ml UFC/ml
MAETODD COURIMETRICODPE | TURBICAIANT 1100 SENSORIAL 504500 HeB 5M 9121 ABC SM 9221 ABCE SM 92154
0,7 0,49 148,0 No objetable | No objetable | 6,85 _ 28,1 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1

Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisidén

Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aercbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

|El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Dra. Gloria Bajafia Jurado
Directora General y Gerente Técnico

In.

N?N:

Marfa Teres; w_.:mno« M.

ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003



