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CLORO LIBRE RESIDUAL
Series2
FISICO QUIMICO MICROBIOLOGICO L e e ] Sirusa
CLORO LIBRE RESIDUAL Coliformes Totales | Coliformes fecales | B.aerobias| 1,4 S
MINIMO MAXIMO NMP/100ml| NMP/100ml UEC/ml 12
% * SeriesS
0,3 1.5 <1,1
1,0 Series6
Espol.RAP.0201-037/2014 0,9 <11 <11 <10 | %8 Series?
Espol.RAP.0202-037/2014 0,9 <1,1 <1,1 <1,0 0,6 Series8
Espol.RAP.0203-037/2014 0,9 <1,1 <1,1 <10 | g4 Series3
Espol.RAP.0204-037/2014 0,9 <1,1 <1,1 <1,0 02 Series10
Espol.RAP.0205-037/2014 0,9 <1,1 &4 <1,0 ’ Series11
Espol.RAP.0206-037/2014 0,9 <1,1 <1,1 <1,0 |00
Espol.RAP.0207-037/2014 0,9 <1,1 <1;1 <1,0 MINIMO — MAXIMO
Espol.RAP.0208-037/2014 0,9 <1,1 <1,1 1,0 x 10°
Espol.RAP.0209-037/2014 0,9 a1 <11 <1,0 CLOROLIBREREMDYAL
Espol.RAP.0210-037/2014 0,5 <1,1 <1,1 1,0 x 10*
NOTA: Los 10 puntos analizados, el Cloro Libre Residual cumple con los requisitos de la Norma INEN 1 108: 2011 Cuarta revision
Con relacion al Sabor y Olor, de los 10 puntos analizados en la RAP, se puede evidenciar en Olor y Sabor es No objetable
Los Microbioldgicos de 10 puntos analizados, cumplen con los requisitos de la Norma INEN 1 108: 2011 Cuarta revision

Dra. ajafa Jurado
Directora General y Gerente Técnico
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LABORATORIO PROTAL-ESPOL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 037/2014

FECHA'Y HORA
07/AGOSTO/2014 10H25

Codigo de muestra
Espol.RAP.0201-037/2014

42 AVA. CALLE. 0419 PB. ENTRE GARCIA GOYENA Y BOLIVIA. SRA. GUAMAN CRESPO MARTHA MERCEDES.

Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Olor Sabor pH il Coliformes Totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU o NMP/100ml NMP/100ml UFC/ml
METODO COLIRIMETRICO DPD TURBIQUANT 11001k SENSORIAL SM 4500 HeB SM 221 ABC §M9221 ABCE SM 92154
0,9 0,85 No objetable | No objetable | 7,03 _ 27,5, Celait <}d <1,0
0,302 1,5 5 No objetable No cbjetable <1,1

Segtin Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revision

Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Codigo de muestra

FECHA Y HORA

Espol.RAP.0202-037/2014

07/AGOSTO/2014 10H37

CALLE 36 AVA. # 1413 ENTRE CAMILO DESTRUGE Y GARCIA GOYENA.

SR. LOPEZ NUNEZ ARMENGOL EUSTORGIO

Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/| NTU °C NMP/100ml NMP/100ml UFC/ml
METODO COURIMETRICO DPD TURBIGUANT 110018 SENSORIAL SM 4500 H+8 SM 9221 ABC SM 9221 ABCE SMO215A
0,9 0,85 No objetable | No objetable | 7,02 — 27,2 <1,d <1,1 <1,0
0,302 1,5 5 No objetable No objetable <11

Segtin Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revision

Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aergbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

_3m.\§m«_.m Teresa Amador M.
Gerente de Calidad

Dra. Gloria Bajafia Jurado

Directora General y Gerente Técnico ACREDITACION N° OAE LE IC 03-005
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Codigo de muestra FECHA Y HORA T
Espol.RAP.0203-037/2014 07/AGOSTO/2014 10H55 S : .
CALLE 35 AVA. 1801. ENTRE BOLIVIA Y VACAS GALIMDO. GUEVARA ANTANEDA ANITA FRANCISCA.
Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/! NTU oC NMP/100ml NMP/100ml UFC/ml
METODO COURIMETRICO OPD TURBIQUANT 110017 SENSORIAL SM 4500 HeB M 9221 ABC SM 9221 ABCE SMO2154
0,9 0,73 No objetable | No objetable | 7,05 | 27,5 <11 <1,1 <1,0
0,302 1,5 5 No objetable No objetable <1,1
Segln Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revision
Observaciones:
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
F_ Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0204-037/2014 07/AGOSTO/2014 11HO5
CALLE 32 AVA. # 1515. ENTRE COLOMBIA Y CAMILO DESTRUGE. SRA. ESPINOZA ALCIVAR EVANGELINA.
Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU °C NMP/100ml NMP/100ml| UFC/ml 2 0l
METODO COLIRIMETRICO DPD TURBIQUANT 1100IR SENSORIAL SM 500 H+8 5M9221 ABC 5M9221 ABCE SMI21SA
09 0,78 No objetable | No objetable | 7,07 | 27,8 <11 <11 <1,0 -
0,302 1,5 5 No objetable No objetable <1,1 T gy Yok
Segun Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revisidn _ ] g - =
Observaciones: ~ & g
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerobias totales 4 o
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes 2 P
P S
UFC: Unidades formadoras de colonias i
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

! m \
Dra. G[dria Bajafia Jurado Ing. Maria Teresa Amador M.

Directora General y Gerente Técnico Gerente de Calidad ACREDITACION N° OAE LE IC 03-005
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Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0205-037/2014 07/AGOSTO/2014 11H20
CAMILO DESTRUGE # 5416. ENTRE CALLE 29 Y CALLE 30. SR. ALARCON TOALA JOSE ALFONSO.
Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
meg/! NTU °C NMP/100m| NMP/100ml UFC/ml
METODO COLIRIMETRICO DPD. TURBIQUANT 1100IR SENSCRIAL SM 2500 H+8 §M 9221 ABC SM 9221 ABCE SM 92154
0,9 0,83 No objetable | No objetable | 7,03 | 29,0 <1,1 <1,1 <10
0,68 No objetable No objetable <1,1
Seguin Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revisién
Observaciones:
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerébias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0206-037/2014 07/AGOSTO/2014 11H33
ARGENTINA # 5724, ENTRE CALLE 34 Y CALLE 35. SRA. RAMIREZ PIZARRO NARCISA ELISABETH.
Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/! NTU oC NMP/100ml NMP/100ml UFC/ml
METODO COLIRIMETRICO DPD TURBIQUANT 11001 SENSCRIAL SH 4500 HeB §M 9221 ABC SM 9221 ABCE SMO2154
0,9 0,82 No objetable | No objetable | 6,95 | 27,8 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a15 5 No objetable No objetable <1,1
Segun Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revisidn
Observaciones:
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Directora General y Gerente Técnico

i

Ing. Maria Teresa Amador M.
Gerente de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 03-005
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Codigo de muestra

FECHA Y HORA

Espol.RAP

0207-037/2014

07/AGOSTO/2014 11H45

CALLE 36 AVA. ENTRE LETAMENDI Y SAN MARTIN. SR. GARCIA ULLAURI GONZALO.

Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aercbias
mg/l NTU °c NMP/100ml| NMP/100m| UFC/ml
METODO COURIME TRICO DPD TURBIQUANT 1100IR SENSORIAL SM 4500 HeB $M 9221 ABC SM 9221 ABCE SMO215A
0,9 0,77 No objetable | No objetable | 7,05 | 28,7 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1
Seglin Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revisién
Observaciones:
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
-c_un_ Unidades formadoras de colonias
_m_ Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0208-037/2014 07/AGOSTO/2014 11H53
CALLE 39 AVA. #112 ENTRE ARGENTINA Y SAN MARTIN. FAMILIA MEDINA ANDRADE.
Resultados | {
Cloro libre residual Turbiedad ol Sab pH T | colif total Colif fecal Bacterias Aerobias S 1 1] i
or or clirormes totales olirormes recales a 1as Aerol qﬂu_‘_f ——~—-———_——
mg/l NTU °C NMP/100m| NMP/100ml UFC/ml ﬂ He
METODO COLIRIMETRICO DPD TURBIQUANT 1100IR SENSORIAL SM 4500 HeBl SM 8221 ABC SM 221 ABCE SMa2154 ,
0,9 0,98 No objetable | No objetable | 7,09 | 27,7 <1,1 <1,1 1,0x 10
0,30a 1,5 5 No objetable No objetable <1,1

Segun Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revision

Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

_m_ Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

oria Bajafia Jurado

Directora General y Gerente Técnico

i

Ing. Maria Teresa/Amador M.
Gerente de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 03-005
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Codigo de muestra

FECHA'Y HORA

Espol.RAP.0209-037/2014

07/AGOSTO/2014 12H10

BRASIL # 6102 ENTRE CALLE 35 Y CALLE 36. SR. PARAPI MUNQS CARLOS VICENTE.

Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU °C NMP/100ml NMP/100ml| UFC/mi
METODO COLIRIMETRICODPD | TURBIQUANT 11001 SENSORIAL $M 4500 HeB 5M9221 ABC $M 9221 ABCE SM9215A
0,9 0,80 No objetable | No objetable | 7,10 | 27,8 <1t <1,1 <1,0
0,30a 1,5 5 No objetable No objetable <1,1

Segun Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revisién

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

_m_ Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Codigo de muestra

FECHA'Y HORA

Espol.RAP.0210

-037/2014

07/AGOSTO/2014 12H33

CALLE 30 # 711. ENTRE MALDONADO Y GOMES RENDON. FAMILIA QUIMI BARRETO.

Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/! NTU °C NMP/100m| NMP/100ml UFC/ml
METODO COURIME TRICO BPD TURBIQUANT 110018 SENSCRIAL SM 4500 HeB SM9221 ABC SM 9221 ABCE SMO215A
0,5 0,55 No objetable | No objetable | 7,40 | 27,3 <1,1 <1,1 1,0x 10"
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1

Segtin Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revisidn

Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerébias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

—m_ Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

na Jurado

Directora General y Gerente Técnico

Gerente de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 03-005



