LABORATORIO PROTAL-ESPOL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 026/2015

TOMA DE MUESTRA 10/02/2016 Pég 1/6

Seglin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

_m_ Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Codigo de muestra FECHA Y HORA | e
Espol.RAP.464-026/2015 10/FEBRERO/2016 11H00
CALLE "M" ENTRE LA 25 Y 26 AVA - SRA. IVETTE SEGURA
Resultados
mg/l NTU eC NMP/100ml NMP/100ml| UFC/ml
METO0O COURIMETRICODPD |  TURBIQUANT 1100IR SENSORIAL SM 4500 HeB SM 9221 ABC SM 9221 ABCE SM 92154
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1

Codigo de muestra

FECHA Y HORA

Espol.RAP.465-026/2015

10/FEBRERO/2016 11H15

CALLE 27 AVA Y LA "K" - SR. ROBERTO REYES

mg/l NTU

Resultados

NMP/100m|

°C

METO00 COURIMETRICODPD | TURBIQUANT 130018 SENSORIAL

0,30a1,5 5 No objetable No objetable

SM 4500 HsB SM 9221 ABC SM 9221 ABCE SM 92158

<1,1

Segin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisién

Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

ajana Jurado
Directora General y Gerente Técnico

ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003



LABORATORIO PROTAL-ESPOL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 026/2015
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.466-026/2015 10/FEBRERO/2016 11H25
CALLE #G# ENTRE LA 25 Y LA 26 AVA - FAMILIA DICAO TORRES
Resultados
mg/l NTU oC NMP/100ml NMP/100m! UFC/ml
METODG COURIMETRICO DPO | TURBIQUANT 11008 SENSORIAL M 4500 Heb $M 9221 ABC M 9221 ABCE SM 92154
0,30a1,5 s No objetable No objetable <1,1

Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisién

Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Codigo de muestra

FECHA'Y HORA

Espol.RAP.467-026/2015 10/FEBRERQ/2016 11H40
CALLE 28 AVA Y LA E - SRA INES MOLINA
Resultados :
A
mg/l NTU eC NMP/100m| NMP/100mlI UFC/mI
METODO COURIMETRICODPD |  TURBIGUANT 1100iR SENSORIAL SM 4500 Hed SM 9221 ABC SM 9221 ABCE M 92154
0,303 1,5 5 No objetable No objetable <1,1

Seglin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisién

Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerébias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Dr. ajafia Jurado
Directora General y Gerente Técnico
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Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.468-026/2015 10/FEBRERO/2016 11H54

CALLE 27 AVAYY LA "B" - FAMILIA VINUEZA VACACELA

Resultados

UFC/ml

NMP/100m| NMP/100m|

mg/!

METODO COURIMETRICO DPD

SM 9221 ABC SM 8221 ABCE SM9715A

SENSORIAL

Mo objetable No objetable
Seglin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

0,30a1,5

Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades fermadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.469-026/2015 10/FEBRERO/2016 12H09

SEDALANAY LA 27 AVA #2107 - FAMILIA ARMIJOS MOROCHO
Resultados

eC NMP/100m| NMP/100m|

mg/!

METODO COLIRIMETRICO DPD

M 9221 ABCE

SM 4500 HeB SM 9221 ABC

No objetable No objetable
Segln Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

0,30a1,5

Observaciones:
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

(% q
S\n. Maria Teresa A or M.

Gerente de Cali

Directora General y Gerente Técnico ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003
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Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.470-026/2015 10/FEBRERO/2016 12H20

CALLE 27 AVA Y MARACAIBO #4924 - FAMILIA VERDUGA MONTERO
Resultados

mg/l NTU NMP/100m| NMP/100ml|

SM 9271 ABCE

5M 4500 Ha B

TURBIQUANT 11001% SENSORIAL

METODO COURMMETRICO 0PD SM 9221 ABC

No objetable No objetable
Segn Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisién

0,30a1,5 5

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Codigo de muestra FECHA'Y HORA
Espol.RAP.471-026/2015 10/FEBRERO/2016 12H31

CALLE 38 AVA Y MALDONADO FAMILIA CARRILLO YAGUAL
Resultados

mg/l NMP/100m| NMP/100m| UFC/ml

METODO COURIMETRICO DPD

SM 4500 HeBl 5M 9221 ABC SM 9221 ABCE SM 92154

SENSORIAL

No objetable No objetable
Segln Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisién

0,30a1,5

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

ia Bajafia Jurado
Directora General y Gerente Técnico

ACREDITACION N° DAE LE IC 05-003

Gerente de



LABORATORIO PROTAL-ESPOL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 026/2015

Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.472-026/2015 10/FEBRERO/2016 12H43 258
SAN MARTIN ENTRE LA 25 Y 26 AVA #5019 - FAMILIA GOMEZ CRESPO
Resultados
mg/l NTU NMP/100ml NMP/100mlI UFC/ml
METODO COURIMETRICO DPD | TURBIQUANT 11001R SENSORIAL SM 4500 Helt M 9221 ABC SM 9221 ABCE M 92154
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1
Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerébias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.473-026/2015 10/FEBRERO/2016 12H55
CALLE 27 AVAY MALDONADO - FAMILIA BALDA CHOEZ
Resultados
mg/l NTU °C NMP/100ml NMP/100mI UFC/mI
METO00 COURIMETRICO DPD | TURBIGUANT 110018 SENSORIAL SM 4500 HeB 5M 9221 ABC SM 9221 ABCE SM 92184
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1

Seglin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisién

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerébias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Bajafia Jurado
Directora General y Gerente Técnico
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Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.474-026/2015 10/FEBRERO/2016 13H10

CALLE 28 AVA Y CAPITAN NAGERA - FAMILIA PATINO PEREZ
Resultados

METODO COLIATMETRICO OPO

NMP/100ml| NMP/100ml

NTU

SM 9221 ABC 5M 9221 ABCE

SENSORIAL

TURBIQUANT 11008

No objetable No objetable
Seglin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisién

0,30a1,5 5

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerébias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato v los Requisitos son proporcionados por el cliente

mhm:mx._c_.wno

Directora General y Gerente Técnico Gerente de Calidad ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003



