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CLORO LIBRE RESIDUAL

FISICO QUIMICO MICROBIOLOGICO ey e Mk I Series2
CLORO LIBRE RESIDUAL Coliformes Totales | Coliformes fecales | B.aerobias| 1.4 Series3
MINIMO MAXIMO NMP/100ml NMP/100mI UFC/ml 12 Seriesd
0,3 405 <1,1 10 Series5
MUESHA = Series6
Espol.RAP.091-026/2015 0,7 <1,1 <1,1 <1,0 Series7
Espol.RAP.092-026/2015 0,6 <1,1 <1,1 1,0X 10 ol —— i
Espol.RAP.093-026/2015 0,6 <1,1 <1,1 <1,0 .
Espol.RAP.094-026/2015 0,7 <1,1 <1,1 <1,0 S
Espol.RAP.095-026/2015 0,6 <1,1 <1,1 <1,0 Series10
Espol.RAP.096-026/2015 0,7 <1,1 <1,1 <1,0 Seriesll
Espol.RAP.097-026/2015 0,6 <1,1 <1,1 <1,0 MINIMO MAXIMO
Espol.RAP.098-026/2015 0,5 <1,1 <1,1 <1,0
Espol.RAP.099-026/2015 0,7 <11 <11 <1,0 CLOROLIERE RESIDUN:
Espol.RAP.100-026/2015 0,6 <1,1 <11 <1,0

NOTA: Los 10 puntos analizados, el Cloro Libre Residual cumple con los requisitos de la Norma INEN 1 108: 2011 Cuarta revision
Con relacion al Sabor y Olor, de los 10 puntos analizados en la RAP, se puede evidenciar en Olor y Sabor es No objetable

Los Microbioldgicos de 10 puntos analizados, cumplen con los requisitos de la Norma INEN 1 108: 2011 Cuarta revision

ajafia Jurado

Directora General y Gerente Técnico
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Codigo de muestra

FECHA'Y HORA

Espol.RAP.091-026/2015

14/ MAYQ /2015 10H30

CDLA. PRADERA 1. MZ. C-2 SL. 02. FAMILIA VILLAMAR VACANCELA.

Resultados
Cloro libre residual ~ Turbiedad Olor Sabor pH T Coliformes Totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/| NTU oC NMP/100m! NMP/100m| UFC/ml
METODO COLIRIMETRICO DPD TURBIQUANT 11001R SENSORIAL 5M AS00 HeB SM 9221 ABC $M 9221 ABCE SM92154
0,7 0,37 No objetable | No objetable | 7,04 | 28,2 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <11
Seglin Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revisién
Observaciones:
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA

Espol.RAP.092-026/2015 14/ MAYQ /2015 10H40

CDLA. PRADERA 1. MZ. A-2. SL.14. FAMILIA JACOME SALTOS.

Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/| NTU oc NMP/100ml NMP/100m| UFC/ml
METODO COURIMETRICODPD | TURBIQUANT 1100iR SENSORIAL SM4500 HeB SM 9221 ABC SM 9221 ABCE SMO2154
0,6 0,32 No objetable | No objetable | 6,98 | 28,7 <11 <1,1 1,0X 10"
0,3021,5 5 No objetable No objetable <1,1

Seglin Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revision

Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente ¢ ; ¢ g SRl

D oria Bajafia Jurado

Directora General y Gerente Técnico ACREDITACION N° OAE LE IC 03-005

Gerente/de Calidad
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LABORATORIO PROTAL-ESPOL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 026/2015

FECHA Y HORA
14/ MAYO /2015 11H10

Codigo de muestra
Espol.RAP.093-026/2015

CDALA PRADERA 1 MZ. V-8 SL. 03. FAMILIA MOSQUERA CHAVEZ.

Resultados ,
|
Cloro libre residual  Turbiedad Olor Sabor pH T | Coliformestotales | Coliformes fecales | Bacterias Aeroblas |pampgm =
i
mef! NTU o NMP/100mI NMP/100m| urC/ml il dE
METODO COLIRIMETRICO DPD TURBIQUANT 11001R SENSORIAL SM4500 HeB SM 9221 ABC SM 9221 ABCE SM9215A
0,6 0,27 No objetable | No objetable | 6,98 _ 29,2 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1
Segun Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revisién
Observaciones:

< 1,0 Significa ausen

cia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades form

adoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Codigo de muestra

FECHA Y HORA

Espol.RAP.094-026/2015

14/ MAYO /2015 11H30

CDALA. PRADERA 2 MZ. D-22. SL. 07. FAMILIA SOSA DEL SALTO

Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU °C NMP/100mi NMP/100ml UFC/mi
METODO COURIMETRICO DPD TURBIQUANT 11001R SENSORIAL SM 4500 H+B M 9221 ABC 5M9221 ABCE SM 92154
0,7 0,25 No objetable | No objetable | 7,00 | 28,7 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a 1,5 ] No objetable No objetable <1,1

Segln Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revision

Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aercbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Dra: ajafia Jurado
Directora General y Gerente Técnico

Ing. Maria Terésa Amador M.
Gerenté de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 03-005
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Codigo de muestra

FECHA Y HORA

Espol.RAP.095-026/2015

14/ MAYO /2015 11H45

CDLA. PRADERA 2. MZ. D-1. SL.04. SR. CARLOS CHUQUISCUMA ESPINOZA.

Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU oC NMP/100ml NMP/100mI UFC/ml
METODO COURIMETRICO DPD TURBIQUANT 110017t SENSCRIAL SM 4500 H4B M 221 ABC SM 9221 ABCE SM 92158
0,6 0,35 No objetable | No objetable | 6,85 | 28,9 <1,1 <1,1 <1,0
0,303 1,5 5 No objetable No objetable <1,1

Seglin Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revisién

Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerébias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

_.cﬂn_ Unidades formadoras de colonias

_mm Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Codigo de muestra

FECHA Y HORA

Espol.RAP.096-026/2015

14/ MAYO /2015 12H00

CDLA. PRADERA 3. MZ. D 110. SL. 07. FAMILIA VASQUES TIPAN.

Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU °C NMP/100ml NMP/100ml UFC/mi
METODO COLIRIMETRICO DPD TURBIQUANT 11001R SENSORIAL SM 4500 HeB. 5M5221 ABC $M9221 ABCE SMO215A
07 0,32 No objetable | No objetable | 7,05 [ 29,0 <1,1 <1,1 <1,0
0,302 1,5 5 No objetable No objetable <1,1

Segln Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revisién

Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Dra-Glcria Bajafia Jurado
Directora General y Gerente Técnico

Ing. Maria Tepesa Amador M.
Gerente de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 03-005
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Codigo de muestra

FECHA Y HORA

Espol.RAP.097-026/2015

14/ MAYO /2015 12H10

CDLA. PRADERA 3. MZ. D 93. SL.3. SRA. MORA ELSA LEONOR.

Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU °C NMP/100m| NMP/100ml UFC/ml
METODO COLIRIMETRICO DPD TURBIQUANT 11001R SENSORIAL SM 4500 Hefl SM 9221 ABC SM 9221 ABCE SMI215A
0,6 0,36 No objetable | No objetable | 7,00 | 29,3 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1
Segtin Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revisién
Observaciones:
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA

Espol.RAP.098-026/2015

14/ MAYO /2015 12H20

o s 4
CDLA. PRADERA 3. MZ. D-87. SL. 2. FAMILIA VALENCIA COLOBON.
Resultados : “
Cloro libre residual Turbiedad Olor Sabor pH T Celiformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias || :
mg/| NTU oc NMP/100mI NMP/100mi UFC/ml Ll ot
METODO COLIRIMETRICO DPD TURBIQUANT 1100IR SENSORIAL SM 4500 H+8 SM9221 ABC SM 9221 ABCE SM9215 ..p
0,5 0,42 No objetable | No objetable | 6,85 | 31,0 <11 <1,1 <1,0 .
0,30a15 5 No objetable No objetable <1,1 h.\

Segun Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revision

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

e

Dras @ Bajafia Jurado
Directora General y Gerente Técnico

Ing. Maria Teresa Amador M.
Gerente de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 03-005
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Codigo de muestra FECHA Y HORA mw
Espol.RAP.099-026/2015 14/ MAYO /2015 12H30 b
CDLA. PRADERA 2. MZ. D-11. SL. 21. FAMILIA JARAMILLO PAZMINO.
Resultados e
Cloro libre residual Turbiedad Oler Sabor pH T Coliformes totales Colifermes fecales Bacterias Aerobias R X 1
me/| NTU oc NMP/100ml NMP/100ml UFC/ml : I _n“_uﬁ ol
METODO COURIMETRICOOPD | TURBIQUANT 11001R SENSORIAL SM 4500 HeB. SM9221 ABC SM 9221 ABCE SM 92154 : ;
0,7 0,38 No objetable | Noobjetable | 7,02 | 29,2 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a15 5 No objetable No objetable <1,1
Segn Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revision
Observaciones:
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
JUFC: Unidades formadoras de colonias
_m_ Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

FECHA'Y HORA
14/ MAYO /2015 12H45

Codigo de muestra
Espol.RAP.100-026/2015

CDLA. PRADERA 2 MZ. D-32. SL. 47. FAMILIA QUEVEDOQ FAJARDO.

Segun Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revisidn

Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Resultados ;
Cloro libre residual Turbiedad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/! NTU oc NMP/10Cml NMP/100m| UFC/ml i
METODO COURIMETRICO DPD TURBIQUANT 11001R SENSORIAL SM 4500 HeB. SM 9221 ABC SM 9221 ABCE SM9215A =
0,6 0,49 | Noobjetable | Noobjetable | 7,00 | 29,0 <1,1 <1,1 <1,0 A
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1 _ﬂmmm“ﬂmﬂm_

Dra. G oﬂaxmm_«mﬂ_:aao

Directora General y Gerente Técnico

Gerente de Calidad

ACREDITACION N* OAE LE IC 03-005



