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Series2
FISICO QUIMICO MICROBIOLOGICO LS Ty
CLORO LIBRE RESIDUAL Coliformes Totales | Coliformes fecales | B.aerobias| 1,4 i
MINIMO MAXIMO NMP/100m| NMP/100m| UFC/ml
0,3 1,5 <11 % Series5
MUESTRA LTADOS Series6
Espol.RAP.0211-037/2014 1,0 <1,1 <1,1 2,0 x 10* Seriest
Espol.RAP.0212-037/2014 0,9 <1,1 <1,1 4,5 x 10 Series8
Espol.RAP.0213-037/2014 0,9 #11 <1,1 1,0x 10 . Series9
Espol.RAP.0214-037/2014 1,1 <1,1 <1,1 1,6 x 101 | Series10
Espol.RAP.0215-037/2014 1,0 <1,1 <1,1 <1,0 | Seriesi1
Espol.RAP.0216-037/2014 0,9 <1,1 <1,1 6,0 x 10° ._
Espol.RAP.0217-037/2014 0,9 <1,1 <1,1 5,0 x 10° MINIMO — MAXIMO
Espol.RAP.0218-037/2014 1,0 <1,1 <1,1 4,0x 10
Espol.RAP.0219-037/2014 1,0 a1 <11 <1,0 CHORO/LEREREIDUAL
Espol.RAP.0220-037/2014 1,0 <1,1 <1,1 <1,0
NOTA: Los 10 puntos analizados, el Cloro Libre Residual cumple con los requisitos de la Norma INEN 1 108: 2011 Cuarta revisién
Con relacion al Sabor y Olor, de los 10 puntos analizados en la RAP, se puede evidenciar en Olor y Sabor es No objetable
Los Microbiolégicos de 10 puntos analizados, cumplen con los requisitos de la Norma INEN 1 108: 2011 Cuarta revisién

Dra. ia Bajafia Jurado
Directora General y Gerente Técnico



LABORATORIO PROTAL-ESPOL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 037/2014

Codigo de muestra FECHA'Y HORA

Espol.RAP.0211-037/2014 14/AGOSTO/2014 11H21

ROSENDO AVILES # 4508 PB. ENTRE CALLE 36 Y CALLE 37. SRA. SUARES ANGELA CALVACHE.

Resultados
Cloro libre residual ~ Turbiedad Olor Sabor pH T Coliformes Totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/| NTU eC NMP/100ml NMP/100m| UFC/ml
METODO COLIRIMETRICO DPD TURBIQUANT 11001 SENSORIAL SM 4500 HeB SM 9221 ABC SM 9221 ABCE SMO215A
1,0 1,23 No objetable | No objetable | 7,10 | 26,4 <11 <11 2,0x 10
0,3021,5 5 No objetable No objetable <1,1

Segun Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revision

Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerébias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

JUFC: Unidades formadoras de colonias

—m_ Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

TOMA DE MUESTRA 14/08/2014 Pag 1/5

Codigo de muestra FECHA Y HORA

Espol.RAP.0212-037/2014 14/AGOSTO/2014 11H34

VACAS GALINDO #4212. ENTRE CALLE 36 Y CALLE 37. SR. CAMBA ROBLES CESAR.

Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU [-Tof NMP/100ml| NMP/100ml UFC/ml
METODO COURIMETRICO DRD TURBIQUANT 1100(R SENSORIAL SM 4500 HeB $M9221 ABC $M9221 ABCE SM92154
0,9 0,79 No objetable | No objetable | 7,11 | 26,2 <1,1 <1,1 4,5x 10"
0,302 1,5 5 No objetable No objetable <1,1

Seguin Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revision

Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

—m_ Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Dra. Gloria Bajafia Jurado
Directora General y Gerente Técnico

Y

\_:m. Maria Teres@ Amador M.

Gerente de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 03-005



LABORATORIO PROTAL-ESPOL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 037/2014

Codigo de muestra

FECHA Y HORA

Espol.RAP.

0213-037/2014

14/AGOSTO/2014 11H47

MARACAIBO # 5700. ENTRE CALLE 34 Y CALLE 35. SRA. CASTRO ORTEGA HAIDEE JUDITH

TOMA DE MUESTRA 14/08/2014 Pag 2/5

Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/| NTU °C NMP/100ml NMP/100mI| UFC/ml
METODO COLIRIMETRICO DPD TURBIQUANT 11001R SENSORIAL SM 4500 H+8 SM 9221 ABC $M 9221 ABCE SM9215A
0,9 0,88 No objetable | No objetable | 7,09 | 27,0 <1,1 <1,1 1,0 x 10°
0,303 1,5 5 No objetable No objetable <1,1
Segun Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revision
Observaciones:
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA |

Espol.RAP.0214-037/2014

14/AGOSTO/2014 12H03

CHAMBERS #4416. ENTRE CALLE 33 Y CALLE 34. SR. MURGUELIO BONOSO JOSE.

Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Oler Sabor pH i Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU o NMP/100m! NMP/100ml UFC/ml
METODO COURIMETRICO DPD TURBIQUANT 110018 SENSCORIAL SM 4500 H+B 5 9221 ABC SM 9221 ABCE SM 92154
11 0,92 No objetable | No objetable | 7,07 _ 26,6 <1,1 <1,1 1,6x HO»
0,30a 1,5 ) No objetable No cbjetable <1,1

Seguin Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revision

Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

AT ~
Wl I
- L.Lk A L7
Dra. Gloria Bajana Jurado

Directora General y Gerente Técnico

N 2 = f
Ing. Maria Teresa Amador M.
Gerente de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 03-005
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FECHA'Y HORA
14/AGOSTO/2014 12H15

Codigo de muestra
Espol.RAP.0215-037/2014

NICOLAS AUGUSTO GONZALES #4229. Y CALLE 31 ESQ. SRA TORO MOCHA VICENTA.

Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/| NTU ec NMP/100m! NMP/100ml| UFC/ml
METODO COLIRIMETRICO DPD TURBIQUANT 11001IR Mmzmo,ﬂ_bf SM 4500 H-B SM 9221 ABC SM 8221 ABCE SM 92154
1,0 0,87 No objetable | No objetable | 7,12 | 28,0 <1,1 <1,1 <1,0
0,68 No objetable No objetable <1,1

Segun Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revisidon

Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

FECHA Y HORA
14/AGOSTO/2014 12H32

Codigo de muestra
Espol.RAP.0216-037/2014

CALLE 26 AVA. # 2208. ENTRE MARACAIBO Y A. GONZALES. SRA. GUERRA RIZZO NANCY AZUCENA.

Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Olor Sabor pH i Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/i NTU o NMP/100mI NMP/100ml UFC/ml
METODO COLIRIMETRICO DPD TURBIQUANT 1100IR SENSORIAL SM 4500 H+B. SM 9221 ABC SM 9221 ABCE SM9215A
0,9 1,40 No objetable | No objetable [ 7,05 | 27,9 <1,1 <1,1 6,0 x 10"
0,30a 1,5 5 No objetable No objetable <11
Segun Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revisién

Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Directora General y Gerente Técnico

N

Ing. Maria Teresa’Amador M.
Gerente de/Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 03-005
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Codigo de muestra FECHA Y HORA Y u_
oAk | o
Espol.RAP.0217-037/2014 14/AGOSTO/2014 12H44 F i\ L\ i | 2
M s i
N . % -
|CALLE 28 AVA. # 1605. PB. ENTRE COLOMBIA Y CAMILO DESTRUGE. SR. OCHOA MERO JOEL ALEJO. “. £ *
Resultados =
Cloro libre residual Turbiedad Oleor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aercbias 4 gt
me/l NTU oc NMP/100ml NMP/100mI UFC/ml i
METODO COLIRIMETRICO DPD TURBIQUANT 110017 SENSORIAL SM 4500 H+B SMO221 ABC SM 9221 ABCE SMO2154 ¥
0,9 152 No objetable | No objetable | 7,07 | 27,5 <1,1 <1,1 5,0x10° 58
0,302 1,5 5 No ebjetable No objetable <1,1 i §
Segun Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revision
Observaciones:
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales , il
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA'Y HORA

Espol.RAP.0218-037/2014 14/AGOSTO/2014 12H53

CALLE 25 AVA. # 1515. ENTRE VENEZUELA Y COLOMBIA. SRA. URRUTIA GAVILANES MARIA.

Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU °C NMP/100ml NMP/100ml UFC/ml
METODO COLIRIMETRICO DPD TURBIQUANT 110018 SENSCRIAL SM 4500 He8 $M 9221 ABC SM 9221 ABCE SM9215A
1,0 1,12 No objetable | No objetable | 7,05 | 26,7 <1,1 <1,1 4,0 x 10*
030215 5 No objetable No objetable <1,1

Seguin Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revision

Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

b = S
[ A 4/
Bajafia Jurado

Directora General y Gerente Técnico

e

Ing. Maria Teresa Amador M.
Gerente de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 03-005
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Codigo de muestra FECHA Y HORA B il
Espol.RAP.0219-037/2014 14/AGOST0O/2014 13H10 2 :
CALLE 22 AVA. # 1513. ENTRE COLOMBIA Y CAMILO DESTRUGE. SRA. LOPEZ CARRILLO RITA MERCEDES.
Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Qlor Sabor PH 3 Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/| NTU H NMP/100m| NMP/100ml| UFC/ml
METODO COLIRIMETRICO DPD TURBIQUANT 11001R SENSORIAL SM 4500 H+B SM 9231 ABC SM 9221 ABCE SM9215A
1,0 0,78 No objetable | No objetable | 7,15 | 26,9 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1
Segun Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revision
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0220-037/2014 14/AGOSTO/2014 13H20
CALLE 22 AVA. Y MARACAIBO ESQ. SR. MENDEZ TACURI SERGIQ DE JESUS.
Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Oler Sabor pH il Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/| NTU s NMP/100m! NMP/100m! UFC/ml
METODO COLIRIMETRICO DPD TURBIQUANT 11001k SENSORIAL SM 4500 HeB M 9221 ABC SM 9221 ABCE SM92154
1,0 0,99 No objetable | No objetable | 7,10 [ 27,0 <11 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No chjetable No objetable <1,1
Segun Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revisidon

Observaciones:
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

ia Bajafia Jurado

Directora General y Gerente Técnico

" Ing. Maria Tergsa Amador M.
Gerente de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 03-005



