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FISICO QUIMICO MICROBIOLOGICO L e Series3
CLORO LIBRE RESIDUAL Coliformes Totales | Coliformes fecales | B.aerobias| 4, 1 Series4
MINIMO MAXIMO NMP/100ml| NMP/100m| UFC/ml 1.2 , | Series5
0,3 1.5 <1,1 1,0 A . Series6
MUESTR, RESULTADOS 0,8 ._ W Series?
Espol.RAP.268-026/2015 0,6 <1,1 <1,1 <1,0 06 i | Seriess
Espol.RAP.269-026/2015 0,3 <1,1 <1,1 <1,0 = Soiiasd
Espol.RAP.270-026/2015 0,5 <1,1 <1,1 <1,0 | S
Espol.RAP.271-026/2015 0,6 <1,1 <1,1 <1,0 = e
Espol.RAP.272-026/2015 0,6 <1,1 <1,1 <1,0 ‘ ke
Espol.RAP.273-026/2015 0,5 <1 P <1,1 <1,0 MINIMO MAXIMO
Espol.RAP.274-026/2015 0,6 <1,1 <11 <1,0 CLORO LIBRE RESIDUAL
Espol.RAP.275-026/2015 0,5 <1,1 <1,1 <1,0
Espol.RAP.276-026/2015 0,6 <1,1 <1,1 <1,0

NOTA: Los 9 puntos analizados, el Cloro Libre Residual cumple con los requisitos de la Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
Con relacidn al Sabor y Olor, de los 9 puntos analizados en la RAP, se puede evidenciar en Olor y Sabor es No objetable

Los Microbiolégicos de 9 puntos analizados, cumplen con los requisitos de la Norma INEN 1 108: 2014 Quinta revision

ajafia Jurado
Directora General y Gerente Técnico
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Codigo de muestra FECHA Y HORA

Espol.RAP.268-026/2015 15/0CTUBRE /2015 10H50

CACIQUE ALVAREZ #807 Y #809. ENTRE CUENCA Y FEBRES CORDERO. FAMILIA MACIAS AVILA.

;JJ.;I\I‘\n_

Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU oC NMP/100m| NMP/100m| UFC/ml
METODO COLIRIMETRICO DPD TURBIQUANT 11001R SENSORIAL SM 4500 H+8 SM 9221 ABC SM 9221 ABCE SM 92154
0,6 0,28 No objetable | No objetable | 6,96 [ 27,4 <1,1 <1,1 <1,0
0,302 1,5 5 No objetable No objetable <1,1

Segtin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

FECHA Y HORA
15/0CTUBRE /2015 11HO0S

Codigo de muestra
Espol.RAP.269-026/2015

CUENCA. ENTRE CACIQUE ALVAREZ Y NOGUCHI. CENTRO DE SALUD #4. JULIO MATA MARTINEZ

Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Olor Sabor pH T LColiformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU oC NMP/100m| NMP/100m| UFC/ml
METODO COLIRIMETRICO DFD TURBIQUANT 11001R SENSORIAL SM 4500 HeB SM 9221 ABC SM 9221 ABCE SM 92158
0,3 0,32 No objetable | No objetable | 7,19 ._ 27,3 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1
Seglin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
Observaciones:
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
s
> ; ) - .\. :
Dra: na Jurado Ing. Maria Terésa Amador M.
Directora General y Gerente Técnico Gerente de Calidad ACREDITACION N° OAE LE 1C 05-003
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Codigo de muestra

FECHA Y HORA

Espol.RAP.270-026/2015

15/0CTUBRE /2015 11H20

NOGUCHI #912. ENTRE CUENCA Y FEBRES CORDERO. FUENTE DE SODA JULISSA. SR. CARLOS YUMAGLLA

Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/| NTU eC NMP/100m| NMP/100m| UFC/ml
METODO COURIMETRICO DPD TURBIQUANT 1100IR SENSORIAL SM 4500 He8 $M 9221 ABC SM 5221 ABCE SM 92154
0,5 0,36 No objetable | No objetable | 7,07 | 27,9 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1
Seguin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisidn
Observaciones:
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA

Espol.RAP.271-026/2015

15/0CTUBRE /2015 11H35

NOGUCHI #1016. ENTRE CUENCA Y BRASIL. SR. LUIS LLUMITAXIA

Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Olor Sabor pH. . T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/! NTU oC NMP/100m| NMP/100m| UFC/ml
METODO COLIRIMETRICO DPD TURBIQUANT 11001R SENSORIAL S04 4500 Heth SM 9221 4BC SM 9221 ABCE SM 2154
0,6 0,38 No objetable | No objetable | 7,00 | 28,3 <1,1 <11 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1

Seglin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausenci

a de bacterias coliformes

UFC: Unidades forma

doras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

ajafa Jurado

Directora General y Gerente Técnico

. \\r.\\

\ ﬁr\N lez (1
<" Ing. Maria .ﬁmﬂm.m ¥ Kmador M.
Gerente de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE 1C 05-003
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Codigo de muestra

FECHA'Y HORA

Espol.RAP.272-026/2015

15/0CTUBRE /2015 11H55

LIZARDO GARCIA ESQUINA Y VENEZUELA. CENTRO DE SALUD #02

Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/| NTU °C NMP/100ml| NMP/100ml| UFC/ml
METODO COLRIMETRICO DPD TURBIQUANT 1100IR SENSORIAL 5M 4500 HeB. SM 9221 ABC SM 9221 ABCE SM 92154
0,6 0,42 No objetable | No objetable | 7,05 _ 27,9 <1,1 <11 <1,0
0,302 1,5 5 No objetable No objetable <1,1

Seglin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisién

Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

—m_ Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Codigo de muestra

FECHA Y HORA

Espol.RAP.273-026/2015

15/0CTUBRE /2015 12H10

LIZARDO GARCIA Y GENERAL GOMEZ #2501. PICANTERIA DON SIMON. FAMILIA PERALTA PERALTA.

Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/! NTU °C NMP/100m| NMP/100m| UFC/ml
METODO COURIMETRICO DPD TURBIQUANT 1100IR SENSORIAL 5M 4500 HeB SM 9221 ABC SM 9221 ABCE SM 92154
0,5 0,39 No objetable | No objetable | 7,00 | 27,8 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1

Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisién

Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerébias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Directora General y Gerente Técnico

Gerente de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE 1C 05-003
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Codigo de muestra

FECHA'Y HORA

Espol.RAP.274-026/2015

15/0OCTUBRE /2015 12H15

TUNGURAHUA #2901 Y GENERAL GOMEZ. LOCAL EL REY DEL TIGRILLO.

SR. CARLOS GONZALES QUINTANA.

Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Olor Sabor pH T: Coliformes totales Colifermes fecales Bacterias Aerobias
mg/| NTU eC NMP/100mi NMP/100m| UFC/ml
METODO COURIMETRICO DPD TURBIQUANT 1100IR SENSORIAL SM 4500 H+8 M 9221 ABC SM 9221 ABCE M 92154
0,6 0,41 No objetable | No objetable | 6,95 | 28,0 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1

Segln Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisién

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Codigo de muestra

FECHA 'Y HORA

Espol.RAP.275-026/2015

15/0CTUBRE /2015 12H30

GENERAL GOMEZ. ENTRE LIZARDO GARCIA Y TUNGURAHUA. FAMILIA VELIZ CEPEDA.

Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/| NTU oC NMP/100m] NMP/100m| UFC/ml
METODO COURIMETRICO DPD TURBIQUANT 110018 SENSORIAL SM 4500 HeB SM 9221 ABC $M 9221 ABCE SM 92154
0,5 0,42 No objetable | No objetable | 6,95 | 27,7 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1

Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisién

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

oria Bajafia Jurado

Directora General y Gerente Técnico

Ing. Maria Teresa Amador M.

Gerente de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE 1C 05-003
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Codigo de muestra _
Espol.RAP.276-026/2015 _

FECHA 'Y HORA \
15/0CTUBRE /2015 12H45

CARCHI 2918 Y GENERAL GOMEZ. PICANTERIA EL GENUINO SABOR DE DACY. SR. MARCO ANTONIO PLAZA

Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Olor Sabor pH i Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias >
mg/! NTU oC NMP/100m| NMP/100m| UFC/ml
MEYODO COLRIMETRICO DPD TURBIQUANT 110018 SENSORIAL SM 4500 HeB 5M 9221 ABC SM 6221 ABCE SM 92154
0,6 0,50 No objetable | No objetable | 7,10 | 27,9 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a 1,5 5 No objetable No objetable <1,1

Segn Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisidn

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente ﬁ

Ing. Maria Teresa Amador M.
Gerente'de Calidad

Directora General y Gerente Técnico ACREDITACION N° OAE LE 1C 05-003



