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CLORO LIBRE RESIDUAL
Series2
FISICO QUIMICO MICROBIOLOGICO Lo e
CLORO LIBRE RESIDUAL Coliformes Totales | Coliformes fecales | B.aerobias| 1,4 | W Seriesd
MINIMO MAXIMO NMP/100ml NMP/100ml UFC/ml 1,2 | m SeriesS
. ohw,_ : 1,5 o <11 1.0 Series6
MUESTR RESULTADOS = Series7
Espol.RAP.101-008/2013 0,4 <1,1 <1,1 <10 |98 | Serless
Espol.RAP.102-008/2013 0,3 <1,1 <1,1 3,0x10° | 0,6 . Series9
Espol.RAP.103-008/2013 0,5 <1,1 <1,1 <10 | g4 , H | wseriesic]
Espol.RAP.104-008/2013 0,4 <1,1 <1,1 <o | e 2
Espol.RAP.105-008/2013 0,5 <11 <11 <0 [ S
Espol.RAP.106-008/2013 03 <1,1 <1,1 2,0 x 10" |10/0 e Series13
Espol.RAP.107-008/2013 0,4 €11 <1,1 <1,0 MINIMO MAXIMO
Espol.RAP.108-008/2013 0,3 %18 <1,1 5,1x 10
Espol.RAP.109-008/2013 0,5 <1,1 <1,1 <1,0 CLORO LIBRE RESIDUAL
Espol.RAP.110-008/2013 0,4 <1,1 <1,1 4,0x 10"
NOTA: Los 10 puntos analizados, el Cloro Libre Residual cumple con los requisitos de la Norma INEN 1 108: 2011 Cuarta revision
Con relacién al Sabor y Olor, de los 10 puntos analizados en la RAP, se puede evidenciar en Olor y Sabor es No objetable
Los Microbioldgicos de 10 puntos analizados, cumplen con los requisitos de la Norma INEN 1 108: 2011 Cuarta revision

ria Bajafia Jurado
Directora General y Gerente Técnico



LABORATORIO PROTAL-ESPOL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 008/2013

Codigo de muestra

FECHA Y HORA

Espol.RAP.101-008/2013

18/ABRIL/2013 0Q9HS3

PUERTO DEL SOL. Av. PRINCIPAL. Sr. JHONNY GUAMAN

TOMA DE MUESTRA 18/04/2013 Pag 1/5

Resultados
Cloro libre residual ~ Turbiedad Olor Sabor pH i Coliformes Totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/| NTU °C NMP/100ml NMP/100ml| UFC/ml
METGDO COLIRIMETRICO DPD TURBIQUANT 1100IR SENSORIAL SM 4500 HeB SM9221 ABC SM 9221 ABCE SM 92154
0,4 0,49 No objetable | No objetable | 7,40 | 28,1 <1,1 <1,1 <1,0
0,302 1,5 5 No objetable No objetable <11
Segin Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revision
Observaciones:
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerébias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
£l Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA

Espol.RAP.102-008/2013

18/ABRIL/2013 10HOS

PUERTA DEL SOL. MZ 2380 SL 3. Sr. ARROYO LAMILLA JUAN

Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU oC NMP/100ml| NMP/100ml UFC/ml
METODO COURIMETRICO DPD TURBIQUANT 110018 SENSCRIAL SM 4500 H+8 SM 9221 ABC SM 9221 ABCE 5M 92154
0,3 0,34 No objetable | No objetable | 7,26 | 29,8 <1,1 <1,1 3,0x10°
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <11

Segun Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revisidn

Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aeréhias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colaonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

T

Dra. Gloria w.m_.mmm Jurado

Directora General y Gerente Técnico

£

Ing. Maria Teresa A
Gerente de Calidad

m: M.

ACREDITACION N° OAE LE IC 03-005



LABORATORIO PROTAL-ESPOL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 008/2013

Codigo de muestra

FECHA Y HORA

Espol.RAP.103-008/2013

18/ABRIL/2013 10H18

TOMA DE MUESTRA 18/04/2013 Pag 2/5

JARDINES DEL SALADQ. MZ 191 SL 11. Sr. ROBERTO SAAVEDRA

Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Qlor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/| NTU °C NMP/100m| NMP/100m| UFC/ml
METODO COURIMETRICO GO TURBIQUANT 11001 SENSORIAL SM 4500 HeB $M 9721 ABC 5M 9221 ABCE SMOZISA
0,5 0,36 No objetable | No objetable [ 7,30 _ 28,1 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a 1,5 5 No objetable No objetable <1,1
Segin Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revisién
Observaciones:
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aercébias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
£l Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA'Y HORA
mmuo_.wb_u.“_.o&-com\~cww 18/ABRIL/2013 10H29
JARDINES DEL SALADO. MZ 209 SL 21. Sr. FERNANDO ARAGUCHI
Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU oC NMP/100ml NMP/100ml UFC/ml
METODO COURIMETRICO DPD TURBIQUANT 11001 Mmzmom_b—. SM A500 HeB SM 9221 ABC SM 9221 ABCE SM 92154
0,4 0,49 No objetable | No objetable [ 7,30 _ 28,1 <td <1,1 <1,0
0,30a 1,5 5 No objetable No objetable <1,1

Segun Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revisidn

Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerébias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

/ dAD

Dra_Gloria Bajafia Jurado

Directora General y Gerente Técnico

Ing. Maria Tere

Amador M.

Gerente de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 03-005



LABORATORIO PROTAL-ESPOL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 008/2013

Codigo de muestra

FECHA'Y HORA

Espol.RAP.105-008/2013

18/ABRIL/2013 10H42

URBANIZACION RENACER. AV. PRINCIPAL. Sr. JACKSON VERA

TOMA DE MUESTRA 18/04/2013 Pag 3/5

Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Oler Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU oC NMP/100ml NMP/100ml| UFC/ml
METODO COLIRIMETRICO DPD TURBIQUANT 1100iR SENSORIAL SMASCOH-B $M9221 ABC SM 9221 ABCE SMI2154
0,5 0,33 No objetable | No objetable | 7,37 | 28,1 <11 <1,1 <1,0
0,30a1,5 ) No objetable No objetable <1,1

Segiin Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revisién

Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aercbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

|El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Codigo de muestra

FECHA'Y HORA

Espol.RAP.106-008/2013

18/ABRIL/2013 10HS0

URBANIZACION RENACER. MZ 153 SL 52. Sr. RIVERA CRUZ MANUEL EDWARDO

Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU °C NMP/100ml NMP/100ml UFC/ml
METODO COURIMETRICO DPD: TURBIQUANT 11001R SENSORIAL SM 4500 Hell SM 9221 ABC SM 9221 ABCE SM 92154
0,3 0,38 No objetable | No objetable | 7,30 _ 28,5 <1,1 <1,1 2.4x10
0,30a1,5 5 No objetable No obj <1,1

Segun Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revision

Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aercbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato v los Requisitos son proporcionados por el cliente

ia Bajafia Jurado

Directora General y Gerente Técnico

Ing. Maria Teres Amador M.
Gerente de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 03-005



LABORATORIO PROTAL-ESPOL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 008/2013 TOMA DE MUESTRA 18/04/2013 Pag 4/5

Codigo de muestra
Espol.RAP.107-008/2013

FECHA'Y HORA
18/ABRIL/2013 11H02

=

URBANIZACION RENACER. MZ 120 SL 10. PROPIETARIO POLICIA NACIONAL

Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/! NTU o NMP/100ml| NMP/100mI| UFC/ml
METODO COLIRIMETRICG DPD TURBIQUANT 11001R SENSORIAL SM 4500 HeB SM G221 ABC SM 9221 ABCE SMI215A
0,4 0,35 No objetable | No objetable | 7,19 | 28,3 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1
Seglin Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revision
Observaciones:
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitas son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA

Espol.RAP.108-008/2013 18/ABRIL/2013 11H10

URBANIZACION GIRASOL. MZ 128 SL 10. Sr. MOYA SANCHEZ ALEJANDRO

Resultados :
Cloro libre:residual Turbledad Olor Sabor pH T Coliformes totales | Coliformes fecales Bacterias Aerobias L_
mg/I NTU oc NMP/100ml NMP/100m| UFC/ml ]
METODO COLIRIMETRICODPD | TURBIQUANT 11001R SENSORIAL SM 4500 He $M9221 ABC $M 9221 ABCE SMo2154
03 0,38 No objetable | Noobjetable | 7,50 | 28,0 <1,1 <1,1 5,1x 10"
0,30a 1,5 L No objetable No objetable <1,1 3
Segin Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revisién g {

Observaciones: L ) o)

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerébias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Ing. Maria Tergsa Amador M.
Gerente de Calidad

Dra.5oria Bajafia Jurado

Directora General y Gerente Técnico ACREDITACION N° OAE LE IC 03-005



LABORATORIO PROTAL-ESPOL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 008/2013

TOMA DE MUESTRA 18/04/2013 Pag 5/5

Codigo de muestra

FECHA'Y HORA

Espol.RAP.109-008/2013

18/ABRIL/2013 11H24

COOP. SAN EDWARDO. MZ 282 SL 29. Sr. MONTALIAN MANZANO ANGEL

Segin Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revisién

Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

=

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

i D

Dra. Gloria Bajafia Jurado
Directora General y Gerente Técnico

Ing. Maria Teresa Amador M.
Gerente de Calidad

Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Olor Sabor pH 1 Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU °C NMP/100m| NMP/100ml UFC/ml
METODO COURIMETRICO DPD TURBIQUANT 1100IR SENSORIAL SM 4500 H+8 $M5221 ABC $M 9221 ABCE SM9215A
0,5 0,26 No objetable | No objetable | 7,50 | 28,0 <1,1 <1,1 <1,0
0,303 1,5 5 No objetable No objetable <1,1
Seglin Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revision
Observaciones:
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerébias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA e w
Espol.RAP.110-008/2013 18/ABRIL/2013 11H35 -
COOP. SAN EDWARDOQ. MZ 252 SL 6. Sra. BELGICA POVEDA OROZCO i ] y
Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias :
mg/!| NTU °C NMP/100m! NMP/100mi UFC/ml
METODO COURIMETRICODPD | TURBIQUANT 11001R SENSORIAL SMASO0HB SM9221 ABC SM 9221 ABCE M 32154
0,4 0,25 No objetable | No objetable | 7,35 | 29,2 <1,1 <11 4,0x 10"
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1

ACREDITACION N° OAE LE IC 03-005



