LABORATORIO PROTAL-ESPOL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 018/2016 TOMA DE MUESTRA 20/10/2016 Pag 1/4

Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0279-018/2016 20/0CTUBRE/2016 _ 09H58
3ER CAJELLON 23 Y LA "T" SR. EUCEBIO QUIMIS
Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH i Celiformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/| NTU HSfem °C NMP/100ml NMP/100ml UFC/ml
METODO COLIRIMETRICO DPE TURBIQUANT 1100/R SENSORIAL SM 500 HeB SM 9221 ABC M 9221 ABCE SMB215A
0,6 1,12 108,6 No objetable | No objetable | 8,45 _ 27,3 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1
Seglin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
Observaciones:
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
-cmn_ Unidades formadoras de colonias
—m|__"o§m8 y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0280-018/2016 20/0OCTUBRE/2016 10H12

2DO CALLEJON 26 ENTRE LA QY LA S MZ: 3 SOLAR: 41 - SRA. EMILIA BRAVO

Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU uS/em °C NMP/100ml NMP/100ml UFC/ml
METGDO COURIMETRICO DPD TURBIQUANT 110018 SENSORIAL SM4500HE $M 9221 ABC SM 8221 ABCE SM 92154
0,6 0,97 168,6 No objetable | No objetable | 7,83 _ 271 <1,1 <1,1 <1,0
0,302 1,5 5 No objetable No abjetable <1,1

Segln Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato v los Requisitos son proporcionados por el cliente

Dra: jana Jurado

Directora General y Gerente Técnico ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003

Gerente de Calidad
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Espol.RAP.0282-018/2016

CAJELLON P ENTRE LA CALLE 26 Y CALLE 27 - MZ: 1317 DPTP: 10 - SRA. YOLANDA LEON
Resultados

Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias

mg/l NTU HS/em eC NMP/100ml| NMP/100ml UFC/ml
METODO COLIRIMETRICG DPD TURBIGQUANT 1100IR SENSORIAL SM 4500 H+B $M9221ABC SM9221 ABCE SMB2154

0,6 1,07 146,6 No objetable | No objetable | 7,52 _ 27,2 <1,1 <A <1,0
0,303 1,5 5 No objetable No objetable <1,1
Seglin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisién

Observaciones:

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerébias totales

-cmnn Unidades formadoras de colonias

_m_ Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

CAJELLON Q ENTRE CALLE 41 Y CALLE 30 MZ: 1558 DPTQ: 17 - SRA. YANINA MENDOZA
Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/| NTU us/em °C NMP/100ml| NMP/100ml| UFC/ml
METODO COLIRIMETRICO GPD | TURBIQUANT 1100iR SENSORIAL SMASOOH:B SM9221 ABC SM 9221 ABCE SMS215A
0,3 1,06 108,4 No objetable | No objetable | 7,97 _ 26,8 <1,1 <1,1 <1,0 2
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1 -
Seglin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisién y
Observaciones:
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes :
UFC: Unidades formadoras de colonias e O
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente _ e :.a.:.a i
Codigo de muestra FECHA Y HORA [ i sk
20/0CTUBRE/2016 10H36

A A
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[Ora Bajafia Jurado

Directora General y Gerente Técnico

LS

T -
Ing. Maria Teresa’/Amador M.

Gerente de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003
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Codigo de muestra FECHA 'Y HORA
Espol.RAP.0283-018/2016 20/0CTUBRE/2016 10H56
SECTOR PLAN PILOTO. COOP. 16 DE JUNIO MZ; 1299 SL: 34 SR. VICTOR TRIVINO
Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Cenductividad Olor Sabor pH T Colifermes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/| NTU us/em oC NMP/100ml NMP/100m| UFC/ml
METODRO COURIMETRICODPD | TURBIGUANT 1100iR SENSORIAL SM 4500 HiB SM9221 ABC SM9221 ABCE SM92154
0,6 1,05 108,7 No objetable | No objetable | 7,58 _ 27,4 <1,1 <11 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1
Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
Observaciones:
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0284-018/2016 20/0CTUBRE/2016 11HO5
CALLE 33 ENTRE LAM Y LAN MZ: 1472 SOLAR: 9
Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/ NTU us/em °C NMP/100ml NMP/100ml| UFC/ml
METODO COURIMETRICO DPO TURBIQUANT 11601R SENSORIAL SM 4500 HeB SM9221 ABC SM9221 ABCE SM 92154
0,6 1,14 152,7 No objetable | No objetable | 7,55 _ 27,3 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a 1,5 5 No objetable No objetable <11
Seglin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
Observaciones:
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Dra. Gto ana Jurado
Directora General y Gerente Técnico

R e w.u,.,
\N\\J\.ﬂ\ - MIIM‘?M\WA\. e .\N\\
Ing. Maria Ter€sa Amador M.

Gerente de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003



LABORATORIO PROTAL-ESPOL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 018/2016

Codigo de muestra

FECHA'Y HORA

Espol.RAP.0285-018/2016

20/0CTUBRE/2016 11H22

CALLE K 1202 ENTRE LA 41 Y 42 - SRA. GABRIELA CADENAS

Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU uS/em oC NMP/100ml NMP/100ml UFC/ml
METODO COLIRIMETRICODPD | TURBIQUANT 1100IR SENSORIAL 5M 4500 HeB $M9221 ABC SM9221 ABCE SMO2158
0,6 1,00 108,6 No objetable | No objetable | 7,86 | 27,7 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1

Seglin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisidn

Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerobias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

TOMA DE MUESTRA 20/10/2016 Pag 4/4

Codigo de muestra

FECHA'Y HORA

Espol.RAP.0286-018/2016

20/0CTUBRE/2016 11H38

CALLE L ENTRE LA 44 Y 45 MZ: 0946 SL: 45 - SR. CESAR PONCE

Resultados

Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Clor Sabor pH i Celifermes totales Coliformes fecales Bacterias Aerabias

mg/! NTU us/em ec NMVP/100ml NMP/100mI UFC/ml
METODO COLIRIMETRICO DPD TURBIQUANT 110018 SENSCRIAL SMAS00 HeB SM 9221 ABC SM G221 ABCE SMO2154

0,6 0,94 146,8 No cbjetable | No objetable | 7,61 _ 27,7 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1
Segln Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisién

Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias colifermes

UFC: Unidades formadoras de celonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Dra. 1a Bajafia Jurado
Directora General y Gerente Técnico

Ing. Maria Teresa Amador M.

Gerente de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003
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Dra.

Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0287-018/2016 20/OCTUBRE/2016 _ 11H48
CALLE N ENTRE LA 44 Y 45- SRA. CARMEN BAILON MZ: 1443 DEPARTAMENTO: 41
Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Clor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aercbias
mg/l NTU 168,6 oC NMP/100m| NMP/100m! UFC/ml
METODO COURIMETRICODRD | TURBIQUANT 11001R SENSORIAL SM 4500 HeB SN 9221 ABC S19221 ABCE SM92154
0,6 0,95 108,7 No objetable | No objetable | 7,55 | 28,0 <1,1 <1,1 <1,0
0,302 1,5 5 No objetable No objetable <1,1

Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

fa Bajafia Jurado

Directora General y Gerente Técnico
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\\ﬂ.\\\:\. =)
Ing. Maria Teresa Amador M.

Gerente de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003



