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CLORO LIBRE RESIDUAL
FISICO QUIMICO MICROBIOLOGICO 16 7 SR BT ) WoeTies2
CLORO LIBRE RESIDUAL Coliformes Totales | Coliformes fecales | B.aerobias| 1,4 _ ﬁ Series3
MINIMO MAXIMO NMP/100m| NMP/100ml UFC/ml 1,2 1 Seriesd
03 15 <11 10 Seriess
= SULT 0S Series6
Espol.RAP.101-026/2015 0,7 <1,1 11 <10 |98 ek
Espol.RAP.102-026/2015 0,5 <1,1 <1,1 <1,0 0,6 — Sl
Espol.RAP.103-026/2015 0,5 <1,1 <1,1 <1,0 0,4 :
Espol.RAP.104-026/2015 0,7 <11 <11 <1,0 Sl
Espol.RAP.105-026/2015 0,9 <1,1 <1,1 10 |7 Series10
Espol.RAP.106-026/2015 0,9 <1,1 <1,1 <1,0 0,0 Series11
Espol.RAP.107-026/2015 0,7 1.1 <1,1 <1,0 MINIMO MAXIMO
Espol.RAP.108-026/2015 0,8 <1,1 <1,1 <1,0
Espol.RAP.109-026/2015 0,6 <11 <11 <1,0 S OHERERENDDN
Espol.RAP.110-026/2015 0,8 <1,1 <1,1 <1,0
NOTA: Los 10 puntos analizados, el Cloro Libre Residual cumple con los requisitos de la Norma INEN 1 108: 2011 Cuarta revisién
Con relacion al Sabor y Olor, de los 10 puntos analizados en la RAP, se puede evidenciar en Olor y Sabor es No objetable
Los Microbiolégicos de 10 puntos analizados, cumplen con los requisitos de la Norma INEN 1 108: 2011 Cuarta revisién

Dra. ia Bajafia Jurado
Directora General y Gerente Técnico
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Cédigo de muestra
ESPOL.RTAP.02-026/2015 21/MAYQ/2015 14H50
|Direccion:
AGUA POTABLE . PLANTA LA TOMA: LAGO CAPEIRA - ACUEDUCTO 1050 mm
Resultados Fisicos Quimicos y Microbioldgicos
Cl lib Turb pH T Color Coliformes totales Coliforme fecales B. Aerobias
mg/l NTU °C UTC| Color QOlor NMP/100ml NMP/100ml UFC/100ml
DPD  TURBIDIMETRO S.M, 2540-B -~ NOVASGO SENSORIAL S.M 9221 ABC $.M 9221 ABCE SMA215A
1,1 0,46 6,86 28,8 <0,5 | No Objetable No Objetable <1,1 <1,1 <1,0
Resultados Quimicos
Al Cu Fe Zn Ca Mg Na CrHexav Mn F er NO;™  NOJ” S04 Dureza Total exp en CO3Ca Sélidos Totales Oxig Disuelto
0,083 <0,05 0,060 <0,40 14,51 6,44 9,07 0,045 0,062 0086 181 032 0,007 93 50,63 110,0 8,00
mg/L
Segtin Norma INEN 1 108
Observaciones:
0 Significa ausencia de bacterias aerdbicas totales y < 2 Significa que en una serie de 9 tubos ninguno es positivo S.M: STANDARD METHODS
UFC  Unidades formadoras de colonias | [NMP Numero mas Probable ] mg/l: partes por millén TAP__Toma de agua potable [FAU Unidades de Atenuacion de Formazind
Al aluminio:  Cu cobre:  Fe hierro:  ZnZinc:  Ca calcio: Mg magnesio: Nasodio: Mn Manganeso: Ni niguel: Cr+6 cromo exavalente : CI~ Cloruros
F~ fluoruros: NO3™ nitratos:  NO2™ nitritos: S04= sulfatos : CO3Ca carbonato de calcio Oxig Oxigeno : Cllib Cloro libre residual: Turb Turbiedad T Temperatura

fia Bajafia J.
Directora General y Gerente Técnico

\N\\%tw Z

Ing. Maria Teresd Amador
Gerente de Calidad
{

N° OAE LE IC 05-003
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Segun Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revision

Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el ¢l

iente

Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.101-026/2015 21/ MAYO /2015 10H25 5
COOP. 7 DE OCTUBRE MZ.D SL.06. SR.LEMOS MINA JOSE NESTOR &
)k o
Resultados b o e
Cloro libre residual ~ Turbiedad Olor Sabar pH T Coliformes Totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/| NTU oC NMP/100ml NMP/100m| UFC/ml
METODO COURIMETRICOBPD | TURBIGUANT 110017 SENSORIAL M 4500 Heb $M 9221 ABC SM 9221 ABCE SM9215A
0,7 0,27 No objetable | No objetable | 6,87 _ 28,1 <Ti <1,1 <1,0
0,302 1,5 5 No objetable No objetable <1,1
Seguin Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revision
Observaciones:
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales = =
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes e
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente >
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.102-026/2015 21/ MAYQ /2015 10H40
COOP. NUEVO ECUADOR. MZ. D4. SL. 06. SRA. LEON ALVARADO PAULINA.
Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU oC NMP/100ml| NMP/100ml UFC/ml
METODO COLIRIMETRICO DPD TURBIQUANT 110018 SENSCRIAL $M 4500 HeB SM 9221 ABC $M 9221 ABCE SM92154
0,5 0,32 No objetable | No objetable | 6,76 | 30,2 <1,1 <11 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1

C =N

i

Dra: a Bajafia Jurado
Directora General y Gerente Técnico

Ing. Maria Teresa’ Amador M.
Gerente de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 03-005
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Codigo de muestra FECHAY HORA
Espol.RAP.103-026/2015 21/ MAYO /2015 10H55 -
COOP. 12 DE MAYQ. MZ. E. SL. 27. SR. ARTEAGA ALCIVAR JOSE. 7
Resultados 3
Cloro libre residual  Turbiedad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerabias
mg/l NTU oC NMP/100ml NMP/100ml UFC/mi
METOGO COURIMETRICO OPD TURBIQUANT 11001R SENSORIAL SM 3500 H+B. 5M9221 ABC SM 9221 ABCE SM 92154
05 0,27 No objetable | No objetable | 7,00 — 29,7 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1
Segtin Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revision
Observaciones:
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
—ch_.amno y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA ]
Espol.RAP.104-026/2015 21/ MAYO /2015 11H10 |
COOP. FUERZA DE LOS POBRES. MZ. K. SL. 02. SRA. ARTEAGA RODRIGUEZ MARIA.
Resultados "
Cloro libre residual Turbiedad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias [
mg/l NTU o NMP/100m! NMP/100ml UFC/ml ; &
METODO COURIMETRICO DPD TURBIQUANT 1100IR SENSORIAL SM 4500 H-8 5M9221 ABC SM 9221 ABCE SMIZISA ; g
0,7 0,28 No objetable | No objetable | 7,03 | 29,1 <1,1 <1,1 <1,0
0,3031,5 5 No objetable No objetable <11 k
Segun Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revision
Observaciones:
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes . L, } &
UFC: Unidades formadoras de colonias (i P
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente \ =

fia Bajafia Jurado
Directora General y Gerente Técnico

ng. Maria Teresg’ Amador M.
Gerente de'Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 03-005
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Codigo de muestra

FECHA Y HORA

Espol.RAP.

105-026/2015

21/ MAYQ /2015 11H20

COOP. ANDRES QUINONES.

MZ.12. SL. 18. SRA. LANDAZURI AYOVI NARCISA.

Py e

“ tmrﬁm

TEEERES EEdkRE

A5
mahumum» mﬂ

Espol.RAP.

106-026/2015

21/ MAYO /2015 11H35

COOP. NACIONES UNIDAS. MZ. 14. SL. 02. SR. KLEVER PONCE CARBO.

Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Qlor Sabor pH i Coliformes totales | Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/! NTU oc NMP/100mi NMP/100ml UFC/ml
METODO COLIRIMETRICO DPO TURBIQUANT 11001R SENSORIAL SM 4500 H+B SM 9221 ABC SM 9221 ABCE SM 92154
0,9 0,22 No objetable | No objetable | 7,06 | 29,3 <11’ <11 <1,0
0,303 1,5 5 No objetable No objetable <1,1

Seguin Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revision

Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Olor Sabor pH 1k Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/| NTU oC NMP/100ml NMP/100ml UFC/ml
METODO COLIAIMETRICO DPD TURBIQUANT 1100IR SENSORIAL SM 4500 HsB $M 9221 ABC M 9221 ABCE SM9215A
0,9 0,36 No objetable | No objetable | 7,04 | 29,4 <13 <1,1 <1,0 £
0,302 1,5 5 No objetable No objetable <1,1 L m,r..\.wu -
Seglin Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revisién
Observaciones:
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias califormes
UFC: Unidades formadoras de colonias
|El Formato y los Requisitas son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA

Dra. Gloria Bajafia Jurado

Directora General y Gerente Técnico

\
e

"Ing. Maria Terega Amador M.

Gerente/de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 03-005
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Codigo de muestra

FECHA'Y HORA

Espol.RAP.107-026/2015

21/ MAYO /2015 11H45

COOP. EL DIAMANTE. MZ. L. SL. 16. SRA. AURA MACIAS MORA.

Resultados
Cloro libre residual Turbiedad QOlor Sabor pH 15 Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/| NTU oC NMP/100ml NMP/100ml UFC/ml
METODO COLIRIMETRICOOPD | TURBIQUANT 1100IR SENSORIAL SM 4500 HeB $M9221 ABC SM 9221 ABCE SM9215A
0,7 0,31 No objetable | No objetable | 7,15 | 29,6 <1,1 <1 <1,0
0,302 1,5 5 No objetable No objetable <1,1

Segtin Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revision

Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

TOMA DE MUESTRA 21/05/2015 Pag 4/5

Codigo de muestra

FECHA'Y HORA

Espol.RAP.108-026/2015

21/ MAYO /2015 12H00

COOP. DESARROLLO COMUNAL. 1 MZ. 02. SL. 07. SRA. LORENA TORRES CHICA.

Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU eC NMP/100ml NMP/100ml UFC/ml
METODO COUIRIMETRICG DPD TURBIQUANT 110018 SENSQRIAL SM 4SO Hel SM9221 ABC SM 9221 ABCE SME215A
0,8 0,26 No objetable | No objetable | 7,00 | 30,0 <1,1 <15 <1,0
0,3021,5 & No objetable No objetable <1,1

Seguin Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revisidn

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporci

onados por el cliente

Oria Bajafia Jurado
Directora General y Gerente Técnico

Moo

.\\.

“Ing. Maria Teresd Amador M.

ACREDITACION N* OAE LE IC 03-005
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Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.109-026/2015 21/ MAYO /2015 12H10
COOP. JACOBO BUCARAM. MZ. 12. SL.12. FAMILIA PENA VALENCIA.
Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU oC NMP/100ml NMP/100m! UFC/ml
METQ0O COLRIMETRICO DPD TURBIQUANT 1100IR SENSCRIAL SM 4500 Hell SM9221 ABC SM 9221 ABCE SMa2158
0,6 0,34 No objetable | No objetable | 6,95 ‘ 30,0 <1,1 <17 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1
Segun Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revisién
Observaciones:
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA R AL

Espol.RAP.110-026/2015

21/ MAYOQ /2015 12H25

Sou rast

COOP. ANGEL DUARTE. MZ. L. SL. 05. SR. LUCIANO LAINEZ SUARES.

Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Olor Sabor pH T Celiformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/! NTU ec NMP/100ml NMP/100ml UFC/mi
METODO COLIRIMETRICO DPD TURBIQUANT 1100IR SENSORIAL SM 4500 HeB SM 9221 ABC SM 9221 ABCE SM92154
0,8 0,28 No objetable | No objetable | 7,15 | 29,4 <1 <11 <10
0,3031,5 5 No cbjetable No objetable <14

Seglin Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revision

Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Dra-Gloria Bajafia Jurado
Directora General y Gerente Técnico

g. Maria

Mool

Gerente de/Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 03-005



