LABORATORIO PROTAL - ESPOL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 037/2014 TOMA DE MUESTRA 21.08.2014 Pag. 1/1

CLORO LIBRE RESIDUAL
PR Series2
FISICO QUIMICO MICROBIOLOGICO emiell Series3
CLORO LIBRE RESIDUAL Coliformes Totales | Coliformes fecales | B.aerobias| 1,4 P
MINIMO MAXIMO NMP/100m| NMP/100mI T .
0,3 15 1 » SeriesS
TADOS Series6
Espol.RAP.0221-037/2014 0,8 <1,1 <1,1 <1,0 Setiesy
Espol.RAP.0222-037/2014 0,8 <1,1 <11 <1,0 Series8
Espol.RAP.0223-037/2014 0,8 <1,1 <1,1 <1,0 Series9
Espol.RAP.0224-037/2014 0,8 <1,1 <1,1 <1,0 Series10
Espol.RAP.0225-037/2014 0,8 <1,1 <1,1 <1,0 Soriecad
Espol.RAP.0226-037/2014 0,8 <1,1 <1,1 <1,0 "
Espol.RAP.0227-037/2014 0,7 <1,1 <1,1 <1,0 MINIMO — MAXIMO
Espol.RAP.0228-037/2014 0,9 <1,1 <1,1 1,9x 10"
Espol.RAP.0229-037/2014 0,9 <11 <11 <1,0 CLORO IR AESIDUAL
Espol.RAP.0230-037/2014 0,9 <1,1 <1,1 <1,0
NOTA: Los 10 puntos analizados, el Cloro Libre Residual cumple con los requisitos de la Norma INEN 1 108: 2011 Cuarta revisién
Con relacion al Sabor y Olor, de los 10 puntos analizados en la RAP, se puede evidenciar en Olor y Sabor es No objetable
Los Microbioldgicos de 10 puntos analizados, cumplen con los requisitos de la Norma INEN 1 108: 2011 Cuarta revisién

Dra. Gloria Bajafia Jurado
Directora General y Gerente Técnico
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LABORATORIO PROTAL-ESPOL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 037/2014

FECHA'Y HORA
21/AGOSTQ/2014 10H28

Codigo de muestra
Espol.RAP.0221-037/2014

CALLE 42 AVA. #1608. ENTRE CALLE A Y CALLE B. SRA. EVIA VEAS SAZ.

Resultados
Cloro libre residual ~ Turbiedad Olor Sabor pH Tl Coliformes Totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/| NTU 2C NMP/100mI NMP/100m| UFC/ml
METODO COLIRIMETRICO DPD. TURBIQUANT 110018 SENSORIAL SM 4500 Hel SM 9221 ABC 5M 9221 ABCE SM92154 :
0,8 0,83 No objetable | No objetable | 6,96 | 26,5 <1,1 <1,1 <10 Hisi
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1 i
Segun Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revision ;
Observaciones: i
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales It i
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias i
—’03.58 y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA

Espol.RAP.0222-037/2014 21/AGOSTO/2014 10H41

CALLE A #1015. ENTRE CALLE 38 Y CALLE 39, SRA. PINCAY LOOR ANGELA.

Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
me/! NTU °C NMP/100mI NMP/100ml UFC/mi
METODO COLIRIMETRICO DPD TURBIQUANT 11001R SENSORIAL SM 4500 HeB SM 9221 ABC SM9221 ABCE SMO215A
0,8 0,93 No objetable | No objetable | 7,20 | 26,4 <1,1 <1,1 <1,0
0,302 1,5 5 No objetable No objetable <1,1

Segun Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revisién

Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

jana Jurado
Directora General y Gerente Técnico

Gerente de/Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 03-005
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Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0223-037/2014 21/AGOSTO/2014 10H52
CALLE 35 AVA. # 2725. ENTRE CJON. PARRA Y CALLE A. SRA. RICCIO QUIROZ DOLORES MARIA.
Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Olor Sabor pH i Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/| NTU °C NMP/100ml NMP/100ml UFC/ml
METODO COURIMETRICG DPD TURBIQUANT 11001R SENSORIAL SM aS00 HeB SM 9221 ABC SM 9221 ABCE SM9215A
0,8 0,85 No objetable | No objetable | 7,24 | 26,8 <1,1 <1,1 <1,0
0,302 1,5 5 No objetable No objetable <1,1
Segun Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revisidn
Observaciones:
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerébias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0224-037/2014 21/AGOSTO/2014 11H04
SEDALANA #1010 ENTRE CALLE 38 Y CALLE 37. FAMILIA BAIDAL MOREIRA.
Resultados

Cloro libre residual Turbiedad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias

mg/l NTU °C NMP/100m| NMP/100mi UFC/ml
METODO COURIMETRICO DPD TURBIGUANT 110018 SENSORIAL SM 4500 Hefl $M 9221 ABC SM 9221 ABCE SM 92154

0,8 1,06 No objetable | No objetable | 7,21 [ 26,8 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a 1,5 5 No objetable No objetable <1,1
Segtn Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revisidn

Observaciones:
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Directora General y Gerente Técnico

Ing. Maria Teresg Amador M.
Gerente de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 03-005



LABORATORIO PROTAL-ESPOL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 037/2014

Codigo de muestra

FECHA Y HORA

Espol.RAP.0225-037/2014

21/AGOSTO/2014 11H12

CALLE 41 AVA. #1212 PB. ENTRE ORIENTE Y CJON. PARRA. SR. GONZALES GORDILLO NICANOR.

Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Olor Sabor pH 13 Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU oC NMP/100m| NMP/100m| UFC/ml
METODO COLIRIMETRICO DPD TURBIQUANT 110018 SENSORIAL SM 4500 Helh SM 9221 ABC SM 9221 ABCE SME215A
0,8 0,96 No objetable | Noobjetable | 7,23 | 26,5 <1,1 <1,1 <1,0
0,68 No objetable No objetable <1,1
Segin Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revisién
Observaciones:
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerébias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA

Espol.RAP.0226-037/2014

21/AGOSTO/2014 11H22

SEDALANA ENTRE CALLE 44 Y CALLE 45. FAMILIA JARA MENDOZA.

TOMA DE MUESTRA 21/08/2014 Pag 3/5

Resultados
Clore libre residual Turbiedad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU °C NMP/100ml| NMP/100m| UFC/ml
METODO COLIRIME TRICO BPD TURBIQUANT 110018 SENSORIAL SM 4500 HeB SM 9221 ABC SM 9221 ABCE SM 92154
0,8 0,99 No objetable | No objetable | 7,32 | 27,4 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1

Seglin Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revisién

Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

E_un_ Unidades formadoras de colonias

— | Formato y los Requisitos son proporcionados por el

cliente

Dra. Gloria Bajafia Jurado
Directora General y Gerente Técnico

Gerente de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 03-005



LABORATORIO PROTAL-ESPOL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 037/2014

Codigo de muestra

FECHA'Y HORA

Espol.RAP.0227-037/2014

21/AGOSTO/2014 11H40

CALLE 39 Y FRANCISCO SEGURA.

FAMILIA CALI SANTILLAN

Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU eC NMP/100ml NMP/100m| UFC/ml
METODO COLIRIMETRICO DPD TURBIQUANT 11001 SENSORIAL SM 4500 HeB SM 221 ABC SM9221 ABCE SM92154
0,7 0,73 No objetable | Noobjetable | 7,21 | 27,8 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a 1,5 5 No objetable No objetable <1,1

Seglin Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revisidn

Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerébias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
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Codigo de muestra

FECHA'Y HORA

Espol.RAP.0228-037/2014

21/AGOSTO/2014 11HS54

CALLE 43 AVA. # 811. ENTRE CHEMBERS Y ROSENDO AVILES. FAMILIA MOSQUERA MURNOQS,

Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Oler Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU oC NMP/100m! NMP/100m| UFC/ml
METODO COLIRIMETRICO OPD TURBIQUANT 110018 SENSORIAL SM 4500 HeB SM 9221 ABC $M9221 ABCE $SM92154
0,9 0,97 No objetable | No objetable | 7,23 [ 26,6 <1,1 <1,1 1,9x 10"
0,303 1,5 5 No objetable No objetable <1,1

Segin Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revisidn

Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
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tia Bajafia Jurado
Directora General y Gerente Técnico
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Ing. Maria Teresa

Gerente de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 03-005



LABORATORIO PROTAL-ESPOL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 037/2014

TOMA DE MUESTRA 21/08/2014 Pag 5/5

Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0229-037/2014 21/AGOSTO/2014 12HO0S
CALLE 41 # 0500 ENTRE EL ORO Y MARACAIBO. VEGA MITE VICENTE FLORENCIO.
Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU oC NMP/100m| NMP/100m| UFC/ml
METODO COLIRIMETRICO DPD TURBIQUANT 11001k SENSORIAL SM 4500 H+B. SMa221 ABC SM 9221 ABCE SM9215A
0,9 0,99 No objetable | No objetable | 7,20 | 27,1 <1,1 <1,1 <1,0
0,302 1,5 5 No objetable No objetable <1,1
Segtn Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revisién
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA _

Espol.RAP.0230-037/2014 21/AGOSTO/2014 12H16

EL ORO Y CALLE 39 ESQ. SRA. BECERRA SILVA LUZ ASUNCION.

Resultados
Clore libre residual Turbiedad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU °C NMP/100ml NMP/100mi UFC/ml
METODO COURIMETRICO DPD TURBIQUANT 11001R SENSORIAL SM 4500 HeB SM9221 ABC 5M 9221 ABCE SM9215A
0,9 0,96 No objetable | No objetable | 7,26 [ 27,1 <1,1 <1,1 <1,0
0,302 1,5 S No objetable No objetable <1,1

Segun Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revisidn

Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

ACREDITACION N° OAE LE IC 03-005

Gerente de Calidad

Directora General y Gerente Técnico



