LABORATORIO PROTAL - ESPOL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 026/2015 TOMA DE MUESTRA 22.10.2015 Pég. 1/1

EISICO D.C___(___no MICROBIOLOGICO D T N e S ey Series3
CLORO LIBRE RESIDUAL Coliformes Totales | Coliformes fecales | B.aerobias| ** ﬂ Seriesd
MINIMO MAXIMO NMP/100ml NMP/100ml| UFC/ml 1,2 : Series5
0,3 55 <1,1 , Series6
MUESTRA RESULTADOS , Series7
Espol.RAP.277-026/2015 0,5 <1,1 <1,1 <1,0 Lls
Espol.RAP.278-026/2015 0,5 <1,1 <1,1 <1,0 _ Series9
Espol.RAP.279-026/2015 0,5 <1,1 <1,1 <1,0 Lo
Espol.RAP.280-026/2015 0,5 <1,1 <1,1 <1,0
Espol.RAP.281-026/2015 0,5 211 <11 <1,0 BSeresL
Espol.RAP.282-026/2015 0,5 <1,1 <1,1 <10 MINIMO MAXIMO
Espol.RAP.283-026/2015 0,6 <1,1 <1,1 <1,0
Espol.RAP.284-026/2015 0,7 <1,1 <1,1 <1,0 CLORO LIBRE RESIDUAL
Espol.RAP.285-026/2015 0,6 <1,1 <1,1 <1,0
NOTA: Los 9 puntos analizados, el Cloro Libre Residual cumple con los requisitos de la Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisién
Con relacion al Sabor y Olor, de los 9 puntos analizados en la RAP, se puede evidenciar en Olor y Sabor es No objetable
Los Microbiolégicos de 9 puntos analizados, cumplen con los requisitos de la Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisién

& edddt” /
jana Jurado
Directora General y Gerente Técnico



LABORATORIO PROTAL-ESPOL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 026/2015

Codigo de muestra

FECHA Y HORA

Espol.RAP.277-026/2015

22/0CTUBRE /2015 10H30

CALLEJON 20. ENTRE BOLIVIA Y GARCIA GOYENA. FAMILIA LAZO MORA

TOMA DE MUESTRA 22/10/2015 Pag 1/5

Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Olor Sabor pH T: Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/! NTU °C NMP/100m| NMP/100m| UFC/ml
METODO COLIRIMETRICO DPD TURBIQUANT 110018 SENSORIAL SM 4500 HeB SM 9221 ABC SM 9221 ABCE SM9215A
0,5 0,36 No objetable | No objetable | 7,09 | 28,1 <1,1 <1,1 <1,0
0,302 1,5 5 No objetable No objetable <1,1
Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
Observaciones:
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA

Espol.RAP.278-026/2015

22/OCTUBRE /2015 10H45

VENEZUELA #4706. ENTRE LA 18 Y 17. SR. PALACIO CAMPUSANO.
Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Oler Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU °C NMP/100ml NMP/100ml UFC/ml
METODO COURIMETRICO 0PD | TURBIGUANT 11001R SENSORIAL SMas00H:B Sha 9221 ABC 5M9221 ABCE SMazis
0,5 0,30 No objetable | No objetable | 7,00 | 28,5 <1,1 <1,1 <1,0
0,303 15 5 No objetable No objetable <1,1

Seglin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisién

Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerébias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Req

u

itos son proporcionados por el cliente

ajafia Jurado
Directora General y Gerente Técnico

P, \..
Ing. Maria Teresa Amador M.
Gerente de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE 1C 05-003



LABORATORIO PROTAL-ESPOL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 026/2015

TOMA DE MUESTRA 22/10/2015 Pég 2/S

Codigo de muestra

FECHA Y HORA

Espol.RAP.279-026/2015

22/0CTUBRE /2015 11H00

CALLEJON CAMILO DE ESTRUJE. ENTRE LA 20 Y LA 21. FAMILIA MORA

Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU eC NMP/100ml NMP/100ml UFC/ml
METODO COLIRIMETRICG DPD. TURBIGUANT 1100IR SENSORIAL SM 4500 H+B SM 9221 ABC SM 3221 ABCE SMIZISA
0,5 0,42 No objetable | No objetable | 6,95 _ 28,3 <1,1 <1,1 <1,0
0,302 1,5 5 No objetable No objetable <1,1
Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisién
Observaciones:
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA

Espol.RAP.280-026/2015

22/0CTUBRE /2015 11H10

CALLEJON 13 #1919. ENTRE COLOMBIA Y VENEZUELA. FAMILIA MUNOZ MONTERO.

Resultados
Clero libre residual  Turbiedad Olor Sabor pH i Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU °C NMP/100m| NMP/100ml UFC/mi
METODO COURIMETRICO DPD TURBIQUANT 11001R SENSCRIAL SM 4500 H+B $M9221 ABC $M 9221 ABCE SM9215A
0,5 0,26 No objetable | No objetable | 7,05 | 29,4 <11 <1,1 <1,0
0,30a 1,5 5 No objetable No objetable <1,1

Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados per el cliente

Dr. ajana Jurado
Directora General y Gerente Técnico

S

“Ing. Marfa Terésa Amador M.
Gerente de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE 1C 05-003



LABORATORIO PROTAL-ESPOL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 026/2015

TOMA DE MUESTRA 22/10/2015 Pag 3/5

Codigo de muestra

FEC

HA Y HORA

Espol

.RAP.281-026/2015

22/0CTUBRE /2015 11H20

LA CHALA. CALLE 3RA. SOLAR. 68A. FAMILIA LUCERO.

Resultados ; . A
Cloro libre residual  Turbiedad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias :
mg/| NTU oc NMP/100m| NMP/100m| UFC/ml @ 7 5
METODO COURIMETRICO DPO TURBIQUANT 1100IR SENSORIAL SM 4500 HeB. SM9221 ABC SM 5221 ABCE SM 92154 ford] ” !
0,5 0,38 No objetable | No objetable | 6,98 | 29,2 <1,1 <1,1 <1,0 o i .
030215 5 No chjetable No objetable <1,1 i 1
Segtin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision {
Observaciones:
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales 43
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente e Hikig
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.282-026/2015 22/0CTUBRE /2015 11H35
2D0. CALLEJON AZUAY Y CALLE 17. FAMILIA TITO.
Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU aC NMP/100m! NMP/100m| UFC/ml
METODO COLIRIMETRICO DPD TURBIQUANT 1100IR SEMNSORIAL SM 4500 HeB SM 9221 ABC SM9221 ABCE SMOZ15A
0,5 0,40 No objetable | No objetable | 7,10 | 29,4 <1,1 <11 <1,0
0,303 1,5 5 No objetable No objetable <1,1

Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisidn

Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerébias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Directora General y Gerente Técnico

e

7D

- 2

Inig. Marfa Ter: mm\.pamaoﬂ M.

Gerent

e de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE 1C 05-003



LABORATORIO PROTAL-ESPOL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 026/2015

TOMA DE MUESTRA 22/10/2015 Pag 4/5

Codigo de muestra

FECHA 'Y HORA

Espol.RAP.283-026/2015

22/0OCTUBRE /2015 11H50

2D0. CALLEJON DOMINGO SABIO. ENTRE 18 Y 19. FAMILIA CONTRERAS ORDOREZ.

Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU °C NMP/100ml NMP/100m| UFC/ml
METODO COLIRIMETRICO DPD TURBIGUANT 110018 SENSCRIAL SM 3500 He8 §M 9221 ABC 5M 9221 ABCE SM9ZI5A
0,6 0,35 No objetable | No objetable | 7,15 _ 29,4 <1,1 <171 <10
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1

Segln Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Codigo de muestra

FECHA Y HORA

Espol.RAP.284-026/2015

22/0CTUBRE /2015 12H10

10MA. ENTRE CRISTOBAL COLON Y DOMINGO SABIO. FAMILIA VELASQUEZ.

Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU °C NMP/100ml NMP/100ml UFC/mi
METODO COLIRIME TRICO DPD TURBIQUANT 11001 SENSCRIAL SM 4500 He8 SM9221 ABC $M 9221 ABCE SM 92154
0,7 0,41 No objetable | No objetable [ 7,12 | 29,3 <1,1 <11 <1,0
0,302 1,5 S No objetable No objetable <1,1

Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Dra. mw oria Bajafia Jurado
Directora General y Gerente Técnico

Gerente de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE 1C 05-003



LABORATORIO PROTAL-ESPOL

Directora General y Gerente Técnico

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 026/2015

TOMA DE MUESTRA 22/10/2015 Pég 5/5

Codigo de muestra

FECHA'Y HORA

Espol.RAP.285-026/2015

22/0OCTUBRE /2015 12H30

GUERRERO VALENZUELA. ENTRE ROSENDO AVILES Y CHAMBERS. FAMILIA SANCHEZ.

Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/! NTU oC NMP/100ml NMP/100m| UFC/mi
METODO COURIMETRICO DPD TURBIGUANT 110018 SENSORIAL SM 4500 H+B SM 9221 ABC SM 9221 ABCE SM9215A
0,6 0,52 No objetable | No objetable | 6,95 | 29,6 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a 1,5 5 No cbjetable No objetable <1,1

Segtn Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisidn

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

a Bajania Jurado

‘Ing. Maria TeresaAmador M.
Gerente de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE 1C 05-003



