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HVIAE CLORO LIBRE RESIDUAL
FISICO QUIMICO MICROBIOLOGICO O e e e ] ESeries2
K53
CLORO LIBRE RESIDUAL Coliformes Totales | Coliformes fecales | B.aerobias| 1,4 WJ Series3
MINIMO MAXIMO NMP/100mI NMP/100m| UFC/ml 12 @ ;
’ Series4
0,3 15 <1,1
MUESTRZ ; ADOS 20 Series5
Espol.RAP.071-026/2015 0,8 <1,1 <1,1 <1,0 Series6
Espol.RAP.072-026/2015 0,9 <1,1 <1,1 <1,0 Series7
Espol.RAP.073-026/2015 0,8 <1,1 <1,1 5,0 10° S
es
Espol.RAP.074-026/2015 0,5 <1,1 <1,1 <1,0
Espol.RAP.075-026/2015 0,8 <1,1 <1,1 <1,0 Series9
Espol.RAP.076-026/2015 0,8 <1,1 <1,1 <1,0 Series10
Espol.RAP.077-026/2015 0,7 <1,1 <1,1 <1,0 MINIMO S
Espol.RAP.078-026/2015 0.7 <1,1 <1,1 <1,0
Espol.RAP.079-026/2015 0,6 <11 a1 <1,0 CLOROLIBRERESIDUAL
Espol.RAP.080-026/2015 0,6 <1,1 <11 <1,0
NOTA: Los 10 puntos analizados, el Cloro Libre Residual cumple con los requisitos de la Norma INEN 1 108: 2011 Cuarta revisién
Con relacién al Sabor y Olor, de los 10 puntos analizados en la RAP, se puede evidenciar en Olor y Sabor es No objetable
Los Microbiolégicos de 10 puntos analizados, cumplen con los requisitos de la Norma INEN 1 108: 2011 Cuarta revisién

Dra” Gloria Bajania Jurado
Directora General y Gerente Técnico
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Codigo de muestra FECHA Y HORA

Espol.RAP.071-026/2015

23/ ABRIL /2015 10H30

CDLA. FLORSTA 1. MZ. 1 20 F. SL. 12. SR. MIRANDA LUNA HERNAN.

Resultados
Cloro libre residual ~ Turbiedad Oler Sabor pH T Coliformes Totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/| NTU oc NMP/100ml NMP/100m| UFC/ml
METODO COURIME TRICO DPD TURBIQUANT 11001R SENSORIAL SMASD0 Heg $M9221 ABC SM9221 ABCE SM9215A
0,8 0,27 No objetable | No objetable | 6,95 [ 29,3 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1

Segln Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revisién

Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato v los Requisitos son proporcionados por el cliente

FECHA'Y HORA
23/ ABRIL /2015 10H50

Codigo de muestra
Espol.RAP.072-026/2015

CDLA. FLORESTA 1 MZ.42.SL. 20. FAMILIA VELIZ OCHOA.

Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Olor Sabor pH T Colifermes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/| NTU 2C NMP/100ml NMP/100ml| UFC/ml
METODO COURIMETRICO OPD TURBIQUANT 11001R SENSORIAL SM 4500 HeB. $M9221 ABC SM 9221 ABCE SM 92154
0,9 0,36 No objetable | No objetable | 7,00 | 28,3 <1,1 <14 <1,0
0,30a 1,5 5 No objetable No objetable <1,1

Segln Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revision

Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato vy los Requisitos son proporcionados por el cliente

ajafia Jurado

Directora General y Gerente Técnico

\N@s\q

Ing. Maria Teresa Amador M.
Gerente de Calidad

ACREDITACION N* OAE LE IC 03-005
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Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.073-026/2015 23/ ABRIL /2015 11HO5S
CDLA. FLORESTA 1 MZ. 58. SL. 15 FAMILIA. FIALLOS LOPEZ.
Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Olor Sabor pH T Coliformes totales Califormes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU °C NMP/100ml NMP/100ml UFC/ml
METODO COLIRIMETRICO DPD TURBIQUANT 1100iR SENSORIAL SM 4500 HeB 5M 9221 ABC $M 9221 ABCE SM 92154
0,8 0,38 No objetable | No objetable | 7,05 | 28,6 <1,1 <1,1 5,0 X 10°
0,30a1,5 s No objetable No objetable <1,1
Segun Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revisién
Observaciones:
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
JUFC: Unidades formadoras de colonias
ormato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.074-026/2015 23/ ABRIL /2015 11H25 -
CDLA. FLORESTA 1 MZ. F 106. SL. 4. FAMILIA CASAL MONTERO. =
Resultados -—.
Cloro libre residual  Turbiedad Olor Sabor pH 1H Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias (X
mg/l NTU oC NMP/100m| NMP/100ml| UFC/ml -—
METODO COLIRIMETRICO DPO TURBIQUANT 11001R SENSORIAL SM 4500 H4B. SM 9221 ABC SM 9221 ABCE SM9215A - _
0,5 0,35 No objetable | No objetable | 7,05 | 29,0 <1,1 <1,1 <1,0 -
BEE
0,30a 1,5 5 No objetable No objetable <1,1 EF
Segun Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revisién EE
Observaciones:
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Ta Bajafia Jurado
Directora General y Gerente Técnico

Ing. Maria Teresa Amador M.
Gerente de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 03-005
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Codigo de muestra

FECHA Y HORA

Espol.RAP.075-026/2015

23/ ABRIL /2015 11H45

CDLA. LASTEJAS MZ. 12 SL

13. FAMILIA GUANANGA SALTOQS.

Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/| NTU °C NMP/100ml NMP/100m| UFC/ml
METODG COURIMETRICO DPD TURBIGUANT 11001R SENSORIAL M 4500 HeB SM 9221 ABC SM9221 ABCE SM9215A
0,8 0,28 No objetable | No objetable | 7,01 [ 29,0 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a 1,5 5 No objetable No objetable <1,1

Segin Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revisidn

Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerébias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

_m_ Formato y los Requisitos son proporcionades por el cliente

s,

£
'
:

)
e

Codigo de muestra

FECHA'Y HORA

Espol.RAP.076-026/2015

23/ ABRIL /2015 12HO00

CDLA. LAS TEJAS MZ. 18.SL. 1. SR.DOMINGO ALVARADO ZAMBRANO,

Resultados

Cloro libre residual Turbiedad

Olor

Sabor

pH T

Coliformes totales

Coliformes fecales

Bacterias Aerobias

mg/l NTU °C NMP/100m| NMP/100ml UFC/ml

METODO COLIRIMETRICO PO TURBIQUANT 1100IR SENSORIAL SM 4500 H+B SM 9221 ABC SM 9221 ABCE SMO215A

0,8 0,22 No objetable | No objetable | 7,02 | 28,7 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1

Segun Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revisidn

Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Dra” ajafia Jurado
Directora General y Gerente Técnico

/

Ing. Maria Teresa Amador M.
Gerente de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 03-005
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Codigo de muestra FECHA Y HORA

Espol.RAP.077-026/2015

23/ ABRIL /2015 12H15

CDLA. FLORESTA 3 MZ. 213. SL. 18. FAMILIA GUTIERRES BEDON

Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Olor Sabor pH Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU NMP/100ml NMP/100mi UFC/mi
METODQ COLRIMETRICO DPD TURBIQUANT 11001k SENSORIAL SM 4500 HeB $M9221 ABC SM 9221 ABCE SM 92154
0,7 0,28 No objetable | No objetable | 7,03 | 28,7 <11 <11 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No cbjetable <1,1

Segln Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revisidn

Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerébias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Codigo de muestra

FECHA Y HORA

Espol.RAP.078-026/2015

23/ ABRIL /2015 12H25

CDLA. FLORESTA 3 MZ. 206 F. SL. 17. FAMILIA CABRERA HERRERA.

Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Olor Sabor pH Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU NMP/100m| NMP/100m| UFC/ml
METODO COLIRIMETRICO OPD TURBIQUANT 11001R SENSORIAL SMAS00H+B SM 8221 ABC SM 9221 ABCE SM92154
07 0,35 No objetable | No objetable [ 7,02 [ 29,3 <11 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1

Segun Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revisidn

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

—m rmato y [os Requisitos son proporcionados por el cliente

ajafia Jurado

Directora General y Gerente Técnico

Ing. Maria Teresa Amador M.
Gerente de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 03-005
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Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.079-026/2015 23/ ABRIL /2015 12H45
CDLA. 7 LOS LAGOS. MZ. 43. SL. 8. FAMILIA. VILLAGOMEZ MIGUEZ
Resultados AT
Cloro libre residual Turbiedad Clor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias %@
mg/l NTU °C NMP/100ml NMP/100m| UFC/ml / roo ,:e
METODO COURIMETRICODPD | TURBIQUANT 1100iR SENSORIAL SM 4500 HeB SM9221 ABC $M9221 ABCE SMO2154 vq‘ %.0}
06 038 | Noobj . OV ) R :
‘ , jetable | Noobjetable | 7,00 | 29,0 <1,1 <1,1 <1,0 SAK W.o:%’.o ( :.
030215 5 No objetable No objetable <1,1 ) w_ ” .»&5? | ¢>0>
Seguin Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revisidn & | cit -
Observaciones:
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias M
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente . 440 ..,,.....l...w. 2
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.080-026/2015 23/ ABRIL /2015 13H10
CDLA. 7 LAGOS. MZ. 20 SL. 2. SR. MERELO ONOFRE MILO.
Resultados oy
Cloro libre residual Turbiedad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias ..I
mg/l NTU °C NMP/100ml NMP/100mi UFC/ml
METGOQO COURIMETRICO OPD TURBIQUANT 1100IR SENSORIAL SM 4500 HeB $M 9221 ABC $M9221 ABCE SM92154
0,6 0,29 No objetable | No objetable | 7,10 | 28,8 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a 1,5 s No cbjetable No objetable <1,1
Segln Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revisidn
Observaciones:
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

—v

Dra. Bajafia Jurado
Directora General y Gerente Técnico

Ing. Maria Teresa Amador M.

Gerente de Calidad ACREDITACION N° OAE LE IC 03-005



