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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 026/2015

TOMA DE MUESTRA 27.03.2015 Pag. 1/1

i CLORO LIBRE RESIDUAL
FISICO QUIMICO MICROBIOLOGICO Db i Series2
CLORO LIBRE RESIDUAL Coliformes Totales | Coliformes fecales | B.aerobias e
MINIMO MAXIMO NMP/100m| NMP/100ml urc/mi | 14 .
0,3 15 1 = S
MIUIESTRA e /i 1 Series5
Espol.RAP.0027-026/2015 0,6 <1,1 <1,1 <1,0 |10 SeHicst
Espol.RAP.0028-026/2015 0,5 <1,1 <1,1 <1,0 s | Series7
Espol.RAP.0029-026/2015 0,5 <1,1 <1,1 <1,0 : Series8
Espol.RAP.0030-026/2015 0,6 <1,1 <1,1 <1,0 Series9
Espol.RAP.0031-026/2015 0,7 <1,1 <1,1 <1,0 & . Series10
Espol.RAP.0032-026/2015 0,6 <1,1 <1,1 <1,0 it
Espol.RAP.0033-026/2015 0,5 <1,1 <1,1 <1,0 :
Espol.RAP.0034-026/2015 0,6 <11 a1 <1,0 el
Espol.RAP.0035-026/2015 0,5 <1,1 <1,1 <1,0 Senests
Espol.RAP.0036-026/2015 0,5 <1,1 <1,1 <1,0 MINIMO MAXIMO Series14
Espol.RAP.0037-026/2015 0,5 €11 <1,1 4,8%10° Series15
Espol.RAP.0038-026/2015 0,5 <11 <1 1,0 St as e
Espol.RAP.0039-026/2015 0,4 <1,1 <1,1 1,0 X 10°
Espol.RAP.0040-026/2015 0,5 <1,1 <11 <1,0

NOTA: Los 14 puntos analizados, el Cloro Libre Residual cumple con los requisitos de la Norma INEN 1 108: 2011 Cuarta revisién
Con relacion al Sabor y Olor, de los 14 puntos analizados en la RAP, se puede evidenciar en Olor y Sabor es No objetable

Los Microbiolégicos de 14 puntos analizados, cumplen con los requisitos de la Norma INEN 1 108: 2011 Cuarta revisién

qa :
Dra."Gloria Bajafia Jurado
Directora General y Gerente Técnico



LABORATORIO PROTAL-ESPOL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 026/2015

Codigo de muestra

FECHA Y HORA

Espol.RAP.027-026/2015

27/ MARZO/2015 10H45

CIUDADELA SANTA MONICA MZ 16 SOLAR 13 SRA.HOLGUIN ANCHUNDIA MARGARITA

TOMA DE MUESTRA 27/03/2015 P4g 1/7

Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Olor Sabor pH T Coliformes Totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU °C NMP/100ml NMP/100ml| UFC/ml L— 3
METODO COURIME TRICO OPD TURBIQUANT 11001R SENSORIAL SM 4500 HeB. SM9221 ABC SM 9221 ABCE SM9215A
0,6 0,24 No objetable | No objetable | 6,95 | 27,8 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1
Seglin Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revisién
Observaciones:
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
ﬁ_ Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA

Espol.RAP.028-026/2015

27/ MARZO/2015 10H55

CIUDADELA SANTA MONICA MZ. 30 V. 10 SRA. SONIA AREVALO.

Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/| NTU °C NMP/100ml NMP/100ml UFC/ml
METODO COURIMETRICO DPD TURBIQUANT 110018 SENSORIAL SM 4500 H+8 SM 9221 ABC SM G221 ABCE SMO215A
0,5 0,36 No objetable | No objetable | 6,60 | 27,9 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a 1,5 5 No objetable No objetable <1,1
Segun Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revision
Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Dra. Gloria Bajafia Jurado
Directora General y Gerente Técnico

Gerente de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 03-005
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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 026/2015

TOMA DE MUESTRA 27/03/2015 Pag 2/7

Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.029-026/2015 27/ MARZO/2015 11H05
COOP. JAIME ROLDOS MZ. 6 SL. 1 SRA. CHAGUAY LEON ANA
Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Olor Sabor pH T Coliformes totales | Coliformes fecales Bacterias Aerobias i
mg/| NTU sC NMP/100ml NMP/100ml UFC/ml
METODD COURIMETRICO DPD TURBIQUANT 11001R SENSORIAL SM 4500 HeB 5M 9221 ABC §M9221 ABCE SM9215A
0,5 0,39 No objetable | No objetable | 7,03 _ 27,9 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a 1,5 5 No objetable No objetable <1,1
Seguin Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revisién
Observaciones:
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato vy los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA

27/ MARZO/2015 11H23

Espol.RAP.030-026/2015

COOP. JAIME ROLDOS MZ. B SL. 5 CARREON ALVARADO ZOILA

Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Qlor Sabor pH 1 Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU °C NMP/100m! NMP/100ml UFC/mi
METODO COLRIMETRICO DRD TURBIQUANT 1100IR SENSORIAL SM 4500 HeB $M9221 ABC SM 9221 ABCE SM 92154
0,6 0,25 No objetable | No objetable | 7,15 | 27,3 <1,1 <13 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1
Segun Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revisién
Observaciones:
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerébias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente _—

Directora General y Gerente Técnico

Y
™

/ \\\l\\\.,

A
2 .-
i a4

Ing. Maria Teresd Amador M.
Gerente de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 03-005
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Codigo de muestra

FECHA Y HORA

Espol.RAP.031-026/2015

27/ MARZO/2015 11H31

CIUDADELA AMAZONAS MZ. 3 SL. 5 SR. FELIPE FARIAS

Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Olor Saber pH T Coliformes totales Colifermes fecales Bacterias Aerobias
mg/! NTU eC NMP/100mI NMP/100m| UFC/ml
METODO COLIRIMETRICO BPD TURBIGUANT 1100IR SENSORIAL SM 4500 H+B SM 9221 ABC SM 9221 ABCE SM9215A
0,7 0,40 No objetable | No objetable | 7,05 [ 27,8 <11 <1,1 <1,0
0,68 No objetable No objetable <1,1

Segun Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revisién

Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerébias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato vy los Requisitos son proporcionados por el cliente

Codigo de muestra

FECHA Y HORA

Espol.RAP.032-026/2015

27/ MARZO/2015 11H35

CIUDADELA AMAZONAS MZ 8 SL. 2 SR. MANUEL AREVALO

Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Olor Sabor pH i Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias Wl«.
mg/I NTU °C NMP/100ml! NMP/100m| UFC/ml ..
METODO COLRIMETRICO DPD TURBIQUANT 1100IR SENSORIAL SM 4500 HeB $M9221 ABC M 9221 ABCE SM9215A g
0,6 0,35 No objetable | No objetable | 7,06 | 28,2 <1,1 <1,1 <1,0
0,3021,5 5 No objetable No objetable <1,1

Segun Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revision

Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerébias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

el

£

Dra. GToria Bajafia Jurado
Directora General y Gerente Técnico

Ing. Maria Teresa Amador M.
Gerente de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 03-005



LABORATORIO PROTAL-ESPOL
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Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.033-026/2015 25/ MARZO/2015 12H02
CIUDADELA JAMBELY MZ. 2] V. 7 SR. JOSE GARZON
Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/| NTU oC NMP/100ml NMP/100ml UFC/ml
METODO COURIME TRICO OPD TURBIQUANT 1100IR SENSCRIAL M 4500 HeB. SM 9221 ABC SM9221 ABCE SM92154
0,5 0,37 No objetable | No objetable | 7,04 | 28,7 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a 1,5 5 No objetable No cbjetable <1,1
Seguin Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revision
Observaciones:
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA

Espol.RAP.034-026/2015

25/ MARZO/2015 12H20

CIUDADELA JAMBELY MZ. 12 V. 9 SRA. GARCIA INES

Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Clor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU °c NMP/100m! NMP/100ml| UFC/ml
METODO COLIRIMETRICO DPD TURBIQUANT 1100IR SENSORIAL SM 4500 H«B SM 9221 ABC SM 9221 ABCE SM 92154
0,6 0,52 No objetable | No objetable | 7,10 | 28,8 <11 <11 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1

Seglin Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revision

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

JUFC: Unidades formadoras de colonias

—mﬁ Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Directora General y Gerente Técnico

Gerente de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 03-005
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Codigo de muestra FECHA Y HORA i 3
Espol.RAP.035-026/2015 25/ MARZO/2015 12H34 A i
: s
CIUDADELA FRAGATA MZ. 14A V. 3 SRA. NOEMI BRAVO X
Resultados 3
Cloro libre residual Turbiedad Clor Sabor pH T Colifermes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/| NTU [-Tod NMP/100mi NMP/100m| UFC/ml
METQDO COLIRIMETRICO DPD TURBIQUANT 1100IR SENSORIAL SM 4500 H4B SM 9221 ABC SM9221 ABCE SMA2154 e
0,5 0,36 No objetable | No objetable | 7,10 _ 28,7 <1,1 <1,1 <1,0 g
0,30a1,5 5 Neo objetable No objetable <1,1 : u%omm.oVI |
Segln Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revision f. -—m-.m.ﬁ..“—-
Observaciones: R
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerébias totales 1
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias B
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente . |
Codigo de muestra FECHA 'Y HORA
Espol.RAP.036-026/2015 25/ MARZO/2015 12H49 =
CIUDADELA CARRION MZ. 44 V. 18 SR. JORGE RUILOVA AREVALO 3 %ﬂ
Resultados ik
IR
Cloro libre residual Turbiedad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aercbias
mg/l NTU eC NMP/100ml NMP/100ml UFC/ml
METO00 COURIMETAICODPD | TURBIGUANT 11001R SENSORIAL SMA500H+8 5M9221.A8C $M9221 ABCE 92134
0,5 0,48 No objetable | No objetable | 7,05 | 28,6 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1
Segun Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revisidn
Observaciones:
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

JUFC: Unidades formadoras de colonias
_mmo:.:mno y los Requisitos son proporcionados por el cliente

%
127

A Cl e
‘ Ing. Maria Teresa‘Amador M.
Gerente de Calidad

Dra. Gloria Bajafia Jurado

Directora General y Gerente Técnico ACREDITACION N° OAE LE IC 03-005
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Codigo de muestra

FECHA Y HORA

Espol.RAP.037-026/2015

25/ MARZO/2015 13H20

CIUDADELA CARRION MZ. 32 V. 5 SR. VICTOR AMORES BENITEZ

=========_ s

Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Clor Sabor pH Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/! NTU NMP/100ml| NMP/100ml| UFC/ml
METODO COLIRIMETRICO DPD TURBIQUANT 110018 SENSORIAL SM 4500 HB SM 9221 ABC 5M 9221 ABCE SM92154
0,5 0,35 No objetable | No objetable | 7,06 | 28,9 <1,1 <1,1 4,8%10°
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1

Segun Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revisién

Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Codigo de muestra

FECHA'Y HORA

Espol.RAP.038-026/2015

25/ MARZO/2015 13H36

CIUDADELA CARRION MZ. 12 V. 1 SRA. SILVIA BARAHONA

Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Olor Sabor pH Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/| NTU NMP/100ml NMP/100ml UFC/mi
METODO COURIMETRICO DPD TURBIQUANT 1100/R SENSORIAL SM 4500 H-8 SM9221 ABC SM 9221 ABCE SM 92154
0,5 0,29 No objetable | No objetable | 7,20 [ 29,0 <1,1 <11 <10
0,303 1,5 5 No objetable No objetable <1,1

Seglin Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revisién

Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

jana Jurado

Directora General y Gerente Técnico

Ing. Maria Teresa Amador M.
Gerente de Calidad

ACREDITACION N* OAE LE IC 03-005
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Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.039-026/2015 25/ MARZO/2015 13H50
CIUDADELA SOPENA MZ. 19 V. 13 SRA. CONSUELQ PADILLA
Resultados
Cleoro libre residual  Turbiedad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
meg/! NTU °C NMP/100m! NMP/100ml UFC/ml
METODO COURIMETRICODPD. | TURBIGUANT 110018 SENSORIAL S 4500 He8 W93 ABE sM9221 AncE sM9215A
0,4 0,40 No objetable | No objetable | 7,20 | 29,7 <1,1 <1,1 1,0 X 10°
0,30a1,5 s No objetable No objetable <1,1
Seglin Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revisidn
Observaciones:
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerébias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el diente
Codigo de muestra FECHA Y HORA |
Espol.RAP.040-026/2015 25/ MARZO/2015 14HO00
CIUDADELA SOPENA - PARQUE MZ. 27 H
Resultados i
Cloro libre residual Turbiedad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/| NTU °C NMP/100ml NMP/100ml UFC/ml
METODO COLRIMETRICODPD. | TURBIQUANT 11001R SENSORIAL SMA500 HeB $M 9221 ABC $MO221 ABCE SM92154
0,5 0,46 No objetable | No objetable | 7,05 [ 28,6 <11 <1,1 <1,0
0,302 1,5 5 No objetable No objetable <l,1
Segun Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revision
Observaciones:
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerébias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato v los Requisitos son proporcionados por el cliente

\

(Aot

77/
Ing. Maria Teresa Amador M.
Gerente de Calidad

jafia Jurado

Directora General y Gerente Técnico ACREDITACION N° OAE LE IC 03-005



