LABORATORIO PROTAL - ESPOL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 026/2015 TOMA DE MUESTRA 29.10.2015 Pdg. 1/1

n CLORO LIBRE RESIDUAL
2 e e e e L e BB T U U
FISICO QUIMICO MICROBIOLOGICO : e
CLORO LIBRE RESIDUAL Coliformes Totales | Coliformes fecales | B.aerobias] /% 3 Series4
MINIMO MAXIMO NMP/100m| NMP/100m| UFC/ml 1,2 4 Series5
0,3 15 <1,1 1,0 . . Series6
MUESTRA RESULTARRDS 0,8 _ Series7
Espol.RAP.286-026/2015 1,0 <1,1 <1,1 <1,0 06 i _ e
Espol.RAP.287-026/2015 0,9 <1.1 <1,1 <1,0 | Seri
0.4 eriesS
Espol.RAP.288-026/2015 0,9 <1,1 <1,1 <1,0 z o
Espol.RAP.289-026/2015 0,8 <1,1 <11 <1,0 0,2 g
Espol.RAP.290-026/2015 0,6 <1,1 <11 <1,0 0,0 piseesll
Espol.RAP.291-026/2015 0,7 <1,1 <1,1 <1,0 MINIMO — MAXIMO
Espol.RAP.292-026/2015 0,7 <1,1 <1,1 <1,0
Espol.RAP.293-026/2015 0,9 <1,1 <1,1 <1,0 CLORO LIBRE RESIDUAL
Espol.RAP.294-026/2015 0,9 <1,1 <1,1 <1,0
NOTA: Los 9 puntos analizados, el Cloro Libre Residual cumple con los requisitos de la Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
Con relacién al Sabor y Olor, de los 9 puntos analizados en la RAP, se puede evidenciar en Olor y Sabor es No objetable
Los Microbiolégicos de 9 puntos analizados, cumplen con los requisitos de la Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisién

ia Bajafia Jurado
Directora General y Gerente Técnico



LABORATORIO PROTAL-ESPOL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 026/2015

Codigo de muestra

FECHA Y HORA

Espol.RAP.

286-026/2015

29/0CTUBRE

/2015 11H15

PARAISO DE LA FLOR. MZ. 229. SL. 9. SR. CARLOS DAVALOS RONQUILLO.

TOMA DE MUESTRA 29/10/2015 P4g 1/5

Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Olor Sabor pH 1B Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/| NTU °C NMP/100m| NMP/100ml UFC/ml
METODO COLIRIMETRICO DPD TURBIGUANT 11001R SENSORIAL SM 4500 HeB SM9221ABC SM 9221 ABCE SM 92154
1,0 0,20 No objetable | No objetable | 6,94 _ 28,2 <11 <1,1 <1,0
0,302 1,5 5 No objetable No objetable <1,1
Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
Observaciones:
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.287-026/2015 29/0CTUBRE /2015 11H25
COOPERATIVA MAYAICO. MZ. 479. SL. 17. FAMILIA FUENTES LINO.
Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Oler Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU oC NMP/100m| NMP/100m| UFC/ml
METODO COURIMETRICO DPD TURBIQUANT 11001 SENSORIAL SM 4500 HeB SM 9221 ABC 5M9221 ABCE SMI215A
0,9 0,24 No objetable | No objetable | 7,02 _ 28,5 <1,1 =11 <1,0
0,30a 1,5 5 No objetable No objetable <1,1

Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Directora General y Gerente Técnico

Ing. Maria Teresa Amador M.
Gerente de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003



LABORATORIO PROTAL-ESPOL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 026/2015

Codigo de muestra

FECHA Y HORA

Espol.RAP.288-026/2015

29/0CTUBRE /2015 11H40

COOPERATIVA CORDILLERA DEL CONDOR. MZ. 521. SL. 15. SONNIA CUENCA.

Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Olor Sabor PH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU oC NMP/100ml| NMP/100m| UFC/ml
METODC COLIRIMETRICO DPD TURBIQUANT 11001R SENSORIAL SM 4500 HeB SM 9221 ABC SM 9221 ABCE M 82154
0,9 0,32 No objetable | No objetable | 7,05 | 28,4 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1

Segln Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisién

Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

TOMA DE MUESTRA 29/10/2015 Pég 2/5

Codigo de muestra

FECHA Y HORA

Espol.RAP.289-026/2015 29/0CTUBRE /2015 12H00
VALERIO ESTACIO. 2DA. ETAPA MZ. 2032 SL. 22. FAMILIA BARRE VELIZ.
Resultados

Cloro libre residual Turbiedad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias

mg/l NTU eC NMP/100m! NMP/100m| UFC/ml
METODO COURIMETRICO 0PD |  TURBIQUANT 1100i% SENSORIAL M 4500 KB SM9221 ABC M 9221 ABCE SM 92154

0,8 0,30 No objetable | No objetable | 7,10 _ 28,2 <1,1 <1,1 <1,0
0303815 5 No objetable No objetable <1,1
Segln Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisién

Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

|El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Directora General y Gerente Técnico

Ing. Maria Teresa Amador M.
Gerente de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003



LABORATORIO PROTAL-ESPOL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 026/2015

TOMA DE MUESTRA 29/10/2015 Pag 3/5

Codigo de

muestra

FECHA Y HORA

Espol.RAP.290-026/2015

29/0CTUBRE /2015 12H15

FLOR DE BASTION #1. MZ. 547 SL. 24. FAMILIA GOMEZ ALTAMIRANO.

Resultados
Clero libre residual  Turbiedad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/! NTU °C NMP/100m| NMP/100ml UFC/ml
METODO COLIRIMETRICO DPD TURBIQUANT 11001R SENSORIAL SM 4500 HeB SM 9221 ABC SM 9221 ABCE SMI215A
0,6 0,26 No objetable | No objetable | 7,01 _ 28,1 <1,1 <1,1 <1,0
0,302 1,5 5 No objetable No objetable <11
Seguin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisidn
Observaciones:
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerébias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA

Espol.RAP.201-026/2015

29/0CTUBRE /2015 12H30

FLOR DE BASTION BLOQUE #3.

MZ. 646 SL. 10. SRA. CARMEN VASQUEZ TUMBACO.

Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/| NTU °C NMP/100mi NMP/100m| UFC/ml
METODO COLRIMETRICO DPD TURBIQUANT 11001R SENSCRIAL SMAS00HeB $M 9221 ABC SM 9221 ABCE SM9215A
0,7 0,22 No objetable | No objetable | 7,20 [ 28,0 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1

Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisidon

Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

—m_ Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Directora General y Gerente Técnico

2
“ Ing. Maria Tere

5a Amador M.

Gerente de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003



LABORATORIO PROTAL-ESPOL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 026/2015

TOMA DE MUESTRA 29/10/2015 Pég 4/5

Codigo de muestra

FECHA Y HORA

Espol.RAP.292-026/2015

29/0CTUBRE /2015 12H40

FLOR DE BASTION BLOQUE #6. MZ. 954 SL.20 SRA. DARWIN BRAVO.

Segln Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

jana Jurado

Directora General y Gerente Técnico

._am. Maria Teresa Amador M.
Gerente de Calidad

Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Olor Sabor pH i Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU °C NMP/100m| NMP/100ml| UFC/ml
METODO COLIRIMETRICO DPD TURBIGUANT 11001R SENSORIAL SM 4500 HeB SM 9221 ABC SM 9221 ABCE SM 92154
0,7 0,56 No objetable | No objetable | 7,10 _ 29,0 <1,1 <1,1 <1,0 P
0,303 15 5 No objetable No objetable <1,1 5
Segtin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisidn
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA i . /
Espol.RAP.293-026/2015 29/0CTUBRE /2015 12H55
COOPERATIVA LAS IGUANAS #3-20. MZ. 1154 SL. 18 /
Resultados

Cloro libre residual  Turbiedad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias e i

mg/l NTU o NMP/100ml NMP/100m UFC/ml b= il
METODO COLIRIMETRICO DPO TURBIQUANT 11001k SENSORIAL $M 4500 HeB SM 8221 ABC M 9221 ABCE SM 32154 ; !

BT o =
0,9 0,38 No objetable | No objetable | 6,95 _ 28,9 <11 <1,1 <1,0 g y

0,30a15 5 No objetable No objetable <1,1 i

ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003



LABORATORIO PROTAL-ESPOL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 026/2015 TOMA DE MUESTRA 29/10/2015 Pag 5/5

Codigo de muestra FECHA Y HORA Ii |
Espol.RAP.294-026/2015 29/0CTUBRE /2015 13H10 W

BASTION POPULAR. BLOQUE 20 MZ. 1156 SL. 2. CENTRO DE SALUD #1.

Resultados |
Clero libre residual Turbiedad Olor Sabor PH 5 Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/! NTU oc NMP/100ml NMP/100ml UFC/m 3 S 5
MHOPGEOURNETIGO 0RO | TTURBOANTIION SENSORIAL SMAS00 HeB M 9221 4BC SM9221 ABCE sMo215A it , !
0,9 0,45 No objetable | No objetable | 7,03 [ 29,1 <1,1 <1,1 <1,0 4 g
020215 5 No objetable No objetable <1,1 :

Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisidn

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerébias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

S VI/EENF: Vdron. = o L onel
Dra. a Bajafia Jurado Ing. Maria Teresa Amador M.
Directora General y Gerente Técnico Gerente de Calidad ACREDITACION N°® OAE LE IC 05-003



