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CLORO LIBRE RESIDUAL
Series2
FISICO QUIMICO MICROBIOLOGICO 16 1— Series3
CLORO LIBRE RESIDUAL Coliformes Totales | Coliformes fecales | B.aerobias| 1,4 S
MINIMO MAXIMO NMP/100m NMP/100m] urc/ml | 15 "
0.3 15 a1 ? | u Series5
NUESTR, 51 - 10 | Series6
Espol.RAP.241-008/2013 0,8 <1,1 <1,1 30x10° | 2 TR >eresy
Espol.RAP.242-008/2013 0,9 <1,1 <1,1 <1,0 0,6 Series8
Espol.RAP.243-008/2013 0,4 <1,1 <1,1 <1,0 0,4 | Series9
Espol.RAP.244-008/2013 0,9 <1,1 €131 <1,0 Series10
Espol.RAP.245-008/2013 08 <1,1 <11 <10 fie L
Espol.RAP.246-008/2013 0,9 <1,1 <1,1 <10 |00 (e— _‘
Espol.RAP.247-008/2013 0,9 <1,1 <1,1 <1,0 MINIMO MAXIMO
Espol.RAP.248-008/2013 0,9 <1,1 <1,1 3,0x 10"
Espol.RAP.249-008/2013 0,9 <1,1 <1,1 <1,0 CLOROLIBRERESIDUAL
Espol.RAP.250-008/2013 0,4 <1,1 <1,1 1,0x 10"
NOTA: Los 10 puntos analizados, el Cloro Libre Residual cumple con los requisitos de la Norma INEN 1 108: 2011 Cuarta revisién
Con relacion al Sabor y Olor, de los 10 puntos analizados en la RAP, se puede evidenciar en Olor y Sabor es No objetable
Los Microbiologicos de 10 puntos analizados, cumplen con los requisitos de la Norma INEN 1 108: 2011 Cuarta revisién

Dra. ajafia Jurado
Directora General y Gerente Técnico
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Codigo de muestra

FECHA Y HORA

Espol.RAP.241-008/2013

08/AGOSTO/2013 09H40

BOLIVIA # 709 ENTRE NOGUCH! Y CORONEL. Sra. MARIA SAA VIUDA DE ARROBA

Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Olor Sabor pH ¥ Coliformes Totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias 2
mg/! NTU eC NMP/100ml NMP/100ml| UFC/ml
METOOO COLIRIME TRICO DPD TURBIQUANT 110018 SENSORIAL SM ASD0H+B $Ma221 ABC SM9221 ABCE SM9215A
0,8 0,53 No objetable | No objetable | 7,17 | 26,8 <1,1 <1,1 3,0x 10°
0,30a 1,5 5 No objetable No objetable <1,1
Seglin Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revision
Observaciones: .
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA

Espol.RAP.242-008/2013

08/AGOSTO/2013 09H55

CORONEL # 212 ENTRE VACA GALINDO Y CANAR. Sr. JAMEL ROMERO ARECO

Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/| NTU °C NMP/100ml NMP/100ml UFC/ml
METODO COLIRIMETRICO DPD TURBIQUANT 1100IR SENSORIAL SM 4500 He B SM9221ABC SM9221 ABCE SM92154
0,9 0,41 No objetable | No objetable | 7,20 _ 26,5 <11 <1,1 <1,0
0,302 1,5 3 No cbjetable No objetable <1,1

Segln Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revision

Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

-c_ﬂn“ Unidades formadoras de colonias

_m Formato v los Requisitos son proporcionados por el cliente

Dra. ana Jurado

Directora General y Gerente Técnico

Ing. Maria Teré<a Amador M.
Gerente de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 03-005
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Codigo de muestra

FECHA Y HORA

Espol.RAP.243-008/2013

08/AGOSTO/2013 10HOS

CORONEL # 1616 ENTRE PORTETE Y VENEZUELA TAINSA. Sra. NORMA SANCHEZ

Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Oler Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
me/| NTU oC NMP/100ml NMP/100m| UFC/ml
METODO COLIRIMETRICO DPD TURBIQUANT 11001R mmZmON_b_l SMA500 HeB SM9221 ABC SM 9221 ABCE SM9215A
0,4 0,35 No objetable | No objetable | 6,99 | 27,2 <1l <1,1 <1,0
0,3021,5 5 No objetable No objetable <1,1
Segun Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revisién
Observaciones:
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerébias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA

Espol.RAP.244-008/2013

08/AGOSTO/2013 10H15

CORONEL #1218 ENTRE LETAMENDY Y SAN MARTIN. Sr. CARLOS FLORES

Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Olor Sabor pH 3l Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU oc NMP/100m| NMP/100ml UFC/ml
METODO COLIRIMETRICO DPD TURBIQUANT 11001R SENSORIAL $W4500 HeB SM 9221 ABC SM9221 ABCE SM92158
0,9 0,51 No objetable | No objetable | 7,32 | 27,0 <1,1 <1,1 <1,0
0,302 1,5 5 No objetable No objetable <11

Segin Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revisién

Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerébias totales

<1,15Sig

ica ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Dra. GYoria Bajafia Jurado
Directora General y Gerente Técnico

-
AL

Ing. Maria Teresa’Amador M.
Gerente de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 03-005
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Codigo de muestra FECHA 'Y HORA 4
Espol.RAP.245-008/2013 08/AGOSTO/2013 10H20
CORONEL # 502 ENTRE CALICUCHIMA Y NOGUCHI. Sra: SARA GENOVEBA MARISCAL CERVANTES
Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/| NTU oC NMP/100mI NMP/100ml UFC/ml
METODO COLIRIMETRICO DPD TURBIGUANT 1100iR SENSORIAL SM 3500 HeB SM 9221 ABC SM 9221 ABCE SMG215A
0,8 0,37 No objetable | No objetable | 7,20 26,5 <1,1 <11 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1
Seglin Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revisién
Observaciones:
<1,08 ca ausencia de bacterias Aerébias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
-m_ Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.246-008/2013 08/AGOSTO/2013 10H35
GOMEZ RENDON # 714 Y LORENZQ DE GARAICOA. Sr. JOSE VILLAO CARILLO
Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Olor Sabor pH 1 Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU oC NMP/100ml NMP/100ml UFC/ml
METODO COLIRIME TRICO DPD TURBIQUANT 11001k SENSORIAL SM 4500 Hefl SM 9221 ABC M 9221 ABCE SM 92154
0,9 0,38 No objetable | No objetable | 7,22 | 26,9 <11 <11 <1,0
0,303 1,5 5 No objetable No objetable <1,1
Segun Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revisidn
Observaciones:
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
_m_ Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente I

Dra. ajafia Jurado
Directora General y Gerente Técnico

ACREDITACION N° OAE LE IC 03-005

Gerente de Calidad
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Codigo de muestra FECHA Y HORA

Espol.RAP.247-008/2013

08/AGOSTO/2013 10HS5

CACIQUE ALVAREZ Y CUENCA. Sra. MARLENE AVILA ALAVA

Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU °C NMP/100ml NMP/100m| UFC/ml
METODO COURIMETRICO DPD TURBIQUANT 110018 MMZMOW_D_- SMAS00 H8 SM 9221 ABC SM9221 ABCE SM92154
0,9 0,41 No objetable | No objetable | 7,15 [ 27,5 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1
Segun Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revisidn
Observaciones:
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA

Espol.RAP.248-008/2013

08/AGOSTO/2013 11H0S

CORONEL # 217 ENTRE MANABI Y HUANCAVILCA, Sra. FANNY MONSERRATE DELGADO

Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU eC NMP/100ml NMP/100m! UFC/ml
METODO COLIRIMETRICO DPD TURBIQUANT 110018 mmZmOxu_D_l SM 3500 HeB SM 9221 ABC SM 9221 ABCE SMA2154
0,9 0,40 No objetable | No objetable | 7,02 | 27,6 <1,1 <1,1 3,0x 10"
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1

Segun Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revisién

Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Directora General y Gerente Técnico

Bajafia Jurado Ing. Maria Teresd Amador M.
Gerente de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 03-005
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Codigo de muestra

FECHA Y HORA

Espol.RAP.249-008/2013

08/AGOSTO/2013 11H20

NOGUCH! Y MANABI. Sr. GREGORY ZAMBRANO CASTILLO

Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/! NTU oc NMP/100m! NMP/100m| UFC/ml
METGDO COURIMETRICO DPD TURBIQUANT 11001k SENSORIAL SM 4500 H+B. $M 9221 ABC SM9221 ABLE SM92154
0,9 0,44 No objetable | No objetable | 7,10 | 27,5 <1,1 ikl <1,0
0,303 1,5 5 No objetable No objetable <1,1

Segun Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revisidn

Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerébias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

FECHA Y HORA
08/AGOSTO/2013 11H35

Codigo de muestra
Espol.RAP.250-008/2013

FRANCISCO CAMPOS # 128. Sra. EVA DELGADO MERCHAN

Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Olor Saber pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/| NTU eC NMP/100mI NMP/100ml UFC/ml
METODO COLIRIMETRICO DPD TURBIQUANT 11001R SENSORIAL SM 4500 HeB $M9221 ABC 59221 ABCE SM92154
0,4 0,30 No objetable | No objetable | 7,18 [ 27,7 <1,1 <1,1 1,0x 10"
0,30a 1,5 5 No objetable No objetable <1,1

Segun Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revisién

Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerébias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Dra. ajafia Jurado
Directora General y Gerente Técnico

Ing. Maria Terésa Amador M.

Gerente de Calidad ACREDITACION N° OAE LE IC 03-005



