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CLORO LIBRE RESIDUAL
Series2
FISICO QUIMICO MICROBIOLOGICO 18 T
CLORO LIBRE RESIDUAL Coliformes Totales | Coliformes fecales | B.aerobias| 1,4 o
MINIMO MAXIMO | NWe/200m! NMIP/100mI uroml | 15 B
0,3 15 <11 u Series5
MILIESTE RESULTADOS 10 Series6
Espol.RAP.251-008/2013 0,8 <1,1 <1,1 <10 |98 Seties
Espol.RAP.252-008/2013 0,8 <1,1 <1,1 <1,0 0,6 - — Series8
Espol.RAP.253-008/2013 0,8 <1,1 <1,1 <1,0 04 - Series9
Espol.RAP.254-008/2013 0,8 <1,1 <11 <1,0 oo Series10
Espol.RAP.255-008/2013 0,6 z1,1 <1,1 <1,0 i Series1l
Espol.RAP.256-008/2013 0,8 <1,1 <1,1 <1,0 0,0 r——— —
Espol.RAP.257-008/2013 0,7 <1,1 <1,1 <1,0 MINIMO MAXIMO
Espol.RAP.258-008/2013 0,8 <1,1 <1,1 <1,0
Espol.RAP.259-008/2013 0,7 <1,1 <11 <1,0 CLORO LIBRERESIDUAL
Espol.RAP.260-008/2013 0,6 <1,1 <1,1 <1,0
NOTA: Los 10 puntos analizados, el Cloro Libre Residual cumple con los requisitos de la Norma INEN 1 108: 2011 Cuarta revision
Con relacién al Sabor y Olor, de los 10 puntos analizados en la RAP, se puede evidenciar en Olor y Sabor es No objetable
Los Microbioldgicos de 10 puntos analizados, cumplen con los requisitos de la Norma INEN 1 108: 2011 Cuarta revision

Dra. ia Bajafia Jurado
Directora General y Gerente Técnico
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Codigo de muestra

FECHA Y HORA

Espol.RAP.251-008/2013

15/AGOSTO/2013 10H30

MANUEL GALECIO # 1504 ENTRE LOS RIOS Y ESMERALDAS. Sra. CLEOPATRA TROYA DE CHICA

Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Olor Sabor pH T Coliformes Totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU °C NMP/100m! NMP/100m| UFC/ml
METODO COLIRMETRICODPD | TURBIQUANT 11001 SENSORIAL SMASO0HeB SM9221 ABC SM 9221 ABCE M 92154
0,8 0,50 No objetable | No objetable | 7,15 | 25,2 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1

Segun Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revisién

Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerébias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

—cmn" Unidades formadoras de colonias

_m Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Codigo de muestra

FECHA Y HORA

Espol.RAP.252-008/2013

15/AGOSTO/2013 11HOO

AV. DELTA Y PEDRO GUAL. AGENCIA NORTE IESS

ajafia Jurado
Directora General y Gerente Técnico

&

Ing. Maria Teresa Amador M.
Gerente de Calidad

Resultados
Clero libre residual  Turbiedad Clor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU oC NMP/100ml NMP/100ml UFC/ml
METODO COLIRIMETRICO DPD TURBIQUANT 110018 SENSORIAL SN 4500 HeB SM 9221 ABC M 9221 ABCE SMI2154
0,8 0,68 No objetable | No objetable | 7,02 _ 26,5 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a 1,5 5 No objetable Ne objetable <11
Segln Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revisién
Observaciones:
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerébias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato v los Requisitos son proporcionados por el cliente
e & ;
&\\\ “ 4 2

ACREDITACION N° QAE LE IC 03-005
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Codigo de muestra

FECHA Y HORA

Espol.RAP.253-008/2013

15/AGOSTO/2013 11H12

12 DE MAYO # 1110 Y TUNGURAHUA. Sr. OTTO ZINGEL CABEZA

Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU o NMP/100m| NMP/100m| UFC/ml
METODO COLIRIMETRICO DRD TURBIQUANT 11001R SENSORIAL SM 4500 HeB SM 9221 ABC SM 9221 ABCE SMO215A
0,8 0,30 No objetable | No objetable | 7,30 | 26,3 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1
Segtin Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revisién
Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerébias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

il g

Codigo de muestra

FECHA Y HORA

Espol.RAP.254-008/2013

15/AGOSTO/2013 11H30

TULCAN #1017 Y LUQUE. NORLOP THOMPSON

Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU °C NMP/100ml NMP/100ml UFC/ml
METODO COURIMETRICO DPD: TURBIQUANT 110018 SENSORIAL SM 4500 H+B SM 9221 ABC SM 9221 ABCE SM 92154
0,8 0,70 No objetable | No objetable 7,35 | 26,8 <1,1 <1,1 <1,0
0,302 1,5 5 No objetable No objetable <1,1

Segun Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revision

Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

R e i

jafia Jurado
Directora General y Gerente Técnico

Ing. Maria Teresa Amador M.

Gerente de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 03-005
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Codigo de muestra

FECHA

Y HORA

Espol.RAP.255-008/2013

15/AGOSTO/2013 11H50

TUNGURAHUA #9500 Y AGUIRRE. TECNI - CAR

Badumd

Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Clor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
me/l NTU ec NMP/100m| NMP/100ml| UFC/ml
METODO COLIRIMETRICO DPD TURBIQUANT 11001k SENSORIAL SMAS00H-8 SM 9221 ABC SM 9221 ABCE SM 92154
0,6 0,37 No objetable | No objetable | 7,00 [ 26,9 <11 <11 <1,0
0,68 No objetable No objetable <1,1
Segln Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revisién e
Observaciones:
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA

Espol.RAP.256-008/2013

15/AGOSTO/2013 12H05

AV. DEL EJERCITO # 1026 Y BALLEN. Sr. JUAN MOLINA

Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/! NTU °C NMP/100ml| NMP/100m| UFC/ml
METODO COURIMETRICOOPD | TURBIQUANT 11001R SENSORIAL SM 4500 He B SM9221 ABC SM9221 ABCE $M9215A
0.8 0,55 No objetable | No objetable | 6,98 [ 27,5 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1

Segln Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revisidn

Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Directora General y Gerente Técnico

Ing. Maria TeresaAmador M.

Gerente de

Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 03-005
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FECHA Y HORA
15/AGOST0/2013 12H18

Codigo de muestra
Espol.RAP.257-008/2013

BABAHOYO # 232 Y 10 DE AGOSTO. Sr. ZARO PAEZ

Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aercobias
mg/| NTU °C NMP/100m| NMP/100ml UFC/ml
METODG COLIRIMETRICO DPD TURBIQUANT 1100R SENSORIAL SM 3500 HeB. $M9221 ABE SM9221 ABCE SM92154
0,7 0,48 No objetable | No objetable | 7,15 | 27,4 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a1,5 s No objetable No objetable <1,1

Segun Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revisién

Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aercbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

FECHA Y HORA
15/AGOSTO/2013 12H30

Codigo de muestra
Espol.RAP.258-008/2013

LEONIDAS PLAZA # 230 Y SUCRE. Sra. BERTHA LINDAO

Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU oC NMP/100ml NMP/100mI UFC/ml
METODO COLIRIME TRICO DPD TURBIQUANT 11001% SENSORIAL SM 4500 HeB SM 9221 ABC SM 221 ABCE SMO92154
0,8 0,40 No objetable | No objetable | 7,18 [ 27,5 <11 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1

Segln Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revisién

Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de

bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

-c_"n” Unidades formadoras de colonias

| Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Dra. Gloria'Bajafia Jurado
Directora General y Gerente Técnico

“Ing. Maria Terésa’

el

.>3mao_, M.

Gerente de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 03-005
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Codigo de muestra

FECHA Y HORA

Espol.RAP.259-008/2013

15/AGOSTO/2013 13H32

RUMICHACA # 1420 ENTRE SUCRE Y 10 DE AGOSTO. COMERCIAL ZAMBRANO

Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Clor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU eC NMP/100ml NMP/100mi UFC/ml
METOBO COURIMETRICO DPD TURBIQUANT 11001R SENSORIAL SM 4500 H+8 SM9221 ABC $M 9221 ABCE SM 92154
0,7 0,40 No objetable | No objetable | 7,25 | 27,8 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1
Segln Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revisién
Observaciones;
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA

Espol.RAP.260-008/2013

15/AGOSTO/2013 13H50

PIO MONTUFAR Y CLEMENTE BALLEN. CENTRO COMERCIAL PASEO CENTRAL

Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU oC NMP/100m| NMP/100mI UFC/mi
METODO COLIRIMETRICO DO TURBIQUANT 1100IR SENSORIAL SMAS00H+E SM 9221 ABC SM9221 ABCE SM92154
0,6 0,63 No objetable | Noobjetable | 7,10 | 28,0 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a 15 5 Ne objetable No objetable <1,1

Seguin Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revisién

Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

—m Formato vy los Requisitos son proporcionados por el cliente

Bajafia Jurado
Directora General y Gerente Técnico

Ing. Maria Terésa Amador M.
Gerente de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 03-005



