LABORATORIO PROTAL - ESPOL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 008/2013

TOMA DE MUESTRA 22.08.2013 P4g. 1/1

CLORO LIBRE RESIDUAL

Series2
FISICO QUIMICO MICROBIOLOGICO 1,9 i
CLORO LIBRE RESIDUAL Coliformes Totales | Coliformes fecales | B.aerobias| 1,4 o
MINIMO MAXIMO NMP/100m| NMP/100ml UE/ml | 15 B
0.3 15 = ! u Series5
! 10 Series6
Espol.RAP.261-008/2013 0,6 <1,1 <1,1 <10 |98 Series7
Espol.RAP.262-008/2013 0,5 <1 <1,1 <1,0 0,6 Series8
Espol.RAP.263-008/2013 0,5 <1,1 <1,1 <1,0 0,4 Series9
Espol.RAP.264-008/2013 0,6 <1,1 b | <1,0 i Series10
Espol.RAP.265-008/2013 0,5 <1,1 <1,1 <1,0 7 Serids1t
Espol.RAP.266-008/2013 0,5 <1,1 <1,1 <1,0 0,0 -~ —— —
Espol.RAP.267-008/2013 0,5 9,3 <1,1 1,0 x 10 MINIMO MAXIMO
Espol.RAP.268-008/2013 0,5 <1,1 <1,1 <1,0
Espol.RAP.269-008/2013 0,5 7,8 <1,1 8,0 x 10° CLORO LIBRE RESIDUAL
Espol.RAP.270-008/2013 0,5 <1,1 <1,1 <1,0

NOTA: Los 10 puntos analizados, el Cloro Libre Residual cumple con los requisitos de la Norma INEN 1 108: 2011 Cuarta revisién
Con relacion al Sabor y Olor, de los 10 puntos analizados en la RAP, se puede evidenciar en Olor y Sabor es No objetable

Los Microbioldgicos de 10 puntos analizados, cumplen con los requisitos de la Norma INEN 1 108: 2011 Cuarta revision

Dra. Gloria Bajafia Jurado
Directora General y Gerente Técnico
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Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.261-008/2013 22/AGOST0/2013 09HS50

LETAMENDI ENTRE LA 36 Y LA 37. Sra. FILOMENA GONZALES LAINES

Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Olor Sabor pH T Coliformes Totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/! NTU °C NMP/100m| NMP/100m| UFC/mi
METODO COLIRIMETRICO DPD TURBIQUANT 11001R SENSORIAL SM 4500 HeBs SM 9221 ABC SM 9221 ABCE SM 92154
0,6 0,40 No objetable | No objetable | 6,95 _ 27,1 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1

Segln Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revision

Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerébias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.262-008/2013 22/AGOSTO/2013 10H10

LETAMENDI # 5715 A ENTRE LA 32 Y LA 31. Sr. HUMBERTO VERA DE LA ESE

Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Olor Sabor pH i Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU oC NMP/100m| NMP/100ml UFC/ml
METODO COLIRIMETRICO DPD. TURBIQUANT 11001% SENSORIAL SM 4500 He8 $M9221 ABC SM9221 ABCE SM92154
0,5 0,45 No objetable | No objetable | 7,15 | 28,0 <1,1 <1,1 <1,0
030215 5 No objetable No objetable <1,1 N j
Seguin Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revisién

Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerébias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

7
Dra. GloriaWBajafia Jurado Ing. Maria Terésa Amador M.
Directora General y Gerente Técnico Gerente de Calidad ACREDITACION N° OAE LE IC 03-005
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Codigo de muestra

FECHA Y HORA

Espol.RAP.263-008/2013

22/AGOSTO/2013 10H25

MALDONADO # 5312 ENTRE LA 35 Y LA 36. Sr. MORA MANZO FRANCISCO

Resultados
Clero libre residual Turbiedad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU °C NMP/100ml NMP/100ml UFC/mi
METODO COLIRIMETRICO DPD TURBIQUANT 1100IR SENSORIAL 41 4500 HeB SM9221 ABC SM 9221 ABCE SM9215A
0,5 0,70 No objetable | No objetable | 7,22 [ 26,2 <11 <1,1 <1,0
0,303 1,5 5 No objetable No objetable <1,1
Segin Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revision
Observaciones:
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato v los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA

Espol.RAP.264-008/2013

22/AGOSTO/2013 11H15

FEBRES CORDERO ENTRE LA 34 Y LA 35. Sra. TITA MONSERRATE

Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/! NTU oC NMP/100m| NMP/100ml UFC/ml
METO0O COLIRIMETRICO DPD TURBIGUANT 11001R SENSORIAL 5M 4500 HeB. $M 9221 ABC SM9221 ABCE SMO2154
0,6 0,35 No objetable | Noobjetable | 7,35 | 27,5 <11 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1

Seglin Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revisién

Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

- —_—

] 4
Dra. GI6riaiBajana Jurado
Directora General y Gerente Técnico

. Ing. Maria Tere$a’Amador M.
Gerente de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 03-005
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Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.265-008/2013 22/AGOSTO/2013 11H2S
FEBRES CORDERO # 5310 ENTRE LA 30 Y LA 31. Sr. ALBERTO VELEZ SOLORZANO
Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU o NMP/100m| NMP/100m| UFC/mi
METODO COUIRIME TRICO DPD TURBIQUANT 1100IR SENSORIAL M 4500 HeB SM9221 ABC SM9221 ABCE SMO2154
0,5 0,28 No objetable | No objetable | 7,35 | 27,0 <1,1 <1,1 <1,0
0,68 No objetable No objetable <1,1
Segln Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revisidn
Observaciones:
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerébias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA'Y HORA

Espol.RAP.266-008/2013 22/AGOST0/2013 11H35

ESTE 322 # 305 ENTRE CUENCA Y FEBRES CORDERO. Sr. ANGEL GUZMAN

Resultados
Clero libre residual Turbiedad Clor Sabor PH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU oC NMP/100m| NMP/100m| UFC/ml
METODO COLIRIMETRICO DPD TURBICQUANT 11001R mmzmom_.ﬁﬁ SM 4500 H+B SM 9221 ABC SM 9221 ABCE SM92154
0,5 0,62 No objetable | No objetable | 7,28 [ 27,2 <1,1 <1,1 <10 M EegEst 0 ..
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1

Segun Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revisién

Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

jana Jurado “Ing. Maria Tefesa Amador M.
Directora General y Gerente Técnico Gerente de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 03-005



LABORATORIO PROTAL-ESPOL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 008/2013

TOMA DE MUESTRA 22/08/2013 Pag 4/5

Codigo de muestra
Espol.RAP.267-008/2013

FECHA'Y HORA
22/AGOSTO/2013 11H50

LETAMENDI # 5220 ENTRE LA 27 Y LA 26. Sr. WALTER FAJARDO ARTEAGA

Espol.RAP.268-008/2013

22/AGOSTO/2013 12HOS

FRANCISCO DE MARCOS # 5116 ENTRE LA 26 Y LA 25. Sra. ORELLANA CUBERO AIDE
Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/! NTU °c NMP/100ml| NMP/100m| UFC/mi
METGOO COLRIMETRICODPD | TURBIQUANT 110018 SENSORIAL SM 4500 HeB SM9221 ABC SM9221 ABCE SMI215A
0,5 0,44 No objetable | No objetable | 7,38 _ 26,6 <1,1 <1,1 <1,0
0,3021,5 5 No objetable No objetable <1,1 Y-

Segln Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revisién

Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerébias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Dra. GloriaBajafia Jurado
Directora General y Gerente Técnico

rd

&z

Ing. Maria Teresa Amador M.

Gerente de Calidad

Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU oC NMP/100mI NMP/100ml UFC/ml
METODO COURIMETRICO DPD TURBIGUANT 110018 SENSORIAL SM 4500 HeB SM9221 ABC SM 9221 ABCE M 92154
0,5 0,68 No objetable | No objetable | 7,30 _ 27,4 93 <1,1 1,0x 10"
0,30a1,5 9 No objetable No objetable <1,1
Segin Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revisién
Observaciones:
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC; Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA 3

ACREDITACION N° OAE LE IC 03-005
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Codigo de muestra

FECHA Y HORA

Espol.RAP.269-008/2013

22/AGOSTO/2013 12H15

LETAMENDI # 4704 ENTRE LA 21 Y LA 22. Sr. SEBASTIAN VERA CEDENO

Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/! NTU °C NMP/100ml NMP/100mi UFC/mi
METODO COUIRIMETRICO DPD TURBIQUANT 11001k SENSORIAL SM 4500 HeB SM9221 ABC SM 9221 ABCE SM9215A
0,5 0,45 No objetable | No objetable | 7,20 [ 27,5 7,8 <1,1 8,0x 10°
0,302 1,5 5 No objetable No objetable <1,1

Segln Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revisidn

Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerébias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Codigo de muestra

FECHA'Y HORA

Espol.RAP.270-008/2013

22/AGOSTO/2013 12H25

MALDONADO #4101 Y LA 21. Sr. JOSE SANCHEZ ORELLANA

Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/| NTU °C NMP/100ml| NMP/100ml UFC/ml
METODO COURIMETRICO OPD TURBIQUANT 1100iR SENSORIAL SM 4500 HeB 5M9221 ABC SM 9221 ABCE SM9215A
0,5 0,20 No objetable | No objetable | 7,22 | 28,0 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a1,5 S No objetable No objetable <1,1

Segun Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revisidn

Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerébias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Dra. Gloria“Bajafia Jurado
Directora General y Gerente Técnico

Ing. Maria Teresa Amador M.
Gerente de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 03-005



