
SECTOR HIDRAULICO PO-952 FOTO PREDIO CROQUIS

NUMERO MUESTREO: 001-001-2017

FECHA MUESTREO: Lunes, 16 de enero de 2017

HORA : 10H10

DIRECCIÓN: Data de Posorja: Mz. 687; Solar 3

NUMERO CUENTA: -

USUARIO: Teresa Vera 

CLORO RESIDUAL (mg/l): 1,28

TURBIEDAD (NTU): 0,46

SECTOR HIDRAULICO PO-952 FOTO PREDIO CROQUIS

NUMERO MUESTREO: 002-001-2017

FECHA MUESTREO: Lunes, 16 de enero de 2017

HORA : 10H28

DIRECCIÓN: Posorja: Mz. 045; Solar 13

NUMERO CUENTA: -

USUARIO: Marcia Olivares

CLORO RESIDUAL (mg/l): 1,52

TURBIEDAD (NTU): 0,23

Responsable de Muestreo

EMAPAG EP

VERIFICACIÓN DEL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS PARAMETROS DE CALIDAD DEL SERVICIO DE AGUA 

POTABLE  EN EL CANTON GUAYAQUIL

Nota: El Límite Máximo Permisible establecido por la Norma INEN 1108:2014 Quinta revisión es para Cloro Residual: 0.3- 1.5 mg/l  y para Turbiedad: hasta 5 NTU.

VERIFICACIÓN DEL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS PARAMETROS DE CALIDAD DEL SERVICIO DE AGUA 
POTABLE  EN EL CANTON GUAYAQUIL

Nota: El Límite Máximo Permisible establecido por la Norma INEN 1108:2014 Quinta revisión es para Cloro Residual: 0.3- 1.5 mg/l  y para Turbiedad: hasta 5 NTU.
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SECTOR HIDRAULICO PO-952 FOTO PREDIO CROQUIS

NUMERO MUESTREO: 003-001-2017

FECHA MUESTREO: Lunes, 16 de enero de 2017

HORA : 10H30

DIRECCIÓN: Posorja: Mz. 371; Solar 1

NUMERO CUENTA: -

USUARIO: Margarita Jordán

CLORO RESIDUAL (mg/l): 1,08

TURBIEDAD (NTU): 0,81

SECTOR HIDRAULICO PO-952 FOTO PREDIO CROQUIS

NUMERO MUESTREO: 004-001-2017

FECHA MUESTREO: Lunes, 16 de enero de 2017

HORA : 10H50

DIRECCIÓN: Posorja: Mz. 266; Solar 10

NUMERO CUENTA: -

USUARIO: Juana Gualli

CLORO RESIDUAL (mg/l): 1,00

TURBIEDAD (NTU): 1,27

Responsable de Muestreo

EMAPAG EP

VERIFICACIÓN DEL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS PARAMETROS DE CALIDAD DEL SERVICIO DE AGUA 

POTABLE  EN EL CANTON GUAYAQUIL

Nota: El Límite Máximo Permisible establecido por la Norma INEN 1108:2014 Quinta revisión es para Cloro Residual: 0.3- 1.5 mg/l  y para Turbiedad: hasta 5 NTU.

VERIFICACIÓN DEL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS PARAMETROS DE CALIDAD DEL SERVICIO DE AGUA 
POTABLE  EN EL CANTON GUAYAQUIL

Nota: El Límite Máximo Permisible establecido por la Norma INEN 1108:2014 Quinta revisión es para Cloro Residual: 0.3- 1.5 mg/l  y para Turbiedad: hasta 5 NTU.
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SECTOR HIDRAULICO PO-952 FOTO PREDIO CROQUIS

NUMERO MUESTREO: 005-001-2017

FECHA MUESTREO: Lunes, 16 de enero de 2017

HORA : 11H00

DIRECCIÓN: Posorja: Cdla. 25 de Julio

NUMERO CUENTA: -

USUARIO: Isidoro Macías

CLORO RESIDUAL (mg/l): 1,14

TURBIEDAD (NTU): 0,86

SECTOR HIDRAULICO Pos-954-1 FOTO PREDIO CROQUIS

NUMERO MUESTREO: 006-001-2017

FECHA MUESTREO: Lunes, 16 de enero de 2017

HORA : 13H20

DIRECCIÓN:
El Morro: Calle Principal, frente a Oficinas de 

INTERAGUA

NUMERO CUENTA: -

USUARIO: Juan Lindao

CLORO RESIDUAL (mg/l): 1,10

TURBIEDAD (NTU): 0,49

Responsable de Muestreo
EMAPAG EP

VERIFICACIÓN DEL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS PARAMETROS DE CALIDAD DEL SERVICIO DE AGUA 
POTABLE  EN EL CANTON GUAYAQUIL

VERIFICACIÓN DEL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS PARAMETROS DE CALIDAD DEL SERVICIO DE AGUA 
POTABLE  EN EL CANTON GUAYAQUIL

Nota: El Límite Máximo Permisible establecido por la Norma INEN 1108:2014 Quinta revisión es para Cloro Residual: 0.3- 1.5 mg/l  y para Turbiedad: hasta 5 NTU.

Nota: El Límite Máximo Permisible establecido por la Norma INEN 1108:2014 Quinta revisión es para Cloro Residual: 0.3- 1.5 mg/l  y para Turbiedad: hasta 5 NTU.
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SECTOR HIDRAULICO Pos-954-1 FOTO PREDIO CROQUIS

NUMERO MUESTREO: 007-001-2017

FECHA MUESTREO: Lunes, 16 de enero de 2017

HORA : 13H35

DIRECCIÓN: El Morro: Mz 801; Villa 03

NUMERO CUENTA: -

USUARIO: Rafael Leyton

CLORO RESIDUAL (mg/l): 0,99

TURBIEDAD (NTU): 0,40

SECTOR HIDRAULICO Pos-954-2 FOTO PREDIO CROQUIS

NUMERO MUESTREO: 008-001-2017

FECHA MUESTREO: Lunes, 16 de enero de 2017

HORA : 14H00

DIRECCIÓN: Puerto El Morro: Mz 883; Solar 36

NUMERO CUENTA: -

USUARIO: Felipe Flores

CLORO RESIDUAL (mg/l): 0,61

TURBIEDAD (NTU): 0,23

Responsable de Muestreo

EMAPAG EP

Nota: El Límite Máximo Permisible establecido por la Norma INEN 1108:2014 Quinta revisión es para Cloro Residual: 0.3- 1.5 mg/l  y para Turbiedad: hasta 5 NTU.

VERIFICACIÓN DEL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS PARAMETROS DE CALIDAD DEL SERVICIO DE AGUA 
POTABLE  EN EL CANTON GUAYAQUIL

Nota: El Límite Máximo Permisible establecido por la Norma INEN 1108:2014 Quinta revisión es para Cloro Residual: 0.3- 1.5 mg/l  y para Turbiedad: hasta 5 NTU.

VERIFICACIÓN DEL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS PARAMETROS DE CALIDAD DEL SERVICIO DE AGUA 

POTABLE  EN EL CANTON GUAYAQUIL
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