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CLORO LIBRE RESIDUAL E INFORMACION MICROBIOLOGICA 04/12/14
DI CLORO LIBRE RESIDUAL
FISICO QUIMICO MICROBIOLOGICO W Series?
CLORO LIBRE RESIDUAL Coliformes Totales | Coliformes fecales | B.aerobias Bisies
MINIMO MAXIMO NMP/100ml NMP/100ml UFC/mi :
T 3 3 TS . ; AH..H B Series4
MUESTRA RESULTADOS H Serjes5
Espol.RAP.0371-037/2014 0,5 <1,1 <1,1 <1,0  Serles6
Espol.RAP.0372-037/2014 0,5 <1,1 <1,1 <1,0 B Sariaiy
Espol.RAP.0373-037/2014 04 <1,1 <1,1 <1,0 e
Espol.RAP.0374-037/2014 | 0,6 <11 <11 1,0x10° e
Espol.RAP.0375-037/2014 0,3 <11 <1,1 5,0 x 10° “ Series9
Espol.RAP.0376-037/2014 0,4 <1,1 <1,1 1,0x 10"  Series10
Espol.RAP.0377-037/2014 0,4 <1,1 <1,1 <1,0 S PR
Espol.RAP.0378-037/2014 0,7 <1,1 <1,1 <1,0 :
Espol.RAP.0379-037/2014 | 0,5 <1,1 <11 <1,0 | i
Espol.RAP.0380-037/2014 0,5 <1,1 <11 <1,0 CLORO LIBRE RESIDUAL Serfes13
Espol.RAP.0381-037/2014 0,5 <1,1 <1,1 <1,0
Espol.RAP.0382-037/2014 0,4 <1,1 <1,1 <1,0
NOTA: Los 12 puntos analizados, el Cloro Libre Residual cumple con los requisitos de la Norma INEN 1 108: 2011 Cuarta revisién
Con relacion al Sabaor y Olor, de los 12 puntos analizados en la RAP, se puede evidenciar en Olor y Sabor es No objetable
Los Microbioldgicos de 12 puntos analizados, cumplen con los requisitos de la Norma INEN 1 108: 2011 Cuarta revisién

Dra. Gloria Bajafia Jurado
Directora General y Gerente Técnico
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Directora General

Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0371-037/2014 04/DICIEMBRE/2014 11H30
CDLA, LATARAZANA. MZ. D5. PARQ. DEL AREA COMUNAL “ LA CONCORDIA"
Resultados
Cloro libre residual ~ Turbiedad Olor Sabor pH T Coliformes Totales | Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU °C NMP/100m! NMP/100ml UFC/ml
METODC COURIMETRICO DPD | TURBIQUANT L1100 SENSORIAL SM 4500 HeB SM9221 ABC M 9271 ABCE SM 92154
0,5 0,56 No objetable | Noobjetable | 7,15 | 28,2 <1,1 <1,1 <10
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1
Segtin Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revisién
Observaciones:
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
JUFC: Unidades formadoras de colonias
_m_ Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0372-037/2014 04/DICIEMBRE/2014 11HS50
CDLA. LA TARAZANA. MZ. B3 SL. 3. FAMILIA LARCO ARROBA.
Resultados ?
Cloro libre residual Turbiedad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
me/! NTU ac NMP/200mI NMP/100m| UFC/ml i
METODO COURMETRICO DPD | TURBIQUANT 11001 SENSORIAL S 4500 Het SM 9221 48C SM 9221 ABCE SM92154 “
0,5 0,53 Mo objetable | No objetable | 7,04 _ 28,8 <1,1 <1,1 <10
0,30a15 5 No objetable No objetable <11
Segtin Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revision
Observaciones: .
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerébias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias ;
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente S 5

ajana Jurado
y Gerente Técnico

ng. Marifa ._\m_,mwm Amador M.
Gerente de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 03-005
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Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0373-037/2014 04/DICIEMBRE/2014 12H00 o

CDLA. LA TARAZANA. MZ. E4 VILLAS. FAMILIA ORELLANA MARISCAL.

Resuitados g T
Cloro libre residual  Turbiedad Olor Sabor pH & Coliformes totales | Coliformes fecales Bacterias Aerobias S v
mg/l NTU oC NMP/100m| NMP/100mi UFC/mi
METODO COURIMETRICO 0PD |  TURBIQUANT 1100 SENSORIAL SM 8500 B M 9221 ABC SM 9221 ABCE M 92154 ;
0,4 0,55 No objetable | No objetable | 7,02 | 289 <11 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1

Seglin Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revisién

Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
JUFC: Unidades formadoras de colonias
_m_ Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0374-037/2014 04/DICIEMBRE/2014 12H20

CDLA. 29 DE JUNIO. MZ. C VILLA 3. FAMILIA FUENTES GARCIA.

Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Olor Sabor pH T Coliformes totales | Coliformes fecales | Bacterias Aerobias
mg/t NTU ac NMP/100ml NMP/100mi UFC/ml
METODO COLRIMETRO DD | TURBIGUANT 11001 SENSORIAL SM 4500 Hes 9221 ABC SMO771 ABCE SM92154
0,6 0,51 No objetable | No objetable | 7,00 _ 28,9 <11 <1,1 1,0x 10*
0,302 1,5 5 No objetable No objetable <1,1

Seglin Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revisién

Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

oo
Dra. Gloria Bajafia Jurado Ing. Marfa Teresa Amador M.
Directora General y Gerente Técnico Gerente de Calidad ACREDITACION N° OAE LE IC 03-005
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Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0375-037/2014 04/DICIEMBRE/2014 11H50
CDLA. PROFESOR AGUIRRE ABAD. MZ. 1 SL. 32 "TALLER DE ENDEREZADO Y PINTADO" SR. BERNAL PALACIOS ALBERTO
Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/t NTU o NMP/100mi NMP/100ml UFC/ml
METODO COURIMETRICO DPD | TURBIQUANT 110018 SENSORIAL SM 4500 HiB M 9221 ABC S 9221 ABCE SM 92154
0,3 0,37 No objetable | Noobjetable | 7,02 | 295 <11 <1,1 5,0x 10°
jo.68 No objetable No objetable <1,1
Segun Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revisién
Observaciones:
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerébias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0376-037/2014 04/DICIEMBRE/2014 12H50
CDLA. LOS ALAMOS 1. MZ. E 15. " PARQUE CLINICA UNIVERSITARIA"
Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU °C NMP/100ml NMP/100ml UFC/ml
METODO COURIMETRICO DPD | TURBIQUANT 11001 SENSORIAL SM 4500 HeB SM9I21 ABC 9271 ABCE SM 92154
04 043 | Noobjetable | Noobjetable | 7,04 | 29,1 <1,1 <1,1 1,0x 10*
0,30a15 8 No objetable No objetable <1,1
Seguin Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revisién
Observaciones:
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

& r—

Dra. Gloria Bajafia Jurado
Directora General y Gerente Técnico

e
. e
ng. Maria Teresa Amador M.

Gerente de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 03-005
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Codigo de muestra

FECHA'Y HORA

Espol.RAP.0377-037/2014

04/DICIEMBRE/2014 13H10

CDLA. NAVAL NORTE. MZ. 1 SL. 10. TALLER AUTOIMPACTO. SR. CESAR BARRAGAN.

Resultados
Clore libre residual Turbiedad Olor Sabor pH ¥ Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU 2C NMP/100m| NMP/100mi UFC/mi
METODO COURMMETRICO DPD | TURBKQUANT 110018 SENSORIAL SN ASOD He SM922) ABC SM 9221 ABCE M 92154
0,4 0,57 No objetable | No objetable | 6,90 | 304 <11 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1
Segin Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revision
Observaciones:
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerébias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Reguisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0378-037/2014 04/DICIEMBRE/2014 14H30
CDLA. BOLIVARIANA. PARQUE DE LA IGLESIA SANTA GEMA.
Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Olor Sabor pH 27 Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/ NTU °C NMP/100m| NMP/100m! UFC/ml
METODO COURIMETRICO DPD TURBIQUANT 11001 mmzmox__)_. P 4500 HeB SA1 9221 ABC SM 9221 ABCE SM 92154
0,7 1,06 No objetable | No objetable | 6,98 _ 30,3 <1,1 <1,1 <1,0
0,302 1,5 5 No objetable No objetable <1,1

Seguin Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revisién

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

ajafia Jurado

Directora General y Gerente Técnico

Gerente de Calidad

Ing. Maria Teresa Amador M.

ACREDITACION N°® OAE LE IC 03-005
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Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0379-037/2014 04/DICIEMBRE/2014 14H45
CDLA. BOLIVARIANA. "PARQUE BOLIVARIANO- CALLE LA BAMBANA. AV. KENNEDY
Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU 2C NMP/100ml NMP/100m| UFC/mi
METODO COURIMETRICO DPD | TURBIQUANT 120018 SENSORIAL SM 4500 Hel SM 9221 ABC SM 9721 ABCE SMOISA
0,5 1,24 No objetable | No objetable | 6,95 | 20,5 <11 <1,1 <1,0
0,30a15 5 No objetable No objetable <1,1
Segln Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revisién
Observaciones:
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerébias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
{Et Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
ﬁonmmo de muestra FECHAY HORA
Espol.RAP.0380-037/2014 04/DICIEMBRE/2014 15H10

CDLA. LA FAE. "U.P.C." CALLE RAUL COUSIN Y LUIS LOPEZ MORALES.

Resultados
Cloro fibre residual  Turbiedad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aeroblas e
mg/l NTU 9 NMP/100m| NMP/100m| UFC/ml £
METODO COURIMETRICO DPD | TURBIQUANT 11001 SENSORIAL SM A0 HeB SM 9221 ABC SM 9221 ABCE SM 92154
0,5 0,63 No objetable | Noobjetable | 7,20 | 30,5 <11 <1,1 <1,0
0,30a15 5 No objetable No objetable <1,1
Segtin Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revisién
Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

ajana Jurado

Directora General y Gerente Técnico

Gerente de Calidad

Ing. Maria Teresa Amador M.

ACREDITACION N° OAE LE IC 03-005
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Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0381-037/2014 04/DICIEMBRE/2014 15H20
CDLA. LA FAE. MZ. 39. SL. 17. SR. GARCIA JAIME.
Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Olor Sabor pH T Coliformes totales | Coliformes fecales Bacterias Aerobias.
mg/l NTU °C NMP/100m| NMP/100m! UFC/mi
METODO COURMETRICO DPD | TURBKQUANT 13001 SENSORIAL M 2500 Hufs M 9221 ABC SM 9121 ABCE SMO215A
0,5 0,57 No objetable | No objetable | 6,96 _ 29,0 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a15 5 No objetable No objetable <11
Segln Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revisién
Observaciones:
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
JUFC: Unidades formadoras de colonias
—m_ Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA'Y HORA
Espol.RAP.0382-037/2014 04/DICIEMBRE/2014 14H30

CDLA. LA FAE. MZ.6. SL. 1. "GARAJE" SR. CARLOS LIMONES

Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Olor Sabor pH T Coliformes totales | Coliformes fecales | Bacterias Aerobias
mg/l NTU eC NMP/100mi NMP/100m| UFC/ml
METODO COURMMETRICO DPD | TURBIGUANT 200018 SENSORIAL SM 4500 HeB. SM 9221 ABC SMI9221 ABCE SM 97154
04 0,47 No objetable | No objetable | 6,90 | 32,6 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a15 S No objetable No objetable <1,1

Segun Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revisién

Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Dra-Gloria Bajafia Jurado
Directora General y Gerente Técnico

i

Ing. Marfa Teresa Amador M.
Gerente de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 03-005



