LABORATORIO PROTAL - ESPOL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 037/2014

TOMA DE MUESTRA 18.12,2014 Pég. 1/1

CLORO LIBRE RESIDUAL E INFORMACION MICROBIOLOGICA 18/12/14

LIMITE CLORO LIBRE RESIDUAL
FISICO QUIMICO MICROBIOLOGICO 1,6 - B Series?
CLORO LIBRE RESIDUAL Coliformes Totales | Coliformes fecales | B.aerobias ® Series3
MINIMO MAXIMO NMP/100ml NMP/100m] vrem | 4
. . - . ® Series4
B30 1,5 <1,1 1,2
H Series5
MUESTRA RESULTADOS = :
{ESpol.RAP.0407.037/2014 | 0,5 <11 <1 7,0x10° | Rl
Espol.RAP.0408-037/2014 0,3 <1,1 <1,1 3,0x10° | 0,8 oS
Espol.RAP.0409-037/2014 0,6 <1,1 <1,1 3,0x10° e M Serles8
Espol.RAP.0410-037/2014 0,7 <1,1 <1,1 2,0x10° | 7 “ Seriesg
Espol.RAP.0411-037/2014 0,7 <1,1 <1,1 6,0x10° | 0,4 # Series10
Espol.RAP.0412-037/2014 0,8 <1,1 <1,1 R A
Espol.RAP.0413-037/2014 | _ 04 <11 <11 <0 |22 B
Espol.RAP.0414-037/2014 0,7 <1,1 <1,1 <1,0 |00 LR n—
Espol.RAP.0415-037/2014 | 0,7 <1 a1 1,0 MINIMO, MAXIMO S
¥ 0 ey : Series14
Espol.RAP.0416-037/2014 0,7 <1,1 <1,1 2,0 x10 (CLORO LIBRE RESIDUAL
Espol.RAP.0417-037/2014 0,7 <1,1 <1,1 6,0 x10° ; :
Espol.RAP.0418-037/2014 0,6 <1,1 <1,1 4,0 x10°
Espol.RAP.0419-037/2014 0,7 <1,1 <1,1 <1,0

NOTA: Los 13 puntos analizados, el Cloro Libre Residual cumple con los requisitos de la Norma INEN 1 108: 2011 Cuarta revisién
Con relacién al Sabor y Olor, de los 13 puntos analizados en la RAP, se puede evidenciar en Olor y Sabor es No objetable

Los Microbiolégicos de 13 puntos analizados, cumplen con los requisitos de la Norma INEN 1 108: 2011 Cuarta revisién

Dra.

jafia Jurado
Directora General y Gerente Técnico
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Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0407-037/2014 18/DICIEMBRE/2014 10H20
LOTIZACION. ASC. COMUNAL. L 21A. MZ. 35 SL. 21A. SR. CEDENO AGUAS PEDRO.
Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Olor Sabor pH T Coliformes Toltales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU oc NMP/100mi NMP/100mi UFC/ml
METODO COURRMETRICO 0D | TURBIQUANT 11001 SENSORIAL SN 4500 Hat SM 9221 ABC W1 9221 ABCE SM92154
0,6 0,68 No objetable | No objetable | 7,05 | 291 <1,1 <1,1 7,0x10°
0,30a15 5 No objetable No objetable <1,1
Segiin Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revisién
Observaciones:
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerébias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
—m_ Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA 2 .
Espol.RAP.0408-037/2014 18/DICIEMBRE/2014 10H35 i
COOP. 31 DE AGOSTO- PROSPERINA. CALLE 5TA. Y CALLEJON. MZ. T SL. 23. FAMILIA GERRERO MACIAS.
Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Olor Sabor pH 1 Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/! NTU o NMP/100ml NMP/100m| UFC/mi
METODO COURIMETRICO OPD TURBIQUANT 11001R SENSORIAL SM 4500 HeB M 9221 ABC S 9221 ABCE M 92154
0,3 0,52 No objetable | Noobjetable | 7,10 | 29,8 <11 <1,1 3,0x10°
0,30a15 5 No objetable No objetable <1,1
Segun Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revisién
Observaciones:
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

fia Bajafia Jurado

Directora General y Gerente Técnico

7 Ing. Maria Téresa Amador M.
Gerente de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 03-005
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Codigo de muestra
Espol.RAP.0409-037/2014

FECHA Y HORA
18/DICIEMBRE/2014 10H48

PROSPERINA. COOP. 29 DE ABRIL. MZ. 25 SL. 27. SR. JUAN BAUITISTA MACIAS BURGOS,

Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mgA NTU 2C NMP/100m| NMP/100m} UFC/ml
METOGO COURIMETRICO DFD TURBIQUANT 110018 SENSORIAL SM 4500 HeB. 9221 ABC SM 8221 ABCE St 92154
0,6 | o7 No objetable | No objetable | 7,00 [ 29,1 <11 <1,1 3,0x10°
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1
Segtin Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revisién
Observaciones:
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdhbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA

Espol.RAP.0410-037/2014 18/DICIEMBRE/2014 11HOO

PROSPERINA. LOTIZACION ASC. COMERCIAL. MZ. 15 SL. 29 A. SRA. OCHOA AVILES ANA.,

Dra.

Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Olor Sabor pH e Loliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU °C NMP/100m| NMP/100m| UFC/ml
METODO COURIMETRICO DPD | TURBIQUANT 110018 SENSORIAL SM 4500 Het SM9221ABC SM 9271 ABLE SM9T5A
0,7 0,84 No objetable | No objetable | 7,05 | 293 <11 <1,1 2,0x10°
0,30a 1,5 5 No objetable No objetable <i,1
Segun Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revisidn

Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerébias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

a Bajafia Jurado

Directora General y Gerente Técnico

Ing. Maria Téresa Amador M.,
Gerente de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 03-005
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Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0411-037/2014 18/DICIEM BRE/2014 11H10
COOP. PROSPERINA. CALLE 2DA ENTRE AVENIDA 3RA Y 4TA. MZ. 03. SL. 03 FAMILIA RAMOZ CARDENAS.
Resultados L :
Cloro libre residual  Turbiedad Olor Sabor pH T Coliformes totales | Coliformes fecales | Bacterias Aerobias e
mg/l NTU °C NMP/100m| NMP/100ml UFC/mi
METODO COURIMETRICO DPD | TURSIQUANT 110018 SENSORIAL SM 4500 HeR SM 9221 ABC S0 9221 ABCE SM 92154
0,7 0,38 No objetable | No objetable | 7,00 _ 29,2 <1,1 <11 6,0 x10°
0,68 No objetable No objetable <],1
Segtin Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revisién
Observaciones:
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerébias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA
mmuﬂ_.wbv.gumacwq\NGHh 18/DICIEM BRE/2014 11H20
PROSPERINA. LOTIZACION EL PRADO. MZ. RS. AV. 8VA. Y CALLE 2DA. SR. VICTOR MURILLO.
Resultados
Cloro libre residual Turbiedad COlor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU eC NMP/100m1 NMP/100ml UFC/ml
METODO COURIMETRICO DPD | TURBIQUANT 11001 SENSORIAL SM 4500 Hig SM 9221 ABC $M 9221 ABCE SM 954
0,8 0,47 No objetable | No objetable | 7,05 | 29,2 <11 <1,1 <1,0
0,302 1,5 5 No objetable Na objetable <1,1
Segtin Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revisién
Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerébias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

L/

Dra=6f51Ta Bajafia Jurado

Directora General y Gerente Técnico

Ing. Maria Teresa Amador M.
Gerente de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE iC 03-005
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Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0413-037/2014 18/DICIEMBRE/2014 11H35

COOP. JAIME ROLDOS NORTE. MZ. 1 SL. 17. SRA. ARIZAGA HAZ. SIXTA. i

Resultados oo 1 " i
Cloro libre residual Turbiedad Olor Sabor pH T Coliformes totales | Coliformes fecales Bacterias Aerobias :
mg/! NTU oc | NMP/100MI NMP/100ml UFC/mi [ #
METOCO COURIMETAICO DPD | TURBIQUANT 11001 SENSORIAL SM 4500 HoB SM9221A8C SM 9221 ABCE SM 92154 j -
0,4 0,64 No objetable | No objetable | 7,10 ~ 30,3 <11 <1,1 <10
0,30a15 5 No objetable No objetable <1,1

Seglin Norna INEN 1 108: 2011 Cuarta Revision

Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerébias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0414-037/2014 18/DICIEMBRE/2014 11H45

COOP. MARIA EUGENIA CORDOVES. MZ. 1416. SL. 12. SRA. ZAMBRANO BARCIA JOSEFA.

Resultados - - -
Cloro libre residual Turbiedad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias ----
mg/l NTU eC NMP/100ml NMP/100mi UFC/ml - - - -
METODO COURIMETRICO DPO | TURRIQUANT 130018 SENSORIAL SMAS00 HeB 449221 ABC SM 9221 ABCE SM 82154 - - - - - - - -
0,7 0,57 No objetable | Noobjetable | 7,00 | 29,1 <1,1 <11 <1,0
0,30a1,5 s No objetable No objetable <1,1

Seguin Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revisién

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerébias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes : ) f T Sl

UFC: Unidades formadoras de colonias

ﬁm_ Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

[,

Y e A Y e
Dra. jafia Jurado Ing. Maria/Teresa Amador M.
Directora General y Gerente Técnico Gerente de Calidad ACREDITACION N° OAE LE IC 03-005
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Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0415-037/2014 18/DICIEMBRE/2014 11H50
COOP. 14 DE AGOSTO. MZ. E. SL. 3 SR. MORAN MILTON JORJE.
Resultados
Clora libre residual Turbiedad Olor Sabor pH T Cofiformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/! NTU °C NMP/100m! NMP/100ml UFC/ml
METOD0 COURIMETRICO 0PO | TURBIQUANT 13001 SENSORIAL M 4500 Hefh SM9221 ABC SM9221 ABCE SMI2154
07 0,72 No objetable | No objetable | 7,00 | 292 <1,1 <1,1 <1,0
0,302 1,5 5 No objetable No objetable <1,1
Segln Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revisién
Observaciones:
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerébias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato vy los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA'Y HORA
Espol.RAP.0416-037/2014 18/DICIEMBRE/2014 12H00
COOP. 2 DE FEBRERO. MZ. M. 5L 09. FAMILIA ABELINO MENA.
Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Olor Sabor pH 15 Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU oC NMP/100m! NMP/100m| UFC/ml
METODO COURIMETRICO DPD | TURBIQUANT 110018 SENSORIAL SM 4500 Hel SM 9221 ABC SMOX2LABCE SM918A
0,7 0,84 No objetable | No objetable | 7,10 [ 29,5 <11 <1,1 2,0x10°
0,30a 1,5 5 No objetable No objetable <1,1
Segun Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revisidn
Observaciones:
< 105ignifica ausencia de bacterias Aerébiastotales T e SRR TR
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Directora General y Gerente Técnico

Ing. Maria Teresa Amador M.
Gerente de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 03-005
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Codigo de muestra

FECHA Y HORA

Espol.RAP.0417-037/2014

18/DICIEMBRE/2014 12H15

COOP. 14 DE AGOSTO. MZ.

N SL.07. SR. FIALLOS TORRES SEGUNDO.

Resultados

Cloro libre residual Turbiedad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias

mg/l NTU 2 NMP/100ml| NMP/100ml UFC/mi
METODO COURRAETRICO DPD | TURBIQUANT 1300 SENSORIAL A5 HiB SM 8221 ARC SME9221 ABCE SMO2154

0,7 0,67 No objetable | No objetable | 7,05 [ 30,2 <1,1 <1,1 6,0x10°
0,30a 1,5 5 No objetable No objetable <1,1
Seglin Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revisién
Observaciones:
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerébias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA

Espol.RAP.0418-037/2014

18/DICIEMBRE/2014 12H2S

PROSPERINA- COOP. GALLEGOS LARA. MZ. 1088, SL. 05. SR. CEPEDA PILAMUNGA PEDRO.

Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Olor Sabar pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU °C NMP/100ml NMP/100m! UFC/ml
METODO COURIMEYRICO DPD. | TURBIGUANT 11001 SENSORIAL M AS00 Heg SM 9221 ABC S 9221 ABCE SM 97184
0,6 0,62 No objetable | No objetable | 7,00 [ 30,2 <11 <1,1 4,0x10°
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1
Seglin Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revisién

Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerébias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

el N

GioTTa ".&.mmm Jurado Ing. Maria Teresa Amador M.
Directora General y Gerente Técnico Gerente de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 03-005
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Codigo de muestra
Espol.RAP.0419-037/2014

FECHA'Y HORA
18/DICIEMBRE/2014 12H35

PROSPERINA. COOP. GALLEGOS LARA. MZ. T 26. SL. 08, FAMILIA ARIAS SOLIS.

Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Olor Sabor pH 1 Coliformes totales | Coliformes fecales Bacterias Aerabias
mg/i NTU ac NMP/100mI NMP/100m| UFC/ml
METO0O COLRMMETRICO DD | TURBIQUANT 11008 SENSORIAL SNE 4500 Ha M 9221 A8C SM 9221 ABCE SM 92154
0,7 0,76 No objetable | No objetable | 7,10 | 30,1 <11 <11 <1,0
0,30a15 5 No objetable No objetable <1,1

Segun Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revisién

Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
_m_ Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Dra. ajafia Jurado
Directora General y Gerente Técnico

Ing. Marfa Téresa Amador M.

Gerente de Calidad ACREDITACION N° OAE LE IC 03-005



