LABORATORIO PROTAL-ESPOL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 018/2016

Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0028-018/2016 30/MARZ0O/2016 10H14
COCP. ABDALA BUCARAM . MZ. "C" SL. 5. FLIA. MEDINA SUAREZ
Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU pSfem eC NMP/100mi NMP/100m| UFC/ml
METQ0O COURMETRICO DPD TURBGUANT 110018 SENSORIAL SM 4500 HeB. SM 9221 ABC SM 9221 ABCE SM 92154
0,4 0,38 251,0 No objetable | No objetable | 7,36 [ 30,1 <1,1 <11 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <11

Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisién

357

E

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Codigo de muestra

FECHA Y HORA

Espol.RAP.0029-018/2016

30/MARZ0O/2016 10H28

COOP. ABDALA BUCARAM MZ. "E" SL. 2 SRA. JUDITH SALAZAR

Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerohias
mg/| NTU HSfem oC NMP/100mI NMP/100m| UFC/ml
METODG COURIMETRICO DPD | TURBIGUANT 1100i% SENSORIAL M 4500 HeB 5M 9221 ABC $M 9221 ASCE M 92158
0,5 0,42 260,0 No objetable | No objetable | 7,29 ; 30,5 <1,1 <1,1 4,0x1040
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1

Segln Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisién

Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisites son proporcionados por el cliente

Directora General y Gerente Técnico

Ing. Maria Teresa Amador M.
Gerente de Calidad
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LABORATORIO PROTAL-ESPOL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 018/2016
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Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0030-018/2016 30/MARZO/2016 10H35
COOP. VICTOR PRECIADO MZ. 1 5L.2 SR. ECOLASTICO YAGUAL
Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Oler Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU uSfem °C NMP/100m! NMP/100ml UFC/ml
METORO COLRIMETRICG DRD |  TURBIGUANT 11008 SENSORIAL M 4500 Kol M 9221 ABC M 9221 ABCE M 9215A
0,7 0,35 242,0 No objetable | No objetable | 7,54 _ 30,3 <1,1 <1,1 2,0x1070
0,30a1,5 5 Mo objetable No objetable <1,1
Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aercbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades fermadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0031-018/2016 30/MARZ0/2016 _ 10H46

COOP. 12 DE OCTUBRE MZ.7 SL.11 SRA. CARMEN ELISA GUALOTO

Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/! NTU uSfem o NMP/100ml NIMP/100ml UFC/ml
METODO COLRMETRICO DPD. | TURBIGUANT 11008 SENSORIAL SN SO0 HeB M 9221 A8C SM 9221 ABCE M 92154
0.7 0,28 246,0 No objetable | No objetable | 7,90 _ 30,0 <1,1 55 b <1,0
0,302 1,5 5 No objetable No objetable <1,1

Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisién

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son propercicnados por el cliente

Dra. Gloria Bajafia Jurado
Directora General y Gerente Técnico

4 Ing. Maria Teresa Amador M.

Gerente de Calidad

ACREDITACION N* OAE LE IC 05-003



LABORATORIO PROTAL-ESPOL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 018/2016

Codigo de muestra

FECHA Y HORA

Espol.RAP.0032-018/2016

30/MARZ0/2016

10H55

COOP. UNION DE BANANEROS BLOQUE.1 MZ.42 SL.24 SR. ANDRES GONZALES

TOMA DE MUESTRA 30/03/2016 Pag 3/7

Espol.RAP.0033-018/2016

COOP. FRANCISCO GUILLEN MZ. "B" SL. 13B SR. KLEBER BERMEQO

Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales | Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU HS/em oc NMP/100ml| NMP/100m] UFC/ml
METODO COURMETRICO 0D | TURBIQUANT 1400(R SENSORIAL M S50 HYE M 9221 ABC 544 9221 ABCE SMO215A
08 0,29 236,0 No objetable | No objetable | 8,04 * 30,3 <11 <11 <1,0
030a1,5 5 No objetable No objetable <1,1

Segln Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerobias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formate y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH [ Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU uS/em eC NMP/100ml NMP/100m| UFC/ml
METODO COLRIMETRICO DPD | TURBIGUANT 110018 SENSORIAL SM 4500 HeB SM 9221 A8C SM 9221 ABCE SMo215A
0,5 0,35 251,0 No objetable | No objetable | 7,51 _ 30,7 <14 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1
Seguin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisién
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el
Codigo de muestra FECHA Y HORA | Y
30/MARZO/2016 11HO8

ajana Jurado

Directora General y Gerente Técnico

Ing. Maria Teresa Amador M.
Gerente de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003



LABORATORIO PROTAL-ESPOL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 018/2016
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Codigo de muestra

FECHA Y HORA

Espol.RAP.0034-018/2016

30/MARZO/2016

11H16

COOP. JUAN PENDOLA MZ.18 SL.13 SRA. MATILDE ARREAGA

Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU usfem oc NMP/100ml NMP/100ml UFc/ml
METGEO COURIMETRICO DPD | TURBIQUANT L100IR SENSORIAL SM 4500 HsB SM 8221 ABC SAM 9221 ABCE M5
08 0,32 246,0 No objetable | No objetable | 7,53 | 31,2 <1,1 <11 <1,0
0,302a1,5 5 Mo objetable No objetable <1,1

Seglin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisién

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,15i

ca ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Codigo de muestra

FECHA Y HORA

Espol.RAP.0035-018/2016

30/MARZ0O/2016

11H24

COOP. FRANCISCO GUILLEN MZ.7 SL.4 SRA.

MARIA TERESA QUISILAY

Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales | Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/! NTU uS/em oc NMP/100ml NMP/100ml UFC/ml
METODO COURMETRICO CRD | TURBIGUANT 110011 SENSORIAL S 4500 HiB 9221 ABC M 9221 ABCE SMO215A
0,7 0,35 224,0 No objetable | No objetable | 7,54 _ 30,8 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <14

Seglin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisién

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerobias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato v los Requisitos son proporcionados per el cliente

ajafia Jurado

Directora General y Gerente Técnico

Sl &

77

Ing. Maria Teresa Amador M.

Gerente de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003



LABORATORIO PROTAL-ESPOL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 018/2016

Codigo de muestra

FECHA Y HORA

Espol.RAP.0036-018/2016

11H24

30/MARZ0/2016

COOP. VIRGEN DE MONSERRATE MZ.B1 SL.25 SRA. CIRA GUADALUPE CERVANTES

TOMA DE MUESTRA 30/03/2016 Pag 5/7

Resultados

Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias

mg/l NTU us/em eC NMP/100ml| NMP/100m| UFC/ml
METODO COURMETRICO BPD | TURBIQUANT 110018 SENSORIAL M 4500 HeB M 9221 ASC M 9221 ABCE SMIZISA

06 0,40 235,0 No objetable | No objetable | 7,49 _ 30,6 <1,1 <1,1 8,0x1070
0,302 1,5 5 No objetable No objetable <1,1
Seglin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisidn
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0037-018/2016 30/MARZO/2016 _ 11H42

COOP. VIRGEN DE MONSERRATE MZ.A5 SL.13 SRA. PATRICIA CASTELLANOS GARCIA

Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU usfem °C NMP/100ml NMP/100m| UFC/ml
METODO COURIMETRICO DPD | TURBIGUANT 110018 SENSORIAL SM1A500 Hel) S 9221 ASC SM 9221 ABCE SM 92184
0.4 0,29 247,0 No objetable | Mo objetable | 8,05 _ 311 <11 <1,1 3,0x1070
030215 5 No objetable Mo objetable <1,1

Segln Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisién

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Fermato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Dras 1a Bajafia Jurado

Directora General y Gerente Técnico

< Ing. Maria Teresa Amador M.

Gerente de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003



LABORATORIO PROTAL-ESPOL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 018/2016

Codigo d

e muestra

FECHA'Y HORA

Espol.

RAP.0038-018/2016

30/MARZO/2016

11H53

COOP. VIRGEN DE MONSERRATE MZ.B6 SL.15 SRA. RITA VITERI

TOMA DE MUESTRA 30/03/2016 Pag 6/7

Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Califormes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU uSfem oC NMP/100ml NMP/100m| UFC/ml
METORO COLRIMETRICODAD | TURBIQUANT 110GKR, SENSORIAL SM 4500 Heg S0 9221 ABC SM 9221 ABCE SM 92158
0,8 0,31 232,0 No objetable | No objetable | 7,57 _ 30,5 <11 <11 <10
0,30a1,5 5 Mo objetable No objetable <1,1
Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,18 ca ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0039-018/2016 30/MARZO/2016 12H01

COOP. CIUDAD DE VENECIA MZ.2999 SL.15 SR. CHRISTIAN TOAPAX! (LUBRICENTRO HNO MIGUEL)

Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU usfem [T} NMP/100m| NMP/100m! UFC/ml
METODO COLIRIMETRICO B9 | TURBIQUANT 13068 SENSORIAL SM 450048 SM 9221400 SM 9221 ABLE M 9215A
07 0,35 232,0 No objetable | No objetable | 7,68 | 31,0 <1,1 <1,1 2,0x10%0
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <11

Seglin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Dra. G

Directora General y Gerente Técnico

Gerente de Calidad

ACREDITACION N* OAE LE IC 05-003
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Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0040-018/2016 30/MARZ0/2016 12H08
COOP. CARLOS CASTRO #2 MZ.5 SL.8 SRA. EMMA DOLORES VILLAFUERTE : 8.0 ,
Resultados 0
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor PH % Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias || Ert
mg/l NTU uS/em °c NMP/100ml NMP/100m! UFC/ml 1]/ d
4 s
METODO COLIRIMETRICO OPD TURBQUANT 110018 SENSORIAL M 4500 HoB SM 9221 ABC SM 9221 ABCE SM 921SA
0,7 0,28 222,0 No objetable [ No objetable | 7,50 * 31,2 <1,1 €11 <10 i
{l|o30a15 5 No objetable No objetable <11
Segtin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisién

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente ; 7 g

me 0 e e
i -

ajafa Jurado Ing. Maria Teresa Amador M.
Gerente de Calidad ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003

Dra.
Directora General y Gerente Técnico



