LABORATORIO PROTAL-ESPOL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 059/2017

TOMA DE MUESTRA 06/07/2017 Pig 1/5

Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.004 1-059/2017 06/07/2017 10H00
CDLA. FLORESTA Il - MZ.133 VILLA.6 - FLIA. ORELLANA GARCIA
Resultados
Cloro libre residual  Turbledad Conductividad Olor Sabor pH 1 Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU psfem oc NMP/100mi NMP/100ml UFc/mi
METODO COLRIMETRICODPD | TURBIILANT 11001k SENSORIAL SMASOTHIE SMEZ21ABC SN 9221 ARCE SME2ISA
0,7 0,94 144,5 No objetable | No objetable | 7,51 _ 25,8 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1
Seguin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
Observaciones:
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa-ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Farmato y los Requisitos son proporcionadas por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0042-059/2017 06/07/2017 10H15
CDLA. LOS TULIPANES - MZ.1131 VILLA.7 - FLIA. GUAMAN LEMA
_ Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobia
mg/| NTU usfem 20 NMP/100m| NMP/100m| UFC/ml
METODD COURIMETAICO BP0 TURBICLANT 1100R SENSORIAL SM 2500 H+8 SM3ZEL ABC SM 5221 ABCE sMa2154
0,9 0,93 146,2 No objetable | No objetable | 7,43 | 26,9 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a15 5 No objetable No objetable <1,1
Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Directora General y Gerente

m_mmm Jurado

Técnico

Gerente de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003
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Espol.RAP.0043-059/2017

06/07/2017

10H30

CDLA. LOS TULIPANES - MZ.1120 SL.5A - SR. LUIS PENAFIEL

Resultados
Cloro libre residual  Turbledad Conductividad Clor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerabias
me/fl NTU psfem £ NMP/100m| NMP/100ml UFC/ml
METODO COLKIMETRICO DPD | TURBSIUANT 11001R SENSORIAL SM 4500 H+B SMIZEL ABC M 5221 ABCE SMI2154
0,9 1,00 145,5 No objetable | No objetable | 7,53 _ 26,9 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No objetabl: No objetabl <1,1
Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
|El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0044-059/2017 06/07/2017 _ 10H45

CDLA. FLORESTA Il - MZ.166 VILLA.09 - FLIA. CRUZ PANTA

Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU psfem oC NMP/100ml NMP/100ml UFC/ml
TETOTD t SENSORAL & SMHREEEABE SR M ST
0,9 0,89 145,9 No objetable | No objetable | 7,48 _ 27,3 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1

Seglin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Dra. Gloria Bajafia Jurado
Directora General y Gerente Técnico

\_:m. Maria Tergsa Amador M.

Gerente de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003
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Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0045-059/2017 06/07/2017 11HO0O
CDLA. FLORESTA Il - MZ.140/141 -PARQUE SAN EDUARDO
Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Clor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobizs
meg/l NTU HSfem aC NMP/100m| NMP/100m| UFC/ml
METODO COURIMETRICO i | TURBICIAANT 11008 SENSORIAL SM AS00 H+B SMB2T1ABC SM9221 ABCE SME2154
1,4 21,20 145,4 No objetable | No objetable | 8,02 _ 27,5 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a 1,5 5 No objetable No objetable <1,1
Segtin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias

|E! Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Codigo de muestra FECHA Y HORA

Espol.RAP.0046-059/2017 06/07/2017 _ 11H15
CDLA. FLORESTA Il - MZ.138 VILLA.13 - SR. VICTOR PEREZ BAJANA
Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobia
mg/l NTU uS/cm aC NMP/100m| NMP/100m| UFC/ml
e SENSORMAL s445000e1 - o——
0,9 1,02 145,8 No objetable | No objetable | 7,75 _ 27,4 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a 1,5 5 No objetable No objetable <1,1

Seguin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

JUFC: Unidades formadoras de colonias

_m_ Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

jafia Jurado
Directora General y Gerente Técnico

Gerente de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003
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Dra.

Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0047-059/2017 06/07/2017 11H30
CDLA. FLORESTA Il - MZ.160 VILLA.12 - FLIA. TRIVINO LOPEZ
Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU HSfem oc NMP/100m| NMP/100ml UEC/ml
METODO COURIMETRICO DPD | TURBIOLANT 11001R SENSORIAL SMA500 H4B SME221 ABC SM 9221 ABCE SME2154
0,6 0,80 143,6 No objetable | No objetable | 7,68 _ 27,1 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1
Segtin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisién
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0048-059/2017 06/07/2017 11H45
[CDLA, FLORESTA Il - MZ.120 VILLA.12 - FLIA. BRAVO MOSQUERA
Resultados
Cloro libre residual Turbledad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
meg/l NTU Hsfem [Te NMP/100mI NMP/100mi UFC/ml
METODO COURIMETRICE GRD. TURBICILANT 11008 SENSORIAL SMASO0 HeB SMOZIL ABE SM 221 AHCE SM 92154
0,9 0,98 145,4 No objetable | No objetable | 7,72 _ 27,4 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a15 5 No objetable No objetable <1,1

Segln Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

oria Bajafia Jurado
Directora General y Gerente Técnico

e,

G AL LEL

il
Yoo \\\ s

Ing. Maria Teresa Amador M.
Gerente de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003
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Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0049-059/2017 06/07/2017 12H00
CDLA. FLORESTA Il - MZ."J" SL.4 - PARQUE
Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aeroblas
mg/l NTU HSfem °C NMP/100m| NMP/100ml UFC/ml
METEDO COLMIMETRICE DPD TURBICILANT 11001k SENSORIAL SM 4500 H+B SM3221 ABC SM 9271 ABCE SMA2158
0,9 1,15 145,7 No objetable | No objetable | 7,65 _ 27,8 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a 1,5 5 No objetable No objetable <1,1
Seglin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisién
<-1,0 Significa-ausencia de bacterias Aerobias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA J
Espol.RAP.0050-059/2017 06/07/2017 12H15
CDLA. FLORESTA Il - MZ."S" VILLA.7 - FLIA. HOLGUIN VALENZUELA {
Resultados ~
Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias |
{ J
mg/l NTU us/em oc NIViP/100mI NMP/100m UFC/mi B ﬂ_ E2
METODO COLIRMETRICO DPD TURBICILIANT 11001F SENSORIAL M 4500 He B SM 9221 B M D221 ABCE SME2154 : e
[ o8
0,9 1,06 145,2 No objetable | No objetable | 7,58 _ 27,7 <1,1 <1,1 <1,0 [ s
0,30a 15 5 No obj | No objetabl <1,1 w
Seguin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisién 1
|
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales ] “
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes \ __ _ X
JUFC: Unidades formadoras de colonias .
_m_ Formato-y-es Requisitos son proporcionados por el cliente -
= 4 45 h.l\‘\nn.& i \‘ﬁe\n.ll,‘.\l\ 7 .Alﬂl y
Dra. na Jurado Ing. Maria Teresa Amador M.

Directora General y Gerente Técnico

Gerente de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003



