Dra. Glo

LABORATORIO PROTAL-ESPOL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 018/2016

Codigo de muestra

FECHA 'Y HORA

Espol.RAP.0452-018/2016

TOMA DE MUESTRA 07/02/2017 Pég 1/6

07/FEBRERD/2017 | 09H40
COOP. PASTOR VERA MZ.1991 SL.19 - SR. MIGUEL ANTONIO MONTOYA
Resultados
Cloro libre residual Turbledad Conductividad Olor Sabor pH ¥ Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobizs
mg/l NTU usfem eC NMP/100ml NMP/100ml| UFC/ml
METOOO COURIMETRICO DD | TURBIGLANT 1300ik SENSORIAL M 4500 HeBl SME271ABC 5M 9221 ABCE SMA2154
0,5 0,57 246,0 No objetable | No objetable | 7,20 _ 28,4 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1
Seglin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisién
Observaciones:
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
_m_ Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0453-018/2016 07/FEBRERO/2017 09H55
COOP. PASTOR VERA MZ.1978 SL.5 - SR. NAVIDAD MENDOZA
Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Clor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU HSfem 2C NMPf100mi NMP/100mi| UFC/ml
MLTODO COURIMETRIES BPD TURBIGLIANT 11001k SENSORIAL SM 450 He SME2Z1ABC SMB221 ABCE SMST15A
0,5 0,35 229,0 No objetable | No objetable | 7,22 | 28,4 <1 <11 <1,0
0,30a 1,5 5 No objetable No objetable <1,1

Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

JUFC: Unidades formadoras de colonias

_m_ Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

)

jana Jurado
Directora General y Gerente Técnico

Gerente de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003
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Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0454-018/2016 07/FEBRERO/2017 _ 10H15
COOP, PUEBLO Y SU REINO MZ.1871 SL.10 - SRA. AURORA FIGUEROA MALDONADO
Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU HSfem eC NMP/100ml NMP/100m| UFC/ml
METODO COLIRIME TRICD 9D TURBICHANT 110018 SENSORIAL ShA £500 1418 SM3221 ABC SM 9221 ABCE SMBZ15A
0,7 0,49 234,0 No objetable | No objetable | 7,21 _ 28,5 <1,1 <1,1 <1,0
0,302 15 5 No objetable No objetable <1,1
Seguin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0455-018/2016 07/FEBRERO/2017 _ 10H25
COOP. PUEBLO Y SU REINO MZ.1894 SL.1 - SR. JESUS LOJA
Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/fl NTU pSfem eC NMP/100m| NMP/100ml UFC/ml
METO0O COURMMETRICODRD | TURRICUANT 11001k SENSORIAL 2 4500 Ha SMB271 ARC SMU221ABLE SM 92154
0,7 0,35 235,0 No objetable | No objetable | 7,27 _ 28,9 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a15 5 No objetabl No objetabl <1,1
Segln Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

|UFC: Unidades formadoras de colonias

_m_ Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Dra. ajafia Jurado

" Ing. Maria Teres4 Amador M.
Directora General y Gerente Técnico

Gerente de Calidad ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003
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Codigo de muestra

FECHA Y HORA
Espol.RAP.0456-018/2016 07/FEBRERO/2017 _ 10H35
COOP. ESTRELLA DE BELEN MZ.1844 SL.16 - SRA. NELLY DEL CASTILLO
Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Clor Sabor pH i Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
me/l NTU us/em 2C NMP/100ml NMP/100mI| UFC/ml
METO00 COURIMETRICO 0P | TURBIOUANT 13001 SENSORIAL M 4500 H+8 5M83221 ABC M 9221 ABCE EYERTTY
0,5 0,32 246,0 No objetable | No objetable | 7,55 “ 28,4 <1,1 <1,1 <10
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1

Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisidn

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0457-018/2016 07/FEBRERQ/2017 10H45
COOP. ESTRELLA DE BELEN MZ.1838 SL.2 - FLIA. RODRIGUEZ ZAMBRANO
Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU usfem o NMP/100mI NMP/100m| UFC/ml
METODG COURMETRICO PG | TURBIGUANT 1100k SENSORIAL SMASO0 He SMa221 K80 SM 9221 ABCE SM 92154
0,7 0,32 2440 No objetable | No objetable | 7,45 _ 29,0 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No objetabl No objetabl. <1,1

Seglin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisi6n

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

L
Directora General y Gerente Técnico

Gerente de Calidad

ACREDITACION N® OAE LE IC 05-003



LABORATORIO PROTAL-ESPOL
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Codigo de muestra FECHA Y HORA rt
Espol.RAP.0458-018/2016 07/FEBRERO/2017 _ 11HOO
COOP. ESTRELLA DE BELEN MZ.1820 SL.2 - SR. EFRAIN RIZO CHAVEZ
Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobizs
mg/l NTU WSfem eC NMP/100mi NMP/100ml UFC/ml
METO0O COLMIME TRICE DRD TURBICLANT 11000 SENSORIAL SM A4S0 HB SM4271 ABC SM 5221 ABCE SMOZ1SA
0,8 0,37 2310 No objetable | No objetable | 7,52 _ 28,3 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1
Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0459-018/2016 07/FEBRERQ/2017 _ 11H15
COOP. ESTRELLA DE BELEN MZ.1809 SL.20 - SRA. DELIA PAREDES ZAMORA
Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH 1 Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/! NTU psfem oC NMP/100ml NMP/100mI UFC/ml
METODO COLIRMETRICO 09D TURBITLIANT 11001R SENSORIAL S ASO0 H4B SM U221 ABC SM 9271 ABCE SMBZISA
0,5 0,45 232,0 No objetable | No objetable | 7,64 _ 28,3 <1,1 <1,1 <1,0
0,302 1,5 5 No objetabl No objetabl <1,1

Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

|E! Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Dr ajafia Jurado
Directora General y Gerente Técnico

Ing. Maria Teresg’Amador M.

Gerente de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003
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Codigo de muestra FECHA Y HORA s
Espol.RAP.0460-018/2016 07/FEBRERO/2017 [ 11H30 7 :
COOP. CARLOS MAGNO ANDRADE MZ.2317 SL.1 - SRA. MARJORIE GUEVARA
Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias -
me/| NTU us/em oc NMP/100m| NMP/100m UFC/ml - = e .
METODO COURIMETRICD DFDY TURBICILANT 110000 SENSORIAL SM 4500 HeB SM U221 ABC 53221 ABCE 5MB2154 9 ]
0,6 0,52 221,0 No objetable | No objetable | 7,48 ._ 28,0 <1,1 <1,1 <1,0 | m_ ]
0,30a 1,5 5 No objetable No objetable <1,1 m - z
Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision .
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerobias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias .
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente W
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0461-018/2016 07/FEBRERO/2017 11H45 i
WA
COOP. LA CONCORDIA MZ.6 SL.21 - SRA. MARJORIE PITA
Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T: Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/| NTU usfem oC NMP/100mi NMP/100m| UFC/ml
METODO COURIMETRICO BP0 | TURBIGUANT 3300IR SENSORIAL SM 4500 HIB: SM921 ABC 05271 ABCE SMIZISA
0,6 0,44 223,0 No objetable | No objetable | 7,76 _ 28,5 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a 1,5 5 No objetabl No objetabl <1,1
Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadaras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente —

ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003

Dra. ajafia Jurado
Directora General y Gerente Técnico

Gerente de Calidad
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Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0462-018/2016 07/FEBRERQ/2017 12H00
COOP. ADESDAC MZ.E SL.12 - SRA. IRENE CUMBE CUMBE ,_,
Resultados ____. 1
Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias ,_
mefl NTU usfem oC NMP/100m| NMP/100m| UFC/ml
METODO COURIMETRICD DPD TURBICAMANT 11001F SENSORIAL SM 3231 ABC M 9721 ABCE SM 92154
0,5 0,36 219,0 No objetable | No objetable | 7,79 | 28,6 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a 1,5 5 No cbjetable No objetable <1,1
Segtin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisién
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

¢
< 4 -
\\%ﬂne.ﬁ nv“

Ing. Maria Teresa Amador M.
Directora General y Gerente Técnico

Gerente de Calidad

ACREDITACION N® OAE LE IC 05-003



