LABORATORIO PROTAL-ESPOL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 018/2016

TOMA DE MUESTRA 09/02/2017 Pag 1/6

Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0463-018/2016 09/FEBRERO/2017 _ 09H45
COOP. PAJARO AZUL - PARQUE FRENTE A LA MZ.B10
Resultados

Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias

mg/l NTU us/cm °c NMP/100ml NMP/100mI UFC/ml
METODO COLURIMETRICO DPD | TURBICKIANT 11001R SENSORIAL SM 4500 He R SM %221 ABC SM 9271 ABCE SMazI5A

06 0,40 251,0 No objetable | No objetable | 7,32 _ 27,7 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a15 5 No objetabh No objetabl <1,1
Segn Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
Observaciones:
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aertbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0464-018/2016 09/FEBRERO/2017 _ 10HO05 B 4 o ~n
COOP. PAJARO AZUL MZ.67 SL.11 - SR. ISIDRO GONZALEZ
Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
&

mg/| NTU us/em og NMP/100m| NMP/100ml UFC/ml

METODE COURMETRCOBPD | TURSIOUANT 1100IR SENSORIAL SM 4500 B SM 21 ABC M2zl AbCE SMuz15A iy A..
0,7 0,25 193,5 No objetable | No objetable | 6,96 _ 274 <11 <1,1 <1,0 1 i ;
0,30a15 5 No abjetable No objetable <1,1 -
Seglin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision - RS

Observaciones: - 4
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales - a..
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes -t
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente T L L)

Directora General y Gerente Técnico

\\ S (A Lt

.\_..
Ing. Maria Tefesa Amador M.
Gerente de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003
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Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0465-018/2016 09/FEBRERQ/2017 10H20
COOP, PAJARO AZUL MZ.1654 SL.12 - SR. LUIS CARLOS ZAMBRANO ALCIVAR
Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Cond dad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU usfem oC NMP/100m| NMP/100mi UFC/mi
METODD COLIRIMETRICD DED TURBIGLANT 11001R SENSORIAL SM 4500 Hel SMA221 ABE SM3221 ABCE SMU215A
0,7 0,25 237,0 No objetable | No objetable | 7,00 _ 27,9 <1,1 <1,1 4,0x10"1
0,30a 15 5 Na objetable No objetable <1,1
Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisién
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
-m_ Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0466-018/2016 09/FEBRERQ/2017 10H35
COOP. PAJARO AZUL MZ.1687 SL.1 - SR. SEGUNDO CEDENO
Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aeroblas
mg/l NTU us/cm oC NMP/100mi NMP/100ml UFC/ml
METOOO COURIMETRICO DPD | TURBIQUANT 1100IR SENSORIAL SM 4500 4B SMa2r1 ABC SMB221 ABCE SME2154
0,6 0,31 197,8 No objetable | No objetable | 6,96 | 28,4 <1,1 <11 <1,0
0,30a15 5 No objetable No objetable <1,1
Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

la d|l.l||r1/

Dra. jana Jurado
Directora General y Gerente Técnico

§
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Ing. Maria Terésa Amador M.
Gerente de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003
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Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0467-018/2016 09/FEBRERO/2017 _ 10H45
COOP. BRISAS DEL NORTE MZ.2074 SL.18 - SR. FELIX BURGOS RODRIGUEZ
Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH B Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobis
me/l NTU uSs/em o°C NMP/100m| NMP/100m| UFC/ml
METODO COURIMETAICO bR | TURBIGUANT 110008 SENSORIAL SMASDOHE SMA221ABC SM9221ABCE SM 92154
0,4 0,30 251,0 No objetable | No objetable | 6,88 _ 29,4 1.1 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1

Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0468-018/2016 09/FEBRERO/2017 11HO0
COOP. LUCHADORES DEL NORTE MZ.4A SL.12 - SR. JORGE AGUILERA RUIZ
Resultados

Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH X Coliformes totales Coliformes fecales Bacterlas Aerobis

mg/l NTU HSfem °C NMP/100m| NMP/100mi UFC/ml
METODO COUMMETRICO DPD | TURBIGLANT 11001R SENSORIAL SMASO0H+E SM9221 A8C M 9221 ABCE sMB2158

0,6 0,28 232,0 No objetable | No objetable | 6,96 _ 28,2 <1,1 <1,1 <1,0

0,30a1,5 5 No cbjetable No objetable <1,1

Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

!

jafia Jurado
Directora General y Gerente Técnico Gerente de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003
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Codigo de muestra
Espol.RAP.0469-018/2016

FECHA Y HORA

09/FEBRERO/2017 _ 11H10
COOP. LUCHADORES DEL NORTE MZ.1945 SL.7 - SRA. CRISTINA PIN CHILAN
Resultados

Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH g Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias ‘l

mg/l NTU Wsfem eC NMP/100ml NMP/100m| UFC/ml
METOOO COLRIMETRICO DRD | TURBIGUANT 100K SENSORIAL SM 4500 Heb St9221 A8C sMs221 ABce smoa15

0,7 0,25 197,5 No objetable | No objetable | 6,72 | 28,4 <1,1 <1,1 <1,0

0,30a 1,5 5 No objetabl No objetabl <1,1

Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdhbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Codigo de muestra FECHA Y HORA

Dra.

Espol.RAP.0470-018/2016 09/FEBRERO/2017 _ 11H25
COOP. PASTOR VERA MZ.1993 SL.9 - SRA. ESPERANZA CIRINO RODRIGUEZ
Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Clor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU psfem ac NMP/100ml NMP/100ml UFC/ml
METODO COLRMETRICE DPD TURBICILANT 11001R SENSORIAL 54 4500 He8 SM9271 ABE 5M 3221 ABCE LTEFEERY
0,6 0,28 202,0 No objetable | No objetable | 6,84 _ 28,0 <1,1 <1,1 <10
0,30a 1,5 5 No objetable No objetable <1,1

Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisién

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

JUFC: Unidades formadoras de colonias

_m_ Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

ajafia Jurado

Directora General y Gerente Técnico

Gerente de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003
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Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0471-018/2016 09/FEBRERO/2017 _ 11H40
COOP. JULIO CARTAGENA MZ.4 SL.1B - SR. PEDRO OLIVO RONQUILLO
Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
me/l NTU us/cm oC NMP/100m| NMP/100m| UFC/ml
METODO COLRIMETRICO DPD TURBIQUANT 110018 SENSORIAL SM 4500 H+B SM 5221 ABC SME221 ABCE SME2154
0,5 0,22 103,8 190,9 No objetable | 6,72 | 27,9 <1,1 <11 <1,0
030215 5 No objetable Mo objetable <1,1
Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
JUFC: Unidades formadoras de colonias
_m_ Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0472-018/2016 09/FEBREROQ/2017 12H00

COOP. JULIO CARTAGENA MZ.4 SL.3 - SRA. ARACELY CEDENO
Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH &b Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU uSfem oc NMP/100ml NMP/100ml| UFC/ml
METOO0 COURIMETRICO BED | TURBIGUANT 1100k SENSORIAL M 4500 HeB saauz21 aBE S92 ABCE T
0,5 0,24 193,3 No objetable | No objetable | 6,72 | 27,8 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a15 5 No objetable No objetable <1,1

Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

JUFC: Unidades formadoras de colonias
—m_ Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

) 4 . = 74 i
Dra. G ajafia Jurado Ing. Maria Teresa Amador M.
Directora General y Gerente Técnico Gerente de Calidad ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003
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Dra.

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 018/2016

Codigo de muestra

FECHA Y HORA

Espol.RAP.0473-018/2016

09/FEBRERO/2017

12H15

COOP. LA GAVIOTA MZ.N SL.11 - SRA. LEONOR BURGOS VARGAS

Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/fl NTU uSfem L NMP/100m| NMP/100ml UFC/ml
METOOO COURMETRICO DPG | TURBIGUANT 11001 SENSORIAL SMAS00 He SM 9221 ABE M 5221 ABCE SMI2154
0,5 0,62 261,0 No objetable | No objetable | 6,61 _ 28,0 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a 1,5 5 No objetable No objetable <1,1

Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

TOMA DE MUESTRA 09/02/2017 Pag 6/6

ajafia Jurado

Directora General y Gerente Técnico

Gerente de Calidad

ACREDITACION N* OAE LE IC 05-003



