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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 018/2016
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Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0474-018/2016 13/FEBRERO/2017 11H14
LOTIZACION SAN FRANCISCO MZ.0005 SL.19 - SRA. SILVANA MARIA BELTRAN
Resultados
Cloro libre residual Turbledad Conductividad Clor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU psfem oC NMP/100ml NMP/100ml UFC/ml
METCOO COURMETRICO BPD | TURBICUANT 11006 SENSORIAL SAEAS00 He 5M 5221 ABC 5M 9221 ABCE SMa2154
08 1,24 189,1 No objetable | No objetable | 7,40 _ 27,6 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a 1,5 5 No objetable No objetable <1,1
Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
Observaciones:
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
_m__ Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0475-018/2016 13/FEBRERO/2017 _ 11H42

COOP. 4 DE MARZO MZ.624 SL.6 - SRA. ELINA RUIZ VELOZ

Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/] NTU usfem eC NMP/100mI NMP/100m| UFC/mi
METOO0 COLIRIMETRICO DR | TURBAQUANT 11008 SENSORIAL 504500 HeBl SMY221ABC 5M 9221 ABCE SIS
0,5 0,67 199,2 No objetable | No objetable | 7,15 | 28,2 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a15 5 No objetable No objetable <1,1

Seguin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

_m_ Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Dr. jafia Jurado
Directora General y Gerente Técnico

Ing. Maria Teresa’Amador M.

Gerente de
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Segtin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

JUFC: Unidades formadoras de colenias

_m_ Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0476-018/2016 13/FEBRERO/2017 h 11H53
COOP. LUCHADORES 8 DE MAYO MZ.507 SL.19 - SR. BORIS VOLTAIRE DELGADO RIVAS
Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU uS/em ec NMP/100m| NMP/100m| UFC/ml
METO0O COLIKMETRICD DPD TURBSCILIANT 13000 SENSORIAL SM 4500 H+B SM 9221 ABC SM 9221 ABCE SME2154
0,5 0,66 201,0 No objetable | No objetable | 7,08 _ 28,1 <11 <1,1 4,0x1071
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1
Seglin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Farmato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0477-018/2016 13/FEBRERO/2017 12HO06
COOP. JUAN MONTALVO MZ.A3 SL.6 - SR. CRISTOBAL PARRAGA
Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Colifarmes fecales Bacterias Aeroblz
mg/l NTU pS/fem oc NMP/100m| NMP/100m| UFC/ml
METOND COURMETRICO DPD TURBICHAANT 11001R SENSORIAL 5M 4500 H+B SM5221 ABC SMO221 ABCE SMO2158
0,6 0,62 204,0 No objetable | No objetable | 7,22 _ 28,3 <1,1 <1,1 <1,0 ] i
0,30a 15 5 Mo objetable No objetable <1,1 .__

Dras: ajafia Jurado
Directora General y Gerente Técnico

Ing. Maria TeresgAmador M.
Gerente de Calidad
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Codigo de muestra

FECHA Y HORA

Espol.RAP.0478-018/2016 13/FEBRERO/2017 _ 12H17
COOP. JUAN MONTALVO MZ.B10 SL.14A - SR. ARMANDO FIDEL BAJANA
Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU HSfem of NMP/100ml NMP/100ml UFC/ml
METODO COURIMETRICO DFD | TURBIGUANT 11008 SENSORIAL SM 4500 HeB M 9221 ABE SM 9221 ABCE 2154
0,5 0,62 199,5 No objetable | No objetable | 7,09 _r 28,2 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1

Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

_m_ Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
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Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0479-018/2016 13/FEBRERO/2017
COOP. JUAN MONTALVO MZ.1748 SL.15 - SRA. JESSICA TOALA
Resultados

Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH 7, Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobiss

meg/l NTU us/em e NMP/100m| NMP/100ml UFc/mi
METODG COLRIMETRICO DPD TURBICAANT 110018 SENSORIAL S84 4500 H8 SM 8321 ABC 5M 3221 ABCE SM 92154

0,7 0,65 205,0 No objetable | No objetable | 7,13 _ 28,0 <1,1 <1,1 <1,0

0,303 1,5 5 No objetable No objetable <1,1

Seguin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisién

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

—m_ Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Dra: jana Jurado
Directora General y Gerente Técnico

Gerente de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003
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Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0480-018/2016 13/FEBRERO/2017 12H41
COOP. JUAN MONTALVO MZ.1760 SL.1 SR. PEDRO BARROS
Resultados

Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor PH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias

mg/l NTU usfem 8 NMP/100mi NMP/100m| UFC/mi
METEDO COURMETRICD P | TURRIGUANT 11008 SENSORIAL SN 4S00 B M 3271 ABE 5849221 ABCE sMa215A

0,3 0,39 190,2 No objetable | No objetable | 6,79 _ 28,7 <1,1 <1,1 <1,0

0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1

Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0481-018/2016 13/FEBRERO/2017 _ 12H58
COOP. LOTES CON SERVICIO ALEGRIA MZ.303 VILLA.8 - SRA. ALICIA VILLACRES
Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU uSfcm oC NMP/100ml NMP/100ml UFC/ml
METOOO COLRIMETRICODPD | TURBIILANT 11001 SENSORIAL SM 4500 HiB SM 3771 ABC 5M 9221 ABCE SME2158
0,8 0,37 209,0 No objetable | No objetable | 6,62 _ 28,5 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a 1,5 5 No objetable No objetable <1,1

Seguin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisién

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

|El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Dra. a Bajafia Jurado
Directora General y Gerente Técnico

Gerente de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003
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Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0482-018/2016 13/FEBRERO/2017 _ 133H11
COOP. LOTES CON SERVICIO ALEGRIA MZ.1544 SL.11 - SRA. MARIUXI REYES RAMOS
Resultados

Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH il Coliformes totales Coliformes fecales Bacterlas Aerobias

mgfl NTU pSfem [-Ted NMP/100ml NMP/100ml| UFC/ml
METODD COUNMETRICODPD | TURBIGUANT 110018 SENSORIAL M AS00 He SMIZIL ARC SM 21 ABCE s B215A

0,8 0,52 209,0 190,9 No objetable | 6,86 _ 28,4 <1,1 <1,1 <1,0

0,20a1,5 5 No objetabl No objetabl <1,1

Seguin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Codigo de muestra FECHA Y HORA i _ ~—
Espol.RAP.0483-018/2016 13/FEBRERO/2017 | 13H23
COOP. LOTES CON SERVICIO ALEGRIA MZ.1560 SL.12 - SR. ONOFRE MIRANDA VILLAMAR
Resultados

Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias

mg/l NTU uSfem oC NMP/100m! NMP/100m| UFC/ml J..
METODO COURMETRICO DPD | TURBUCRIANT 1100IR SENSORIAL SMAS00HE SARSTEI ABC SM 8221 ABCE SMa215A v i

0,6 2,84 204,0 No objetable | No objetable | 6,60 _ 28,7 <1,1 <1,1 <1,0

0,30a 1,5 5 No objetable No objetable <1,1

Seglin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisidn

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

-m_ Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Dra.q a Jurado i Ing. Maria Teresg Amador M.
Directora General y Gerente Técnico Gerente de'Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003
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Directora General y Gerente Técnico

Gerente de Calidad

Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0484-018/2016 13/FEBRERO/2017 _ 13H44
LOTIZACION COLINAS AL 50L MZ.6 SL.9 - SRA. MARIA CRUZ
Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mgfl NTU HSfem Lo NMP/100ml NMP/100m| UFC/ml
METOO0 COLRMETRICO DPD TURBECLANT 11000 SENSORIAL SMASO0 He SMEE21ABE SME27] ABCE SMI215A
0,7 0,63 187,6 No objetable | No objetable | 6,73 _ 28,4 <1,1 <11 <1,0
0,30a15 5 No objetable No objetable <1,1
Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisién
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
g5
. v i
ana Jurado Amador M.
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