LABORATORIO PROTAL-ESPOL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 059/2017 TOMA DE MUESTRA 13/07/2017 Pag 1/5

Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0051-059/2017 13/07/2017 | 10HO0
COOP. JAIME NEBOT MZ.4455 SL.16 - SRA. ROSARIO RODRIGUEZ
Resultados
Cloro libre residual Turbledad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU psfem eC NMP/100ml NMP/100m| UFC/ml
0OPD 11001 SENSORIAL S ASO0 KB SM3221 ABC SM 9221 ABCE SMEZ15A
1,0 0,69 254,0 No objetable | No objetable | 6,25 _ 27,9 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1
Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
Observaciones:
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
JUFC: Unidades formadoras de colonias
_m_ Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0052-059/2017 13/07/2017 _ 10H30
COOQP. SANTIAGO DE ROLDOS MZ.1359 SL.5 - SRA. TERESA ZAMBRANO
Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
me/l NTU pS/em °C NMP/100m] NMP/100ml UFC/ml
METODO COURIMETRIZO DPD | TURBMHAANT 11001k SENSORIAL M 4500 Hel SMS221 ABC SM 9221 ABCE sMaz15
13 0,37 207,0 No objetable | No objetable | 6,40 _ 28,7 <1,1 <1,1 <1,0
0,3021,5 5 No objetable No objetable <1,1

Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerébias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

|El Formato y los Requisitos son proporconados por el diente

Dra. jana Jurado Ing. Maria Teresa Amador M.

Directora General y Gerente Técnico Gerente de Calidad ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003
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Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0053-059/2017 13/07/2017 | 10H4s5
COOP. CARLOS GUEVARA MORENO | MZ.3166 SL.9B ESQ. - SRA. FELICITA ALVARADO
Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobia
meg/l NTU usfem o NMP/100m| NMP/100m| UFC/ml
METODE COLINMETRIED DPD | TURBICAAANT 1100IR SENSORIAL 5 4500 H+B SMI221ABC SM9221 ABCE SMB215A
0,8 0,44 206,0 No objetable | No objetable | 6,53 _ 28,8 <1,1 1.1 <1,0
0,30a1,5 5 No objetabl No objetabl <1,1
Seglin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0054-059/2017 13/07/2017 11HO00
COOP. CARLOS GUEVARA MORENO Il MZ.3181 SL.0S - SRA. FELICITA ALVARADO
Resultados =
Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU usfem [l NMP/100ml NMP/100ml UFC/ml -,
" SALTRICOL DO 110018 SENSORLAL SM3221 ARC SM 9271 ABCE A eI a
0,9 0,42 205,0 No objetable | No objetable | 6,27 _ 29,1 <1,1 <1,1 <1,0 ~
0,3021,5 5 No objetabl No objetabl <1,1 = (
Seglin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

_m_ Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

£ A Py
oOria Bajafa Jurado
Directora General y Gerente Técnico

Ing. M

\\ el i |v:1|.|l

aria Teresa Amador M.

Gerente de Calidad
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Codigo de muestra

FECHA Y HORA
Espol.RAP.0055-059/2017 13/07/2017 _ 11H15
COOP.09 DE JULIO MZ.13 SL.14 - SR. AGUSTIN INTRIAGO
Resultados

Cloro libre residual  Turbledad Conductividad Olor Sabor pH kS Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias

meg/! NTU HS/ecm oC NMP/100m| NMP/100m| UFC/ml
METODS COURMETRICODPD | TURBIGUANT 1100R SENSORIAL SM 4500 el SM3221 ABC 5M 9221 ABCE shs2154 3

0,4 0,58 231,0 No objetable | No objetable | 6,70 _ 30,8 <1,1 <1,1 <1,0 ;

0,30a 1,5 5 No objetable No objetable <1,1

Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisién

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0056-059/2017 13/07/2017 11H30
COOP. 09 DE OCTUBRE MZ.L3 SL.16 ESQ. - SRA. MARIA ALVARADO
Resultados -
Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU HSfem L1 NMP/100mlI NMP/100m| UFC/ml
1iomi SEMNSORIAL SAA QSO0 Hel MEIIIARE S48 B2 ABEE SaaEt
11 0,42 202,0 No objetable | No objetable | 6,50 _ 29,5 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1

Seglin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

JUFC: Unidades formadoras de colonias

—m_ Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

- = s =

Ing. Maria Teresa Amador M.
Gerente de Calidad

Dra. Gloria Bajafia Jurado
Directora General y Gerente Técnico

ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003
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Codigo de muestra

FECHA Y HORA

Espol.RAP.0057-059/2017

13/07/2017

11H45

PRE-COOP. BRISAS DEL SALADO - GUASMO OESTE MZ.4138 SL.16 ESQ, - SR. CARLOS QUIMI SUAREZ

Resultados s 5]
Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH iE- Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias -
mg/l NTU uSfem 2C NMP/100ml NMP/100ml UFC/ml
METOBO COURMETRIC DPD | TURBICUANT 110008 SENSORIAL SM 4500 HeBl SME221 ABC 5M 3221 AACE SMO215A
1,1 0,38 201,0 No objetable | No objetable | 6,50 _ 29,5 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a 15 5 No objetable No objetable <1,1
Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision _
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales : j
1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias 5
_m,, Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0058-059/2017 13/07/2017 12H00
QO0P, 09 DE OCTUBRE MZ.54 SL.3 - SRA. ENEDINA ZAMBRANO SILVERA
Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU usfem eC NMP/100mI NMP/100mI UFC/ml
METODO COLRBMETRICD DFD TURERIUANT 11001k SENSORIAL SM 4500 He+B SM 5221 ABC SM 5221 ABCE SME215A
0,9 0,29 203,0 No objetable | No objetable | 6,62 _ 29,3 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1

Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

JUFC: Unidades formadoras de colonias

_m_ Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Directora General y Gerente Técnico

22 e L

A

£ <3 \nﬂ i

, Ing. Maria Teresa Amador M.

Gerente de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003
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Codigo de muestra FECHA Y HORA
mwﬂo_.zhv.oamw.owmx 2017 13/07/2017 _ 12H15
PRE-COOP. BRISAS DEL SALADO MZ.2 SL.15 - SR. TRAJANO PEREZ
Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobia
me/l NTU us/fem eC NMP/100mi NMP/100m| UFC/ml
METO0G COLIRIME TRICO DPD TURBICLMAMNT 1100IR SENSORIAL 51 4500 HeB 5M8221 ABC M B221 ABCE M a2154
1,0 0,41 207,0 No objetable | No objetable | 6,58 _ 29,2 <13 <1,1 7,6X1073
0,30a 1,5 5 No objetable No objetable <1,1
Segtin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
l< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
E Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0060-059/2017 13/07/2017 12H30
COOP. 09 DE OCTUBRE MZ.B SL.2 - SRA. GUISELLA BASANTES
Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobizs
mg/l NTU us/fem °C NMP/100ml NMP/100m| UFC/ml
METODO COLRMAETRICD DPD TURBICILMANT 11001R SENSORIAL 5h1 2500 H+B SMI221 ABC 5M 9221 ABCE SMAT154
0,8 0,62 198,7 No objetable | No objetable | 6,68 _ 28,5 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a15 5 No objetable No objetable <1,1
Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
JUFC: Unidades formadoras de colonias
—mmw.ﬂ:am»a.ﬁ_nm Requisitos son proporcionados por el cliente
gy \.\.\Nﬁ\\.nn‘n«:.\\m\: K
Dra. jana Jurado Ing. Maria Teres _._._mno". _<_

Directora General y Gerente Técnico

Gerente de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003



