LABORATORIO PROTAL-ESPOL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 059/2017 TOMA DE MUESTRA 14/08/2017 Pég 1/5

Codigo de muestra FECHA Y HORA ] . —
Espol.RAP.0091-059/2017 14/08/2017 _ 11H14

COOP. 25 DE ENERO #2 MZ.3951 SL.25 - SR. BALLADARES RECUENCO GUILLERMO FERNANDO

Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH 1] Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU psfem o NMP/100mi NMP/100m| UFC/ml
METOBG COURMETRICO0FD | TURBIGUANT 100K SENSORIAL SM 4500 HiB SM 9221 ABC SM 9221 ABCE SMAZ15A
0,6 0,89 124,5 No objetable | No objetable | 7,20 _ 28,0 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a 1,5 5 No objetable No objetable <1,1

Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerobias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

JUFC: Unidades formadoras de colonias

_m_ Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0092-059/2017 14/08/2017 _ 11H34

COOP. 25 DE ENERO #3 MZ.218 SL.15 - SRA. NUBIA ZAMORA

Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Clor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU HSfem o NMP/100mI NMP/100m| UFC/ml
MERCIO0 COLIRIME TR DD TURBICLIANT 1100 SENSORIAL SM 4500 HAB SM 9221 ABC SM 9221 ABCE SMIZISA
0,3 0,63 125,4 No objetable | No objetable | 7,20 _ 28,3 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No objetabl No objetabl 1

Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aercbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente ‘ ’
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Dra. Gloria Bajafia Jurado Ing. Maria Teresa Amador M.

Directora General y Gerente Técnico Gerente'de Calidad ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003
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Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0093-059/2017 14/08/2017 _ 11H50
COOP. 1 DE MARZO MZ.201 SL.14 - SRA. GLADYS NOBOA
Resultados
Cloro libre residual Turbiedad nc:a.._m::._awn Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
meg/l NTU usfem °C NMP/100mi NMP/100m| UFC/ml 3
METODO COLRIMETRICO EPD TURBICLIANT §1001R SENSORIAL M 4500 Hell SME2TABL ShAB221 ABCE M 2158 -
0,4 1,20 128,5 No objetable | No objetable | 7,20 _ 279 <1,1 <1,1 <1,0 7
0,3021,5 5 No objetable No objetable <1,1 .
Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente V.
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0094-059/2017 14/08/2017 12HO07

COOP. ISLAS GALAPAGOS MZ."B" SL.32 - SR. JOSE CEDENO

Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU usfem eC NMP/100m| NMP/100m| UFC/ml
METOO0 COURMETRICODPD | TURBIGUANT 11001 SENSORIAL SMAS00 HeB 49221 ABC SM 9221 ABCE M E2158
0,3 1,05 185,5 No objetable | No objetable | 7,30 | 26,0 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a15 5 No objetable Mo objetable <1,1

Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

|El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

- e
e el Sz

‘Ing. Marfa Tere$a Amador M.
Gerente de Calidad

Dra-Gloria Bajafia Jurado

Directora General y Gerente Técnico ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003
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Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0095-059/2017 14/08/2017 _ 12H20
COOP. CENTRO CIVICO MZ.119 SL.01 - SR. MANUEL FRANCO PAREDES
Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU usfem 2C NMP/100ml NMP/100m| UFC/ml
METOIDD COLBIME TRICO DR TURBIGLUANT 11008 SENSORIAL SM 4500 K+l SM 221 ABC SM 9221 ABCE SMBE215A
0,3 0,84 164,2 No objetable | No objetable | 7,10 _ 28,0 <11 <1,1 <1,0

0,30a 1,5 5 No objetable No objetable <1,1

Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0096-059/2017 14/08/2017 12H35
COOP. CENTRO CIVICO MZ.119 5L.07 - SRA. SILVIA RUIZ
Resultados

Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH 3 Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias

mg/l NTU pSfem 2C NMP/100ml NMP/100m| UFC/ml
METODO COLRIMETRICODPD | TURBICIIANT 13001R SENSORIAL SM4500H+8 M EIEL AR SN 8221 ABCE SMEZISA

0,5 0,94 187,0 No objetable | No objetable | 7,10 _ 28,0 <1,1 <1,1 <1,0

0,30a15 5 No objetable No objetable <1,1

Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

_m_ Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Dra. Gloria Bajafia Jurado
Directora General y Gerente Técnico

Gerente de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003
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Codigo de muestra FECHA Y HORA
Mm_uo_.zb_u.oowq'omwx 2017 14/08/2017 12H50
COOP. LOS ANGELES DEL GUASMO MZ.135 SL.29 - SR. VICTOR MEDINA ROMERO
Resultados
Cloro libre residual  Turbledad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU psfem Lle NMP/100m| NMP/100m| UFC/mi
METODO COLRIMETRICD DFD TURBICILIAKT 110018 SENSORIAL M 4500 H+B SM5221 ABC SMBEITARCE SMBZISA
0,4 0,93 189,5 No objetable | No objetable | 7,30 | 28,2 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No ohjetable <1,1
Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdhbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0098-059/2017 14/08/2017 _ 13H10
COOP. NUEVA GRANADA MZ.16 SL.5 - SRA. ANA MARIA MALDONADO
Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Clor Sabor pH ¥ Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU ps/em oC NMP/100m| NMP/100m| UFC/ml
METU0O COURMETRICO DPD TURBICILIANT 110068 SENSORIAL SM 2500 H+B SM3221ABC ShAB21 ADCT SMEZ154
0,5 0,75 130,0 No objetable | No objetable | 7,30 _ 28,2 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a 1,5 5 Mo objetable No objetable <1,1
Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

JUFC: Unidades formadoras de colonias

ﬁ_ Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Directora General y Gerente Técnico

Gerente de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003
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Codigo de muestra

FECHA Y HORA

Espol.RAP.0099-059/2017

14/08/2017

13H20

COOP. 1 DE AGOSTO MZ.

“1" SL.9 - SRA. ANGELICA NEVAREZ

Resultados
Clore libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH 1 Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/fl NTU HSfem oC NMP/100mi NMP/100m| UFC/ml
METODO COUIRMETRICO DFD TURBICILIANT 110010 SENSORIAL 5M 4500 H+B SM U221 ABC SM 221 ABCE SME2154
0,4 0,94 159,6 No objetable | No objetable | 7,20 _ 27,7 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No objetabl No objetabl <1,1
Seglin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
_m_ Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0100-059/2017 14/08/2017 _r 13H40
COOP. NUEVA GRANADA MZ.25 SL.4 - SRA. LILIAN RENTERIA
Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU pSfem o NMP/100ml NMP/100ml UFC/ml
METODO COURIMETRICO DRD- | TURBIQUANT 1100IR SENSORIAL SM 4500 HeB SMUZZEARD SM 9221 ABCE SMu215A
03 0,70 130,0 No objetable No objetable | 7,40 _ 29,0 <11 <1,1 <1,0
0,30al15 5 No objetable Neo objetable <1,1

Seglin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

E Fpriato yas Requisitos son proporcionados por el cliente
———

Dra.

Directora General y Gerente Técnico
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‘Ing. Maria Teresa Amador M.
Gerente de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003



