LABORATORIO PROTAL-ESPOL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 018/2016

Codigo de muestra

FECHA Y HORA

Espol.RAP.0297-018/2016

14/NOVIEMBRE/2016

09H50

CDLA. PUERTO AZUL - PORTOVELO MZ. D3 - VILLA 46 - S5R. GINO GONZALEZ

TOMA DE MUESTRA 14/11/2016 Pag 1/5

Resultados

Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias

mg/l NTU usfem °C NMP/100ml NMP/100m| UFC/ml
METOO0 COLRIMETRICE DPD TURBHILANT 11001R, SENSORIAL SMAS00 He B SM U1 ABC SM 9221 ABCE SMO2ISA

0,7 0,69 100,8 No objetable | No objetable | 7,98 _ 27,2 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a15 5 No objetable No objetable <1,1
Seglin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
Observaciones:
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0298-018/2016 14/NOVIEMBRE/2016 10H00

CDLA. PUERTO AZUL - MZ. D3 - VILLA 47 - SR. ALEX LEON

Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU HSfem 0 NMP/100m| NMP/100mi UFC/ml
METODO COLIRIMETRICE DPE: TURBXIUANT 1100 SENSORIAL SM 4500 H+ 5M 9221 ABC M 9221 ABCE SM 2154
0,5 0,59 100,3 No objetable | No objetable | 7,85 _ 27,7 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1

Seglin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadaras de colonias

JEl Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

ajafia Jurado
Directora General y Gerente Técnico

N G P
Ihg. Maria Teresa

{

Gerente de Calidad

o

Fl

or M.

ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003



LABORATORIO PROTAL-ESPOL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 018/2016
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Codigo de muestra

FECHA Y HORA

Espol.RAP.0299-018/2016

KM 8 1/2 VIA A LA COSTA - URBANIZACION PUERTAS DEL SOL. MZ.2371 SL.3 - SRA. GERMANIA DE JESUS SUAREZ

Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Clor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/| NTU wS/fem aC NMP/100ml NMP/100m| UFC/mi
METODO COURIMETRICO DPD | TURBIGIUANT 1100 SENSORIAL 5K 4500 Hell SM9221 ABC 5Ma221 ABCE SN a215A
0,4 0,59 99,9 No objetable | No objetable | 7,32 | 28,4 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1
Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

JUFC: Unidades formadoras de colonias

_m_ Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

14/NOVIEMBRE/2016 10H15
KM 8 1/2 VIA A LA COSTA - URBANIZACION PUERTAS DEL SOL. MZ.19 SL.17 - SRA. SHIRLEY FLORES
Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobia:
me/l NTU usfem eC NMP/100ml NMP/100mi UFC/ml
METODO COLRIMETRICO DFD) | TURBAILANT 110018 SENSORIAL M 4300 HeB SN 9121 ABC SM 9221 ABCE s 2154
0,6 0,48 99,8 No objetable | No objetable | 7,80 _ 28,0 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1
Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
Observaciones: : .,.m = :
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales -
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0300-018/2016 14/NOVIEMBRE/2016 10H30

Dra.

oria Bajana Jurado

Directora General y Gerente Técnico

g2
fng. Maria Teresp Amador M.
Gerente de|Calidad
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Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerobias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

_m_ Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Espol.RAP.0301-018/2016 14/NOVIEMBRE/2016 | 10H40
KM 8 1/2 VIA A LA COSTA - URBANIZACION PUERTAS DEL SOL. MZ.2378 SL.13 - SRA. MAGALI GARCIA
Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH i3 Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
meg/| NTU HSfem o NMP/100ml NMP/100m| UFC/ml
METOOG COLMIMETRICO OPD | TURBIQLIANT 11008 SENSORIAL SM 4500 el SMS271 ABC SME221 ABCE SMS215A ". “
06 0,62 153,7 No objetable | No objetable | 7,21 | 29,2 <1,1 <1,1 <1,0 |8
0,30a1,5 5 Neo ohjetable No objetable <1,1 “ ;
Segin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision I r
Observaciones: i ee { _* il
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales ol i
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes _ - -
UFC: Unidades formadoras de colonias et e
|E! Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente ;
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0302-018/2016 14/NOVIEMBRE/2016 _ 11HOO
PUERTO HONDO - MZ. "T" SL.4 - SR. HECTOR LONDA
Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Clor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aeroblas
mgfl NTU uSfem e NMP/100m| NMP/100ml UFC/ml
METODO CoURiMETRICO 0D | TURBICLANT 1100IR SENSORIAL M A4S0 HeB SM921ABC SM G221 ABCE SMaz158
1,0 0,56 1304 No objetable | No objetable | 7,00 _ 28,7 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1

Um_.nnEB/nman_ y Gerente Técnico
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LABORATORIO PROTAL-ESPOL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 018/2016
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Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0303-018/2016 14/NOVIEMBRE/2016 11H10
PUERTO HONDO - MZ. 0074 SL.02 - SR. JORGE TOBAR
Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH i Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU HS/em oC NMP/100ml NMP/100m| UFC/mi
METO0O COURMETRICD DPD TURBIQLANT 11001k SENSORIAL 50 4500 H+B M 9221 ABC 5M 9721 ABCE SMEZISA
1,2 0,52 104,3 No objetable | No objetable | 7,15 _ 29,2 <1,1 <1,1 <10
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1
Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
Observaciones:
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0304-018/2016 14/NOVIEMBRE/2016 11H25

PUERTO HONDO - MZ."E" S5L.08 - SR. FELIPE CONSUEGRA

Resultados

Cloro libre residual  Turbledad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias

megfl NTU pSfem oC NMP/100m| NMP/100ml UFC/ml
METODOCOURIMETHICO BPD | TIHBIGUANT 11001 SENSORIAL S 4500 He SM9231 ABE 9271 ABCE smszsa

1,1 0,56 104,5 No objetable | No objetable | 6,73 _ 29,5 <1,1 <1,1 <10
0,30a15 5 No objetable No objetable <1,1
Seglin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Directora

jafia Jurado

Generaly Gerente Técnico

ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003



LABORATORIO PROTAL-ESPOL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 018/2016

Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0305-018/2016 14/NOVIEMBRE/2016 11H45
PUERTO HONDO - MZ."B" SL.07 - SRA. ERICKA INIGUEZ
Resultados

Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Olor Sabor pPH 2 Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias

me/l NTU us/em e NMPF/100ml NMP/100m| UFC/ml
METODRO COURIMETRICO DPD | TURBICUANT 1100k SENSORIAL SMASD0 Hell SM92I1 ABC SM 9221 ABCE SM 92154

1.1 0,52 104,5 No objetable | No objetable | 7,02 _ 29,7 <1,1 <1,1 <1,0

0,30a 1,5 5 No objetable No ohjetable <1,1

Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerébias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

_m, Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

TOMA DE MUESTRA 14/11/2016 Pag 5/5

Dra. Gloria Bajafa Jurado

Directora General y Gerente Técnico ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003




