LABORATORIO PROTAL-ESPOL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 018/2016

TOMA DE MUESTRA 15/02/2017 Pag 1/6

Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0485-01 8/2016 15/FEBRERO/2017 09H30
COOP. NACIONES UNIDAS MZ.14 SL.19 - SRA. JUANA IZQUIERDO
Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/| NTU usfem LT NMPf100ml NMP/100m] UFC/ml
METODO CORIRIMETRICD DFD TURBIIUANT 11008R SENSORIAL M AS00 HeB SM U221 ABC SM 9221 ABCE SM B2154
0,7 0,46 208,0 No objetable | No objetable | 7,07 _ 28,0 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a15 5 No objetable No objetable <1,1
Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
Observaciones:
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0486-018/2016 15/FEBRERO/2017 09H48
ICOOP. LUCHAR Y VENCER MZ.15L.13 - SR. JHON AVILA RIOFRIO
Resultados HM
Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/i NTU usfem o NMF{100ml NMP/100m| UFC/ml
METODD COLIRIMETRICD DR TURRICUANT 110007 SENSORIAL SM 4500 He 515221 ABC SM 9221 ABCE sMa2158
0,5 0,42 192,3 No objetable | No objetable | 7,01 _ 28,3 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a15 5 No objetable No objetable <1,1

Seguin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerébias totales

<1,1 Significa ausencia de b

acterias coliformes

UFC: Unidades formadoras

de colonias

El Formato y los Requisitos

son proporcionados por el cliente

Dra: jana Jurado
Directora General y Gerente Técnico
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g

Ing. Maria Teresa Amador M.
Gerente de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003
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Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0487-018/2016 15/FEBRERO/2017 10HOD
COOP. 25 DE JULIO MZ.189 SL.17 - SRA. AMELI MORAN PILOSO
Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Clor Sabor pH i Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU HSfem or NMP/100m| NMP/100m| UFC/ml
METODO COURIMETRICODPD | TURBKILANT 11001R SENSORIAL SMAS00 H+l 503721 ABC sM 9221 ABCE sMa215a
03 0,29 214,0 No objetable | No objetable | 6,70 | 29,3 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No objetabl No objetablh <1,1
Seglin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
|E! Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0488-018/2016 15/FEBRERO/2017 10H15
COOP. JACOBO BUCARAM MZ.3 SL.19 - SR. CARLOS PENA VILLEGAS
Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH iy Califormes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU usfem oC NMP/100ml NMP/100m| UFC/ml
METODO COURIMETRICO DPD | TURBIGUANT 11001R SENSORIAL 5M4500 H4B SM9EL ABC 5M 9221 ABCE SM 92154
0,4 0,46 193,8 No objetable | No objetable | 6,80 _ 28,8 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1

Seglin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisién

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

|El Formatoy los Requisitos son proporcionados por el cliente

» )
Ual.ﬂ_.n:%mmm Jurado

Directora General y Gerente Técnico

Ing. Maria Teresa Amador M.
Gerente de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003



LABORATORIO PROTAL-ESPOL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 018/2016

TOMA DE MUESTRA 15/02/2017 Pig 3/6

Codigo de muestra FECHA Y HORA =
Espol.RAP.0489-018/2016 15/FEBRERO/2017 _ 10H27
ISLA TRINITARIA - COOP. 4 DE MARZO MZ.455 SL.5 - SR. RUFINO MONTES SANCHEZ
Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias !
me/| NTU pS/em o NMP/100mi NMP/100ml UFC/ml of
METODO COURMETRICD DD TURBKILIANE 11000 SENSORIAL SMAZ00 HB SM9221 ABC SM 5221 ABCE SME2154 ;
03 0,40 195,5 No objetable | No objetable | 6,99 _ 28,5 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1
Seglin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisién
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes -
JUFC: Unidades formadoras de colonias
_m_ Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente «
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0490-018/2016 15/FEBRERO/2017 [ 10H45
ISLA TRINITARIA (OESTE) - COOP. NUEVO ECUADOR 2 MZ.672 SL.19 - SRA. ANA PILATAXI ALAVA
Resultados ]
Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Clor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aeroblas
mg/l NTU usfem oc NMP/100m| NMP/100m| UFC/ml
METODD COLRMETRICO OPD | TURBIOUANT 1100IR SENSORIAL SM 4500 HiB SME221 ABE SM3221 ABCE SMEZ158
0,3 0,41 198,9 No objetable | No objetable | 6,74 _ 29,1 <1,1 <1,1 <1,0 l l
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1 [rrnere. B
Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision 1= o
k- s \..ly _ -r “ . !
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales % gl i

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

|El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

ol .;:ﬁrl“ﬂ” mt

Directora General y Gerente Técnico

Ing. Maria Teresa Amador M.
Gerente de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003
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Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0491-018/2016 15/FEBRERO/2017 11H00
ISLA TRINITARIA - COOP. PATRIA NUEVA MZ.H SL.29B - SRA. GLADYS CRUZ ORTIZ
Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aeroblas
mg/l NTU us/cm oC NMP/100m| NMP/100m| UFC/ml
METODC COURIMETRCODPD | TURBIOUANT 11008 SENSORIAL M 4500 HeB SMU221 ABE SM 9221 ABCE sMazisa .
0,8 0,37 193,1 No objetable | No objetable | 6,74 _ 28,0 <1,1 <1,1 <1,0 : _
030a15 5 No objetable No objetable <1,1 i
Seglin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0492-018/2016 15/FEBRERQ/2017 11H15
ISLA TRINITARIA - COOP. NUEVO ECUADOR MZ.C3 SL.8 - SRA. MABELLE LITARDO MIRANDA ]
Resultados N g L e
Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/| NTU pS/em o¢ NMP/100m| NMP/100ml UFC/mi
METODO COLRMETRICODPD | TURBICANT 1100IR SENSORIAL M 4500 HiB: SM9221 ABC M 9221 ABCE M 92154
0,5 0,39 198,9 No objetable | No objetable | 7,01 _ 29,6 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a15 5 No objetable No objetable <1,1
Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision e
Y-,
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales _ _~r
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes 1
JUFC: Unidades formadoras de colonias .
—m_ Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente 4. k 4 y
" VA \ 7
Dra: jafia Jurado " Ing. Maria Tere’sa Amador M.

Directora General y Gerente Técnico

Gerente de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003



LABORATORIO PROTAL-ESPOL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 018/2016

Codigo de muestra FECHA Y HORA
mm_uo_.;_ubhwwépwanoum 15/FEBRERQ/2017 11H25
ISLA TRINITARIA - COOP. ANGELES 1 MZ.456 SL.4 - POLLERA MARIO
Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU psfem eC NMEP/100m! NMP/100m| UFC/ml
METODO COLIRIMETRICO DPD TURBMIAANT 11000 SENSORIAL S QSO0 Helt SM9371 ABC SM 8221 ABCE SME2154
0,8 0,37 194,1 190,9 No objetable | 6,83 _ 29,3 <11 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1
Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisién
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
JUFC: Unidades formadoras de colonias
—ﬂo_ﬁ._ms y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA

Espol.RAP.0494-018/2016

15/FEBRERO/2017

_

11H40

ISLA TRINITARIA - COOP. 12 DE MAYO MZ.

B SL.13A - SR. DANILO ZAMBRANO ZAMBRANO

Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU HSfem -1l NMP/100m| NMP/100m| UFC/ml
METODO COURIMETRICO DPD | TURBICLANT 11001R SENSORIAL SM 4500 HeB SM3221 ABC M 9221 ABCE SMB2154
0,4 0,41 199,9 No objetable | No objetable | 7,19 m 28,2 <1,1 <11 1,3x10M2
0,302 1,5 5 No objetable No objetable <1,1

Seglin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

TOMA DE MUESTRA 15/02/2017 Pag 5/6

go:ﬂ_ms y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Dra-

m_mmm Jurado

Directora General y Gerente Técnico

Gerente de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003
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Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0495-018/2016 15/FEBRERO/2017 _ 12h14
|ISLA TRINITARIA - COOP. FUERZA DE LOS POBRES MZ.327 SL.6 - SR. JUAN CARDENAS RONQUILLO
Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Clor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
meg/l NTU pSfcm eC NMP/100ml NMP/100ml UFC/ml
METODO COURIMETRICO DPD TURBIGUANE 11008 SENSORIAL M 4500 H+8 SM 9221 ABC SM 9221 ABCE S B215A
0,6 0,38 192,6 No objetable | No objetable | 6,79 _ 29,3 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a 1,5 5 No objetable No objetable <1,1
Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias

|El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

e’

Ing. Maria T fesa Amador M.
Gerente de Calidad

Dra: ajafia Jurado
Directora General y Gerente Técnico ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003



