LABORATORIO PROTAL-ESPOL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 059/2017

TOMA DE MUESTRA 15/08/2017 Pag 1/5

Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0101-059/2017 15/08/2017 _ 10H55
COOP. LOS ULTIMOS SEREMOS LOS PRIMEROS MZ.1735 5L.2 - SR. LUIS RAMIREZ MOTA
Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH i Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aeroblfas
meg/l NTU HSfem ec NMP/100ml NMP/100ml UFC/ml
METODO COURIMETRIZO DPD | TUREICUANT 11000 SENSORIAL SM 4500 HeB. M 9221 ABC M 9221 ABCE SMB215A
0,7 0,56 132,7 No objetable | No objetable | 7,20 _ 26,4 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a 15 5 No objetable No ohjetable <1,1
Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
Observaciones:
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
|El Formato y los Requisitos son proporcionadas por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0102-059/2017 15/08/2017 | 11H10
COOP. LOS ULTIMOS SEREMOS LOS PRIMEROS MZ."H" SL.08 - SRA. SHIRLEY LLERENA
Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aeroblas
meg/fl NTU us/em 2C NMP/100mI NMP/100ml UFC/mi
METODD COLIRMETRICO 0P | TURBSQUANT 1100IR SENSORIAL SN 4508 Hell SM8221 ABC SM 21 ABCE SMO215A
0,3 0,71 130,0 No objetable | No objetable | 7,18 | 27,1 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a15 5 No objetable No objetable <1,1

Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisidn

Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Directora General y Gerente Técnico

Gerente de Calidad

ACREDITACION N® OAE LE IC 05-003



LABORATORIO PROTAL-ESPOL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 059/2017 TOMA DE MUESTRA 15/08/2017 Pag 2/5

Codigo de muestra

FECHA Y HORA
Espol.RAP.0103-059/2017

15/08/2017 _ 11H20
COOP. FLOR DEL GUASMO MZ.1 SL.09 - SR. EMIGDIO CRIOLLO TAPIA
Resultados

Cloro libre residual Turbledad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales | Coliformes fecales | Bacterias Aerobias

me/l NTU usfem oC NMP/100m| NMP/100m] UFC/ml
METODO COLIRMETRICD BeD | TURBSILANT 11005 SENSORIAL 5M 4500 HeB SMI221 ABC M 9221 ABCE MBS

0,8 1,15 135,2 No objetable | No objetable | 7,32 _ 25,2 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a 1,5 5 No objetable No objetable <1,1
Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

JUFC: Unidades formadoras de colonias

_m_ Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Codigo de muestra
Espol.RAP.0104-059/2017

FECHA Y HORA

15/08/2017 11H30
COOP. POBLADORES SIN TIERRA MZ.02 SL.04 - SR. JOFRE ROMERO GUILLEN
Resultados

Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias

mg/l NTU HS/em L1 NMP/100ml NMP/100mli UFC/ml
METODO COURIMETRIED DPD | TURBIGAANT 17008 SENSORIAL M 4500 HeB SMU221 ABC SM 93221 ABCE SM 92154

0,8 0,78 128,7 No objetable | No objetable | 7,25 _ 27,3 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a 1,5 5 No objetabl No objetabl <1,1
Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

il
S \\K 7
loria Bajafia Jurado

Dra. Ing. Maria Teresa Amador M.
Directora General y Gerente Técnico

Gerente de Calidad ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003



LABORATORIO PROTAL-ESPOL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 059/2017 TOMA DE MUESTRA 15/08/2017 Pag 3/5
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0105-059/2017 15/08/2017 _ 11H45
COOP. 3 DE NOVIEMBRE MZ.03 SL.16B - SRA. MARIA MORA
Resultados
Cloro libre residual  Turbledad Conductividad Olor Sabor pH 1 Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aeroblas
me/l NTU usfem o NMP/100mi NMP/100m| UFC/m|
METODO COLIRIME TRICD OPD TURSIKIANT 110018 SENSORIAL SM 4500 HeB SM3221 ABC M 5321 ABCE SMB2I5A
0,8 0,84 129,0 No objetable | No objetable | 7,28 _ 27,5 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a 1,5 5 No objetable No objetable <1,1

Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

JUFC: Unidades formadoras de colonias

_m_ Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0106-059/2017 15/08/2017 a\ 11H55
GUASMO CENTRAL - COOP. 27 DE JUNIO MZ.04 SL.9 - FLIA. CRESPO QUIROGA
Resultados
Cloro libre residual Turbledad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU us/em oC NMP/100ml NMP/100ml UFC/mi
[PRSTURSSI [ET—— SENSORIAL Jp— — —— J— 11
0,7 0,97 132,0 No objetable | No objetable | 7,36 _ 27,5 <11 21,1 <1,0 g
0,30a 1,5 5 No objetable No objetable <1,1
Seguin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision -
~

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Dra. Gloria mm_..mmm Jurado

Directora General y Gerente Técnico Gerente de Calidad ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003



LABORATORIO PROTAL-ESPOL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 059/2017

Codigo de muestra

FECHA Y HORA

Espol.RAP.0107-059/2017

15/08/2017 12H05

TOMA DE MUESTRA 15/08/2017 Pag 4f5

GUASMO CENTRAL - COOP. ECUADOR MZ.06 SL.10 - SR. SALVADOR NARANJO

Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aeroblas W 4 E
mg/l NTU us/em oC NMP/100mi NMP/100ml UFC/ml
METODO COLIRIMETRICO DPD TURBIOLANT 11001R SENSORIAL S 4500 Hel M 9221 ABC SME221 ABCE SMI2154
0,8 1,32 127,5 No objetable | No objetable | 7,34 _ 27,6 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a15 5 No objetabl No objetabl <1,1
Seguin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0108-059/2017 15/08/2017 12H20
COOQOP. FLORESTA #1 MZ.05 SL.17 - FLIA. PAEZ PITA
Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Clor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobizs
mg/| NTU usfem e NMP/100ml NMP/100m| UFC/ml
MEIObO CoUMETRCOBPD | - TURBIGUANT 11001 SENSORIAL SM eSO sMaxzi ABC sM 9221 ADEE sMe215
0,7 1,42 128,3 No objetable | No objetable | 7,27 _ 27,4 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a15 5 No objetable No objetable <1,1

Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisidn

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

_m_ Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

U_Bn_o..m General y Gerente Técnico

Gerente de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003



LABORATORIO PROTAL-ESPOL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 059/2017

TOMA DE MUESTRA 15/08/2017 Pag 5/5

Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0109-059/2017 15/08/2017 12H40
COOP. FLORESTA #1 MZ.85 SL.3 - FLIA. CEDENO GARCIA
Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU usfem ec NMP/100ml NMP/100m| UFC/ml
METDDO COUSIMETRICODFD | TURBICLIANT 1100k SENSORIAL SMAS00 HeB 218 sM3221 RecE sMa215A
0,7 2,51 130,1 No objetable | No objetable | 7,41 _ 27,7 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1
Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0110-059/2017 15/08/2017 _ 13H00
COOP. FLORESTA #1 MZ.93 SL.15 - FLIA. PARRA FLORES
Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aeroblas
meg/l NTU pSfem aC NMP/100m| NMP/100m| UFC/ml
METODO COURMETAICD DD | TURBIGUANT 11008 SENSORIAL SN 4500 Hel M 9221 ABC SM 8221 ABCE sMa2I5A
0,8 1,55 127,8 No objetable | No objetable | 7,44 _ 27,8 <1,1 <1,1 <1,0
0,20a1,5 5 No objetable No objetable €14

Seguin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El mmﬂwummzlm_w Requisitos son proporcionados por el cliente
LY

fa Jurado
Directora General y Gerente Técnico

Gerente de Calidad

Ing. Maria TeresaAmador M.

ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003



