LABORATORIO PROTAL-ESPOL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 018/2016

TOMA DE MUESTRA 16/02/2017 Pag 1/6

Codigo de muestra FECHA Y HORA i \
Espol.RAP.0496-018/2016 16/FEBRERO/2017 10HO00 1 .u_ .
| ¥ 8
| .2
COOP. PARAISO DE LA FLOR BLOQUE.1 MZ.201 SL.2 - SR. JORGE CHACA -
Resultados |
Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias :
mg/l NTU usfem eC NMP/100ml NMP/100mi UFC/ml y i
METCDO COURIMETRICODPD | TURBIOLANT 11008 SENSORIAL SM 4500 HeB SM3221 ABC SM 9221 ABCE SME715A ot
1,2 0,49 239,0 No objetable | No objetable | 7,37 | 28,1 <11 <11 <1,0 ’ 3 .w
0,30a1,5 5 No objetabl No objetabl <1,1
Seglin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
Observaciones:
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
_m_ Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA ¥
Espol.RAP.0497-018/2016 16/FEBRERO/2017 10H15 : I y &
COOP. PARAISO DE LA FLOR BLOQUE.4 MZ.278 SOLAR.1 - SR. JHONNY MARCELO MENDOZA i
Resultados & t
Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Oler Sabor pH 15 Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aeroblas : 1
mg/l NTU usfem o NMP/100mi NMP/100mi UFC/ml \ X5
METODO COLIRIMETRICD DPD TURBICILIANT 110068 SENSORIAL W ASO0 H4B SM8221 ABC SMB221 AHCE SMAB215A ...u-. '3
0,7 0,59 189,6 No objetable | No objetable | 7,63 _ 27,7 <1,1 <1,1 <1,0 ; 0.,_
0,30a15 5 No objetabl No objetabl <1,1 o ... .
Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision o
Observaciones: w
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales ]

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

|l Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

jana Jurado
Directora General y Gerente Técnico

\.m\ w_m.m.._
Ing. Maria Teresa Amador M.
Gerente de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003



LABORATORIO PROTAL-ESPOL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 018/2016

TOMA DE MUESTRA 16/02/2017 Pig 2/6

Codigo de muestra

FECHA Y HORA

Espol.RAP.0498-018/2016 16/FEBRERO/2017 _ 10H30
COOP. PARAISO DE LA FLOR BLOQUE.4 MZ.256 SOLAR.6 - SR. JUAN BAUTISTA TUMBACO
Resultados

Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH i Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias

mg/l NTU HSfem -Tod NMP/100m| NMP/100m| UFC/ml |
WETODD COURMETRICODPD | TURSIGUANT 11001 SENSORIAL SM 4500 18 sMs221 ABC Sn 21 ABCE sMa215A

0,9 0,47 240,0 No objetable | No objetable | 7,16 _ 27,6 <1,1 <1,1 <1,0

0,30a 1,5 5 No objetable No objetable 5 15 5

Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Codigo de muestra FECHA Y HORA

Espol.RAP.0499-018/2016 16/FEBRERO/2017 10H45
COOP. PARAISO DE LA FLOR BLOQUE.9 MZ.405 SOLAR.15 - SRA. MELBA CABRERA
Resultados

Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH ) Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias

me/l NTU usfem oC NMP/100ml NMP/100m| UFC/ml
METODO coURIMETREO bPD | TURBIGUANT 11008 SENSORIAL SM 4500 1+B sMa221 A S 9221 ABCE B

14 0,64 192,7 No objetable | No objetable | 7,41 _ 28,0 <1,1 <1,1 <1,0

0,30a15 5 No objetable No objetable <1,1

Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisién

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

JEl Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Ing. Maria ._.m_.m a Amador M.
Gerente de Calidad

Dra. ajafia Jurado

Directora General y Gerente Técnico ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003



LABORATORIO PROTAL-ESPOL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 018/2016 TOMA DE MUESTRA 16/02/2017 Pég 3/6

Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0500-018/2016 16/FEBRERO/2017 _ 11H00
COOP. PARAISO DE LA FLOR BLOQUE.9 MZ.408 SOLAR.4 - SR. LUCAS RAMIREZ
Resultados 7
Cloro libre residual  Turbledad Conductividad Oler Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
me/| NTU us/cm ec | Nmp/200mI NMP/100mi UFC/mi & ‘ gy
METQDG COLIRBMETRICO DPD TURBICIAANT 1100 SENSORIAL M AS00 e 5M 8371 ABLC SM 9221 ABCE SME215A =3 e
0,9 0,55 250,0 No objetable | No objetable | 6,90 _ 27,9 <1,1 <1,1 <1,0
030215 5 No objetable No objetable <1,1 g
Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisién

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
JUFC: Unidades formadoras de colonias
_m_ Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0501-018/2016 16/FEBRERO/2017 _ 11H15
COOP. PARAISO DE LA FLOR BLOQUE.9 MZ.410 SOLAR.14 - SR. MARCO QUIMIS
Resultados
Cloro libre residual Turbledad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU usfem eC NMP/100m| NMP/100mi UFC/ml :
METODO COLMIMETRICO DPD | TURESQLIANT 11001 SENSORIAL M 4500 HeE 5M9221 ABC 5M 9221 ABCE SME2154 - ‘__.
0,38 0,79 187,7 No objetable | No objetable | 7,07 | 28,2 <1,1 <1,1 <1,0 . ;
0,30a1,5 5 Mo objetabl No objetabl <1,1 y
Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisién 't
¥
s ot

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales f ; m_ 4

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes 3 v » . w

UFC: Unidades formadoras de colonias Ea "

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente ™

2 .\. ~
.\Nw\.ﬁ.w.». . - 4
Ing. Maria Teresa Amador M.

Gerente de Calidad

Directora General y Gerente Técnico ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003
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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 018/2016

TOMA DE MUESTRA 16/02/2017 Pag 4/6

Codigo de muestra

FECHA Y HORA

Espol.RAP.0502-018/2016

16/FEBRERO/2017

11H30

COOP. (MAYAICU) PARAISO DE LA FLOR BLOQUE.10 MZ.417 SL.17B - SR. ANGEL RODRIGO YUPAN

i

Seglin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisién

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

JEl Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Resultados

Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias | 1 -

me/l NTU psfem ec NMP/100m| NMP/100m| UFC/mi
ME i T 1100A SENSCRIAL SM 4500 He B SMI221 ABC S 9321 ABCE SMBT15A - -

1,1 0,74 260,0 No objetable | No objetable | 6,95 [ 2,2 <11 <1,1 <1,0 - y
0,303 1,5 5 No objetable No objetable <1,1 . &
Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisién
)
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales .._..H 3
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes .
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente s
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0503-018/2016 16/FEBRERO/2017 11H45
PRE-COOP. COORDILLERA DEL CONDOR BLOQUE.3 MZ.513 SL.10 - SRA. ISABEL QUUIJE
Resultados

Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias

mefl NTU uSfem °C NMP/100m| NMP/100ml UFC/ml
METODD COURMETRICODPD | TURBICIIANT 1100 SENSORIAL 5M 4500 HeB SM9221 ABC SM 9771 ABCE EITERIE

11 0,60 187,2 No objetable | No objetable | 6,88 _ 28,6 <1,1 <1,1 <1,0

0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1

ajafia Jurado

Directora General y Gerente Técnico

" Ing. Maria Teresd Amador M.

Gerente de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003



LABORATORIO PROTAL-ESPOL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 018/2016 TOMA DE MUESTRA 16/02/2017 Pig 5/6

Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0504-018/2016 16/FEBRERO/2017 12H00
COOP. MAYAICU MZ.497 SL.1 - SR. POLICARPO PINCAY
Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH E Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aeroblas
mg/l NTU uSfem 2C NMP/100mI NMP/100mI UFC/ml
IMETRIZO DPDY 11000 SENSORIAL SM 4500 HeB 5M3721 ABC 409221 ABCE SMar158
0,8 0,62 242,0 190,9 No objetable | 6,90 _ 28,7 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1
Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
JUFC: Unidades formadoras de colonias
—m_ Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA Eaiae
Espol.RAP.0505-018/2016 16/FEBRERO/2017 12H15
i
COOP. MAYAICU MZ.486 SL.12 - SRA. ESTENIA SANCHEZ CAMACHO .,_.w B
Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias A N -
mg/| NTU HSfem oC NMP/100m| NMP/100m| UFC/ml : .. 4/of
METODO COURMETRG DPD TURBICILANT 110004 SENSORIAL S 4508 HeB SM 4221 ABC 5M 9221 ABCE M 02154 m_
1,5 0,77 190,4 No objetable | No objetable | 7,11 | 28,5 <1,1 <11 <1,0 1
030215 5 No objetabl No objetabl, <1,1 L !

Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aergbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

na Jurado

Directora General y Gerente Técnico

-

e
P

‘Ing. Maria Teresa Amador M.

Gerente de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003



LABORATORIO PROTAL-ESPOL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 018/2016 TOMA DE MUESTRA 16/02/2017 Pig 6/6

Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0506-018/2016 16/FEBRERO/2017 _ 12H30
|COOP. BELLA VISION MZ.435 SL.15 - SR. LUCIANO ALVARADO RUIZ
Resultados
Cloro libre residual Turbledad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aeroblas
meg/l NTU usfem oC NMP/100m| NMP/100m| UFC/ml
METODO COURIMETRICO DPD | TURBIGUANT 1100 SENSORIAL SM 4500 HiB SHUREL ABC M 9221 ABCE sME215A
15 0,55 215,0 No objetable | No objetable | 7,10 _ 28,4 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1
Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

jana Jurado
Directora General y Gerente Técnico

Gerente de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003



