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Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0111-059/2017 16/08/2017 _ 10H14
COOP. LOS CEDROS MZ.3 5L.42 - SRA. ISABEL WONG
Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH ;i § Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU WSfem ac NMP/100m| NMP/100ml| UFC/ml
METDO0 COLIRMETRICD DPD TURBICIAANT 1100IR SENSORIAL SM 4500 HE SME221 ABC SM 5221 ABLE SME2ISA
0,7 0,69 1325 No objetable | No objetable | 7,10 _ 27,4 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No cbjetable No objetable <1,1
Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
Observaciones:
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el ciente
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0112-059/2017 16/08/2017 _ 10H40
COOP. JUAN PENDULA MZ.17 SL.28 - SR. RAMON MADRID
Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU uSfem oC NMP/100m| NMP/100m| UFC/ml
METODO COURIME TRICO DPD TURBIILANT 1100IR SENSORIAL S5 4500 H+B SM U221 ABC M52 ABCE M A2158
0,6 0,96 180,3 No objetable | No objetable | 7,10 _ 27,5 <1,1 <1,1 <1,0
0,30al1,5 5 No objetable No objetable <1,1
Seglin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
Observaciones:
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aercdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el diente

Ing. Maria Teresa Amador M.

Directora General y Gerente Técnico Gerente de Calidad ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003
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Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0113-059/2017 16/08/2017 _ 10H55
COOP. JUAN PENDULA MZ.22 SL.12 - SR. JOSE MARIO RODRIGUEZ ALVARADO
Resultados
Cloro libre residual - Turbiedad Conductividad Olor sabor pH T | coliformestotales | Coliformesfecales | Bacterias Aerobias
mg/| NTU usfem °c NMP/100ml NMP/100ml UFc/ml
METODO COLIRIMETRICO DPD TURBICEMANT 11000 SENSORIAL SM 4500 H-B SMSEZT ABC SM9221 ABCE SME215A
0,6 0,74 134,0 No objetable | No objetable | 7,40 _ 27,8 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No cbjetable <1,1

Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aercbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0114-059/2017 16/08/2017 11H10

COOP. VIRGEN DE MONSERRATE MZ.C2 5L.07 - SR. MARIANO PACHAY

Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU usfem oc NMP/100m| NMP/100m| UFC/ml
METODO EOURIMETRICODPD | TURBIOUANT 11001 SENSORIAL SMAS00 H+B SM 221 ABC 5M 9221 ABCE SME215A
0,7 0,98 193,0 No objetable | No objetable | 6,90 | 27,1 <1,1 <1,1 <1,0
0302315 5 No objetable No objetable <1,1 = -

Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision l A5

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias I .
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente _ 5
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Ing. Maria Teresa Amador M.
Directora General y Gerente Técnico Gerente de Calidad ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003
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Codigo de muestra

FECHA Y HORA

TOMA DE MUESTRA 16/08/2017 Péag 3/5

Espol.RAP.0115-059/2017

16/08/2017

11H30

COOP. PAQUITA GUILLEN MZ."L" SL.12 - SR. RAFAEL LEONES

Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/| NTU uS/em e NMP/10CmI NMP/100m| UFC/ml
METODO COURIMETRICD [PD TURBHILANT 1100 SENSORIAL SM 4500 H+B 5849221 ABC M 9221 ABCE SM921%A
0,5 0,93 130,0 No objetable | No objetable | 7,10 _ 27,0 <1.1 <1,1 <1,0
0,302 15 5 No objetable No objetable <1,1
Segtin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisién
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0116-059/2017 16/08/2017 _ 11H45
COOP. VIRGEN DE MONSERRATE MZ.6 SL.22 - SRA. CRUZ MARIA ORTIZ
Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Clor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobls
mg/| NTU ps/cm 2C NMP/100m| NMP/100mi UFC/ml
METODD COMRIMETRICODRD | TURBIGUANT 11008 SENSORIAL M 4500 HeB SMS221 ABE SM 5221 ABCE SMa215A
0,6 0,73 155,6 No objetable | No objetable | 7,10 _ 26,8 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a 1,5 5 No objetable No objetable <1,1

Seglin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdhbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

—m_ Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Dra:
Directora

a Jurado

General y Gerente Técnico

p “Iw.l.”trxa
p.lL.\ﬁ. £ F.ﬁ.l.n :m ..r!.v_
P

Ing. Maria Teresa Amador M.

Gerente de Calidad

ACREDITACION N* OAE LE IC 05-003
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Codigo de muestra FECHA Y HORA
mm_u...._._ab_"..o”_.“_..?n-m..@,‘q 2017 16/08/2017 _ 12HOO
COOP. DISTON PRECIADO MZ.2 S5L.01 - SRA. RAQUEL VIOLETA VELEZ
Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH ¥ Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/fl NTU usfem -1t NMP/100ml NMP/100ml UFC/ml
METODO COLMIMETRICO DD | TURBICILANT 1100IR SENSORIAL SM 4500 HeB SMIS271 ABC SM 5221 ABCE M 52154
0,6 0,95 131,3 No objetable | No objetable | 6,80 _ 27,6 <1,1 <11 <1,0
0,30a 1,5 5 No objetable No objetable <1,1
Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
|E! Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA
mm_uo_.mhv.onu.wxomw.ﬁuo__.u 16/08/2017 12H14
COOP. ABDALA BUCARAM MZ."A" SL.36 - SR. MAXIMO LEON
Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH : Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobia
mg/fl NTU HS/em ec NMP/100mI NMP/100mi UFC/ml
METODO COLIMETRICD DPD TURBAOLANT 1100IR SENSORIAL 5M 4500 HiB SM 5271 ABC 5M 8221 ABCE SME2154
0,6 0,68 144,2 No objetable | No objetable | 7,30 _ 27,9 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a 1,5 5 No objetable No objetable <1,1
Seguin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

_m_ Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Dra. GlBria Bajana Jurado Ing. Maria Ter,
Directora General y Gerente Técnico Gerente de Calidad ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003
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Codigo de muestra

FECHAY HORA
Espol.RAP.0119-059/2017 16/08/2017 12H30
COOP. ABDALA BUCARAM MZ."E" SL.6 - SR. EDUARDO DIAZ
Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales | Coliformes fecales Bacterias Aerobis
mg/l NTU usfem ec NMP/100mI NMP/100ml UFC/ml
METODO COLIRMETRICD DPD TUHBIOUANT 1100 SENSORIAL SM 4500 H+B M Y221 ABC SM 5221 ABCE SMA2I5A
0,7 0,91 130,0 No objetable | No objetable | 7,20 * 27,8 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1
Segtin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisién
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
_m“ Formato y los Requisitos son proporcionados por el diente
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0120-059/2017 16/08/2017 12H50
COOP. UNION DE LOS POBRES MZ."A1" SL.8 - SRA. FATIMA CORDOVA
Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Oler Sabor pPH T Coliformes totales Colifarmes fecales Bacterias Aerobias
mg/| NTU HSfem ec NMP/100mI NMP/100mI UFC/mi
METODD COURIMETRICO DPD | TURBRQUANT 11001 SENSORIAL SM 4500 He b SMEZZE ABE SM 5221 ABCE SMEIIsA
0,4 0,59 131,6 No objetable | No objetable | 7,20 _ 27,9 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable Mo objetable <1,1
Seguin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El _chum»a.i.Pm Requisitos son proporcionados por el cliente
Jurado ‘Ing. Maria Teresa, Amador M.

Directora General y Gerente Técnico

Gerente de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003



