LABORATORIO PROTAL-ESPOL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 059/2017

Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0061-059/2017 20/07/2017 _ 10H30
CDLA. PRADERA 1 MZ.B-3 VILLA.28 - FLIA. BASTIDAS SESME
Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/| NTU uSfem eC NMP/100ml NMP/100mi UFC/ml
METODO COLRMETRICO DFD TUREIOLANT 11005 SENSORIAL SM 4500 Hell 5M3221 ABC 509221 ABCE SMazISA
0,3 0,78 167,1 No objetable | No objetable | 7,72 _ 24,8 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a15 5 No objetable No objetable <1,1
Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
Observaciones:
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa-ausencia de-bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
E Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0062-059/2017 20/07/2017 10H45
|cDLA. PRADERA 1 MZ.A-4 VILLA.24 - FLIA. NARVAEZ SARASTI —
Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Califormes fecales Bacterias Aerobizs
meg/| NTU WSfem o NMP/100m| NMP/100ml| UFC/mi
METODRO COURIMETRICD DPD | TURBIDUANT 11008 SENSORIAL M A500 HeB SM19221 ABC SM 9221 ABCE SM 2154
0,9 0,71 168,5 No objetable | No objetable | 7,61 _ 26,7 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1

Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

TOMA DE MUESTRA 20/07/2017 Pig 1/5
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Dr: jafa Jurado
Directora General y Gerente Técnico

Ing. Maria Ter

e

Gerente de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003



LABORATORIO PROTAL-ESPOL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 059/2017

Codigo de muestra

FECHA Y HORA

Espol.RAP.0063-059/2017 20/07/2017 | 11HO0
CDLA. PRADERA 1 MZ.D-10 VILLA.8 - FLIA. VALDEZ SANTOS
Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH 2 Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/fl NTU HSfem or NMP/100m| NMP/100ml| UFC/mi
METOD0 CoURIMETRICO 0P | TURBIGUANT 11000 SENSORIAL SM 4500 HeB SMz21 ABC SMO22LABCE smazsa
0,8 0,65 167,7 No objetable | No objetable | 7,65 _ 26,3 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1

Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

TOMA DE MUESTRA 20/07/2017 Pag 2/5

Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0064-059/2017 20/07/2017 _ 11H15
CDLA. PRADERA 2 MZ.D-34 VILLA.21 - FLIA. COTO VASQUEZ
Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aeroblzs

mg/l NTU pSfem £C NMP/100m| NMP/100m| UFC/ml

pAETOR 3408 SENSORAL SIA-4500-H48 SR AR ShtitSa

0,8 0,63 168,8 No objetable | No objetable | 7,58 _ 26,8 <1,1 <1,1 <1,0

Jo.30a15 5 No objetable No objetable <1,1

Segln Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aercbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Dra.
Directora General y Gerente Técnico

Ing. Maria Teresa Amador M.
Gerente de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003



LABORATORIO PROTAL-ESPOL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 059/2017 TOMA DE MUESTRA 20/07/2017 Pag 3/5

Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0065-059/2017 20/07/2017 _ 11H30
CDLA. PRADERA 1 MZ.E-7 VILLA.11 - FLIA. GRIJALVA BASTIDAS
Resultados

Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias

mgfl NTU uSfem [-Tel NMP/100ml NMP/100mi UFC/mi
METODG COURIMETRIEO DPD | TURBICAAANT 1100IR SENSORIAL SM 4500 H+B SMO221 ABC SM 9221 ABCE SME2150,

0,8 1,13 168,5 No objetable | No objetable | 7,55 _ 26,3 <1,1 <1,1 <1,0

0,30a 1,5 5 No objetable No objetable <1,1

Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcicnados por el cliente

Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0066-059/2017 20/07/2017 11H45
COOP. JUSTICIA Y LIBERTAD MZ.14 VILLA.3 - FLIA. SANCHEZ CONTRERAS
Resultados

Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Olor Sabor PH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias

mgfl NTU usfem ec NMP/100m| NMP/100m| UFC/ml
; SENSORIAL A4S0 i i

0,8 0,74 167,9 No objetable | No objetable | 7,76 _ 26,3 <1,1 <1,1 <1,0

0,30a15 5 No objetable No objetable <1,1

Seglin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

|El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

ana Jurado
Directora General y Gerente Técnico

Gerente de Calidad ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003



LABORATORIO PROTAL-ESPOL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 059/2017

TOMA DE MUESTRA 20/07/2017 Pag 4/5

Codigo de muestra

FECHA Y HORA

Espol.RAP.0067-059/2017

20/07/2017

12H00

COOP. JUSTICIA Y LIBERTAD - CASA COMUNAL "VALDIVIA"

Resultados

Cloro libre residual Turbledad Conductividad Olor Sabor pH 2 Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias

mg/| NTU usfcm ac NMP/100ml NMP/100ml UFC/ml
METODD COLIRIMETRICO DPD TURBIQUANT 1100IR SENSORIAL SM 4500 b8 SM 3271 ABC SM 5221 ABCE SMO215A

0,8 0,43 184,2 No objetable | No objetable | 26,80 _ 7 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a 1,5 5 No objetable No objetable <1,1
Segln Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisién
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa-ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA |
Espol.RAP.0068-059/2017 20/07/2017 _ 12H15 >
. ——————
ICOOP. JUSTICIA Y LIBERTAD MZ.10 SL.3 - FLIA. LAVAYEN AVEIRA = — = T —
Resultados 0> \ 3 —
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias \ Y
1}
mg/l NTU usfem aC NMP/100ml NMP/100m| UFC/ml
METODO COLIRMETRICO DPD TURBIQUANT 1100IR SENSORIAL SM 4500 HeB SM9271 ABC SM 9221 ABCE SMazisa
0,8 0,60 167,3 No objetable | No objetable | 7,62 _ 27,6 <1,1 <1,1 <1,0

0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1 =4

Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Directora General y Gerente Técnico

Gerente de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003



LABORATORIO PROTAL-ESPOL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 059/2017

TOMA DE MUESTRA 20/07/2017 Pag 5/5

Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0069-059/2017 20/07/2017 12H30
COOP. LIBERTAD Y CONCIENCIA MZ.2 SL.10 - FLIA. GUARANDA PAREDES
Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH & Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobls
mg/l NTU uSfem o NMP/100m| NMP/100ml UFC/ml
METONO COURIMETRICO DPD | TURBIGUANT 1100IR SENSORIAL SM 4500 Hell SM 5221 ABC 585221 ABCE FTEREN
09 0,64 169,5 No objetable | No objetable | 7,71 _ 26,9 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a15 5 No objetable No cbjetable <1,1
Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales.
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0070-059/2017 20/07/2017 12H45
COOP. LIBERTAD Y CONCIENCIA MZ.14 SL.13 - FLIA. ANCHUNDIA MATUTE
Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias P : st St
mg/l NTU HSfem oC NMP/100mil NMP/100mli UFC/ml
METO00 COLIRMETRICE DPD TURBICILIANT 1100IR SENSORIAL SM 4500 HAB SMB2IL ABC M 5221 ABCE SM9215A
0,8 0,71 169,3 No objetable | No objetable | 7,35 _ 27,1 <1,1 =t <1,0
0,30a15 5 No objetable No objetable <1,1

Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisidn

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

_m_\wo:mw«c._.__ los Requisitos son proporcionados por el cliente

ana Jurado

Directora General y Gerente Técnico

L

e u\ :

Ing. Maria Teresa Amador M.

Gerente de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003



