LABORATORIO PROTAL-ESPOL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 018/2016

TOMA DE MUESTRA 23/02/2017 Pag 1/6

Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0519-018/2016 23/FEBRERO/2017 10h00
COOP. NUEVA VENECIA MZ.C SL.22 - SR. MIGUEL SALAZAR
Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aeroblas
mg/l NTU uSfem BC NMP/100m| NMP/100m| UEC/ml |
METO00 T oD 11008 SENSORIAL SAA 4500 HeB SALE221 ABC SM 221 ABCE SN 82158
0,6 0,40 225,0 No objetable | No objetable | 6,84 | 28,0 <1,1 <1,1 <1,0
Jo.20a15 5 No objetabl No objetabl <1,1
Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
Observaciones:
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
JUFC: Unidades formadoras de colonias
_m_ Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0520-018/2016 23/FEBRERO/2017 10H23

|cooP. CRISTINA PONGUILLO MZ.F SL.09 - SRA. VILMA QUINONEZ

Resultados

Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias

mg/l NTU usfem -Ted NMP/100m| NMP/100ml UFC/ml
METODO COLIRIMETRICO DD TURBSILIANT 11001H SENSORIAL SM 4500 H+B SM 9201 ABC SM 9221 ABCE sM0715A

0,4 0,32 223,0 No objetable | No objetable | 7,63 _ 28,1 <1,1 <11 <1,0
0,30a15 5 No objetable No objetable <1,1
Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidad

formadoras de colonias

_m_ Formato y los Requisitos son proporcienados por el cliente

ajafia Jurado
Directora General y Gerente Técnico

Gerente de Calidad

ACREDITACION N* OAE LE IC 05-003



LABORATORIO PROTAL-ESPOL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 018/2016

FECHA Y HORA

TOMA DE MUESTRA 23/02/2017 Pég 2/6

Codigo de muestra
Espol.RAP.0521-018/2016 23/FEBRERO/2017 10H35
COOP. ESMERALDAS CHIQUITO MZ.B3 SL.11 - SRA. INGRID BRAVO i
Resultados % i E
Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Oler Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias ‘%__ )
mg/l NTU usfem oC NMP/100ml NMP/100mI UFC/ml
METODO COURMETRICD 0P0 TURBSILIANT 1100IR SENSORIAL SM 4500 Hell SM 9221 ABC SM G221 ABCE SMIZ154
0,4 0,31 223,0 No objetable | No objetable | 6,96 | 29,2 <1,1 <11 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1
Seglin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisidn
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
JUFC: Unidades formadoras de colonias
_m_ Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA 'Y HORA
Espol.RAP.0522-018/2016 23/FEBRERO/2017 10H50
COOP. ESMERALDAS CHIQUITO MZ.B7 SL.3 - SRA. AMBAR NARANJO
Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH ¥ Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU usfem o NMP/100m| NMP/100m| UFC/ml
METO00 COURIMETRICO DFD TURBSLIANT 110010 SENSORIAL M 4500 HeB SM 5221 ABC SMEZZLABCE SM 2154
0,4 0,28 222,0 No objetable | No objetable | 7,28 _ 28,4 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a15 5 No objetabl No objetabl <1,1
Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
JUFC: Unidades formadoras de colonias
_m_ Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
R /_ P W i \
5 % "% féT - et )
Ing. Maria Teresd Amador M.
ACREDITACION N* OAE LE IC 05-003

Dra ajafia Jurado
Directora General y Gerente Técnico

Gerente de Calidad



LABORATORIO PROTAL-ESPOL

Dra

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 018/2016

Codigo de muestra

FECHA Y HORA

Espol.RAP.0523-018/2016

23/FEBRERO/2017

11HO5

COOP. ESMERALDAS CHIQUITO (GUASMO OESTE) MZ.4409 SL.43 - SR. VICENTE GREGORIO ALVARADO SANCHEZ

TOMA DE MUESTRA 23/02/2017 Pag 3/6

Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T3 Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobia;
mg/fl NTU usfem °C NMEP/100mi NMP/100ml| UFC/ml
METODO COURIMETRICO DFD | TURBIELIANT 110018 SENSORIAL SM 450018 SMSTT1 ABC SM 9221 RBCE sme21sA
0,4 0,30 221,0 No objetable | No objetable | 6,92 _ 28,8 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a 1,5 5 No objetabl No objetabl <1,1
Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
_m_ Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0524-018/2016 23/FEBRERO/2017 11H20
COOP. COMANDANTE DURO MZ.B7 SL.08 - SRA. PATRICIA MONTOYA
Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH i3 Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
meg/l NTU psfem eC NMP/100mi NMP/100m| UFC/mi
METODO COURIMETRICO DPD | TURBSQUANT 11001k SENSORIAL SM 4500 HiB SM9221 ABC SM 5221 ABCE SME21S
0,4 0,51 220,0 No objetable | No objetable | 7,21 _ 28,7 <1 <1,1 <1,0
0,302 1,5 5 No objetable No objetable <1,1

Seglin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisién

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

ajafia Jurado

Directora General y Gerente Técnico

\N‘m\\mﬂ\ﬁ@m“ 73

Ing. Maria Teresa Amador M.

Gerente de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003



LABORATORIO PROTAL-ESPOL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 018/2016 TOMA DE MUESTRA 23/02/2017 Pég 4/6

Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0525-018/2016 23/FEBRERO/2017 11H37
COOP. ESMERALDAS LIBRE MZ.4346 SL.16 - SRA, JENNY CEDENO
Resultados

Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias

mg/l NTU usfem oC NMP/100ml| NMP/100m| UFC/ml
METODD COLIRIMETRICD DPD TURBIGUANT 11008 SENSORIAL SMASD0 HB SM322] ABC SM 9221 ABCE SMI2154

0,4 0,34 218,0 No objetable | No objetable | 6,70 _ 28,7 <1,1 <1,1 <1,0

0,30a 1,5 5 No objetabl No objetabl <1,1

Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0526-018/2016 23/FEBRERO/2017 | 12HO5
COOP. ESMERALDAS LIBRE MZ.K11 SL.4 - SRA. MARTHA ARIAS
Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
me/| NTU usfem oc NMP/100m NMP/100mi UFC/ml
METODE COLRIMETRICO DRD TURBSOUANT 11001K SENSORIAL M AS00HB SMI2T] ABC M 5221 ABCE SMEAT15A
0,4 0,27 221,0 No objetable | No objetable | 6,80 | 30,0 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a 1,5 5 No objetable No objetable <1,1

Seguin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisién

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausendia de bacterias coliformes

JUFC: Unidades formadoras de colonias

_m_ Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

=

Dra. Q_._.m‘mﬁ%._:an_o

Directora General y Gerente Técnico

Gerente de Calidad

ACREDITACION N°® OAE LE IC 05-003



LABORATORIO PROTAL-ESPOL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 018/2016

TOMA DE MUESTRA 23/02/2017 Pag 5/6

Codigo de muestra

FECHA Y HORA

23/FEBRERO/2017

Espol.RAP.0527-018/2016

| 12H20

COOP. DIGNIDAD POPULAR MZ.4451 SL.11 - SRA. ANABEL MENDOZA RUIZ

Dra:

Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH & Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU psfem o NMP/100m| NMP/100m| UFC/ml
METODO COLRIMETRICD DPD TURBIOUANT 110018 SENSORIAL SM 4500 H+8 SM 21 ABC 5M 9221 ABCE SME215A
0,4 0,42 215,0 No objetable | No objetable | 7,36 _ 29,5 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No objetabl Mo objetabl <1,1
Seglin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
JUFC: Unidades formadoras de colonias
_m_ Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0528-018/2016 23/FEBREROQ/2017 _ 12H37
COOP. DIGNIDAD POPULAR MZ.55 SL.33 - SRA. FAUSTINA HERNANDEZ
Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU us/fem oC NMPf100ml NMP/100mI UFC/ml
METODO COLRIMETRICO OFD TURBIOLANT 11001 SENSORIAL SM 4500 H+B SM 9221 ABC M 5221 ABCE SM 92154
0,4 0,49 213,0 No objetable | No objetable | 6,80 _ 29,6 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No objetabi No objetabl <1,1

Seglin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

JUFC: Unidades formadoras de colonias

E@E& Requisitos son proporcionados por el cliente

//

ajaiia Jurado

Directora General y Gerente Técnico

Gerente de Calidad

ACREDITACION N* OAE LE IC 05-003



LABORATORIO PROTAL-ESPOL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 018/2016

TOMA DE MUESTRA 23/02/2017 Pag 6/6

Codigo de muestra FECHA Y HORA - ¥ o e
Espol.RAP.0529-018/2016 23/FEBRERO/2017 _ 12H55 . %5 4
COOP. LUZ DEL GUAYAS MZ.4092 SL.1 - SRA. ANITA ALEMANIA TORRES
Resultados
Cloro libre residual  Turbledad Conductividad Clor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mefl NTU pSfem °C NMP/100mI NMP/100m| UFC/ml |
METODO COURMETRICO BPD | TURBIGUANT 110018 SENSORIAL SM 4500 Heb szl ABC stiuza ABCE SMaz154 4
03 0,31 217,0 No objetable | No objetable | 6,83 | 29,7 <11 <11 <1,0 g
0,302 1,5 5 Mo objetable No objetable <1,1 . __
Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision il
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente 8 sl
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0530-018/2016 23/FEBRERO/2017 13H14
COOP. MELIDA SALAMEA DE TOBAR MZ.6 SL.1 - SRA. MARICELA ROBINS
Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU usfem o NMP/100mi NMP/100ml UFC/mi
METO00 COURMETRICO 0P | TURBICAMNT 110000 SENSORIAL SM 4500 HeB SMI221 ABC 5M 3221 ABCE SM 92154
04 0,38 219,0 No objetable | No objetable | 6,72 _ 29,6 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a 15 5 No objetable No objetable <1,1
Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
JUFC: Unidades formadoras de colonias
_ﬂoqq_\mhp#_rom Requisitos son proporcionados por el cliente
Ao

Dra:
Directora General y Gerente Técnico

Gerente'de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003



