LABORATORIO PROTAL-ESPOL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 059/2017

TOMA DE MUESTRA 26/07/2017 Pag 1/5

Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RPAP.0011-059/2017 26/07/2017 _ 09H30
RECINTO CERECITA MZ.1 SL.2 VIA A LA COSTA- SR. MODESTO BERMUDEZ
Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU HSfem LT NMP/100m] NMP/100m| UFC/ml
METODG O OPD 11001R SENSORIAL SMAS00 H-8 SME2I1 ABC SM 5221 ABLE SM 92154
0,4 1,04 227,0 No objetable | No objetable | 7,75 | 25,5 <11 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1
Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
Observaciones:
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
JUFC: Unidades formadoras de colonias
_m ormato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RPAP.0012-059/2017 26/07/2017 09H45
RECINTO CERECITA MZ.3 SL.6 VIA A LA COSTA- SR. MILTON TORRES
Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Clor Sabor pH i Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/fl NTU HSfem oC NMP/100m| NMP/100m| UFC/ml
METODO COURIMETRICODRD | TURBSCILANT 11000 SENSORIAL SMASDIHIE SMBE21ABC SMI221 ABCE A A215A
1,1 1,01 2,3 No objetable | No objetable | 7,72 _ 27,0 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No ohjetable <1,1
Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
Observaciones:
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

JUFC: Unidades formadoras de colonias

ﬁ_ Formato y los Requisitos son proporcionados por el diente

&

Dra. Gloria Bajafia Jurado
Directora General y Gerente Técnico

. \II\..« .r.r\...ﬁl.,n.r.ﬂ\\t.l. P o
Ing. Maria Teresa Amador M.
Gerente de Calidad
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Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RPAP.0013-059/2017 26/07/2017 | 10HO0 — o
RECINTO CERECITA MZ.13 SL.25 VIA A LA COSTA- SR. BOLIVAR VILLON ¥ i
_ GiEw
Resultados : e
/ nt %
Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Olor Sabor PH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias g .
mg/l NTU psfem oC NMP/100ml| NMP/100m| UFC/mi ..nw.
METODO COURMETRICO DPD | TURBIGLIANT 1100IR SENSORIAL SMAS00 HeB SM 9221 ABC SM 9221 ABCE M 92154 h-..n
0,5 0,92 232,0 No objetable | No objetable | 7,72 — 26,9 <1,1 <1,1 <1,0 i
0,30a15 5 No objetabl No objetabl <1,1 ‘&)
Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisidn o u..
pe : A h_
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales -
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes 3 :
UFC: Unidades formadoras de colonias — !
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente =
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RPAP.0014-059/2017 26/07/2017 _ 10H30
UFEMIA SANTOS
Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobiz
meg/l NTU wsfcm ac NMP/100ml NMP/100m] UEC/ml
METODO COLIMMETRICO 06D | TURBMILANT 110000 SENSORIAL SM 4500 HeB SM 221 ABC SM XL ABCE S 82154
0,7 0,90 212,0 No objetable | No objetable | 7,84 _ 27,3 <1,1 <1,1 <1,0
f0.30a15 5 No objetable No objetable <1,1

Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

\%.\\Mm m.\m.\.

Ing. Maria Tepésa Amador M.
Gerente de Calidad
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Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

JUFC: Unidades formadoras de colonias

_m_ Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RPAP.0015-059/2017 26/07/2017 _ 10H40
PARROQUIA PROGRESO MZ.22 SL.14 VIA A LA COSTA- SRA. ANGELICA BORBOR
Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor PH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU pSfem L-Tof NMP/100ml NMP/100ml UFC/ml
METODO COLINMETRICO bPD | TURBIQUANT 11001R SENSORIAL 5M 4500 HeB SMI9221 ABC SM 9221 ABCE SMBzisA
0,9 0,82 210,0 No objetable | No objetable | 7,79 [ 26,5 <1,1 <1,1 <1,0
030215 5 No cbjetabl No objetabl <1,1
Seguin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
_m Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RPAP.0016-059/2017 26/07/2017 10H50
IPARROQUIA PROGRESO-MZ.27 SL.15 VIA A LA COSTA-S/N-
Resultados g
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor PH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias /
mg/l NTU pSfem [T NMP/100ml NMP/100m) UEC/mi
METODD COURIMETRCO DFD | TURBIGUANT 11001 SENSORIAL SMA500 el SME221 ABC SMA221ABCE SME2154
0,5 0,71 211,0 No objetable | No objetable | 7,77 | 25,2 <1,1 <11 <1,0
0,302 15 5 No objetable No objetable <1,1

Directora General y Gerente Técnico
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Ing. Maria Tere;
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Gerente de Calidad
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Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RPAP.0017-059/2017 26/07/2017 11H00
PARROQUIA PROGRESO MZ.41 S5L.9 VIA A LA COSTA- SRA. MARIA AUXILIADORA TUMBACO
Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH + Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
meg/l NTU usfem eC NMP/100m| NMP/100ml| UFC/ml
METODD COURMETRICD DFD TURBICILMANT 110018 SENSORIAL SM 4500 HeB SM3221 ABC SM9221 ABCE SM 92158
0,6 0,83 210,0 No objetable | No objetable | 7,88 | 26,9 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a15 5 No objetable No objetable <11
Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerébias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
JUFC: Unidades formadoras de colonias )
_m_ Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente 1—
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RPAP.0018-059/2017 26/07/2017 11H15
PARROQUIA PROGRESO - BARRIO CARIBE FRENTE AL ESTADIO. VIA A LA COSTA- SRA. JESSICA ANASTACIO
Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH 4 Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
g/l NTU H5fem eC NMP/100mI NMP/100m| UFC/ml
ME TRICODPD | TURBIUANT 11001k SENSORIAL SM 4500 HiB M 5221 ABC SM 9221 ABCE SM 92154
0,6 0,77 211,0 No objetable | No objetable | 7,94 _ 25,2 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a 1,5 5 No objetabl No objetabl <1,1
Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerébias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias

|El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Dra. jafia Jurado €
Directora General y Gerente Técnico

Gerente de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003
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Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RPAP.0019-059/2017 26/07/2017 11H35
PARROQUIA PROGRESO MZ.55 SL.12 VIA A LA COSTA- SRA. ANGELITA REYES
Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU uSfem -Tel NMP/100ml| NMP/100m| UFC/ml
METODD COLIRIME TRICD DFD TURRICILIANT 11006 SENSORIAL M 4500 Hell SM3221 ABC M 8721 ABCE SMEIGA
0,6 0,75 211,0 No objetable | No objetable | 7,94 | 26,9 <1,1 <11 <1,0
0,302 15 5 No objetabl No objetabl <1,1
Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

JUFC: Unidades formadoras de colonias

_m_ Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RPAP.0020-059/2017 26/07/2017 12H00
PARROQUIA PROGRESO MZ.44 5L.2 VIA A LA COSTA- SR. MAURO JACINTO URDAMIGO
Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Olor o pH T Goliformes-totale Cotif o 3 i
mg/l NTU uSfem oC NMP/100m| NMP/100ml UFC/ml
METODO COLIRIMETRIEO DPD | TURBIGIUANT 11001R SENSORIAL SMAS00HB SM 3221 ABC 5M 5221 ABCE SMAZ154
0,8 0,81 215,0 No objetable | No objetable | 7,77 | 27,8 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a15 5 No objetable No objetable <1,1
Seglin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
- -~ S Y N
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“Ing. Maria Teresa’Amador M.

Directora General y Gerente Técnico Gerente de Calidad
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