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Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0071-059/2017 27/07/2017 _ 10H15
CDLA. PRADERA 2 MZ.D-37 VILLA.21 (ESQ) - FLIA. GUTIERREZ GUAICA
Resultados

Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH 4 Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias W'..mr

meg/l NTU uSfem 2C NMP/100m| NMP/100mI UFC/ml
METODO COIRIMETRICO RO TURBIGUANT 11008 SENSORIAL A 4500 HeB SM 9221 ABC M 9221 ABCE SME215A

0,6 1,46 162,3 No objetable | No objetable | 7,70 _ 26,0 <1,1 <1,1 <1,0

0,30a1,5 5 No objetabl No objetabl <1,1

Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisién

Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

_m_ Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0072-059/2017 27/07/2017 _ 10H30
|cDLA. PRADERA 2 MZ.D-11 VILLA.21 - SRA. BEATRIZ VALLE VERA
Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Olor Sabor PH i Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU Wsfem oC NMP/100ml NMP/100m| UFC/ml
METODD COURMETRICD 09D TORBIIANT 1100 SENSORTAL S AS0 b SM 5221 ABC 5M 9221 ABCE SM 2154
0,8 0,91 167,7 No objetable | No objetable | 7,68 _ 26,7 <1,1 <1,1 <1,0
0,302 1,5 5 No objetable No objetable <1,1

Seglin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisién

Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

|El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

" i
=
Ing. Maria Teresd Amador M.
Directora General y Gerente Técnico Gerente de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003
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Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0073-059/2017 27/07/2017 _ 10H45
CDLA. PRADERA 2 MZ.D-90 VILLA.4 - FLIA. TROYA ANDRADE
Resultados i
Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobilas
mg/fl NTU pSfem aC NMP/100m| NMP/100ml UFC/m|
METCOO COURIMETRICDDPD | TURSICLUANT 11001 SENSORIAL S 4500 et SM 9221 ABC 5221 ABCE SME2154 -
0,7 0,91 160,0 No objetable | No objetable | 7,71 _ 26,3 <1,1 <1,1 <1,0 wL ()

f0,30a 1,5 5 No objetable No objetable <1,1

Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes g

JUFC: Unidades formadoras de colonias -

—m_ Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0074-059/2017 27/07/2017 11H00
CDLA. PRADERA 3 MZ.D-101 VILLA.2 - SR. EDISON GANCHALA CAICEDO
Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
meg/l NTU usfem °C NMP/100ml NMP/100ml UFC/ml
WETano courive tRico pep | TuRBIGUANT 11008 SENSORIAL sM 4500 tha Swmsz21 ABC sMa221 ance sMa2ise
0,4 0,80 171,4 No objetable | No objetable | 7,56 | 24,9 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a15 5 No objetabl No objetabl <1,1

Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

JEl Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

LA o 7
e A e
Ing. Maria Terésa Amador M.
Directora General y Gerente Técnico Gerente de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003
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Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0075-059/2017 27/07/2017 11H15
CDLA. PRADERA 3 MZ.D-108 VILLA.20 - FLIA. RIERA RAMIREZ
Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Clor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU pSfem ec NMP/100ml NMP/100mi UFC/mi
METODO COURIMETRICO PO | TURBICILANT 11001k SENSORIAL M 4500 HeB SMO271 ABC SM 5221 ABCE M 52158
0,5 0,95 189,4 No objetable | No objetable | 7,80 _ 24,2 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1
Seguin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFE: Unidades formadoras de colonias
—m_ Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0076-059/2017 27/07/2017 [ 11H30 ,
CDLA. PRADERA 3 MZ.D-13 VILLA.4 - FLIA. COELLO PAREDES -
Resultados |
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Clor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias : .
mg/l NTU HS/em oC NMP/100m| NMP/100m| UFC/ml
METODO COLIRIMETRICO DPD TURBIILAANT 1100IR SENSORIAL 5M 4500 H+B M 9221 ABC SM 9221 ABCE SMBZISA .”__
0,8 1,05 162,7 No objetable | No objetable | 7,82 _ 26,5 <1,1 <11 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1

Seglin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

JUFC: Unidades formadoras de colonias

— Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

ajana Jurado

Directora General y Gerente Técnico

Ing. Maria Teresa Amador M.
Gerente de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003
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Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0077-059/2017 27/07/2017 11H45
CDLA. URBASUR MZ.4 VILLA.16 - SR. RAMIRO FLORES
Resultados
Cloro libre residual Turbledad Conductividad Olor Sabor pH ¥ Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU usfem f-Td NMP/100m| NMP/100ml UFC/ml
METODO COURMETRICO DR | TURBIGUANT 1100 SENSORIAL SM 2500 Hel sMa221 ABc sM 221 ABCE sMszis
0,8 0,77 184,6 No objetable | No objetable | 7,67 _ 24,4 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1
Seguin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisién
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
_m_ Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0078-059/2017 27/07/2017 12H00
COOP. CASITAS DEL GUASMO MZ.06 5L.12 - SRA. ANITA VALENCIA ALAVA
Resultados e B e
Cloro libre residual Turbledad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobia ;
mg/l NTU uSfem oC NMP/100m| NMP/100ml| UFC/ml
METGD0 COLRMMETRICD DFD | TURBIIGART 11001 SENSORTAL SHASEO - 9321 ABC SM 9271 ABCE sma2158
0,7 1,01 162,4 No objetable | No objetable | 7,64 _ 26,4 <1,1 <1,1 <1,0
0,303 15 5 No ohjetable No objetable <1,1

Segln Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

-m_ Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Directora General y Gerente Técnico

* Ing. Marfa Teresa/Amador M.

Gerente de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003
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Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0079-059/2017 27/07/2017 12H15
COOP. CASITAS DEL GUASMO MZ.16 SL.10 - FLIA. BUSTOS BARROSO
Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/| NTU HSfem oC NMP/100m| NMP/100mi UFC/mi
METORO COURIMETRICO DPD | TURBICILIANT 11006k SENSORIAL SM 4500 HeB SMU2H ABC SME221 ABCE SMAZISA
0,8 0,95 162,5 No objetable | No objetable | 7,72 _ 26,6 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a15 5 No objetable No objetable <1,1
Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
JUFC: Unidades formadoras de colonias
_m_ Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0080-059/2017 27/07/2017 _ 12H30 B
COOP. CASITAS DEL GUASMO MZ.23 SL.4 - FLIA. BELLO TOMALA
Resultados
Cloro libre residual Turbledad Conductividad Clor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
=4l NTO HS/Em aC NMF/100mI NMP/i00mI UFC/ml
METODO COLs O orD 110018 SENSORIAL SM 4500 HeB SM 8221 ABC SM8221 ABCE SMI2154
0,6 1,09 161,5 No objetable | No objetable | 7,68 | 25,9 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1
Segln Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formate-y.Jos Requisitos son proporcionados por el cliente

Coroeio S —

Ing. Maria Teresa Amador M.
Gerente de Calidad

Directora General y Gerente Técnico ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003



