LABORATORIO PROTAL - ESPOL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 037/2014

TOMA DE MUESTRA 22.05.2014 Pag. 1/1

CLORO LIBRE RESIDUAL E INFORMACION MICROBIOLOGICA 25/09/14

LIMITE CLORO LIBRE RESIDUAL
= Series2
FISICO QUIMICO MICROBIOLOGICO L6 _ = Series3
CLORO LIBRE RESIDUAL Coliformes Totales | Coliformes fecales | B.aerobias| 1,4 i Sk
MINIMO MAXIMO NWP/100m! NVIP/100mI vrom | 15 4
: = o = Series5
0,3 15 e 7 1,0 - Series6
MUESTRA RESULTADOS ,
Espol.RAP.0271-037/2014 0,5 <11 <11 <10 |98 1 SeE
Espol.RAP.0272-037/2014 0,5 <1,1 <1,1 <1,0 0,6 Series8
Espol.RAP.0273-037/2014 0,6 <1,1 <1,1 <1,0 0.4 Series9
Espol.RAP.0274-037/2014 0,6 <1,1 <1,1 1,7x 10" o Series10
Espol.RAP.0275-037/2014 0,5 <1,1 <1,1 3,0x10° | Series1l
Espol.RAP.0276-037/2014 0,6 <1,1 <1,1 <1,0 0,0
Espol.RAP.0277-037/2014 0,4 <11 <11 2,0 x 10° MINIMO | maxvo
Espol.RAP.0278-037/2014 0,4 <1,1 <1,1 4,0x10° {CLORO LIBRE RESIDUAL
Espol.RAP.0279-037/2014 0,5 <1,1 <1, 3,0x10°
Espol.RAP.0280-037/2014 0,5 <1,1 <1,1 <1,0

NOTA: Los 10 puntos analizados, el Cloro Libre Residual cumple con los requisitos de la Norma INEN 1 108: 2011 Cuarta revisidn

Con relacién al Sabor y Olor, de los 10 puntos analizados en la RAP, se puede evidenciar en Olor y Sabor es No objetable

Los Microbiolégicos de 10 puntos analizados, cumplen con los requisitos de la Norma INEN 1 108: 2011 Cuarta revisién

Directora General y Gerente Técnico



LABORATORIO PROTAL-ESPOL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 037/2014

Codigo de muestra

FECHA'Y HORA

Espol.RAP.0279-037/2014

25/SEPTIEMBRE/2014 12H05

FRANCISCO SEGURA # 351 ENTRE CALLE 16 Y CALLE 15. SR.SANCHES MONTOYA MAXIMO.

TOMA DE MUESTRA 29/05/2014 Pag 5/5

Segln Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revisién

Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Directora General y Gerente Técnico

{
I

Gerente de Calidad

ng. Maria Teresa Amador M.

Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias ¥ ‘
mg/| NTU oC NMP/100ml| NMP/100ml| UFC/ml :
METODO COLRIMETRICO 0PD |  TURBIGUANT T100IR SENSORIAL $M 4500 Hs B SM 921 ASC MSALLABCE L - SALERL bl \
0,5 0,62 No objetable | Noobjetable | 7,20 | 28,1 <1,1 <11 3,0x10° : 1 E —§ ,
0,3021,5 5 No objetable No objetable <1,1 = _ i | LI
Segin Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revisién i * 111
Observaciones: = | : t AR
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerébias totales s g k
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes ]
UFC: Unidades formadoras de colonias R
El Formato v los Requisitos son preporcionados por el cliente e
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0280-037/2014 25/SEPTIEMBRE/2014 12H10
CALLE C. #608 ENTRE CALLE 16 Y CALLE 15. LANDAVEREA CHAVEZ MARIA LUISA. :
Resultados i

Cloro libre residual Turbiedad Olor Sabor pH T: Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias Sl

me/! NTU oc NMP/100mI NMP/100ml UFC/ml . e »
METODO COLIRIMETRICO0PD | TURBIQUANT L100IR SENSCORIAL SM 4500 H4B 5M 5221 ABC SM 0221 ABCE SM 92154

0,5 0,60 No objetable | No objetable | 7,50 | 27,3 <1,1 <1,1 <1,0 i

0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1

ACREDITACION N°® OAE LE IC 03-005



LABORATORIO PROTAL-ESPOL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 037/2014 TOMA DE MUESTRA 29/05/2014 Pég 4/5

Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0277-037/2014 25/SEPTIEMBRE/2014 11H45

19 AVA #0505 ENTRE FRANCISCO SEGURA Y SEDALANA. SR. CARRERA MAZZINI CARLOS.

Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
3 .
mg/fl NTU oC NMP/100m| NMP/100m| UFC/ml :
METODO COLIRIMETRICO DPO. TURBIQUANT 1100iR SENSORIAL S 4500 HeB 5M 9221 ABC $M 9221 ABCE M 92154
0,4 0,57 No objetable | No objetable | 7,70 | 27,3 <1,1 <1,1 2,0x10°
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1

Segun Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revisién

Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerébias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Codigo de muestra FECHAY HORA
Espol.RAP.0278-037/2014 25/SEPTIEMBRE/2014 12H00

CALLEJON PARRA #0307. PB. ENTRE CALLE 17 Y CALLE 18. SR. MOREIRA CASTRO CECILIO.

Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias |
mg/! NTU eC NMP/100ml NMP/100m| UFC/ml
METODO COLIRIMETRICO DPD TURBIQUANT 11007 SENSORIAL SM 4500 Hed 5M 9221 ASC SM 9221 ABCE SM9215A
0,4 0,57 No objetable | Noobjetable | 7,28 | 27,5 <11 <11 4,0x10°
030315 5 No objetable No objetable <1,1

Seglin Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revision

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerébias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Reguisitos son proporcionados por el cliente

Dra. Gloria Bajafia Jurado { Ing. Maria Teresa Amador M.

Directora General y Gerente Técnico Gerente de Calidad ACREDITACION N° OAE LE IC 03-005



LABORATORIO PROTAL-ESPOL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 037/2014

TOMA DE MUESTRA 29/05/2014 Pag 3/5

Codigo de muestra

FECHA Y HORA

Espol.RAP.0275-037/2014

25/SEPTIEMBRE/2014 11H15

CHEMBERS (SEDALANA) # 4137 PB ENTRE CALLES 29AVA'Y

31 AVA. SRA. VILLALVA LAZO ROSA.

Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU °C NMP/100m| NMP/100ml| UFC/ml
METODO COLIRIMETRICE DPD TURBIQUANT 11001k SENSORIAL SM 4500 H4B SM 9221 ABC $M 9221 ABCE SM921SA
0,5 0,57 No objetable | No objetable | 7,50 _ 28,5 <1,1 <1,1 3,0x 10°
0,68 No objetable No objetable <1,1
Seglin Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revision
Observaciones:
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA

Espol.RAP.0276-037/2014

25/SEPTIEMBRE/2014 11H35

SEDALANA ENTRE CALLE 22 Y CALLE 21. SR

MERO MOREIRA CARLOS HUGO.

Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU eC NMP/100m| NMP/100ml UFC/ml
METO00 COURIMETRICO 0P | TURBIGUANT 110013 SENSORIAL M 450048 M S221 ABC 549221 ABCE $M92154
0,6 0,65 No objetable | Noobjetable | 7,22 | 26,8 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1

Seglin Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revision

Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

na Jurado

Directora General y Gerente Técnico

&

\%\mx?&w C L8z

Ing. Maria Teresa Amador M.
Gerente de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 03-005



LABORATORIO PROTAL-ESPOL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 037/2014

Codigo de muestra

FECHA Y HORA

Espol.RAP.0273-037/2014

25/SEPTIEMBRE/2014 10H35

OCONNORS # 534 ENTRE CALLE 29 Y CALLE 31. OCHOA VD

A. DE ARIAS ARIAS.

=

an

TOMA DE MUESTRA 29/05/2014 Pag 2/5

Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Olor Sabor pH i Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU [T NMP/100ml| NMP/100mi UFC/ml
METORO COLIRIMETRICO DPD TURBIQUANT 110018 SENSORIAL SM 4500 H+8 SM 9221 ABC SM 9221 ABCE SM 92154
0,6 0,90 No objetable | No objetable | 7,35 | 26,5 <1,1 <1,1 <1,0
0,3081,5 5 No objetable No objetable <1,1
Segin Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revision
Observaciones:
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y les Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA
mmﬂo_.mbv.omuh.oww\moup 25/SEPTIEMBRE/2014 11HO0O
CJON. PARRA #1623 PB. ENTRE 29AVA. Y CJON 31. SRA. DOMINGUEZ RIVERA MERCEDES JENNY.
Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Olor Sabor pH 25 Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU oC NMP/100ml NMP/100m] UFC/ml
METODO COLIRIMETRICO BPO TURBIQUANT 110018 SENSORIAL SM 4500 Hed SM 9221 ABC SM 9221 ABCE SMI 92154
0,6 0,67 No objetable | No objetable | 7,12 _ 27,0 <1,1 <11 1,7 % 10
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1

Seglin Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revisién

Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Dra.

fa Bajafia Jurado

Directora General y Gerente Técnico

Ing. Maria Teresa Amador M.
Gerente de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 03-005



LABORATORIO PROTAL-ESPOL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 037/2014

Codigo de muestra

FECHA Y HORA

Espol.RAP.0271-037/2014

25/SEPTIEMBRE/2014 09H50

OCONNORS ENTRE CALLE 29 Y CALLE 31. SR. MADERO PLAZA BRIGIDA.

TOMA DE MUESTRA 29/05/2014 Pég 1/5

Resultados
Cloro libre residual ~ Turbiedad Olor Sabor pH T Coliformes Totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias. ,.\ L.
mg/l NTU ec NMP/100ml NMP/100m! UFC/ml 2 :
METEO0 COURMETRICODPD | TURBIGUANT 11608 SENSORIAL SM 4500 HeB Swez1 AR M 5221 ABCE smazisa ,ﬁ
0,5 1,09 No objetable | No objetable | 7,30 | 26,0 <1,1 <1,1 <1,0 =
0,30a1,5 5 No objetable No objetable |I <1,1 2 3
Segln Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revision
Observaciones: T
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales s s :
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colanias
£l Formato v los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0272-037/2014 25/SEPTIEMBRE/2014 10H20
OCONNORS # 0522 ENTRE CALLE 29 Y CALLE 31. SR. MANUEL GUILLERMO VERA VERA. e 4 B
Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Qlor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias o
mg/l NTU °C NMP/100ml NMP/100m| UFC/ml ;
METODO COLIRIMETRICO DPO TURBIQUANT 11001 SENSORIAL M 4500 a8 5M 9221 ABC 5M 9221 ASCE SM 92154 M
0,5 1,46 No objetable | No objetable | 7,31 _ 26,7 <1,1 <1,1 <1,0 £ 2
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1 * e\
Segun Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revisién oY B

Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Drac

Directora General y Gerente Técnico

Ing. Maria Teresa Argador M.

Gerente de Calidad

ACREDITACION N°® OAE LE IC 03-005



