LABORATORIO PROTAL-ESPOL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 018/2016

TOMA DE MUESTRA 08/04/2016 Pag 1/5

Codigo de muestra

FECHA Y HORA

Espol.RAP.0041-018/2016

08/ABRIL/2016

10H00

GUASMO CENTRAL- COOP. FLOR DEL GUASMO MZ:12 ; SL: 16 - FAMILIA:

MERO MOREIRA

Resultados

Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Qlor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias

mg/l NTU usfem oc NMP/100m| NMP/100m! UFC/ml
METODO COURIMETRICO 0PD | TURBIQUANT 1100I8 SENSORIAL SM 4500 HiD SM 9221 ABC SM 9221 ABCE SM 92154

13 0,34 158,2 No objetable | No objetable | 6,70 _ 28,4 <1,1 <1,1 <1,0 .
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1
Segdn Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision i : A
Observaciones: o
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato v los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0042-018/2016 08/ABRIL/2016 10H15

GUASMO CENTRAL- COOP. FLOR DEL GUASMOQ MZ:6 ; SL: 14 - F,

AMILIA: PAGUYA VARGAS

Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU pS/em oC NMP/100ml NMP/100ml UFC/ml
METODO COURMMETRICO DPC | TURBIQUANT 1100tR SENSORIAL SM 500 HeB SM 9221 ABC SM 9221 ABCE SM 92154
13 0,46 158,6 No objetable | No objetable | 6,65 _ 28,2 <153 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1

Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato vy los Requisitos s

on proporcionados por el cliente

ajafia Jurado
Directora General y Gerente Técnico

Ing. Marfa Teresa Amador M.

Gerente de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003



LABORATORIO PROTAL-ESPOL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 018/2016

Codigo de muestra

FECHA Y HORA

Espol.RAP.0043-018/2016

08/ABRIL/2016

10H30

COOP. LOS ULTIMOS SEREMOS LOS PRIMEROS- MZ. H SL.5 FAMILIA: MATA CHILAN

TOMA DE MUESTRA 08/04/2016 Pag 2/5

Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Oler Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/! NTU pS/em °C NMP/100ml NMP/100m! UFC/ml
METODO COURIMETRICO D0 | TURBIQUANT 1100 SENSORIAL Mo w9221 Asc Sms2z1ABCE M 5215
13 0,21 158,7 No objetable | No objetable | 6,96 _ 28,5 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1
Segulin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisién
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son propercionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0044-018/2016 08/ABRIL/2016 10H45
COOP. LOS ULTIMOS SEREMOS LOS PRIMEROS- MZ. C SL.3 FAMILIA: CORNEJO ZAPATA
Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aercbias
meg/l NTU uS/em eC NMP/100ml NMP/100ml UFC/ml
METODO COLRMETRICO DPD | TURBICUANT 1100 SENSORIAL M ASO0HeB M 9721 ABC SM 9242 ABCE sMoT1sA
1.1 0,23 159,0 No objetable | No objetable | 6,73 _ 28,4 <11 <1,1 2,0x10%0
0,30a1,5 5 No objetable No cbjetable <1,1

Segln Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Dra. GIGria Bajafia Jurado
Directora General y Gerente Técnico

Azl L7
\_:m. Maria Teresa' Amador M.
Gerente de Calidad

/
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LABORATORIO PROTAL-ESPOL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 018/2016

TOMA DE MUESTRA 08/04/2016 P4g 3/5

Codigo de muestra

FECHA Y HORA

Espol.RAP.0045-018/2016

08/ABRIL/2016

10H50

COQP. 3 DE NOVIEMBRE- MZ.03 SL.12 - SRA. MARIA CAROLA LOPEZ

Espol.RAP.0046-018/2016

Resultados
Clore libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales | Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU usfem °C NMP/100m| NMP/100m| UFC/ml
METODO COURIMETRICO PO | TURBIGUANT 1100R SENSORIAL M AS00 Hed 509221 ABC SM 9221 ABCE SMAaIsA
1,3 0,46 158,6 No objetable | No objetable | 6,77 _ 29,0 <1,1 <1,1 <10
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1
Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisién
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA
08/ABRIL/2016 11HO5

COO. POBLADORES SIN TIERRA - MZ: 01 ; SL: 06 - FAMILIA: VACA PICO

Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU uSfem °C NMP/100m NMP/100ml UFC/ml
METODO COUAIMETRICO DPD | TURBIQUANT 110013 SENSORIAL A 4500 Hell M 9221 ABC M 9221 ABCE SMO215A
0,35 159,2 No objetable | No objetable [ 6,96 _ 28,4 <1,1 <1,1 <1,0
030al5 5 No objetable No objetable <1,1

Segtin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisién

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

|El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

fia Bajafia Jurado

Directora General y Gerente Técnico

ng. Maria Teresa Amador M.
Gerente de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003



LABORATORIO PROTAL-ESPOL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 018/2016

Codigo de muestra

FECHA Y HORA

Espol.RAP.0047-018/2016

08/ABRIL/2016

11H20

COOP. ECUADOR - MZ: 1796 ; SL: 04 - FAMILIA: PENAFIEL BEDOYA

Resultados

Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T; Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias

mg/l NTU nS/em °C NMP/100m! NMP/100m| UFC/ml
METODO COURIMETRICO CPD | TURBIGUANT 120018 SENSORIAL SM 4500 Hel M 9221 ABC SM 9221 ABCE SM 92154

12 0,39 159,2 No objetable | No objetable | 6,62 M 28,5 <1,1 <1,1 4,0x10°0
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1
Segln Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisidn
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aercbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato v los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0048-018/2016 08/ABRIL/2016 11H35

COOP. PERLA DEL SUR - MZ: 03; SL: 22 - FAMILIA: ANDRADE ZAMBRANO

Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
meg/! NTU uS/em oC NMP/100ml NMP/100ml UFC/ml
METODO COURIMETRICO 0RO TURBIQUANT 11006 SENSORIAL SM 4500 HeBl M 9221 ABC SM 9228 ABCE SM 9215
132 0,64 159,2 No objetable | No objetable | 6,96 _ 28,8 <1,1 <11 <1,0
0,30a1,5 5 Mo objetable No objetable <1,1

Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerébias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadcras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Dres ajana Jurado
Directora General y Gerente Técnico

Ing. Maria Teresa’Amador M.
Gerente de Calidad

ACREDITACION N* OAE LE IC 05-003
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LABORATORIO PROTAL-ESPOL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 018/2016

Dra.

Codigo de muestra

FECHA Y HORA

Espol.RAP.0049-018/2016

08/ABRIL/2016

11H50

COOP. FUNDACION DE GUAYAQUIL- MZ: 7; SL: 11 - FAMILIA: TORRES RODRIGUEZ

TOMA DE MUESTRA 08/04/2016 Pag 5/5

Espol.RAP.0050-018/2016

Resultados

Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH {: Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias

mg/l NTU HS/em oC NMP/100ml NMP/100m| UFC/ml
METODO COURIMETRICO DPO TURBIQUANT 10067 SENSORIAL SM 4500 HeB SM 9221 ASC $M 9221 ASCE SMG21SA

a0 | 0,40 202,0 No objetable | No objetable | 6,70 _ 28,6 <1,1 <L 3,0x1070
jc30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1
Seglin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA
08/ABRIL/2016 [ 12Hos

COOP. FUNDACION DE GUAYAQUIL- MZ: 2; SL: 25 - FAMILIA: QUEZADA MONTESE

Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Qler Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU uSfem oC NMP/100m| NMP/100ml UFC/ml
METOCK COURIMETRICO LRD | TURKGUANT 11008 SENSORIAL SM SO0 HeB $M 9221 ABC 50 9221 ABCE LT
0,8 0,48 212,0 No objetable | No objetable | 6,67 _ 28,0 <1,1 <11 5,0x1070
0,30a1,5 5 No objetable Mo objetable <1,1

Segin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aercbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Tana Jurado

Directora General y Gerente Técnico

Ing. Maria Teresa Amador M.

Gerente de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003



