LABORATORIO PROTAL-ESPOL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 018/2016

Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0165-018/2016 14/JULIO/2016 _ 10H22
COOP. FRANCISCO JACOME MZ: 206; SL: 13 - SRA: NARCISA VELASQUEZ
Resultados

Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias

mg/fl NTU usfem oC NMP/100mi NMP/100m| UFC/ml
METQDO COURIMETRICE DPDH TURBAILIANT 11001R SENSORIAL M 4500 H+B SM U221 ABC SM 9221 ABCE SMOZISA

0,9 0,69 168,7 No objetable | No objetable | 6,80 _ 26,7 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a 1,5 5 No objetabl No objetabl <1,1
Seguin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerobias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

‘m_ Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

TOMA DE MUESTRA 14/07/2016 Pég 1/5

Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0166-018/2016 14/1ULIO/2016 | 10H35
COOP. FRANCISCO JACOME MZ: 249; SL: 20 - SRA: LETY INTRIAGO
Resultados

Cloro libre residual  Turbledad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterlas Aerobias

me/l NTU HSfem BC NMP/100ml NMP/100m| UFC/ml
METODO COURMETRICODRD | TURBIGUANT 11008 SENSORIAL M AS00 HYB SM 9221 ABE SM 9221 ABCE M O2154

0,7 0,52 136,1 No objetable | No objetable | 6,94 _ 26,8 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1
Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

Dbservaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

JUFC: Unidades formadoras de colonias

_m_ Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Dra.
Directora General y Gerente Técnico

Gerente de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003
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Codigo de muestra FECHA Y HORA %
Espol.RAP.0167-018/2016 14/JULIO/2016 _ 10H47
COOP. FRANCISCO JACOME MZ: 212; SL: 10 - SRA: MARIA ORTIZ 5108
Resultados =
Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU HS/em LT NMP/100m| NMP/100ml UFC/mi
METODO COURIMETRICO BeD | TURBIILANT 11001 SENSORIAL SMAS00 KB SM 9221 ABC SM 9221 ABCE SMBZ15A
1,0 0,78 138,6 No objetable | No objetable | 6,99 _ 26,9 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a15 5 No objetable No objetable <1,1

Seglin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Codigo de muestra FECHA Y HORA

Espol.RAP.0168-018/2016 14/JULIO/2016 11HO0
COOP. FRANCISCO JACOME MZ: 231; SL: 26 - SR: ALFONSO ALAVA
Resultados

Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T _| Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias

mg/l NTU us/fem oc NMP/100m| NMP/100ml UFC/ml
METODO COUSIMETRICO DPD | TURBIGUANT 11001k SENSORIAL M 4500 4B SM9121 ABC SM 9221 ABCE sMoIsA

0,9 0,48 141,6 No objetable | No objetable | 7,07 _ 28,0 <1,1 <1,1 <1,0

0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1

Seglin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el ciente
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y ? e,
Dra. Gloria Bajafna Jurado
Directora General y Gerente Técnico
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s .

Ing. Maria qm:a..

Gerente de|Calidad

7/
Amador M.
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Codigo de muestra

FECHA Y HORA
Espol.RAP.0169-018/2016 14/1ULIO/2016 11H16
COOP. FRANCISCO JACOME MZ: 327; SL: 03 - SR: MIGUEL RICAURTE
Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Olor Sabor PH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU Hsfem °C NMP/100m| NMP/100ml UFC/ml
METODO COLIRIME TRICO DPD TURBICLIANT 110018 SENSORIAL 5M 4500 H+B SMO221 ABC SM 9221 ABCE SM 92154
0,8 0,51 136,9 No objetable | No objetable | 7,04 | 27,2 9,2X10"2 <1,1 2,2%10n2
0,30a 15 5 No objetable No objetable <1,1
Seguin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisién
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerabias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHAY HORA
mmvo_.xbv.opuoéﬁw\ 2016 14/JULIO/2016 11H30
COOP. FRANCISCO JACOME MZ: 353; SL: 16 - SR: NANCY LOOR
Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU usfem eC NMP/100m| NMP/100m| UFC/ml
METODO COLRMETRICD DPD. TURBICILANT 110087 SENSORIAL 5M 4500 HeB SME121 ABC SM 9271 ABCE S8 92154
1,3 0,33 138,7 No objetable | No objetable | 6,79 | 27,1 <11 <1,1 <1,0
0,30a 1,5 5 No objetable No abjetable <],1
Seglin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerobias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
_m_ Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Bajafia Jurado IAg Maria T

Directora General y Gerente Técnico

erega Amador M.
Gerente de Calidad

ACREDITACION N* OAE LE IC 05-003



LABORATORIO PROTAL-ESPOL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 018/2016

Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0171-018/2016 14/JULIO/2016 11H44
COOP. MONSENOR LEONIDAS PROANO MZ: 163; SL: 09 - SRA: MARIA RIVERRA
Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobia;
mg/l NTU HSfem oC NMP/100ml NMP/100ml| UFC/ml
METODO COURMETRICODPD | TURBSIUANT 110008 SENSORIAL SM 4500 HeB SM S221 ABC M 8221 ABCE SM SIS
1,1 0,45 142,0 No objetable | No objetable | 6,91 _ 26,9 <1,1 <1,1 <10
0,30a 1,5 5 No objetable No objetable <1,1
Segln Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisién
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0172-018/2016 14/JULIO/2016 11H55

COOP. UNIDAD NACIONAL 1 - MZ: 370 SL: 6 - SR. AQUILES ARRIAGA

Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
me/| NTU psfem oc NMP/100mi NMP/100ml UFC/ml
METCO0 COURIMETRICODPD | TURBICIUANT 11000 SENSORIAL SM 4500 HeB. M 271 ABC SM 9221 ABCE SM 92154
1,4 0,37 138,4 No objetable | No objetable | 7,11 _ 274 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a 1,5 5 No objetable No objetable <1,1

Seglin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

TOMA DE MUESTRA 14/07/2016 Pag 4/5

Dra.
Directora General y Gerente Técnico

' 4

Wi e

Ing. Maria Teresa Amador M.

Gerente de Calidad
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LABORATORIO PROTAL-ESPOL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 018/2016

Codigo de muestra FECHA'Y HORA
mwuo_.:bv.ou..\w-oum\ 2016 14/JULI0/2016 _ 12H10
COOP. COLINAS AL SOL MZ: 6; SOLAR: 27 - SR.: BERNARDO GARCIA
Resultados

Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias

mg/l NTU usfem or NMP/100ml NMP/100ml UFC/ml
METODO COURIMETRICO DFD | TURBICLANT 11008 SENSORIAL SM 4500 HeBl SMEIZ1 ARC SM 5221 ABCE SM3ZI58

1,0 1,11 136,4 No objetable | No objetable | 7,00 ﬂ 27,2 <1,1 9,4X10°1 1,1X1072
0,30a15 5 No objetabl No objetabl <1,1
Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

TOMA DE MUESTRA 14/07/2016 Pag 5/5

Dra. GloriaBajafia Jurado (ng. Maria Terega Amador M.
Directora General y Gerente Técnico Gerente de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003



