LABORATORIO PROTAL-ESPOL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 018/2016

TOMA DE MUESTRA 15/07/2016 Pag 1/5

Codigo de muestra FECHA Y HORA
mm_ub_.w_ubv.onwu-oumxncpm 15/JULIO/2016 _ 10HO0S
CERECITA- CALLE PRINCIPAL - AGROSERVICIOS VIGOR PLNATA (FRENTE AL PARQUE) - SR. MARIO LAPO
Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU pSfem eC NMP/100m| NMP/100ml UFC/mil
METODD COURMETRICO DPD | TURBIGUANT 110018 SENSORIAL M 4500 He Bl SM8221 ABC SM 8221 ABCE sMa21%A
13 0,60 158,0 No objetable | No objetable | 7,13 | 27,9 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a15 5 No objetable No objetable <11
Segtin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
Observaciones:
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA
mm_uo_.vav.oowN.Oku 2016 15/JULIO/2016 10H20

CERECITA - VIA BAJADA CHANDUY - SR.

ANTONIO TORRES

Resultados

Cloro libre residual  Turbledad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias

mg/l NTU HSfem 2C NMP/100mi NMP/100ml UFC/ml
METODOC oD 11001R SENSORIAL SN 8500 H+8 SAMO2I1 ABC SM 221 ABCE SMB2154

1,1 0,44 145,5 No objetable | No objetable | 7,08 | 28,4 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1 h
Seglin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisién

Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
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Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RPAP.0023-018/2016 15/JULIO/2016 10H35
PARROQUIA PROGRESO - JUAN GOMEZ RENDON MZ:48 SL:12 - SRA. ROSA FIGUEROA
Resultados

Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Clor Sabor pH i Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias

mg/fl NTU nsfem o NMP/100ml NMP/100m| UFC/ml
METOOO COURIMETRICO DD | TURSIGUANT 11006 SENSORIAL SMA500 HeB SMB221 ABC SM 9221 ABCE SMI215A

1,2 0,58 1473 No objetable | No objetable | 6,90 _ 27,9 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1
Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
Observaciones:
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RPAP.0024-018/2016 15/JULIO/2016 _ 10H50
PARROQUI PROGRESO - JUAN GOMEZ RENDON - BARRIO SANTA TERECITA - FAMILIA: ESCALANTE MALAVE
Resultados

Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias

mg/l NTU uSfem 2C NMP/100ml NMP/100m| UFC/ml
METODO COURIMETRICO DD | TURBIGLIANT 11008 SENSORIAL SMAS00 HIB M 8221 ABC 48221 ABCE SMI215A

13 0,76 147,2 No objetable | No objetable | 7,34 _ 27,8 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1
Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

Observaciones:
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Main X
Ing? Maria Teresa Amador M.
Directora General y Gerente Técnico Gerente de Calidad ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003
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Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RPAP.0025-018/2016 15/JULIO/2016 11HO05
PARROQUIA PROGRESO - JUAN GOMEZ RENDON - BARRIO SAN JOSE MZ:42 SL:02 - SRA. FLOR MARIA CAYETANO y
Resultados ik
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias !
mg/l NTU usfem 2C NMP/100m! NMP/100mi UFC/ml
METODO COURMETRICO DPD TURBIGLANT 1 1001R SENSORIAL SMAS00 HeB SME221 ABC SM 9221 ABCE SMa21SA
1,3 0,58 147,2 No objetable | No objetable | 7,11 _ 28,3 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No abjetable No objetable <1,1

Segtin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RPAP.0026-018/2016 15/1ULIO/2016 12H00
DATA DE POSORJA - BARRIO SANTA CLARA - SRA. JULIA TIRCIO
Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU HSfem 2C NME/100ml NMP/100mil UFC/ml
METODO COURMETRCO DPD | TURBIGLANT 1100 SENSORIAL S 4500 Hr SM3221 ABC M 9221 ABCE SM 52154
0,7 0,24 202,0 No objetable | No objetable | 6,89 _ 30,1 <1,1 <1,1 <10
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1

Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Reguisitos son proporcionados por el cliente

Lo /A
Dra. Gloria Bajafia Jurado Ing. Maria T
Directora General y Gerente Técnico
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Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RPAP.0027-018/2016 15/JULIO/2016 _ 12H15
POSORJA - COLINA DE POSORIJA - FEDERICO NUNEZ AYALA - SR. GUSTAVO TUMBACO
Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
me/! NTU usfem °C NMP/100m| NMP/100m| UFC/ml
METDOO COLIRMETRICO DPD | TURBICUANT 1100IR SENSORIAL SN 4500 HeB S04 8221 ABC SM 9221 ABCE SMB215A ﬂ—
11 0,24 204,0 No objetable | No objetable | 6,75 | 27,3 <1,1 <1,1 <1,0 _
0,30a15 5 No abjetable No objetable <1,1
Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

_m Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RPAP.0028-018/2016 15/JULIO/2016 12H30
POSORJA - BARRIO 9 DE OCTUBRE - CALLE MALPELO - FAMILIA: SOLORZANO PANCHANA
Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU usfem °C NMP/100ml NMP/100ml UFC/ml
METODO couRMETIca DD |  TURBSUANT 1100 SENSORIAL SM 4500 el sMsaz1 Ane sMo221 AecE smo21sh
0,8 0,29 204,0 No objetable | No objetable | 6,92 | 28,5 <1,1 <11 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1
Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

T/t
a Amador M.
Directora General y Gerente Técnico Gerente de Calidad ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003
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Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RPAP.0029-018/2016 15/JULI0/2016 12H45

POSORJA - BARRIO LA REPRESA - JUAN COLAN Y 25 DE JULIO - FAMILIA: MORCILLO MORCILLO

Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU usfem oC NMP/100ml NMP/100m| UFC/ml
METODO COLIRMETRICD BPD TURBIILANT 110017 SENSORIAL SM 4500 H+B SM 5221 ABC SM 9221 ABCE SMB215A
0,8 0,25 204,0 No objetable No objetable | 6,85 _ 27,8 <11 <1,1 <1,0
0,302 15 5 No objetable No cbjetable <1,1

Seglin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisién

Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

_m_ Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Codigo de muestra FECHA'Y HORA
Espol.RPAP.0030-018/2016 15/JULIO/2016 _ 13H00

POSORJA - BARRIO LA FORTUNA - CALLE GUAYAQUIL - FAMILIA: ANGULO COLORADO

Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Oler Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterlas Aerobias n
meg/! NTU uSfem ac NMP/100m| NMP/100mi UFC/ml
METOO0 COLRIMETRICO P TURBSOLANT 110018 SENSORIAL SMAS00 H+B SMA221 ABC 5M 9221 ABCE SM 2154
1,0 0,27 204,0 No objetable | No objetable | 6,88 | 27,1 <1,1 1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1

Seglin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisidn

Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerébias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
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: a Teresa Amador M.
Directora General y Gerente Técnico Gerente de Calidad ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003



