LABORATORIO PROTAL-ESPOL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 018/2016

TOMA DE MUESTRA 21/04/2016 Pég 1/5

COOP. NUEVA GRANADA - MZ: 1978; SL: 15 - SRA. ESMERALDA ARROYQ

Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/! NTU us/em °C NMP/100mI NMP/100m! UFC/ml
METO00 COURMETRICO DA0 | TURBIGUANT 1100iR SENSORIAL M 4500 HeB SM 9221 ABC SM 9201 ABCE 592154
0,6 0,94 170,8 No objetable | No objetable | 6,88 ﬁ 28,5 411 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1

Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisién

Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Oria Bajafia Jurado
Directora General y Gerente Técnico

A
\N\\.m\%k} 25

.:_m. Maria Tergsa Amador M.
Gerente de Calidad

Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0061-018/2016 21/ABRIL/2016 _ 10HO05
COOP. NUEVA GRANADA - MZ: 17; SL: 09 - SRA. MIRIAM HAZ
Resultados
Clora libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU uSfem ac NMP/100ml NMP/100ml UFC/ml
METCDO COLIRIMETRICO DPD TURBIQUANT 210068 Mmzwomﬁb_l SM ASCOM+B $M 9221 ABC SM9221 ABCE SM 9215A
0,6 0,85 228,0 No objetable | No objetable | 7,12 ﬁ 28,9 <1,1 <1,1 <1,0
030215 5 No objetable No objetable <1,1
Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisién
Observaciones:
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA T e
Espol.RAP.0062-018/2016 21/ABRIL/2016 [ 10H15 OGO DO A
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Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0063-018/2016 21/ABRIL/2016 _ 10H25
COOP. FLORESTA 1 MZ: 109; VILLA: 11 - SRA. CLARA CONDOY
Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Olor Sabor PH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/! NTU HS/em oC NMP/100ml| NMP/100m| UFC/ml
METODO COURIMETRICO 590 TURBIQUANT 110018 SENSORIAL SM AS00 H4B $M 9221 ABC 5M 9221 ABCE SM 9215A
0,8 0,59 171,4 No objetable | No objetable | 6,75 _ 28,8 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No ebjetable <1,1 _
Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisién
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA [
Espol.RAP.0064-018/2016 21/ABRIL/2016 _ 10H35
COOP. FLORESTA 1 - MZ: 95; VILLA: 3 - SR. KLEBER RAMIREZ e
Resultados 0 I A ,
Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias i
mg/! NTU us/em °C NMP/100mi NMP/100m| UFC/ml ¢ i
METODO COURMETRICG 0PD | TURBIQUANT 11008 SENSORIAL S 4500 HaB SM 9221 ABC SN 9224 ABCE SM 92154
03 0,58 169,9 No objetable | No objetable | 6,72 | 41,0 <11 <11 <1,0
0,3021,5 5 No objetable No objetable <1,1 b b _ |
Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisién L —
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales i |
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes |
UFC: Unidades formadoras de colonias s 595, 4
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente oo

7a Bajafia Jurado
Directora General y Gerente Técnico

ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003

Gerénte de Calidad



LABORATORIO PROTAL-ESPOL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 018/2016

TOMA DE MUESTRA 21/04/2016 Pég 3/5

Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0065-018/2016 21/ABRIL/2016 10H50
COOP. FLORESTA 1 - MZ: 41; VILLA 3 - SRA. HORTENCIA GARCIA
Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU uSfem oc NMP/100m NMP/100m! UFC/ml
METORO COURMETRICO BP0 | TURBIGUANT T100iR SENSORIAL SMA500 Hed 5M 9221 ABC 5M 9221 ALCE 56 9215A
0.8 0,55 168,0 No objetable | No objetable | 6,86 _ 29,4 <11, <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1

Seguin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisién

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formatoy los Req os son proporcionados por el cliente

Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0066-018/2016 21/ABRIL/2016 ﬁ 11HO00
COOP. FLORESTA 1 MZ: 22; VILLA 4 - SRA. JOSEFINA ROJAS
Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Clor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/! NTU uS/em °C NMP/100ml NMP/100ml UFC/ml
METDDO COURMETRCO DD | TURBIGUANT 1160R SENSORIAL SM 4500 HIB S 9221 ABC S8 9221 ABCE sMozISA
0,6 0,58 169,5 No objetable | No objetable | 6,85 ﬁ 29,5 <1,1 <11 <10
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1

Seguin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcicnados por el cliente

3jana Jurado
Directora General y Gerente Técnico

Ing. Maria Teresa Amador M.
Gerente de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003
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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 018/2016

TOMA DE MUESTRA 21/04/2016 Pig 4/5

Codigo de muestra

FECHA Y HORA

Espol.RAP.0067-018/2016

21/ABRIL/2016

13H0S

AYACUCHO 4321 ENTRE LA AVENIDA 15 Y LA 16 - HERMANOS ALAVA PAREDES

Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/| NTU uSfem °c NMP/100ml NMP/100m] UFC/ml
METODO COLIRIMETRICO DAD | TURBIGUANT 11001% SENSORIAL SM 4500 HeB SM 9241 ABC M 221 ABCE M 92188
0,8 0,81 168,4 No objetable | Noobjetable | 7,01 _ 30,4 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No cbjetable Ne cbjetable <1,1
Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcicnados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0068-018/2016 21/ABRIL/2016 | 13H15

MEDARNO ANGEL SILVA 1817 ENTRE LA AVENIDA 13 Y14 - SR. JORGE SCOTLAND

Resultados
Cloro libre residual - Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH ) Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU us/cm °C NMP/100ml NMP/100ml! UFC/mi
METODO COURIMETRICO DPD | TURBIGUANT 1100 SENSORIAL SM 4500 HeB SM 9221 ABC M 9223 AGCE SM9215A
0,7 0,84 168,8 No objetable | No objetable | 7,05 _ 30,0 <1,1 <1,1 <10
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <11

Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerébias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colenias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

jana Jurado

Directora General y Gerente Técnico

Ing. Maria Teresa’Amador M.

Gerente de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003



LABORATORIO PROTAL-ESPOL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 018/2016

Codigo de muestra

FECHA Y HORA

Espol.RAP.0069-018/2016

21/ABRIL/2016

13H30

AV 10MA 419 ENTRE CAPITAN NAGERA Y FEBRES CORDEROQ - SR. CARLOS ROCA (TALLER MECANICQO)

TOMA DE MUESTRA 21/04/2016 Pég 5/5

Resultados

Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH i Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias

mg/! NTU uS/em °C NMP/100ml NMP/100ml UFC/ml
METODO COURIMETRICO DRD | TURBIGUANT 110013 SENSORIAL SM 4500 Hed SME9221 ABC S8 9221 ABCE SMO21SA

0,5 0,90 176,5 No objetable | No objetable | 7,20 _ 30,4 <1,1 <1,1 1,0x1072
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1
Seguin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colenias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA'Y HORA
Espol.RAP.0070-018/2016 21/ABRIL/2016 _ 13H45

BRASIL Y GUERRERO VALENZUELA CALLE 17 SL: 04 - MZ: 68 - SR. JORGE LUIS GARCIA

Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU pSfem oC NMP/100ml NMP/100ml UFC/ml
METD0O0 COURIMETRICO 0PD | TURBIQUANT 3100R SENSORIAL SM4S03HI8 9221 Aac SM 9721 ABCE SM 92154
0,5 0,98 165,5 No objetable | No objetable | 7,17 _ 30,2 <11 <11 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1

Seguin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisién

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Dra:

ajafia Jurado

Directora General y Gerente Técnico

Pl
/ \m\ﬁnm 2

Ing. Marfa Teresa Amador M.

Gerente de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003



