LABORATORIO PROTAL-ESPOL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 018/2016

Codigo de muestra

FECHA Y HORA

Espol.RAP.0174-018/2016

21/JULIO/2016

10HO0

COOP. PARAISO DE LA FLOR DE BASTION BLOQUE 8 MZ:365 SL:10 - SRA. SONIA ALMEIDA

TOMA DE MUESTRA 21/07/2016 Pag 1/5

Resultados
Cloro libre residual  Turbledad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/| NTU pSfem eC NMP/100ml NMP/100m| UFC/ml
METOO0 COURIMETREO Dk | TURBIGUANT 11001 SENSORIAL SMAS00 He8 SM9L2LABC 5M9221 ABCE SMS215A
0,7 0,99 141,5 No objetable | No objetable | 8,01 _ 24,8 <1,1 <1.1 <1,0
0,30a15 5 No objetable No objetable <1,1
Segln Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
Observaciones:
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadaras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0175-018/2016 21/JULI0/2016 10H20

COOP. FLOR DE BASTION BLOQUE 1A MZ:0583 5L:12 - SR. ALES CHILAN

Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerabias
mg/l NTU usfem oC NMP/100mi NMP/100ml UFC/ml
METODD COLMIME TRICD DPD TURBIIUANT 11001k SENSORIAL SM 4500 Hell SM 121 ABC M 8221 ABCE SM92154
0,7 0,53 138,1 No objetable | No objetable | 7,70 _ 25,0 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a 1,5 5 No objetabl No objetabl <1,1

Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

e — )
ALY
cqm.ﬂ_.%._..mﬂﬂ._wmm Jurado

Directora General y Gerente Técnico

7 fpm— rJ
fn. Marfa Teres Amador M.

Gerente de

lidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003



LABORATORIO PROTAL-E

SPOL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 018/2016

TOMA DE MUESTRA 21/07/2016 Pag 2/5

Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0176-018/2016 21/JULIO/2016 _ 10H40
COOP. FLOR DE BASTION BLOQUE 6 MZ: 0954 SL:20B - SR. DANY BRAVO
Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU usfem oC NMP/100ml NMP/100m| UFC/ml
METODO COURIMETRICO OFD | TURBICILIANT 11008 SENSORIAL SHASO0 HB SM 9121 ARC 505221 ABCE SMI215A
0,9 0,69 139,0 No objetable | No objetable | 7,44 _ 25,0 <11 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1
Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
Observaciones:
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0177-018/2016 21/JULIO/2016 10H55
COOP. FLOR DE BASTION BLOQUE 8 MZ: 1274 SL:13A - SRA, ROSA MEZA
Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Oler Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
me/l NTU usfem °C NMP/100m| NMP/100ml UFC/mi
METODOD COURMETRICODPD | TURBICILANT 1100IR SENSORIAL SMASO0 HB SMSEI ABD SM 9221 ABCE SMI215A
0,7 0,51 137,2 No objetable | No objetable | 7,43 _ 26,3 <11 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1
Seglin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
Observaciones:
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
_m_ Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Directora General y Gerente Técnico

Gerenté de Calidad

ACREDITACION N® OAE LE IC 05-003



LABORATORIO PROTAL-ESPOL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 018/2016

Codigo de muestra

FECHA Y HORA

Espol.RAP.0178-018/2016 21/JULIO/2016 _ 11H10
COOP. BALERIO ESTACIO MZ:48 SL: 03 - SRA. ANA ANABEL CASTRO
Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
meg/| NTU uS/em ec NMP/100m| NMP/100ml UFC/ml
METODO COLSIMETRICODPD | TURBIGLIANT 1100 SENSORIAL SM 4500 el SMS221 ABE SN 9221 ABCE smaz1sa
1,0 0,77 147,7 No objetable | No objetable | 7,67 — 29,5 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No objetabl No objetabl <1,1

Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

-m_ Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

TOMA DE MUESTRA 21/07/2016 Pag 3/5

Codigo de muestra

FECHA Y HORA

Espol.RAP.0179-018/2016 21/JULIO/2016 _ 11H25
COOP. NUEVA PROSPERINA MZ:2164 SL: 10 -SRA. JOHANNA BUENO
Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/| NTU uS/em ec NMP/100m| NMP/100mi UFC/ml
METODC COURIMETRICO bPD | TURBIGLANT 11001 SENSORIAL SN 4500 Hel SMEZ1 ABC SM 9221 ABCE SME2158
1,0 0,76 141,3 No objetable | No objetable | 7,40 _ 26,2 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a 1,5 5 No objetable No objetable <1,1

Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Directora General y Gerente Técnico
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LABORATORIO PROTAL-ESPOL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 018/2016

TOMA DE MUESTRA 21/07/2016 Pag 4/5

Codigo de muestra

FECHA Y HORA

Espol.RAP.0180-018/2016 21/JULI0/2016 _ 11H40
COOP. SOCIO VIVIENDA PRIMERA ETAPA MZ:14F VILLA:04 - SR. RAMON LOOR
Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/fl NTU psfem e NMP/100ml NMP/100mi UFC/ml
METODO COLRIMETRICO DPD | TURBIGLIANT 11001 SENSORIAL M 4500 He B SMSE21 ABC SM 221 ABCE sMaz15A
1,2 0,81 142,7 No objetable | No objetable | 7,61 _ 26,1 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1
Segtin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
Observaciones:
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0181-018/2016 21/JULIO/2016 11H55
COOP. SOCIO VIVIENDA PRIMERA ETAPA MZ: 13E VILLA: 06 - SRA- EUFEMIA HELAO
Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Clor Sabor pH 1 Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU wSfem 5 NMP/100ml NMP/100m| UFC/ml
METODO COURIMETRICO DPD TURBIQUANT 11001R SENSORIAL SM 4500 Hell 80221 ABC SM 9221 ABCE SME215A
1,2 0,67 142,8 No objetable | No objetable | 7,88 | 29,2 <1,1 <1,1 1,0X10~1
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1

Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisién

Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

_m_ Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Dra. Gloria Bajafia Jurado
Directora General y Gerente Técnico
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ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003



LABORATORIO PROTAL-ESPOL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 018/2016 TOMA DE MUESTRA 21/07/2016 Pag 5/5

Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0182-018/2016 21/JULIO/2016 12H10
COOP. SOCIO VIVIENDA SEGUNDA ETAPA MZ:13 SL: 2 - SRA, MERCEDES PAREDES
Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/! NTU us/em aC NMP/100mi NMP/100mi UFC/ml
METODO COLRIMETRICO DPD | TURBIQUANT 13001K SENSORIAL SM4SO0HYB M 9121 ABC sMB221 ABCE SMS2158
1,1 0,61 144,5 No objetable | No objetable | 7,42 _ 25,6 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1
Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
Observaciones:
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Directora General y Gerente Técnico
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