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Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0218-018/2016 25/AG0OSTO/2016 _ 09H54
BRASIL 6018 ENTRE LA 34 Y 35AVA - SRA. ISABEL REYES
Resultados
Cloro libre residual Turbledad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/| NTU Hsfem or NMP/100ml NMP/100ml UFC/ml
METORO COLRME TRICO DFD TURBICIANT 11001 SENSORIAL M 4500 Hell SMBFIT ABC SM 9221 ABCE SME2TISA
0,8 1,13 155,4 No objetable | No objetable | 7,74 _ 27,0 <1,1 o b & <1,0
0,30a15 5 No objetabl No objetabl <1,1
Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
Observaciones:
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aercbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0219-018/2016 25/AG0OSTO/2016 10HO7

CALLEJON MALDONADO 5211 ENTRE LA 33 Y 34AVA - SR. JOSE CRIOLLO

Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH IE: Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU usfem oC NMP/100ml NMP/100m| UFC/ml
METODO COLIRMETRICD DPD TURBIUAANT 1100IR SENSORIAL 5M 4500 H4B SM 8221 ABC M D221 ABCE ShE7154
0,7 1,16 130,2 No objetable | No objetable | 7,81 | 28,1 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a1l,5 5 No objetable No objetable <1,1

Segln Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerabias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

_m_ Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

ana Jurado

Directora General y Gerente Técnico

o

Ing.

Peein ¢ .\.u SRR
Maria Tefesa Amador M.
Gerente de Calidad
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Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0220-018/2016 25/AGOSTO/2016 10H21
LETAMENDI 6326 ENTRE LA 37 Y 38AVA - SRA. MARIA ZAMBRANO
Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH i Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
me/l NTU us/em °C NMP/100m| NMP/100mi UFC/mi
METOOO COLIRIME TRICO DPD TUHBICLANT 11000 SENSORIAL SM 4500 H+B SR U221 ABC SM 5221 ABCE SM 92154
0,7 1,43 188,0 No objetable | No objetable | 8,22 | 27,2 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1
Seglin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisidn
Observaciones:
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
—m“ Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0221-018/2016 25/AG0OSTO/2016 _ 10H36

LETAMENDI 5824 ENTRE LA 32 Y 33AVA - SR. DANIEL MINDIOLA

Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU uSfem oC NMP/100m| NMP/100ml UFC/ml
METODO COLIHIMETRICO DPD TURBSUANT 11001R. SENSORIAL 5M 4500 HeB SM 9221 ABC SM9221 ABCE SM 2154
0,5 1,13 129,4 No objetable | No objetable | 7,19 _ 27,8 <1,1 <1,1 <1,0
0,3031,5 5 No objetable No objetable <1,1

Seglin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

_m_ Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

ria Bajafia Jurado
Directora General y Gerente Técnico

Gerente de Calidad
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Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0222-018/2016 25/AGOSTO/2016 _ 10H48
CALLE 30AVA Y FEBRES CORDERO - SRA. MAURA CORCHEA
Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
me/l NTU usfem °C NMP/100m| NMP/100ml UFC/ml
METODO COURMETRCO DD | TURBIGUANT 1100 SENSORIAL SM 4500 Het SsaL AR 9221 ABCE sMezisa
0,5 1,04 168,7 No objetable | No objetable | 7,37 | 26,7 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a 1,5 5 No objetable No objetable <1,1

Seglin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisién

Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1, 1 Sigrifica ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Codigo de muestra

FECHA Y HORA

Espol.RAP.0223-018/2016 25/AGOSTO/2016 10H57
CUENCA ENTRE LA 27 Y 28 AVA - ELECTROMECANICA "VILLON"
Resultados
Clero libre residual  Turbledad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/fl NTU pS/cm -l NMP/100ml NMP/100ml| UFC/ml
METODD COURIMETRICO DPD | TURBICILANT 11000 SENSORIAL SM 4500 Hell SM9221 ABC SM8721 ABCE 4492150
0,6 1,02 129,6 No objetable | Noobjetable | 7,33 | 28,2 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a 1,5 5 No objetable No objetable <1,1

Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

JE! Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Dra. ajana Jurado
Directora General y Gerente Técnico

i O JETT
"Ing. Maria Jeresa Amador M.
Gerente de Calidad
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Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0224-018/2016 25/AGOSTO/2016 11H18
LETAMENDI 5226 ENTRE LA 26 Y 27 AVA - SRA. MIRIAN LAYANA
Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU us/em °C NMP{100ml NMP/100ml UFC/ml
METOOO COLIRIMETRICD DPD TURBICLANT 110008 SENSORIAL SM 4500 He SMAI1 ABC SM 9221 ARCE SME2154
0,8 1,24 156,2 No objetable | No objetable | 7,73 _ 27,7 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 Mo objetable Mo objetable <1,1
Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
Observaciones:
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0225-018/2016 25/AGOSTO/2016 11H35

MALDONADO 4407 ENTRE LA 24 Y LA 25 AVA - SR. ENRIQUE YUGCHA

Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aeroblas
mg/l NTU uSfem eC NME/100ml NMP/100ml UFC/ml
METGDO COURIMETRICO BRD TURBICHARNT 12001 SENSORIAL SM 4500 Helt SME221 ABC 5M5221 ABCE SM 2154
0,6 1,27 128,1 No objetable | No objetable | 7,84 _ 25,5 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a15 5 No objetabl No objetabl <1,1

Seguin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

———

UFC: Unidades formadoras de colonias

_m_ Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

ajafia Jurado

Directora General y Gerente Técnico

Gerente de Calidad

TOMA DE MUESTRA 25/08/2016 Pag 4/4

ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003



