LABORATORIO PROTAL-ESPOL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 018/2016

Dra:

TOMA DE MUESTRA 28/04/2016 Pég 1/5

Espol.RAP.0072-018/2016

Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0071-018/2016 28/ABRIL/2016 10H55
PEDRC MONCAYO #2805 Y MALDONADO - SRA. PIEDAD CALDERON ZAMBRANO
Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU uS/em °C NMP/100ml NMP/100ml UFC/ml
METODO COURIMETRICODPD | TURBIGUANT 3100 SENSORIAL SM 4500 HiB SM 9221 ABC 5M 9221 ASCE M 9215A
0,4 0,43 175,5 No objetable | No objetable | 7,57 _ 25,6 cea il it <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1
Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
Observaciones:
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcicnados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA
28/ABRIL/2016 10H15

MALDONADO #1202 Y PEDRO MONCAYO - FAMILIA: PROANO HIDALGO

Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
meg/l NTU uSfem °c NMP/100m] NMP/100m! UFC/ml
METODO COURMETRICO 08D | TUABIQUANT 12001 SENSORIAL SM 4500 HeB SM 9221 ABC 50 9221 ABEE SMOZISA
0,7 0,33 151,1 No objetable | No objetable | 7,13 m 271 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1

Seglin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

|E! Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

12 Bajafa Jurado

Directora General y Gerente Técnico

; ——

Ing. Maria Teresa’ Amador M.

Gerente de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003



LABORATORIO PROTAL-ESPOL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 018/2016

FECHA Y HORA

Codigo de muestra

11H25

Espol.RAP.0073-018/2016

28/ABRIL/2016

TOMA DE MUESTRA 28/04/2016 Pag 2/5

TULCAN #2128 Y SAN MARTIN - SR. JOSE FUENTES
Resultados i
Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T: Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU uS/em °C NMP/100ml NMP/100m| UFC/ml H
METODO COURMETRICO0RD | TURBIGUANT 11008 SENSORIAL M 4500 H4B M 9221 ABC M 9221 ABCE SM92I5A 0
0,9 0,32 152,2 No objetable | No objetable | 6,97 _ 27,6 <1,1 <11 <1,0 «H
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1 h
Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision ;
< 1,0 Signlfica ausencia de bacterias Aerdbias totales a
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes !
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente :
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0074-018/2016 28/ABRIL/2016 11H40

CALLES GUSTAVO Y BOLIVA - SRA. CARMEN SALAZAR
Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU us/em °C NMP/100ml NMP/100ml UFC/ml
METODO COURIMETRICO 0PD | TURBIQUANT 1300 SENSORIAL M ASD0HiE SM 9220 ABC SM 9222 ABCE M 92154
0,9 0,33 151,5 No objetable | No objetable | 6,97 _ 27,4 <12 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1
Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Directora General y Gerente Técnico

Ing. Maria Tergsa Amador M.
Gerente de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003



LABORATORIO PROTAL-ESPOL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 018/2016

TOMA DE MUESTRA 28/04/2016 Pag 3/5

Codigo de muestra

FECHA'Y HORA

Espol.RAP.0075-018/2016

28/ABRIL/2016

AV 28 #2802 Y ROSENDQ AVILES - SRA. MARIA PALACIOS

Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH i Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/! NTU HS/em eC NMP/100m| NMP/100m| UFC/ml
METODO COURIMETRICODPD | TURBIQUANT 11006 SENSORIAL SM ASIOHIE 5M 9221 ABC ML ABCE sM9215A
0,5 0,50 161,6 No objetable | No objetable | 6,85 _ 29,5 <1,1 <5 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1
Segln Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisién
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerébias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0076-018/2016 28/ABRIL/2016 12:15

LA 28 AVA ENTRE CALLEJON PARRA Y ORIENTE - FAMILIA: JARAMILLO ZAVALA

Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH I Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/! NTU ps/em oc NMP/100mI NMP/100ml UFC/ml
METO0O0 COURIMETRICO 09D | TURBIGUANT 11001R SENSORIAL St 450 HeB S48 9121 ASC M 9221 ABCE SMO215A
07 0,28 151,4 No objetable | No objetable | 6,87 | 27,6 <11 <11 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1

Segtin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisién

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Dra.

a Bajafia Jurado

Directora General y Gerente Técnico

Ing. Marfa Terésa Amador M.

Gerente de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003



LABORATORIO PROTAL-ESPOL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 018/2016

Codigo de muestra

FECHA Y HORA

Espol.RAP.0077-018/2016

28/ABRIL/2016 12H25

AVENIDA 26 Y O"CONOR - SRA. MARIANA MUNOZ

TOMA DE MUESTRA 28/04/2016 P4g 4/5

Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/fl NTU us/em o°C NMP/100ml NMP/100ml UFC/ml
METODO COLRIMETRICO DPD | TURBIQUANT 13001% SENSORIAL 5M 4500448 SM 9221 ABC SM 9221 ABCE SMozISA
0,7 0,29 153,2 No objetable | No objetable | 6,36 | 27,9 <11 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 Mo objetable No objetable <1,1
Seguiin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisidn
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0078-018/2016 28/ABRIL/2016 _ 12H40

CALLE C Y CALLEJON 26 - SRA. OLIVA TROYA

Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU uSfem o NMP/100m| NMP/100ml UFC/ml
METODO COURIMETRICO 0PD | TURBQUANT 1100 SENSORIAL SM 4500 HeB SM 9221 ABC SM9221 ABCE SM92ISA
0,6 0,32 151,8 No objetable | No objetable | 6,83 | 28,1 <1,1 <11 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1

Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

< 1,0 Sign

a ausencia de bacterias Aercbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

jafia Jurado

Directora General y Gerente Técnico

" Ing. Maria Tepésa Amador M.

Gerente de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003



LABORATORIO PROTAL-ESPOL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 018/2016

TOMA DE MUESTRA 28/04/2016 Pég 5/5

Codigo de muestra

FECHA Y HORA

Espol.RAP.0079-018/2016 28/ABRIL/2016 12H50
CALLE 35 Y CALLEJON PARRA - SRA. DELIA HERMENILDC
Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Qlor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU us/em °C NMP/100ml NMP/100ml UFC/ml
METODO COURIMETRICO ORD | TURBIQUANT 11008 SENSORIAL M 45C0HsE 58 9221 ABE SM 5221 ABCE SM9218A
0,5 0,32 158,5 No objetable | No objetable | 6,93 _ 273 <11 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable Mo objetable <1,1
Segin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisién
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0080-018/2016 28/ABRIL/2016 [ 13000

CALLE 36 ENTRE PORTETE Y ARGENTINA - FAMILIA: ALVAREZ VACA

Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/! NTU uSfem oC NMP/100mI MNMP/100ml UFC/ml
METGEO COURIMETRICC 0RO | TURBIGUANT 1100 SENSORIAL M 4500 el S 9221 ABC SM 5221 ABCE M 9215A
0,6 0,41 150,7 No objetable | No objetable | 6,84 _ 27,6 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <11

Seglin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisién

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Dra-

ajana Jurado

Directora General y Gerente Técnico

Gerente de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003



