LABORATORIO PROTAL - ESPOL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 008/2013

TOMA DE MUESTRA 04.07.2013 Pdg. 1/1

< Series2
FISICO QUIMICO MICROBIOLOGICO P
CLORO LIBRE RESIDUAL Coliformes Totales | Coliformes fecales | B.aerobias )
MINIMO MAXIMO NMP/100mI NMP/100m| UFC/ml mosied
R T T T gz Series5
VIESTRA : RESULTADOS p SET1ES6
Espol.RAP.201-008/2013 0,6 <1,1 <1,1 4,0x10° = Series7
1Espol.RAP.202-008/2013 0,8 <11 <1,1 1,0 x 102 Series8
Espol.RAP.203-008/2013 0,7 <1,1 <1,1 <1,0 . Series9
Espol.RAP.204-008/2013 0,5 <1,1 <1,1 1,0x10° - Series10
Espol.RAP.205-008/2013 0,6 <1,1 <1,1 <1,0 e
Espol.RAP.206-008/2013 0,6 <1,1 <1,1 1,0x10°
Espol.RAP.207-008/2013 0,7 <1,1 <1,1 <1,0
Espol.RAP.208-008/2013 0,6 <1,1 <1,1 <1,0
Espol.RAP.209-008/2013 0,8 <1,1 <1,1 <1,0 CLORO LIBRE RESIDUAL
Espol.RAP.210-008/2013 0,7 <1,1 <1,1 <1,0 e e e

NOTA: Los 10 puntos analizados, el Cloro Libre Residual cumple con los requisitos de la Norma INEN 1 108: 2011 Cuarta revis
Con relacion al Sabor y Olor, de los 10 puntos analizados en la RAP, se puede evidenciar en Olor y Sabor es No objetable

Los Microbioldgicos de 10 puntos analizados, cumplen con los requisitos de la Norma INEN 1 108: 2011 Cuarta revisién

i6n

Dra. ajana Jurado
Directora General y Gerente Técnico
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Codigo de muestra

FECHA 'Y HORA

Espol.RAP.201-008/2013

04/JULIO/2013 0SH30

EL ORO # 2516 Y ABEL CASTILLO. Sr

. VICTOR SEBASTIAN QUINONEZ DE LA CRUZ

Resultados
Clore libre residual  Turbiedad Olor Sabor pH T Coliformes Totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/! NTU eC NMP/100ml NMP/100ml UFC/ml
METODO COURIMETRICO DPD TURBIQUANT 1100iR SENSORIAL SM 4500 HeB SMD221 ABC SM 9221 ABLE SMI2154
0,6 0,65 No objetable | No objetable | 6,66 | 26,3 <1,1 <1,1 4,0x 10°
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,

Segun Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revisidn

Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionades por el cliente

FECHA Y HORA
04/JULIO/2013 09H40

Codigo de muestra
Espol.RAP.202-008/2013

CARCHI # 3820 Y EL ORO ROBLES. Sra. YESSENIA CHERREZ MARTINEZ

Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU °C NMP/100ml NMP/100ml| UFC/ml
METODO COURIMETRICODPD | TURBIQUANT 11001 SENSORIAL M 4500 HoB $M9221 ABC $M9221 ABCE SMI21SA
0,8 0,58 No objetable | No.objetable | 6,97 | 27,5 <1,1 <1,1 1,6 x10%
0,30a 1,5 s No objetable No objetable <]1,1
Seglin Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revisién

Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

-m_ Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

o

“ Ing. Maria Tepésa Amador M.
Gerente de Calidad

Dra: 3 Bajana Jurado

Directora General y Gerente Técnico ACREDITACION N°® OAE LE IC 03-005
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Codigo de muestra

FECHA Y HORA

Espol.RAP.203-008/2013

04/JULIO/2013 09HS0

AGUSTO GONSALEZ # 2120 Y TUNGURAHUA. Sr. CARLOS JOSE VERA CHAVEZ

Resultados
Clero libre residual  Turbiedad Qlor Sabor pH Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU NMP/100mlI NMP/100mI UFC/ml
METODO COURIMETRICO OPD TURBIQUANT 1100IR SENSORIAL 5M 4500 HeB SM 9221 ABC SMD221 ABCE SM9215A
0,7 0,47 No objetable | No objetable | 7,08 _ 26,7 <1,1 <13 <1,0
0,30a1,5 s No objetable No cobjetable <1,1
Segun Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revisién
Observaciones:
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA

Espol.RAP.204-008/2013

04/JULIO/2013 10HO5

LA 7ma # 2927 Y DOMINGO SABIQ. Sra. MERCEDES CERIS MEDOZA

Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Olor Sabor pH Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU NMP/100ml NMP/100mI UFC/ml
METODO COURIMETRICO DPD TURBIGUANT 1100tR SENSORIAL SM 4500 HeB SM9221 ABC SM9221 ABCE SMa2154
0,5 2,19 No objetable | No objetable | 7,31 [ 26,9 <11 <11 1,0x 10°
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1
Seglin Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revisién

Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerébias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

ajafia Jurado

Directora General y Gerente Técnico

Ing. Maria/Aleresa Amador M.
Gefente de Calidad

7

ACREDITACION N° OAE LE IC 03-005
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Codigo de muestra

FECHA Y HORA

Espol.RAP.205-008/2013

04/JULIO/2013  10H20

GALLEGOS LARA # 3029 ENTRE DOMINGO SABIO Y CHAMBERS. Hnos CRESPUR BOHORQUEZ

Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Olor Sabor pH T Coliformes totales Colifermes fecales Bacterias Aerobias
mg/| NTU :{of NMP/100m| NMP/100ml UFC/mi
METODO COLIRIMETRICO DPD TURBIGUANT 1100IR SENSORIAL SM 4500 HeB SM9221 ABC SM 9221 ABCE 5M 82154
0,6 0,49 No objetable | No objetable | 7,43 | 26,4 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a 1,5 ] No objetable No objetable <1,1
Seglin Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revisidon
Observaciones:
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA

Espol.RAP.206-008/2013

04/JULIO/2013 10H35

1lava # 2123 Y EL ORO. Sr. ANGEL RIVERA MRANDA

Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Clor Sabor pH i Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias |
mg/l NTU o NMP/100ml NMP/100m| UFC/ml &
METODO COURIMETRICODPD | TURBIQUANT 11001 SENSORIAL SM 4500 He SM9221 ABC 5M9221 ABCE M 92154
0,6 0,48 No objetable | Noobjetable | 7,25 | 26,3 <1,1 <1,1 - 1,0x10"
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1
Seglin Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revision i

Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Iz Eabeill;

J iA
Bafana Jurado

Directora General y Gerente Técnico

Ing. Maria Tefesa Amador M.
Gerente de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 03-005
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Codigo de muestra FECHA'Y HORA
Espol.RAP.207-008/2013 04/JULIO/2013 10HS0
GARCIA GOYENA # 3021 Y LA 8ava. Sr. AURELIO LAVALLE BEJAR [
Resultados .
Cloro libre residual  Turbiedad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias ﬂ
mg/! NTU °C NMP/100ml| NMP/100ml UFC/ml .
METODO COURIMETRICO 0PO TURBIQUANT 11001% SENSORIAL SM 4500 Hedl 5M9221 ABC SM 9221 ABCE SM9215A _
0,7 1,44 No objetable | Noobjetable | 7,20 | 26,5 €L <1,1 <1,0 W_
0,3021,5 5 No objetable No objetable <1,1 B i mw_wmwﬂr |
Seguin Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revisién B i
Observaciones:
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes T
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato vy los Requisitos son proporcionados por el cliente % m..,
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.208-008/2013 04/JULIO/2013 11HOO \ﬁ
CAMILO DESTRUGE # 2720 ENTRE L. PLAZA Y GUERRERO MARTINEZ. Sr. AUGUSTO AVELARDO
Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Clor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/| NTU oC NMP/100ml| NMP/100m| UFC/ml
METODO COURIMETRICO OPD TURBKQUANT 1100R SENSORIAL SMA500 HeB M 9221 ABC SM9221 ABCE SMI215A '
0,6 0,38 No objetable | No objetable | 7,22 | 26,4 <1,1 <1,1 <1,0
0,303 1,5 5 No objetable No objetable <1,1 | :
Segun Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revision |
Observaciones: : !

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

_m_ Formato v los Requisitos son proporcionados por el cliente

e
“Ing. Maria Tefesa Amador M.
Gerente de Calidad

Directora General y Gerente Técnico ACREDITACION N° OAE LE IC 03-005
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Codigo de muestra

FECHA Y HORA

Espol.RAP.209-008/2013

04/JULIO/2013 11H10

CDLA. LA CHALA. ALIANZA PARA EL PROGRESO Y # 406 Y LA 3era. Sr. HUMBERTO CEDENO ARTEAGA

Resultados
Clero libre residual  Turbiedad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU °C NMP/100m| NMP/100mI| UFC/ml
METODO COURIMETRICO DPO TURBIQUANT 1100iR SENSCRIAL SM 4500 HeB SM 9221 ABC SM 9221 ABCE M 92154
0,8 0,86 No objetable | Noobjetable | 7,32 | 27,1 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1
Seglin Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revision
Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Codigo de muestra

FECHA Y HORA

e

Espol.RAP.210-008/2013

04/JULIO/2013 11H20

CDLA. LA CHALA. VILLA 24-B CALLEJON 2. Hnos. OQEUNDO LOZANO

Resultados "
Cloro libre residual Turbiedad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU oC NMP/100mi NMP/100ml UFC/ml
METCDO COURIMETRICO DPD TURBIGUANT 11001 SENSORIAL SMa500H+8 SM9221 ABC $M 9221 ABCE SM92154 .m %
07 0,37 No objetable | No objetable | 7,48 | 27,3 <1,1 <11 <1,0 B
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <11
Segun Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revisién
Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Dra. Glorid¥Bajaria Jurado

Directora General y Gerente Técnico

Gerenfe de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 03-005



