LABORATORIO PROTAL - ESPOL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 008/2013 TOMA DE MUESTRA 11.07.2013 Pag.1/1

CLORD
i Series2
FISICO QuIMICO MICROBIOLOGICO : « Series3
CLORO LIBRE RESIDUAL Coliformes Totales | Coliformes fecales B.aerobias )
MINIMO NMP/100m| NMP/100m UFC/ml moeres
03 = ; = = Series5
Ecm‘ﬂw A . Seriest
Espol.RAP.211-008/2013 1,0 <1,1 <11 <10 = Serfes7
Espol.RAP.212-008/2013 0,8 <1,1 <1,1 1,7 x 10° mmzmm..m
Espol.RAP.213-008/2013 1,0 <l <1,1 1,0x 10 .a,"mm.,_.._mmm.
Espol.RAP.214-008/2013 1,0 <1,1 <1,1 2,0x10° | .amm:mﬂo
Espol.RAP.215-008/2013 1,0 <1,1 <1,1 <1,0 e g
Espol.RAP.216-008/2013 1,0 <1,1 <1,1 <1,0
Espol.RAP.217-008/2013 1,0 <1,1 <1,1 <1,0
Espol.RAP.218-008/2013 0,9 <1,1 <1,1 <1,0
Espol.RAP.219-008/2013 0,9 <1,1 <1,1 <1,0
Espol.RAP.220-008/2013 0,7 <1,1 <1,1 <1,0 e
NOTA: Los 10 puntos analizados, el Cloro Libre Residual cumple con los requisitos de la Norma INEN 1 108: 2011 Cuarta revisién
Con relacién al Sabor y Olor, de los 10 puntos analizados en la RAP, se puede evidenciar en Olor y Sabor es No objetable
Los Microbiolégicos de 10 puntos analizados, cumplen con los requisitos de la Norma INEN 1 108: 2011 Cuarta revisién

Dra. f na Jurado
Directora General y Gerente Técnico
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Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.211-008/2013 11/JULIO/2013 09H3S
Av. DEL EJERCITO # 3721 Y EL ORO. Sra. ROSA HELENA ROMERO NEVAREZ
Resultados
Cloro libre residual ~ Turbiedad Olor Sabor pH T Coliformes Totales Colifermes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU °C NMP/100m| NMP/100m| UFC/ml
METODO COURIMETRICO DPD TURBIQUANT 1100(R: SENSORIAL SM 4500 H+B SM 9221 ABC $M 9221 ABCE SM 92154
1,0 0,64 No objetable | No objetable | 6,93 | 25,0 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a 1,5 5 No cbjetable No objetable <1,1
Segtin Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revisidn
Observaciones:
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerébias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.212-008/2013 11/JULIO/2013 09H55
4 DE NOVIEMBRE # 1715 Y ESMERALDAS. Sra. NANCY GARCIA RODRIGUEZ
Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU eC NMP/100mi NMP/100mI UFC/ml
METODO COLIRIMETRICO DPD TURBIQUANT 110018 SENSCRIAL SM 4500 H+8 SM 9221 ABC SM9221 ABCE SM92154
0,8 0,33 No objetable | No objetable | 7,07 | 26,5 <1,1 <1,1 1,7x 107
0,30a 1,5 S No objetable No objetable <1,1
Segun Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revisién
Observaciones:
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

ajafia Jurado Ing. Maria Jéresa Amador M.

Directora General y Gerente Técnico Gerénte de Calidad ACREDITACION N* OAE LE IC 03-005
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Codigo de muestra

FECHA Y HORA

Espol.RAP.213-008/2013

11/JULIO/2013 10HOS

TULCAN #4704 Y CHEME. Sr SEGUNDO CAMPOVERDE AMENDAROQ

Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU oC NMP/100ml NMP/100ml UFC/ml
METODO COLIRIMETRICO DPD TURBIQUANT 1100iR SENSORIAL SM 4500 HeB 5M9221 ABC SM 9221 ABCE SM9215A
1,0 0,59 No objetable | No objetable | 7,21 | 26,6 <1,1 <11 1,0x 10°
0,30a 1,5 5 No objetable No objetable <1,1
Seglin Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revisién
Observaciones:
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA "
Espol.RAP.214-008/2013 11/JULIO/2013 10H15
CHAMBER Y CARCHI # 231. Sra. NANCY DE FATIMA TORRES ZAMBRANO
Resultados

Cloro libre residual  Turbiedad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias

mg/!l NTU °C NMP/100m| NMP/100ml| UFC/ml
METODO COURIMETRICO DPD TURBIQUANT 1100iR SENSORIAL SM 4500 He SM9221 ABC SM 9221 ABCE SM92154

1,0 0,32 No objetable | Noobjetable | 7,32 _ 26,8 <1,1 <1,1 2,0x10°

0,30a 1,5 5 Ne objetable No objetable <1,1

Segiin Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revisién

Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerébias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el ¢

liente

ana Jurado
Directora General y Gerente Técnico

i

Ing.

Maria Tgresa Amador M.

Gerénte de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 03-005
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Codigo de muestra FECHA'Y HORA
Espol.RAP.215-008/2013 11/JULIO/2013 10H20
ROSENDO AVILEZ # 1611 ENTRE JOSE MASCOTE Y Av. DEL EJERCITO. FMLIA. VELASTEGUI MONSERRATE
Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Qlor Saber pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/| NTU eC NMP/100mI NMP/100ml| UFC/ml
METODO COLIRIMETRICO OPD TURBIQUANT 11001R SENSORIAL M 4500 HeB $M9Z21 ABC SM 9221 ABCE SM9Z1SA
1,0 0,44 No objetable | No objetable | 7,20 | 26,0 <1,1 <I:1 <1,0
0,302 1,5 5 No objetable No objetable <1,1
Seglin Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revision
Observaciones:
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
JUFC: Unidades formadoras de colonias
_m_ Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.216-008/2013 11/JULIO/2013 10H35
O'CONNOR Y MACHALA # 1309. Sra. CARMEN CRUZ Vda. DE DIAZ
Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Qlor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU °C NMP/100mi NMP/100mI UFC/ml
METODO COURIMETRICO OPD TURBIQUANT 1100IR SENSORIAL SM 500 H+8 SM 9221 ABC $M9221 ABCE SMO215A
1,0 0,52 No objetable | No objetable | 7,31 | 26,7 <11 <11 <1,0 :
0,302 1,5 5 No objetable No cbjetable <1,1
Segun Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revisidn
Observaciones:
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales 4
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes 5
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato v los Requisitos son proporcionados por el cliente

Dra. Bajafia Jurado
Directora General y Gerente Técnico

Ing. Maria Tefesa Amador M.
Gerepite de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 03-005



LABORATORIO PROTAL-ESPOL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 008/2013

TOMA DE MUESTRA 11/07/2013 Pag 4/5

Codigo de muestra FECHA 'Y HORA
Espol.RAP.217-008/2013 11/JULIO/2013 10H45
O'CONNOR # 1708 ENTRE MASCOTE Y ESMERALDAS. Sr. EDWARDO CORRALES
Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Qlor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/I NTU °C NMP/100ml NMP/100ml UFC/ml
METODO COLIRIMETRICO DPD TURBIQUANT 110010 SENSORIAL SMAS00 H+B SM 9221 ABC §M9221 ABCE SM9215A
1,0 0,70 No objetable | No objetable | 7,53 | 27,0 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a 1,5 5 No objetable No objetable <1,1
Seglin Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revision
Observaciones:
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA

Espol.RAP.218-008/2013 11/JULIO/2013  11HOO

ABEL CASTILLO Y CHAVEZ FRANCO ENTRE AUGUSTO GONZALES Y BABAHOYO. Sra. JULIA ALVAREZ CALDERON

Resultados

Cloro libre residual  Turbiedad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias

mg/l NTU eC NMP/100mi NMP/100ml UFC/ml
METODO COLRIMETRICODPD | TURBIGUANT 1100R SENSORIAL SM 4500 Hed 5M9221 ABC M 9221 ABCE 5M92154

0,9 0,37 No objetable | No objetable | 7,46 | 26,7 <11 <11 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No cbjetable <1,1
Segun Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revision

Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerébias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Ing. Maria Teyesa Amador M.
Gerente de Calidad

Dra. Gloria Bajdfia Jurado

Directora General y Gerente Técnico ACREDITACION N° OAE LE IC 03-005
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Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.219-008/2013 11/1ULIO/2013 11H10
BABAHOYO # 2507 Y GARCIA GOYENA. 5r. IVAN MURILLO DIAZ
Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/! NTU oC NMP/100m| NMP/100ml UFC/ml
METODO COLIRIMETRICO DPD TURBIQUANT 1100tR SENSORIAL 5M 4500 HeB SM9221 ABC $M 8221 ABCE SM92154
0,9 0,34 No objetable | No objetable | 7,29 | 27,0 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1
Seglin Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revision
Observaciones:
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA

Espol.RAP.220-008/2013

11/JULIO/2013 11H1S

BOLIVIA ENTRE GUERRERQO VALENZUELA Y GALLEGOS LARA. Sra. JOHANA ZAMBRANO JIMINEZ

Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Qlor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU °c NMP/100ml| NMP/100ml UFC/ml
METCOO COURIMETRICO DPD TURBIGUANT 11001k SENSOR SM 4500 HeB SM 9221 ABC $M 9221 ABCE SM 92154
0,7 0,27 No objetable | Noobjetable | 7,25 | 27,7 <1,1 <11 <1,0
0,30a 15 5 No objetable No objetable <1,1
Seglin Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revisién

Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por

el cliente

N

Ing. Maria Tergéa Amador M.
Gerente de Calidad

Dra. Gloria Bajafia Jurado

Directora General y Gerente Técnico ACREDITACION N° OAE LE IC 03-005



