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ICA 18/07/13

LIMITE

CLORO LIBRE RESIDUAL

i Series2

s

w Series3

m Series4

m SeriesS

FISICO QUIMICO MICROBIOLOGICO
CLORO LIBRE RESIDUAL Coliformes Totales | Coliformes fecales B.aerobias

MINIMO MAXIMO NMP/100m NMP/100m| UFC/ml |

MUESTRA :
Espol.RAP.221-008/2013 0,8 <1,1 <1,1 6,0x 10°
Espol.RAP.222-008/2013 0,6 <1,1 <1,1 <1,0
Espol.RAP.223-008/2013 0,7 <1,1 <1,1 3,5x 10"
Espol.RAP.224-008/2013 0,7 <1,1 <1,1 1,2x10°
Espol.RAP.225-008/2013 0,7 <1,1 <1,1 <1,0
Espol.RAP.226-008/2013 0,4 <1,1 <1,1 1,0x 10" |
Espol.RAP.227-008/2013 0,5 <1,1 <1,1 <1,0
Espol.RAP.228-008/2013 0,5 <1,1 <1,1 5,0 x 10°
Espol.RAP.229-008/2013 0,8 <1,1 <1,1 <1,0
Espol.RAP.230-008/2013 0,8 <1,1 <1,1 <1,0

.. Series6

= Series7

- MINIMO

el _ CLORO LIBRE RESIDUAL

.- Series8

Los Microbiolégicos de 10 puntos analizados,

NOTA: Los 10 puntos analizados, el Cloro Libre Residual cumple con los requisitos de la Norma INE

Con relacién al Sabor y Olor, de los 10 puntos analizados en la RAP, se puede evidenciar en Olor y Sabor es No objetable

cumplen con los requisitos de la Norma INEN 1 108: 2011 Cuarta revisién

N 1108: 2011 Cuarta revisién

Dra. GIo ajafia Jurado

Directora General y Gerente Técnico
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Codigo de muestra

FECHA'Y HORA

Espol.RAP.221-008/2013

18/JULIO/2013 09H55

TUNGURAHUA # 2317. Y MALDONADO CALICUCHIMA. Sr.

LAURO FIDEL ZAMBRANO

Espol.RAP.222-008/2013

18/JULIO/2013 10H10

ESMERALDAS # 2830 ENTRE MALDONADQ Y CALICICHIMA. Sr. SABINO ALVARADQ CHOEZ

Resultados
Claro libre residual  Turbiedad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU eC NMP/100m| NMP/100ml| UFC/ml
METODO COURIMETRICO DPD TURBIGUANT 110018 SENSCRIAL SMA500 HeB SM9221 ABC SM 9221 ABCE SMI215A
06 0,53 No objetable | No objetable | 7,35 | 25,5 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1

Segtin Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revisidn

Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Resultados
Cloro libre residual ~ Turbiedad Oler Sabor pH T Coliformes Totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/| NTU o NMP/100ml NMP/100m| UFC/ml
METODO COLIAIMETRICO DPD TURBIQUANT 1100IR SENSORIAL SM 4500 HeBl $M 9221 A8C SM 9221 ABCE SM 2154
0,8 0,61 No objetable | No objetable | 7,28 | 26,6 <1,1 <1,1 6,0x 10° ]
0,303 15 5 No objetable Nc objetable <1,1 ,_
Segtin Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revisién S
Observaciones:
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA

Dra Fdjaia Jurado

Directora General y Gerente Técnico

Ing. Maria Tefesa Amador M.
Gerente de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 03-005
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Codigo de muestra

FECHA'Y HORA

Espol.RAP.223-008/2013

18/JULIO/2013 10H23

JOSE MASCOTE # 3614 Y GARCIA GOYENA. Sr. DAVID GURRERO

Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Clor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/! NTU °C NMP/100mI NMP/100ml UFC/ml
METODO COURIMETRICO DPD. TURBIQUANT 11001R SENSORIAL SM 4500 HeB 5M9221 ABC $M9221 ABCE SM92158
0,7 0,51 No objetable | No objetable | 7,39 | 26,4 <1,1 <1,1 3,5x 10"
0,302 1,5 5 No objetable No cbjetable <1,1

Segtin Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revisién

Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Codigo de muestra

FECHA Y HORA

Espol.RAP.224-008/2013

18/JULIO/2013 10H38

AVENIDA DEL EJERCITO # 2915 Y GENERAL GOMEZ. Sr. ALEXIS BRIONES RAMIREZ

Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Olor Sabor PH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU °C NMP/100ml NMP/100m| UFC/ml o
METODO COLIRIMETRICO DPO TURBIQUANT 110018 SENSORIAL SM 4500 HeB. SM9221 ABC SM 9221 ABCE SM9215A -
0,7 0,57 No objetable | No objetable | 7,30 | 26,4 <1,1 <1,1 1,2x10° i
0,303 1,5 5 No cbjetable No objetable <1,1

Segun Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revision

Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

ajana Jurado

Directora General y Gerente Técnico

Ing. Maria Tefesd Amador M.
Gerente de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 03-005
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Codigo de muestra

FECHA Y HORA

Espol.RAP.225-008/2013

18/JULIO/2013 10H51

CARCHI # 2904 Y ARGENTINA. Sra. PASTORA VARGAS

Resultados
Clero libre residual  Turbiedad Clor Sabor pH F Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/! NTU eC NMP/100ml NMP/100ml UFC/ml
METODO COURIMETRICO DPD TURBIQUANT 110018 SENSORIAL SM 4500 HeB SM 9221 ABC $M9221 ABCE SM9215A
0,7 0,43 No objetable | No objetable | 7,40 | 26,5 <11 <1,1 <1,0
0,30a1,5 ] No objetable No objetable <1,1

Seglin Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revision

Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
mm Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Codigo de muestra
Espol.RAP.226-008/2013

FECHA'Y HORA
18/JULIO/2013 11HO0

LOS RIOS # 3014 Y LETAMENDI. Sr. MOISES YEPEZ PESANTES

Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU -Ted NMP/100ml| NMP/100ml| UFC/mi
METODA COLRIMETRICG DPD TURBIGUANT 11001R SENSORIAL SM 4500 HeB SM 9221 ABC SM 9221 ABCE SM 92154
04 0,65 No objetable | No objetable | 7,57 [ 25,1 <11 <1,1 _1,0x10"
0,30a 1,5 5 No objetable No objetable <1,1
Segun Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revi

Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requi

sitos son proporcionados por el cliente

=3

Dra: ajafia Jurado
Directora General y Gerente Técnico

ACREDITACION N°® OAE LE IC 03-005
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Codigo de muestra

FECHA'Y HORA

Espol.RAP.227-008/2013

18/JULIO/2013 11H13

COLOMBIA # 1812 Y TULCAN. Sr. FRANCISCO RAMIREZ

Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU o NMP/100m| NMP/100ml| UFC/ml
METODO COLIRIMETRICO DPD TURBIQUANT 110018 SENSORIAL SM 4500 HeB SM 9221 ABC SM 9221 ABCE SM92154
0,5 0,59 No objetable | Noobjetable | 7,45 | 26,5 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a1,5 S No objetable No objetable <1,1
Segun Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revision
Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Codigo de muestra

FECHA Y HORA

Espol.RAP.

228-008/2013

18/JULIO/2013 11H26

CAMILO DESTRUGUE # 2126 . L. GARCIA DEP. Sr. JORGE GONZALES RIVERA

Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Olor Sabor pH T Colifarmes totales Coliformes fecales Bacterias Aercbias
mg/l NTU °C NMP/100ml NMP/100ml UFC/ml
METODO COURIMETRICODPD | TURBIQUANT 110018 SENSORIAL SMAS00 HeB. SM9221ABC 5M9221 ABCE sM9215A
0,5 0,45 No objetable | No objetable | 7,40 | 26,4 <1,1 <11 5,0 x 10°
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1
Segun Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revision

Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

® T

Dra. Glorta Bajafia Jurado
Directora General y Gerente Técnico

Gerente de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 03-005
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Codigo de muestra

FECHA Y HORA

Espol.RAP.229-008/2013

18/JULIO/2013 11H36

GUERRERO VALENZUELA # 1219 Y VENEZUELA. Sr. JUAN GUAPISACA QUINDE

Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU ec NMP/100mI NMP/100mi UFC/ml
METODO COURIMETRICODPD | TURBIGUANT 110018 SENSORIAL SM 4500 He8 M 9221 ABC SM9221 ABCE SM92154
0,8 0,50 No objetable | No objetable | 7,42 | 25,9 <11 <1,1 <1,0
0,303 1,5 5 No cbjetable No objetable <]1,1
Seglin Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revisién
Observaciones:
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.230-008/2013 18/JULIO/2013 11HS0
SAN MARTIN # 2603 Y BABAHOYO. Sra. RAQUEL VELASQUEZ
Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Olor Sabor pH T Coliformes totales Celiformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU °C NMP/100ml| NMP/100m| UFC/ml
METODO COURIMETRICODPD | TURBIQUANT 11001R SENSORIAL SM 4500 Hel M 9221 ABC $M9221 ABCE SM9215A
0,8 0,50 | Noobjetable | No objetable | 7,35 | 26,5 <1,1 <1,1 <1,0
0,20a1,5 s No objetable No objetable <1,1

Seglin Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revisidn

Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

_m_ Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

%x,

1a Bajafia Jurado Ing. Maria Jéresa Amador M.
Directora General y Gerente Técnico Gerénte de Calidad

ACREDITACION N*® OAE LE IC 03-005



