LABORATORIO PROTAL - ESPOL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 037/2014 TOMA DE MUESTRA 12.06.2014 Pdg. 1/1

CLORO LIBRE RESIDUAL
= Series2
FISICO QUIMICO MICROBIOLOGICO o P
CLORO LIBRE RESIDUAL Coliformes Totales | Coliformes fecales | B.aerobias| 1,4 A, S
MINIMO MAXIMO NMIP/100m] NMP/100mI VRC/ml | 15 =t
0.3 15 i 3 u SeriesS
’ 7 'y
MUESTRA RESULTADOS & SR
Espol.RAP.0131-037/2014 1,0 <1,1 <1,1 <1,0 [958 5 Series7
Espol.RAP.0132-037/2014 0,9 <1,1 <1,1 <1,0 0,6 - Series8
Espol.RAP.0133-037/2014 0,7 <1,1 <1,1 <1,0 i Series9
Espol.RAP.0134-037/2014 1,0 <1,1 <1,1 <1,0 ol Serles10
Espol.RAP.0135-037/2014 0,9 <1,1 <1,1 <1,0 | i
Espol.RAP.0136-037/2014 0,9 <1,1 <1,1 3,2x10" | 0.0 —
Espol.RAP.0137-037/2014 0,9 <1,1 <1,1 <1,0 MINIMO — MAXIMO
Espol.RAP.0138-037/2014 0,8 <1,1 <1,1 <1,0
Espol.RAP.0139-037/2014 1,0 <1,1 <1,1 <1,0 CLORO LIBRE RESIDUAL
Espol.RAP.0140-037/2014 0,8 <1,1 1,1 <1,0
NOTA: Los 10 puntos analizados, el Cloro Libre Residual cumple con los requisitos de la Norma INEN 1 108: 2011 Cuarta revisién
Con relacién al Sabor y Olor, de los 10 puntos analizados en la RAP, se puede evidenciar en Olor y Sabor es No objetable
Los Microbioldgicos de 10 puntos analizados, cumplen con los requisitos de la Norma INEN 1 108: 2011 Cuarta revisién

Dra”Gloria Bajafia Jurado
Directora General y Gerente Técnico
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Codigo de muestra

FECHA Y HORA

Espol.RAP.0131-037/2014

12/JUNIO/2014 10H00

COOP. 7 DE OCTUBRE MZ. B. S. 16. SRA. PARRALES LINO ANGELA SALUSTINA

Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Qlor Sabor pH T Coliformes Totales Coliformes fecales Bacterias Aercbias
mg/l NTU ec NMP/100ml NMP/100ml UFC/ml
METORO COLRIMETRICO DPD. TURBIQUANT 11001R SENSCRIAL SM 4500 H+8 SM 9221 ABC SM 9221 ABCE SM 92154
1,0 0,62 No objetable | No objetable | 7,04 | 27,3 <1,1 <1,1 <1,0
0,303 1,5 5 No objetable No objetable <1,1
Segln Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revisién
Observaciones:
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aercbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA'Y HORA
Espol.RAP.0132-037/2014 12/JUNIO/2014 10H20
SRA. LUZMILA N.N
Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Olor Sabor pH i Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU oc NMP/100m! NMP/100ml UFC/ml
METO0O COLIRIMETRICO DPD TURBIQUANT 1100R SENSCRIAL SM AS00 HeB $M9221 ABC SM 9221 ABCE SMO215A
0,9 0,44 No objetable | No objetable | 6,98 [ 28,3 <11 <1,1 <1,0

0,30a 1,5 5 No objetable No objetable <11

Segln Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revisidn

Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

ajafia Jurado

Directora General y Gerente Técnico

eresa Amador M.

Gerente de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 03-005
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Codigo de muestra

FECHA Y HORA

Espol.RAP.0133-037/2014

12/JUNIO/2014 10H45

COOQP. 12 DE MAYO. MZ. 493. S.24 SRA. RIBAYO RENDON EMMA.

Resultados
o
Cloro libre residual  Turbiedad Olor Sabor pH 15 Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias -nn* 2
mg/l NTU °c NMP/100mlI NMP/100mI UFC/ml
METODE COLIRIMETRICO DPD TURBIQUANT 11001R SENSORIAL SM 4500 HeB $M9221 ABC M 9221 ABCE SMazISA
0,7 0,35 No objetable | No objetable | 7,00 | 29,2 <11 <1,1 <1,0
0,303 15 5 No objetable No objetable <1,1
Segln Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revisién
Observaciones:
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
[UFC: Unidades formadoras de colonias
E_"Qams y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA

Espol.RAP.0134-037/2014

12/JUNIO/2014 10H58

COOP. FUERZA DE LOS POBRES MZ. J. S. 09 SRA. NARANJO VERA MARGARITA.

Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Olor Sabor pH ] Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU o NMP/100m| NMP/100ml| UFC/ml
METODO COLIRIMETRICO DPD TURBIQUANT 1100IR SENSORIAL SM 4500 HeB 5M 9221 ABC 5M 9221 ABCE 5M 92154
1,0 0,55 No objetable | No objetable | 7,10 _ 27,7 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a 1,5 5 No objetable No objetable <11

Segun Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revisidn

Observaciones;

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerébias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Dra. GloFta Bajafia Jurado
Directora General y Gerente Técnico

Ing. Maria Teresa Amador M.
Gerente de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 03-005
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Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0135-037/2014 12/JUNIO/2014 11H10

COOP. ANDRES QUINONES. MZ. 06. S. 5 SRA. LEON LABANDA ROSA EMILIA.

Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU °c NMP/100m! NMP/100m| UFC/ml
METGDO COURIMETRICO DPD TURBIQUANT 11001R SENSORIAL SM 4500 HeB $M 9221 ABC SM9221 ABCE SM9215A
0,9 0,47 No objetable | No objetable 7,06 _ 28,2 <1 <1,1 <1,0
0,68 No objetable No objetable <1,1

Seglin Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revision

Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerébias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0136-037/2014 12/JUNIO/2014 11H20

COOP. NACIONES UNIDAS MZ.18 S.13 SRA. ALCIVAR AGURTO ROSA.

Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Olor Sabor PH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/| NTU °c NMP/100m| NMP/100m| UFC/ml
METODO COURIMETRICO DPD TURBIQUANT 11001R SENSORIAL SM 350D H+B §M9221 ABC SM 9221 ABCE SMO215A
0,9 0,43 No objetable | No objetable | 7,10 | 28,5 <11 <1,1 3,2 X 10
0,302 1,5 5 No objetable No objetable <1,1

Segun Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revisién

Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerébias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

orla Bajafia Jurado Ing. Maria Teresa Amador M.
Directora General y Gerente Técnico Gerente de Calidad ACREDITACION N° OAE LE IC 03-005
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Codigo de muestra

FECHA Y HORA

Espol.RAP.

0137-037/2014

12/JUNIO/2014 11H32

COOP. EL DIAMANTE MZ.C S. 9 ESQ.

SRA. VARGAS TIERRA MARIA LAURA

Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/! NTU °C NMP/100mI NMP/100m] UFC/ml
METOBO COLIRIMETRICO DPD TURBIQUANT 110018 SENSORIAL SM 4500 HeB SM9221 ABC SM 9221 ABCE SM9215A
0,9 0,44 No objetable | No objetable | 7,05 | 28,6 <1,1 <1,1 <1,0
0,302 1,5 5 No cbjetable No objetable <1,1
Segun Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revisidn
Observaciones;
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerébias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato v los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA

Espol.RAP.0138-037/2014

12/JUNIO/2014 11H46

COOP. DESARROLLO COMUNAL

. MZ.221 S. 1. SR. ANGEL MENDOZA ALCIBAR.

Resultados
Cloro |ibre residual Turbiedad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/! NTU °C NMP/100ml| NMP/100ml UFC/ml
METODO COURIMETRICO DPD TURBIQUANT 1100/R SENSORIAL SM 4500 He-B SM9221ABC SM9221 ABCE $M92154
0,8 0,54 No objetable | No objetable | 7,10 | 28,8 <11 <1,1 <1,0
0,302 1,5 5 No objetable No objetable <1,1

Segln Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revisién

Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
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ria Bajafia Jurado
Directora General y Gerente Técnico

aria leresa Amador M.

Gerente de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 03-005
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Codigo de muestra FECHA Y HORA _ 1
Espol.RAP.0139-037/2014 12/JUNIO/2014 11H54 |
COOP. JACOBO BUCARAM MZ. 15 S.3 FAMILIA PASMINO
Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Olor Sabor pH iy Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerabias c
me/l NTU oc NMP/100m NMP/100m UFC/ml \_m
METODC COLIRIMETRICO DPD TURBIQUANT 11001k SENSORIAL SM 4500 HeB $M9221 ABC 5M9221 ABCE $M92154 i
1,0 0,62 No objetable | No objetable | 7,00 [ 28,5 <1,1 <1,1 <1,0
0,302 1,5 5 No objetable No objetable <1,1
Segln Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revision
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA |

Espol.RAP.0140-037/2014 12/JUNIO/2014 12H15

CDLA. PRADERA 1 MZ. C4 VILLAS FAMILIA JARAMILLO.

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

x

Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Olor Sabor pH T Coliformes totales Colifermes fecales Bacterias Aerobias
mg/! NTU eC NMP/100m! NMP/100ml UFC/ml —
METODO COURIMETRICO DPD TURBIQUANT 11001R SENSORIAL SM 4500 et M 9221 ABC SM9221 ABCE SM92158 1
0,8 0,64 No objetable | No objetable | 7,05 | 28,7 <1,1 <11 <1,0 : o\ H
030a1,5 5 No objetable No objetable <1,1 :lw..,ﬁ
Segin Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revisidn =
Observaciones:
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerébias totales 7 Nl

Ing. Maria Teresa Amador M.
Gerente de Calidad

oria Bajafia Jurado

Directora General y Gerente Técnico ACREDITACION N° OAE LE IC 03-005



